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r é s u m é 

Disposi t i fs d'alimentation en eau pour les petites co l l ec t i v i t és , Août 1981 

Un document de référence sur la technologie des d ispos i t i fs d'alimentation en eau 

pour les peti tes co l l ec t i v i t és . Sujets : p lan i f i ca t ion et gestion de petites ins ta l la t ions , 

qual i té et besoins quant i tat i fs pour l 'eau potable, ressources en eau, récupération de l'eau 

de p lu ie , captage des eaux de source, exhaure de l 'eau souterraine, prise d'eau de surface, 

recharge a r t i f i c i e l l e , pompage, traitement de l'eau (en général), aération, coagulation et 

f l ocu la t i on , décantation, f i l t r a t i o n rapide, désinfect ion, transport et d is t r ibu t ion de l 'eau. 

Des références sont données à chaque chapitre. 

Les annexes fournissent des informations sur le contrôle san i ta i re , les méthodes de 

forage des pu i ts , les études expérimentales sur la conception des stations de traitement de 

l 'eau, les produits chimiques u t i l i sés et la conversion des unités de mesure. 

350 pages; 244 f igures; 24 tableaux. 

Centre International de Référence pour 

l 'Al imentation en Eau et l'Assainissement 

des Col lect iv i tés 

B.P. 5500, 2280 HN Rijswik (La Haye) 

Pays-Bas 

On pourra, sur demande, être autorisé à reproduire des éléments de cet ouvrage. 

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Centre International de Référence. 

Il ne reflète pas nécessairement les vues ou la politique de l'Organisation Mondiale 

de la Santé. 
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p r é f a c e 

L'Organisation des Nations Unies a consacré la période 1981-1990 : "Décennie Interna

tionale de l'Eau Potable et de l'Assainissement". Beaucoup espèrent et croient que des efforts 

accrus vont être largement développés pour fournir une eau potable et un assainissement correct 

à tous ceux qui en ont besoin. 

Les besoins sont énormes. Des centaines de millions d'habitants des pays en voie de 

développement n'ont aucun accès à une alimentation correcte en eau potable. Les problêmes sont 

tout particulièrement aigus pour les innombrables petites collectivités du monde rural et des 

banlieues des villes. Leur situation en matière d'eau potable est souvent extrêmement mauvaise. 

La mise en place d'un approvisionnement en eau dans les petites collectivités se 

heurte la plupart du temps à des problèmes d'organisation, d'administration, d'implication de 

la collectivité et de finances plutôt qu'à des considérations d'ordre technique. Cependant le 

choix d'une technologie qui convienne est important étant donné que les autres problèmes sont 

encore plus difficiles à résoudre, si les techniques, les méthodes et l'équipement utilisés ne 

sont pas adaptés aux conditions et aux situations des petites collectivités. 

C'est une erreur de considérer les installations d'alimentation en eau potable des 

petites collectivités comme des versions "à petite échelle" des installations urbaines qui de

mandent moins d'expérience et d'habileté technique. C'est exactement l'inverse. Simplicité et 

petitesse ne veulent pas dire rétrogrades ou de seconde zone, mais bien plutôt exigeant une 

adaptation convenable. Les technologies doivent être choisies de façon à pouvoir être intégrées 

dans les approches des implications des collectivités, ce qui est essentiel pour des aménage

ments à petite échelle. On ne peut aboutir qu'à une mauvaise anplication des technologies 

lorsque le concepteur n'a pas une pleine conscience des éléments de base du problème. Il en 

résultera habituellement des surdimentionnements coûteux impliquant une main d'oeuvre dont on 

ne pourra disposer et des exigences impossibles à satisfaire pour ce qui concerne la main

tenance et l'exploitation. 

Ce livre a été établi afin de fournir une large introduction à la technologie de 

l'alimentation en eau de petites collectivités. Il procure des informations et un guide à l'usa

ge de tous ceux qui possèdent des bases techniques en matière de génie civil, de santé publi

que ou d'irrigation sans avoir une formation ou une expérience particulières en matière d'ali

mentation en eau potable. Il devrait aider les ingénieurs et les techniciens sanitaires qui 

sont appelés à assumer la responsabilité de la conception et de l'entretien de petites instal

lations d'alimentation. Il peut intéresser les ingénieurs des provinces et des villes qui ont 

des responsabilités en matière d'alimentation en eau et d'assainissement, entre autres tâches. 

Ce livre, cependant, n'est pas un manuel pour des étudiants ingénieurs ou des techniciens de 

l'eau. Quelques explications théoriques y ont été incluses mais en les limitant au minimum. Pour 

de plus amples informations, on se reportera aux monographies et aux livres cités en référence. 
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- L . i n t r o d u c t i o n 

1.1 Alimentation en eau et santé humaine 

L'eau est essentielle à l'homme, aux animaux, aux plantes; sans eau, il n'y aurait 

pas de la vie sur terre. Au tout début de la civilisation, les hommes s'installaient près des 

points d'eau, au bord des rivières, des lacs et au voisinage des sources naturelles. En fait, 

là où vivent des hommes c'est qu'il y a un peu d'eau disponible pour la consommation humaine, 

les usages domestiques et, sans doute, pour les animaux. Cependant ceci n'implique pas nue 

cette eau se trouve en quantité suffisante, ni qu'elle soit d'un accès facile, ni qu'elle soit 

saine et salubre. A l'inverse, dans beaucoup de pays, les gens vivent dans des zones où l'eau 

est rare. Souvent on doit la transporter sur de grandes distances, en particulier pendant les 

périodes sèches. La pénurie d'eau oeut aussi conduire à utiliser des eaux contaminées par les 

excréments tant humains qu'animaux qui représentent un danger pour la santé humaine. 

Quelques litres d'eau chaque jour suffisent pour la boisson et la préparation des re

pas d'une personne; cela dépend du climat et du style de vie. Une plus grande quantité d'eau 

est nécessaire si elle est utilisée à d'autres fins : hygiène corporelle, entretien des usten

siles de cuisine, lavage du linge et de la maison. Un accès facile et des quantités suffisantes 

d'eau, joints à l'hygiène personnelle, sont certainement les éléments de base et les composants 

essentiels d'une bonne santé. Ils peuvent aider à diminuer dans une large mesure les maladies 

qui affectent les populations déshéritées, spécialement celles qui vivent dans les zones rura

les et les banlieues des villes. 

Une eau de boisson saine est importante pour la lutte contre de nombreuses maladies. 

Ceci est particulièrement bien établi pour des maladies comme la diarrhée, le choléra, la ty

phoïde et la paratyphoïde, les hépatites infectieuses, les dysentries amibiennes et bactérien

nes. Il a été estimé que 80 % de toutes les maladies dans le monde sont associées à une eau 

malsaine. Cette association peut revêtir beaucoup d'aspects auxquels les maladies peuvent être 

rattachées (Tableau 1.1.). 

I. Les maladies transmises par l'eau sont celles qui sont dues à des agents infectieux 

provenant d'hommes ou d'animaux. Les agents infectieux sont ingérés avec l'eau de boisson. 

Pour lutter contre ces maladies, il faut améliorer la qualité de l'eau. 

II. Les maladies dues à un manque dj_e_au peuvent constituer un danger sérieux pour la 

santé publique. Lorsque les gens n'utilisent que très peu d'eau.soit parce qu'il n'y a que très 

peu d'eau disponible,soit parce qu'il faut aller la chercher très loin et qu'on ne peut en ap

porter de grandes quantités à la maison, il peut être impossible d'assurer une hygiène person

nelle suffisante. Il y aura trop peu d'eau pour pouvoir se laver convenablement et pour laver 

les ustensiles de cuisine et les habits. Des infections de la peau et des yeux pourront alors se 

développer; des maladies intestinales pourront se transmettre facilement d'une personne à 
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Tableau 1.1. 
Maladies liées à des insuffisances dans les domaines de l'eau et de l'assainissement 

CATEGORIES MALADIES 

I . Maladies transmises par l 'eau. Celle-ci n 'agi t 
que comme véhicule passif de l 'agent infect ieux. 
Toutes ces maladies sont l iées aussi à un manque 
d'assainissement. 

Choléra 
Typhoïde 
Dysenterie bac i l l a i re 
Hépatite v i ra le 
Leptospirose 
Giardiasis 
Gastro-entérite 

II. Maladies dues au manque d'eau et à une mauvaise Gale 
"hygiène personnelle gui créent des condTtions favo-
rables à leur développement. Les infections intesti
nales de ce groupe dépendent aussi de l'absence 
d'installations convenables pour l'évacuation des 
déchets humains. 

III. Maladies transmises par des agents infectieux 
diffusés par contact avec l'eau ou ingestion D'eau. 
ÏÏnT partie essentfêTle "du cycle vitafde l'agent 
infectieux se passe dans un animal aquatique; cer
taines de ces maladies sont aussi liées à une mau
vaise évacuation des déchets. 

IV. Maladies transmises par des insectes qui vivent 
près de l'eau (vecteurs en relation avec l'eau). 
Les infections sont transmises par des moustiques, 
des mouches, des insectes qui se reproduisent dans 
l'eau ou qui piquent au voisinage de l'eau. Ils sont 
particulièrement actifs et agressifs si l'eau est 
stagnante. Ils ne sont pas affectés par les dispo
sitifs d'assainissement. 

V. Maladies dues à des agents infectieux contrac
tées le plus souvent en mangeant dû" pois'son ou 
d'autres aliments mal cuits. (Maladies en liaison 
avec l'évacuation des matières fécales). 

Maladies infectieuses de la peau 
et ulcères 
Lèpre 
Poux et typhus 
Trachome 
Conjonctivite 
Dysenterie bacillaire 
Dysenterie amibienne 
Salmonellose 
Diarrhée à entérovirus 
ParatyphoTde 
Ascaridiose ~v 
THchocéphalose ' A 
Entérobiose 
Ankylostomiase 

Schistosomiase (urinaire et anale) 
Dracunculose (ver de guinée) 
Bilharziose 
Filariose 
Onchocercose 
Ascaridiose 

Fièvre jaune moustique 
Dengue et fièvre hémorragique moustique 
Fièvre de l'ouest du Nil et 
de la vallée du Rift moustique 
Encéphalites à arbovirus moustique 
Filaire de Bancroft moustique 
Paludisme (malaria) ° moustique 
Onchocercose ° Simulie 
Trypanosome ° mouche 
(maladie du sommeil) Tsé Tsé 

Clonorchiose 
Diphyllobothriase 
Fasciolopsiase 
Paragonimiase 

Poisson 
Poisson 
Plantes comestibles 
Coquillages 

c Les eaux usées domestiques n'ont pratiquement pas d'influence sur ces maladies 

Origine : 
Saunders, J.; Warford, J. 
Village Water Supply : Economies and policy in the Developing Horld 
Published for the World Bank by the Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1976 
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l'autre. La prévention de ces maladies dépend plus de la disponibilité et de l'accès possible 

à des quantités suffisantes d'eau que de la qualité de l'eau. 

III. Les maladies transmises par des agents infectieux diffusées par contact avec 

l'eau ou ingestion d'eau ne résultent pas d'un contact direct de personne à personne. Elles 

sont dues à des agents infectants qui, pour une grande partie de leur cycle vital, se dévelop

pent dans des animaux aquatiques spécifiques, spécialement des escargots et des crustacés. Pen

dant quelques jours ou quelques semaines, les larves ou les oeufs de parasites mûrissent dans 

ces hôtes intermédiaires puis sont répandus dans l'eau. Les larves ou les oeufs ayant subi 

cette maturation vont contaminer les personnes qui boivent l'eau ou qui ont un contact avec 

elle. 

IV. Maladies transmises par des insectes. Dans les régions tropicales, les insectes 

piqueurs sont courants. La plupart d'entre eux, notamment les moustiques, se reproduisent dans 

des mares ou autres eaux de surface et parfois même dans les récipients dans lesquels on con

serve l'eau à la maison. Les mouches Tsé Tsé sévissent aussi au voisinage de l'eau. De tels 

vecteurs liés à l'eau peuvent transmettre la maladie, s'ils sont porteurs d'agents pathogènes. 

Des risques pour la santé peuvent également avoir leur origine ailleurs que dans 

1'eau. 

V. Maladies n'ayant pas un rapport direct avec l'eau. Des maladies peuvent se trans

mettre par contact direct (par exemple des mains sales) ou par ingestion d'aliments tels que 

poisson, légumes et fruits consommés crus. En plus d'un approvisionnement en eau saine, certai

nes mesures sont indispensables pour limiter les maladies : hygiène personnelle, surveillance 

des lieux de stockage des aliments et des marchés... 

Il est très important de fournir un assainissement convenable comprenant des instal

lations sanitaires pour les excréments humains. Toutes les maladies de la catégorie I. et un 

grand nombre de maladies de la catégorie III. résultent de la dispersion d'agents infectants 

en provenance des excréta humains qui se retrouvent dans l'eau de boisson et dans la nourriture 

La chaîne de transmission des maladies peut être brisée par une évacuation correcte 

des matières fécales aussi bien que par l'installation d'une distribution correcte en eau sai

ne. Pour certains agents, tels que les ankylostomes, l'assainissement est beaucoup plus impor

tant que l'alimentation en eau dans une politique de prévention des maladies; la transmission 

se fait en effet à partir des matières fécales déposées sur le sol du fait d'un contact direct 

avec pénétration par la peau. 

Les améliorations apportées à la qualité de l'eau distribuée par les installations 

des collectivités n'affecteront en principe que les maladies transmises par l'eau, telles que 

la dysenterie bacillaire, le choléra, la typhoïdeet éventuellement les schistosomiases. Beau

coup de maladies diarrhéiques sont probablement plutôt dues à un manque d'eau en quantité. Les 

infections de la peau et des yeux appartiennent certainement à un groupe de maladies liées à 

1'eau. 
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L ' ins ta l la t ion d'un robinet pour le lavage corporel, d'une douche ou autres ins ta l 

lat ions sanitaires pour la t o i l e t t e est fréquemment apparue comme apportant une amélioration 

à la s i tuat ion sanitaire des usagers. I l n'est cependant aucunement certain que lorsque chaque 

fami l le disposera d'un robinet une amélioration ul tér ieure de l 'a l imentat ion en eau aura un 

ef fet sensible sur sa santé. Lorsque l 'on développe des insta l la t ions d'alimentation en eau 

sans apporter parallèlement des améliorations en matière d'hygiène personnelle, en matière de 

manipulation et de préparation des aliments, et dans les soins généraux concernant la santé, 

i l est peu probable que l 'on en t i r e les avantages que l 'on pouvait espérer en matière de 

santé. 

1.2 Alimentation en eau et développement socio-économique 

Dans les pays indust r ia l isés, les d ispos i t i f s d'alimentation en eau des co l lec t iv i tés 

ont d'abord été construits pour les plus grandes v i l l e s . Les v i l l e s les plus petites et les 

bourgs ont su iv i . Les insta l la t ions d'approvisionnement en eau étaient construites par les auto

r i tés nationales, régionales ou urbaines, ou par des compagnies privées. Dans les zones rurales, 

Figure 1.1. 
L'eau apportée de très loin pour les besoins domestiques 
sera utilisée avec beaucoup de parcimonie 

WO Photo by A . S . Kochar 
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les d ispos i t i f s d'alimentation en eau ne furent établ is que longtemps après car les considéra

tions relat ives à la santé publique y étaient moins pressantes que dans les zones urbaines. Dans 

la première moitié du XXe s ièc le , de nombreux gouvernements commencèrent à fournir une assis

tance financière et technique à des petites co l lec t iv i tés et les insta l la t ions d'alimentation 

en eau pour la population rurale furent largement développées. 

Une alimentation correcte en eau saine constitue un impératif préalable au développe

ment socio-économique d'une c o l l e c t i v i t é . Des facteurs te ls que les économies de temps et 

d'énergie dans l'approvisionnement en eau et une réduction substantiel le des effets des maladies 

peuvent contribuer au développement à condition que le temps et l 'énergie épargnés soient 

u t i l i sés à des f ins économiques. 

Une nouvelle ins ta l la t ion d'alimentation en eau pourrait venir en aide à des ac t i v i 

tés te l les que la production des f ru i t s et des légumes ou la conservation du poisson. Que les 

bénéfices potentiels de product iv i té soient ou non obtenus dépend de circonstances spécifiques. 

Un élément important est de savoir comment on peut u t i l i s e r le temps et l 'énernie économisés 

dans le transport de Veau. Dans certains v i l l ages , la mauvaise santé des t ravai l leurs affecte 

très sérieusement le développement agr icole; dans d'autres, où i l y a du chômage, aucun béné

f ice ne peut être obtenu à moins que le projet d'alimentation en eau constitue une partie d'un 

projet de développement rural intégré permettant d'accroître l 'emploi . Une nouvelle ins ta l la 

t ion en eau peut ouvrir des poss ib i l i tés à des entreprises art isanales, à de l'élevage ou à 

des productions végétales. A i ns i , lorsque,dans une action d'ensemble, le t ravai l productif est 

st imulé, et que l'hygiène personnelle, les soins de santé et la préparation des aliments sont 

améliorés simultanément, un d i spos i t i f d'alimentation en eau mis en place pour une co l lec t i v i té 

peut avoir un impact pos i t i f sur le développement socio-économique. 

Cela est particulièrement vrai dans les régions arides ou les zones ayant une longue 

saison sèche si des quantités suffisantes d'eau sont fournies pour permettre l 'al imentation 

du bétai l et l ' i r r i g a t i o n des jardins potagers. 

I l est possible que les d ispos i t i f s d'alimentation en eau, combinés avec des program

mes complémentaires de développement de la santé et de 1'économie, puissent ra len t i r l'exode 

ru ra l . I l est peu vraisemblable, cependant, que la seule réal isat ion d'une alimentation en 

eau a i t un e f fe t substantiel sur cet exode ru ra l . On peut cependant penser que les ins ta l la 

tions d'alimentation en eau peuvent, sur une certaine période de temps, encourager le regroupe

ment de populations dispersées dans des unités rurales d'une certaine t a i l l e . Plus la popula

t ion à desservir sera concentrée, plus i l sera fac i le de mettre en place, dans des conditions 

financières acceptables, un d ispos i t i f d'approvisionnement en eau qui pourra être correctement 

entretenu'. Si l 'a l imentat ion en eau permet d'encourager des établissements de population d'une 

certaine importance, cela peut aider à l 'améliorat ion du développement économique potent ie l . 

Dans la plupart des cas, i l est impossible de présenter une j us t i f i ca t i on économique 
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rigoureuse pour les projets d'alimentation en eau des petites co l l ec t i v i t és . La j u s t i f i c a t i o n 

doit plutôt porter sur une évaluation qual i ta t ive des bénéfices que l 'on espère obtenir de 

l 'al imentation en eau. Les bénéfices directs les plus importants, résultant d'une amélioration 

de la qual i té de l'eau,sont en général une hygiène et une santé meil leures, une commodité plus 

grande, et des avantages résultant du stockage de l'eau et de l ' i r r i g a t i o n des jardins pota

gers. Les bénéfices indirects habituellement cités sont la red is t r ibut ion de l 'énergie éco

nomisée en faveur des éléments pauvres de la population rura le , un meilleur niveau de v ie , 

et un développement des ins t i tu t ions de la co l l ec t i v i t é . 

1.3 Installations d'alimentation en eau des petites collectivités dans les pays en voie de 
développement 

Dans les centres urbains des pays en voie de développement, des insta l la t ions d ' a l i 

mentation en eau analogues à celles qui ont été développées dans les pays industr ial isés 

Figure 1.2. 
Aspect type d'une pet i te co l l ec t i v i t é 
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peuvent convenir, moyennant des adaptations appropriées. En raison des économies d'échelle et 

du grand nombre des habitants à desservir, l'investissement par tête d'habitant et les coûts 

de fonctionnement des ins ta l la t ions urbaines d'alimentation pourront ne pas être trop élevés 

Lorsqu'un nombre substantiel de maisons sont reliées au réseau de d is t r ibu t ion d'eau, et que 

les taxes sont collectées sur une base réglementaire, l 'a l imentat ion en eau peut s'auto-financer. 

Dans la plupart des peti tes v i l l e s et des co l lec t i v i tés rurales des pays en voie de 

développement, les conditions pour l 'a l imentat ion en eau sont très différentes de celles qui 

existent pour les insta l la t ions urbaines. En général, la population à desservir est réduite et 

la fa ib le densité de population rend coûteuse la d is t r ibu t ion de l'eau par canalisations. La 

population rurale est souvent très pauvre e t , particulièrement dans les économies de subsis

tance, on dispose de très peu d'argent. On ne trouve que d i f f ic i lement des fonds pour financer 

le fonctionnement et l ' en t re t ien des ins ta l la t ions ; i l est peu vraisemblable nue les petites 

co l lec t i v i tés obtiennent les capitaux indispensables pour les investissements sans l 'assitance 

de gouvernement national ou ce l le de donateurs extérieurs ou d ' ins t i tu t ions de prêts. On ne 

dispose généralement pas, dans les petites co l l ec t i v i t és , de personnel formé pour le fonction

nement et l 'en t re t ien de l ' i n s t a l l a t i o n d'approvisionnement en eau. Une équipe qual i f iée pour 

la conception et la construction peut être envoyée par des organismes extérieurs qui assistent 

ainsi les ins t i tu t ions nationales et leur permettent donc de se suf f i re à elles-mêmes. Le 

recrutement et la formation du personnel nécessaire pour le fonctionnement et l 'ent re t ien des 

ins ta l la t ions d'alimentation en eau peuvent cependant être d i f f i c i l e s . Un élément important est 

de recourir à une technologie appropriée aux conditions locales. Cette technologie d i f férera 

de la technique t radi t ionnel le qui est essentiellement mise en oeuvre dans les grandes i ns ta l 

lat ions d'alimentation en eau des v i l l e s des pays développés. 

Pour les petites c o l l e c t i v i t é s , i l n'est souvent pas possible sur le plan économique 

d 'é tab l i r des insta l la t ions d'al imentation par conduites avec branchements d'abonnés. Dans de 

te ls cas, la solution réa l is te est d'équiper un certain nombre de "points" d'eau, un puits 

protégé muni d'une pompe à main, une structure de captage d'une source ou peut-être une i ns ta l 

la t ion de captage et de stockage d'eau de p lu ie. Pour des v i l l e s ou des vi l lages plus impor

tants , on pourra peut-être é tab l i r une pet i te stat ion de traitement d'eau avec d is t r ibu t ion 

par des bornes fontaines publiques. Lorsque la co l l ec t i v i t é à desservir contribue aux coûts de 

construct ion, so i t en argent, so i t en fournissant de la main d'oeuvre ou des matériaux de cons

t ruc t i on , l ' investissement en capital peut être fa ib le . Les dépenses périodiques pour le fonc

tionnement et l 'en t re t ien soulèvent souvent un problème, spécialement lorsque des taxes sont 

d i f f i c i l e s ou impossibles à co l lecter auprès des usagers. 

Une ins ta l la t ion d'al imentation en eau pour une pet i te co l l ec t i v i t é ne doi t pas être 

d i f f i c i l e à concevoir et â construire. L'ingénieur doit choisir avec soin une technologie 

simple, sûre et adaptée aux compétences disponibles tant dans l 'ordre technique que dans l ' o r 

dre admin is t ra t i f . Cela n'est pas f a c i l e , mais ces problèmes constituent un défi fascinant et 
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leur solution est la récompense du travail accompli svir le terrain. Cela fait longtemps que 

l'on construit des installations d'alimentation en eau pour de petites collectivités mais, à 

une époque récente, celles-ci ont été établies en grand nombre. On compte quelques succès mais, 

dans l'ensemble, les résultats n'ont pas été bons. Parfois les petites installations d'alimen

tation en eau sont apparues comme inadaptées aux conditions dans lesquelles elles devaient 

fonctionner. Plusieurs installations ont été complètement abandonnées dans les quelques années 

qui ont suivi leur construction. De nombreuses avaries se sont produites. Il est nécessaire 

de tirer enseignement des erreurs du passé et de comprendre les causes de ces échecs. C'est à 

partir de là que l'on peut établir des directives pour la planification, la construction, l'ex

ploitation et l'entretien de petites installations d'alimentation en eau. 
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. p l a n i f i c a t i o n e t g e s t i o n 

2.1 Planification 

Dans de nombreux pays, la prévision de d ispos i t i fs d'alimentation en eau pour les co l 

l ec t i v i t és est un élément essentiel dans le programme d'action pour la santé et l'environnement. 

Ces projets sont fréquemment p lan i f iés dans ce contexte. Cependant, la responsabilité ef fect ive 

des autor i tés responsables de la santé publique se l imi te souvent à la surveillance de la qua

l i t é de l'eau de boisson des c o l l e c t i v i t é s , parfois associée au contrôle des insta l la t ions 

d'assainissement. Dans certains pays, l ' au to r i t é sanitaire assume une responsabilité directe 

pour les d ispos i t i f s d'alimentation en eau et d'assainissement des petites co l lec t iv i tés 

rura les. 

La fonction de contrôle dans les domaines des insta l la t ions d'alimentation en eau et 

d'assainissement implique une par t ic ipat ion importante à la p lan i f i ca t ion , à la gestion et à 

l ' en t re t ien de toutes les ins ta l la t ions . Mais l ' au to r i té sanitaire peut ne pas être suffisam

ment équipée en personnel et en matériel pour répondre aux demandes qui résulteraient d'une 

te l l e impl icat ion. Les éléments scient i f iques des autres départements ministér ie ls assument, 

en général, la charge de la p lan i f i ca t ion de l'approvisionnement en eau et cel le de la cons

t ruc t i on . I l s concentrent plutôt leurs ef for ts sur les aspects relevant de l ' a r t de l ' i n 

génieur et de l'économie, risquant de négliger les implications tant sanitaires que sociales 

des ins ta l la t ions d'alimentation en eau potable. 

Des programmes plutôt que d_e_s projets 

La p lan i f icat ion et la conception d'un d ispos i t i f d'alimentation en eau d'une v i l l e 

importante s'établ issent en général dans le cadre d'un projet . Le terme projet est u t i l i s é ic i 

pour décrire toutes les opérations qui interviennent avant la réal isat ion d'un projet déter

miné d'al imentation en eau ou d'assainissement. Chaque ins ta l la t ion importante est étudiée 

dans le cadre d'un projet séparé. Cependant, lorsque l 'on p lan i f ie des d ispos i t i fs d'alimen

tat ion en eau pour un grand nombre de petites co l lec t i v i tés rurales, l'approche est à fa i re 

p lutôt dans le cadre d'un programme que dans celui d'une série de projets indiv iduels. Un pro

gramme doi t i c i être compris comme un ensemble intégré d 'ac t iv i tés continues orientées vers la 

réa l isat ion d'un nombre considérable de d ispos i t i fs simi laires d'approvisionnement en eau. Les 

problèmes clés relèvent vraisemblablement moins de la technique que de l 'organisation et de 

l 'admin is t ra t ion. Les aspects r e l a t i f s à l ' imp l ica t ion de la co l l ec t i v i t é seront alors beaucoup 

plus largement développés. 

Dans le cadre d'un programme, les décisions techniques seront souvent subordonnées 

à d'autres considérations. Par exemple on réduira, autant qu'on le pourra, le nombre de types 

ou modèles de pompes à u t i l i s e r dans un programme af in de réduire les problèmes d'approvision

nement et d 'ent re t ien. Dans l'approche d'un pro jet , une pompe serait à chois i r correctement 

2 
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adaptée aux impératifs techniques et on adaptera le système d'entretien aux caractéristiques 

de la pompe et aux exigences du service. 

Une autre différence fondamentale concerne la façon dont les utilisateurs se sentent 

concernés par l'installation d'alimentation en eau et perçoivent la relation qu'il y a entre 

la dépense exposée et les avantages retirés. Le citadin a rarement le choix entre plusieurs 

ressources en eau et a généralement pleine conscience des avantages généraux apportés par un 

service d'alimentation en eau. Ainsi, il suffit de peu de temps et d'effort pour le convaincre 

des avantages que procure une distribution apportant davantage d'eau ou une eau saine. Dans une 

petite collectivité rurale, il n'y a pas en général d'équivalent à la "demande" urbaine d'eau. 

Les ménages ruraux ont fréquemment le choix entre diverses ressources en eau et les gens ont 

leurs propres critères de choix. L'eau est en général perçue comme une faoil ité cbnt on est libre 

d'user. Les considérations de santé jouent un rôle mineur. Les quantités d'eau utilisées sont 

faibles, sauf peut-être pour celles qui sont stockées et utilisées pour l'irrigation. Une de

mande très forte pour une bonne qualité n'existera alors qu'occasionnellement dans des situa

tions de grande pénurie ou de pollution importante des ressources en eau. 

On doit s'attendre dans ces conditions à ce qu'une demande en eau de type urbain ne 

se manifeste pas dans les petites collectivités rurales sans une modification dans des habitu

des profondément ancrées d'utilisation de l'eau. Un effort d'éducation devra être lié à tout 

programme rural d'alimentation en eau et appliqué avec discernement et une bonne connaissance 

des habitudes locales. 

Considérations financières : 

Dans les zones urbaines, les habitants ont en général accepté le principe, ou du 

moins, sont familiarisés avec le fait qu'ils doivent payer l'eau, ou plutôt sont conscients 

de l'intérêt qu'il y a de pouvoir disposer d'une eau saine près du point d'utilisation. Dans 

les petites collectivités rurales, le principe du paiement de l'eau n'est pas en général lar

gement accepté. La population pense que l'eau, comme l'air, est un don du ciel. C'est égale

ment un fait que les habitants des petites collectivités ont peu d'argent. Aussi, la mise en 

oeuvre des projets sur le plan financier sera difficile et prendra du temps; elle exigera une 

compréhension claire des habitudes locales. Par exemple, les facturations devront être coor

données avec les rentrées d'argent résultant des récoltes. 

Pour tout programme rural d'alimentation en eau, il est nécessaire d'établir un 

arrangement financier à long terme. Les petites collectivités n'obtiennent souvent que très 

difficilement les capitaux pour la construction même lorsqu'elles sont intégrées dans un pro

gramme national ou provincial. Les initiatives visant à la mise en place et au financement 

de ces programmes doit donc venir du gouvernement, central ou provincial. 

Les "fonds renouvelables" constituent une méthode excellente de financement en raison 

de leur flexibilité et de leur adaptabilité aux exigences et aux conditions locales. Un "fonds 



planification et gestion 
- 22 -

renouvelable" est un fonds établ i au niveau central qui finance de nouveaux projets en u t i l i 

sant des remboursements concernant des prêts plus anciens. Au départ, le fonds doit être établi 

à un niveau national ou prov inc ia l . Les co l lec t iv i tés devant bénéficier de l'eau collaborent 

par leur t rava i l et l 'apport de matériaux locaux pour la construction (par exemple, en Amérique 

Latine jusqu'au 20 % des coûts de construct ion). On paie alors une redevance pour la fourniture 

de l'eau qu i , en règle générale, couvre les dépenses locales de fonctionnement et de répara

tions mineures. Afin de soutenir les ef for ts ainsi accomplis au plan l oca l , le programme na

t ional doi t organiser un d ispos i t i f pour les réparations majeures et l 'en t re t ien au niveau du 

d i s t r i c t ou de la province. Lorsqu'arrivent les remboursements des prêts antérieurement consen

t i s , le fonds renouvelable est disponible pour financer d'autres projets. 

I l est important de noter que, dans le financement d'un projet urbain, théoriquement, 

tous les fonds nécessaires proviennent en général de la co l l ec t i v i t é elle-même sous forme des 

paiements pour l 'eau fournie. Par contre, pour les petites co l lec t i v i tés rurales, environ 80 % 

des coûts de construction viendront de l 'ex tér ieur sous forme de prêts, de dons, e t c . . et ce 

n'est que le reste, soit 20 %, qui constitue une contribution directe de la co l l ec t i v i t é sous 

forme de matériaux de construction et de main d'oeuvre. 

Des études récentes fa i tes en Amérique Latine indiquent oue les schémas de rembour

sements conduisent à promouvoir la mise en place d'une organisation au niveau loca l . Pour cela, 

l 'assistance d'administrateurs locaux est essent iel le. Les communautés doivent obtenir le 

financement des services d'al imentat ion en eau et un des avantages majeurs est une implication 

plus importante de la co l l ec t i v i t é . 

Modèles types et standardisation : 

Lorsqu'on examine les milliers de petits dispositifs d'alimentation en eau qui exis

tent, on est surpris par le nombre d'éléments répétitifs : puits, ouvrages de prise d'eau, ré

servoirs d'eau, bâtiments des pompes, etc.. Des économies substantielles peuvent être faites 

en utilisant des dispositifs et des techniques de construction standardisés. En plus, les coûts 

peuvent aussi être réduits en recourant à des techniciens formés à la mise en oeuvre de dis

positifs répétitifs, limitant ainsi le nombre des ingénieurs professionnels. 

Une approche avantageuse a été développée en Amérique Latine. Dans cette approche, 

le programme est subdivisé - promotion communautaire, conception technique, financement de pro

gramme, etc.. - et chacune des parties est considérée pour ses effets sur les autres. Un pro

gramme est mis en oeuvre qui incorpore ces éléments dans la solution â moindre coût qui utili

sera au mieux les ressources du programme (main d'oeuvre, finances, technologie et gestion). Il 

est évident que, étant donné nu'un programme rural d'alimentation en eau peut répéter de nom

breuses tâches dans des milliers de villages - dans certains pays, dans des dizaines des mil

liers de villages - la mise en oeuvre de conceptions standardisées devient une nécessité.-
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Figure 2 . 1 . 
Eau, santé et développement 
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Ces conceptions peuvent permettre d'appliquer des techniques de construction rapides 

et ef f icaces, à travers un t rava i l r é p é t i t i f , en recourant à des artisans relativement peu com

pétents avec un équipement et des plans standardisés. Une conception unif iée constitue un élé

ment essent iel . Les économies dans les coûts de p lan i f icat ion et de contrôle feront certainement 

plus que compenser l ' insuff isance technique qui résulte d'une certaine manière d'une te l l e con

ception . I l est possible de concevoir une forme très simple de recherche qui permettra à un 

technicien ou à un hygiéniste de rassembler en une journée des informations relat ives à un pet i t 

projet d'alimentation en eau,qui soient suffisantes pour permettre la mise en oeuvre d'un cer

ta in type de solut ion. I l faudra chois i r des cr i tères standard de conception, prévoir la mise 

en oeuvre de certains éléments conçus a p r i o r i (réservoirs, bâtiments de pompes...) et préparer 

un catalogue d'équipements uniformes. Une fois qu'un ingénieur aura revu la conception d'un 

projet pa r t i cu l i e r , les matériaux seront rassemblés dans un entrepôt central et envoyés à la 

c o l l e c t i v i t é avec tous les out i l s nécessaires et les éléments non disponibles localement. Des 

professionnels mettront également au point des techniques et des stratégies destinées à impl i 

quer la c o l l e c t i v i t é . Elles seront mises en forme en tant que modules de t ravai l concernant 

chaque phase, et ut i l isées dans la formation du personnel disponible pour assurer sa promotion 

au niveau loca l . La conception des modules techniques et des modules visant à impliquer la 

c o l l e c t i v i t é est déterminée dans le contexte du programme général. 

2.2 Gestion et supervision 

Le tableau suivant f igure les fonctions principales exécutées aux niveaux nat ional, 

provincial et loca l . Dans certains pays, les programmes provinciaux sont prévus pour être 

mis en oeuvre de manière autonome mais i l s sont l iés au programme national par l ' u t i l i s a t i o n 

de cr i tères standard, par leur conception et par l 'assistance f inancière. 

Tableau 2 . 1 . 
Responsabilités aux di f férents niveaux de l 'administrat ion 

NIVEAU FONCTIONS 

National - P lan i f icat ion à long terme 
- Etablissement de la pol i t ique (technique et administrative) et de normes 
- Gestion des fonds nationaux et combinaison de ces fonds avec les cont r i 

butions locales 
- Supervision de l 'exécution du plan national 
- Supervision des programmes provinciaux 
- Contrôle général f inancier 
- Fourniture d'une assistance technique 
- Formation 

Provincial - Aménagement d'un programme 
(et du d i s t r i c t ) - Conception 

- Construction, administration des projets 
- Promotion de la par t ic ipat ion communautaire 

Local - Administration des d ispos i t i fs d'alimentation en eau des co l lec t iv i tés 
- Fonctionnement et entret ien 
- Collecte des taxes pour l ' u t i l i s a t i o n de l'eau 
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I l ne sera pas possible d ' inc lure toutes les petites communautés rurales existantes 

dans un programme national ou provincial d'alimentation en eau. Un choix devra être f a i t qui 

évoluera et sera mis à jour périodiquement. Le cr i tè re de sélection et 1'ordre de p r io r i té pour 

la réal isat ion de projets seront déterminés aux niveaux national ou provincial en prenant compte 

tous les facteurs. 

L 'object i f de tout programme rural d'alimentation en eau doit être aussi spécifique 

que possible. Par exemple, "toutes les co l lec t i v i tés de 500 personnes ou davantage, et 50 % des 

plus petites co l lec t iv i tés auront une alimentation en eau potable à une distance ne dépassant 

pas 500 m. de chaque maison ind iv iduel le , dans un délai de 8 ans". Ou " le but est de fournir de 

l'eau potable à 90 % des co l lec t iv i tés rurales des d i s t r i c t s A et B dans un délai de 22 mois". 

Par contre, l ' ob j ec t i f suivant " l 'amél iorat ion de l 'al imentat ion en eau des petites c o l l e c t i 

v i tés" est trop vague. 

Un important engagement f inancier sur le programme au niveau pol i t ique national est 

essentiel pour que le programme puisse s'accomplir dans un cadre à long terme. I l est souvent 

nécessaire de fournir des subsides pendant un certain temps jusqu'à ce que les co l lec t iv i tés 

desservies par les nouveaux d isposi t i fs apprécient les avantages d'une alimentation convenable 

d'eau potable. Une fois que la population a compris cela, le processus f a i t l ' ob je t d'un déve

loppement continu, le service de base ar r ivant , i l faut l 'espérer, à un niveau où i l est à la 

fois soutenu par la co l l ec t i v i t é et se s u f f i t à lui-même sur le plan f inancier . 

La gestion, le fonctionnement et l 'en t re t ien d'un d ispos i t i f d'alimentation en eau 

sont des points qui* doivent fa i re l 'ob je t des préoccupations des po l i t i c iens et des ingénieurs 

de conception depuis les premières étapes de la p lan i f i ca t ion . L'exposé suivant résume cela de 

manière éloquente (Wagner et Lanoix, 1959). 

"L'ingénieur qui procède aux investigations préliminaires sur le terra in et conçoit 

les ins ta l la t ions , peut, par ses décisions, f a c i l i t e r ou compliquer le fonctionnement futur et 

les problèmes d'entret ien. Cela dépendra de ce qu ' i l recherche : une solution simple, ou la 

meilleure solution possible. Souvent, parce que l 'on est pressé, ces études sont moins minu

tieuses qu'el les ne doivent l ' ê t r e . L'ingénieur, chargé des recherches sur le ter ra in et de la 

conception, a la responsabilité d'une des phases les plus importantes qui pèse lourdement sur 

le fonctionnement futur du pro je t " . 

"Si,par un t ravai l minutieux i l peut éliminer une pompe, un apparei l , un élément 

d'équipement, ou un processus de traitement, i l élimine de ce f a i t un obstacle possible à un 

fonctionnement eff icace. La compréhension des problèmes que pose le fonctionnement des petites 

insta l lat ions d'eau, la persévérance dans la recherche des solutions simples, et la vigilance 

apportée dans l'approbation des projets sont les meilleurs moyens que l 'on puisse mettre en 

oeuvre pour f a c i l i t e r le fonctionnement et l 'en t re t ien de ces ins ta l la t ions e t , a i ns i , pour leur 

permettre de bien remplir leur r ô l e . " 
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"Du point de vue admin is t ra t i f , une gestion correcte d'un d ispos i t i f d'alimentation 

en eau, si pe t i t s o i t - i l , exige des dépenses pour son fonctionnement, du personnel et une orga

nisation du service. Ces d ispos i t i f s sont sous le contrôle des autorités locales; des discus

sions doivent être ouvertes avec el les aussi tô t que possible et on doi t être très avancé dans 

les accords lorsqu'on arr ive au stade de la construction. Les négociations ne sont pas toujours 

fac i l es , car certaines autorités o f f i c i e l l e s , qu'el les soient élues ou nommées, voudraient 

garder jalousement leur pleine au to r i t é , même si elles n'ont jamais eu aucune expérience dans 

la gestion d'une alimentation en eau". 

2.3 Main d'oeuvre et formation 

L'importance du personnel nécessaire pour gérer et fa i re fonctionner un pe t i t dispo

s i t i f d'alimentation en eau dépend beaucoup de la structure de ce disposi t i f , du f a i t qu ' i l 

existe ou non une station de traitement d'eau ou une stat ion de pompage. On n'est pas certain de 

trouver le personnel qua l i f i é dans les petites v i l l es et dans les v i l lages. Cependant, i l sera 

souvent possible de recruter et de former de futurs bons employés pour, à la f o i s , les tâches 

administratives et les tâches techniques. Une méthode qui a f a i t ses preuves consiste à u t i l i 

ser la période de construction pour chois i r et former le personnel de base qu i , plus ta rd , sera 

responsable de l ' exp lo i ta t i on . Durant cette phase, i l apprend à connaître la structure et le 

fonctionnement du d ispos i t i f . De cette manière, i l peut mieux comprendre et assurer de façon 

plus sat isfaisante le t rava i l d 'entret ien que l 'on attend de l u i . 

Le choix e f f ec t i f de ces hommes peut, dans certains cas, être dél icat d'autant que 

leur embauche peut relever de la compétence normale du gouvernement loca l . Moyennant tact et 

compréhension, i l doit être cependant possible de trouver des candidats qui pourront être admis 

par les autorités locales et qui possèdent les qual i f icat ions minimales exigées. 

La d i f f i c u l t é essentiel le résidera dans l ' u t i l i s a t i o n d'un personnel sous-qual i f ié. 

Alors que les gestionnaires et les ingénieurs expérimentés en matière d'équipement des collec

t i v i t é s devraient assurer la gestion du programme, leur tâche sera si grande (et i l s sont en 

général si peu nombreux) qu ' i l s devront consacrer leur temps à d i r i ge r , p lan i f i e r , revoir et 

superviser le programme. Un groupe spécial de techniciens et/ou d'hygiénistes insuffisamment 

qual i f iés devra être formé pour assurer les contacts quotidiens avec la c o l l e c t i v i t é , la co l 

lecte des données sur de te r ra in , la prospection et la recherche des ressources d'eau, la 

préparation de plans d ' ins ta l la t ions à caractère r é p é t i t i f , aussi bien oue les v is i tes d ' ins

pection aux insta l la t ions déjà construi tes. 

Dans les petites entreprises, chaque personne assumant une fonction de sucervision 

doi t assumer toute une série de fonctions et,sans une formation correcte, i l est condamné à 

être ineff icace dans n'importe quelle fonct ion. La formation est , a i ns i , particulièrement im

portante pour la main d'oeuvre engagée dans les pet i ts d ispos i t i fs d'alimentation en eau des 

co l l ec t i v i t és . 
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La formation doit s'appuyer sur les aspects pratiques des sujets abordés et doit i n 

clure un minimum de cours théoriques. Le programme de formation doi t aboutir , lorsque les c i r 

constances le permettent, à des examens conduisant à des cer t i f i ca t ions consacrant les techni

ciens et les ooérateurs des insta l lat ions d'alimentation en eau, cer t i f icat ions comportant plu

sieurs degrés pour chaque catégorie de personnel. Un tel programme, qui peut être entrepris en 

collaboration avec les autorités locales existant dans le domaine de l 'éducat ion, assurera une 

émulation chez le personnel qui permettra d'assurer sa promotion technique et son accès à des 

postes de plus grande responsabil i té. 

On ne peut trop ins is ter sur la nécessité de développer dans l ' e sp r i t de chaque t r a 

va i l leur qu ' i l soit un employé de bureau ou un homme de te r ra in , l ' idée o u ' i l est au service 

de la co l l ec t i v i t é . L'administration et la mise en oeuvre d'un d isDosi t i f d'alimentation en eau 

doivent, quelle que soi t sa t a i l l e , viser à la fourniture d'un service sat is fa isant pour le 

consommateur. Dans de nombreuses zones rurales, ce sera une idée toute nouvelle. I l arr ive sou

vent que les ruraux ou les habitants des petites v i l l es ne considèrent oas que les services 

publics soient des inst i tu t ions desquelles les populations puissent attendre ou auxquelles 

el les puissent demander un service. Pour eux, l 'a l imentat ion en eau peut être considérée comme 

on considère le service postal : pauvre et in termit tent . Leur at t i tude sera des plus com

plaisantes. Beaucoup d 'ef for ts sont à fa i re de la part de l'agence responsable pour que l 'on 

puisse être assuré que ni la population desservie ni les employés de l ' i n s t a l l a t i o n d'alimen

tat ion en eau ne manifestent cette sorte de comportement. L 'ob ject i f doit être de faiVe com

prendre aux employés l'importance qu ' i l y a d'assurer un service sat isfa isant aux consomma

teurs et quels sont, à cet égard, leur rôle et leur responsabil i té. D'autre par t , i l doit se 

développer chez la population un sentiment de propriété et de f i e r t é pour son ins ta l la t ion 

d'alimentation en eau; e l le doit comprendre qu'e l le a le dro i t de demander un service. Ces pro

cessus ne sont ni simples ni rapides. Cependant, une fois é tab l i , le concept de service public 

se développera et sera plus généralement accepté. Les premiers temps seulement risquent d'être 

d i f f i c i l e s . 

2.4 Implication de la collectivité 

On n'est pas du tout certain que la co l l ec t i v i t é acceptera un pe t i t d i spos i t i f d ' a l i 

mentation en eau. Les ut i l i sa teurs peuvent ne pas être sa t is fa i ts par l 'a l imentat ion fournie, 

si e l le ne correspond pas à leur attente. De longues f i l e s d'attente pour avoir de l 'eau, un 

service in termi t tent , des insuffisances d'al imentation, plus ou moins longtemps chaque jour, 

posent souvent des problèmes . Les ingénieurs et les techniciens vont parfois dans les petites 

co l l ec t i v i t és , insta l lent des d isposi t i fs d'alimentation en eau, et espèrent nue les vi l lageois 

les u t i l i se ron t soigneusement pendant longtemps. Trop souvent, les bénéficiaires ne sont pas 

consultés sur la conception, la construction, l ' u t i l isat ion et l 'en t re t ien des ins ta l la t ions. 

I l est d i f f i c i l e , sinon impossible, de parvenir à un fonctionnement continu d'une pet i te ins

ta l l a t i on d'eau sans aucune implication de la c o l l e c t i v i t é . Si les ins ta l la t ions ne sont pas 
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acceptées et prises en charge par la collectivité, elles seront mal utilisées, seront soumises 

â de petits vols, voire au vandalisme. Au contraire, il a souvent été observé nue, moyennant 

une consultation et une information bien faite des populations, ces dernières peuvent être moti

vées et apporter leur aide dans l'établissement du planning, la construction, le fonctionnement 

et l'entretien des installations d'alimentation en eau intéressant leurs collectivités. 

L'effet positif fourni par 1'imolication de la collectivité dans la mise en place 

d'un dispositif d'alimentation en eau peut être illustré par ce qui s'est passé au Malawi. La 

participation de la population locale y a été la clé du succès pour l'installation de conduites 

d'eau desservant plus de 150.000 villageois dans des zones ne disposant jusque là que de très 

peu d'eau, pour un coût d'environ 3 US dollars par personne seulement. Les villageois creusèrent 

toutes les tranchées, installèrent les conduites (fournies par le gouvernement et les agences 

d'aide), et construisirent des radiers en béton et des puisards d'infiltration. On a eu d'abord 

recours à des démonstrations sur pilotes à petite échelle, organisées dans le cadre de grandes 

réunions publiques dans lesquelles on pouvait discuter de tous les aspects des installations 

UNICtF/WHO photo by Matheson 

Figure 2.2. 
Implication de la communauté dans la construction 
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projetées. Le projet avançant, on passa à l ' idée "d'assistant de pro je t " ; des cours de forma

t ion de t ro is semaines réunirent des hommes choisis avec attention par les co l lec t i v i tés pour 

assumer des responsabilités dans les ins ta l la t ions . 

Un examen des insta l la t ions d'alimentation en eau existant dans les petites c o l l e c t i 

vités a montré que la par t ic ipa t ion , dès le début de la conception, contribue de façon impor

tante au succès d'un projet. Le choix de la ressource en eau, le niveau de service et l'empla

cement des instal lat ions d'alimentation sont, en par t i cu l ie r , des points sur lesquels la col lec

t i v i t é peut être impliquée de façon très posi t ive. Une seconde considération visant à assurer 

une plus grande implication de la co l l ec t i v i t é au niveau de la conception, à savoir la sauve

garde des intérêts des éléments les plus défavorisés, sera plus d i f f i c i l e à fa i re accepter. 

Cependant beaucoup des décisions prises à ce stade des opérations peuvent conduire à aggra

ver la s i tuat ion de groupes déjà désavantagés. Des problèmes sociaux faisant obstacle à l'accès 

à la ressource, des pertes d'emploi, pour les femmes la d ispar i t ion de contacts sur le plan 

soc ia l , la domination exercée par les é l i tes locales dans l 'organisation de l'eau peuvent ré

sulter de la mise en place de nouvelles insta l la t ions d'alimentation en eau. 

L' implication de la co l l ec t i v i t é dans la construction de petites insta l la t ions d ' a l i 

mentation en eau peut prendre de nombreuses formes. Les contributions locales en argent, en 

main d'oeuvre, en fourniture de matériaux, en matière de services et d'organisation diminueront 

l'investissement en capital et stimuleront les sentiments de f i e r t é locale, les engagements f i 

nanciers et les capacités de développement locaux; i l sera alors possible de choisir et de for

mer du personnel pour l 'en t re t ien des ins ta l la t ions . Tout cela favorisera également une u t i l i 

sation correcte de l 'al imentat ion en eau par la population, fiais une te l l e implication de la 

co l l ec t i v i t é peut entraîner une demande importante des ressources et du temps disponibles d'où 

pourront résulter des insuffisances dans la qual i té de la construction, des retards, des d i f 

f icu l tés dans le recrutement du personnel et des conf l i t s locaux. D'une manière générale, une 

certaine implication de la co l l ec t i v i t é dans la construction des insta l la t ions est considérée 

comme nécessaire, mais le succès du recours à une main d'oeuvre locale dépend largement du type 

de technologie adoptée, des conditions locales et de la d ispon ib i l i té des techniciens qui do i 

vent assurer la supervision. 

La délégation des tâches d 'explo i ta t ion et d 'entret ien à une co l l ec t i v i t é est plus 

fréquente aujourd'hui qu 'e l le ne l ' é t a i t i l y a quelques années. Ces responsabilités déléguées 

varient beaucoup, al lant de la vér i f i ca t ion et de l'établissement de rapports, ou d'un entre

t ien rout in ier de base, à la formation d'ouvriers et de personnel chargé de l ' exp lo i ta t ion . I l 

y a une variété considérable d'organisations à l'échelon local et de disposit ions dans l 'ordre 

administrat i f . On peut distinguer t ro is approches : Une approche standard, des aménagements 

individuels et une combinaison de ces deux approches. En Amérioue Lat ine, on a ernnloyé une 

approche standard avec des procédures de sélection déterminées, une délégation formelle des 
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responsabilités et de l ' a u t o r i t é , complétées par des structures de formation et de contrôle. 

A i l l eu rs , des arrangements individuels sont courants, adaptés à l 'organisat ion col lect ive exis

tante. Cependant, les aménagements manquent de base réglementaire et leur e f f i cac i té est sou

vent l imi tée. Comme compromis, une certaine souplesse peut être apportée à l'approche standard 

pour l 'adopter au modèle l oca l , social et cu l tu re l . Ceci est l i é à des éléments te ls que les 

procédures de sélect ion, la vue que l 'on peut avoir de l 'organisat ion co l lec t i ve , la répar t i 

t ion des responsabilités et de l ' au to r i t é . 

Si l 'on veut que la coopération entre la co l l ec t i v i t é et l 'organisat ion chargée de 

l 'a l imentat ion en eau ou le département de la santé soi t ef f icace, les partenaires doivent être 

associés dans un plein échange d'informations et de vues. L'agence responsable de l 'alimenta

t ion en eau doi t viser à sa t is fa i re les object i fs que la population souhaite atteindre avec 

l ' i n s t a l l a t i o n d'alimentation en eau. L'éducation sanitaire peut constituer un élément impor

tant dans la motivation pour le projet et doit commencer aussitôt que possible. D'autre part, 

les conditions locales, les souhaits et les contraintes joueront également des rôles importants. 

WHO Photo hy I). D c r i a z 

Figure 2.3. 
éducation des populations dans le domaine de l'eau (Iran) 
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L'agence de l'eau aura ainsi besoin de recevoir des informations- suffisantes sur les éléments 

socio-économiques et culturels de base de la collectivité. 

Les informations sur le projet et l'éducation sanitaire générale prodiguées au cours 

de la phase de planification doivent être suivies par des efforts d'éducation plus spécifiques, 

tels que la formation en vue de l'accomplissement des tâches qui seront déléguées. Un programme 

d'éducation des utilisateurs peut commencer avant même que la construction des installations 

soit achevée. L'éducation sanitaire peut être poursuivie avec un programme plus spécifique 

portant sur l'hygiène personnelle et au niveau du ménage, l'hygiène publique et sur d'autres 

aspects liés à la santé. On a déjà insisté sur l'intégration de l'éducation sanitaire dans tout 

projet d'alimentation en eau. La fourniture et l'utilisation d'une eau pure ne produiront pas 

à elles seules un impact suffisant sur la santé. En général, il faudra également obtenir des 

améliorations dans le domaine des déchets, de la nutrition, de l'hygiène animale, de la maison, 

de la lutte contre les insectes et de la dératisation, de l'hygiène alimentaire. Dans certains 

pays les projets relatifs à l'eau font partie du programme de santé primaire, ou sont liés aux 

projets concernant la nutrition. Cependant, même lorsque les installations d'alimentation en 

eau sont planifiées et réalisées de manière indépendante, les ingénieurs doivent discuter avec 

la collectivité du rôle que l'eau peut jouer dans le développement local et ils doivent encou

rager les autres agences à lier leurs programmes au projet concernant l'eau. 

2.5 Entretien 

L'expérience montre que les petites installations d'alimentation en eau des collec

tivités sont souvent plus difficiles à conserver en état de marche qu'à construire. Là né

cessité d'un entretien est en général reconnue mais le travail effectif d'entretien est fré

quemment négligé. Un principe de base dans la planification d'une petite installation d'alimen

tation en eau pour une collectivité doit être de garder présentes à l'esprit, dans la concep

tion technique, les exigences de l'entretien du dispositif et des équipements. Les consignes 

d'entretien doivent être applicables, comme la conception technique doit avoir un bon rapport 

coût-efficacité et être adaptée aux conditions locales. 

Deux facteurs sont à l'origine de la olupart des défaillances dans les petites ins

tallations d'alimentation en eau : 

a) L'équipement et les matériels sont utilisés dans des conditions pour lesquelles 

ils ne sont pas conçus. 

b) Les opérateurs, du fait de leur ignorance ou du manque d'intérêt qu'ils portent 

aux installations, ne savent pas reconnaître les symptômes qui précèdent les dé

faillances et les pannes. 

L'opérateur type d'une petite station de traitement d'eau supervise également ou 

s'occupe lui-même de diverses activités : réalisation des branchements, relevés des compteurs, 

réponses aux plaintes, commande des matériels et des équipements nécessaires. Il doit également 
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discuter avec l'équipe municipale, le chef du vi l lage ou le comité de l 'eau. I l a bien de la 

chance si sa rét r ibut ion a t te in t la moitié de cel le nu ' i l méri terait ; les préposés des petites 

stations d'alimentation en eau n'ont que des ressources limitées et doivent cependant accom

p l i r des tâches qui excèdent leurs at t r ibut ions normales. I l s n'ont en général que peu d'aide 

et ne bénéficient pas d'une grande considération. Et cependant, i l s doivent accomplir leur 

t rava i l de manière qu'on a i t confiance en eux. 

Grâce à une vér i f i ca t ion attentive de la s ta t ion, de sa conception et des spécif ica

t ions, l'agence d'alimentation en eau peut prévenir ou éliminer de nombreuses d i f f i cu l tés de 

nature mécanique. I l est plus complinué de diminuer les ennuis imputables à l'élément humain. 

Mais on peut fa i re beaucoup, ainsi ou ' i l a été indiqué précédemment, avec la formation du per

sonnel de te r ra in , l 'assistance technique et la supervision. 

Les raisons suivantes sont particulièrement importantes pour obtenir un fonctionne

ment et un entretien corrects. 

L 'e f fe t sur la santé des ut i l i sa teurs d'une ins ta l la t ion d'alimentation en eau, 

qui fonctionne mal, peut être d i f f i c i l e à quant i f ier , mais de nombreuses études et contrôles 

ont montré l ' in f luence d'une eau polluée sur les maladies intest inales. Les améliorations de 

la s i tuat ion sanitaire qui peuvent résulter d'une alimentation en une eau saine sont perdues 

lorsque l ' i n s t a l l a t i o n tombe en panne. 

Dans les petites co l lec t i v i tés rurales et dans les insta l la t ions urbaines de mar

ginaux, où la fourniture d'une eau saine est très importante, la mise en service d'une nouvelle 

alimentation en eau est souvent un événement majeur. Fréquemment, cet événement constitue 

l 'un des éléments de l'éducation sani ta i re des u t i l i sa teurs visant une u t i l i sa t i on de l'eau 

conforme aux règles d'hygiène. Si l ' i n s t a l l a t i o n en vient à ne plus fonctionner, les chances 

d'améliorer les pratiques sanitaires de la co l l ec t i v i t é seront perdues nour des mois, si ce 

n'est des années. De plus, si l ' i n s t a l l a t i o n d'alimentation en eau a été construite avec des 

contributions de la c o l l e c t i v i t é , en nature ou en argent, la population considérera probable

ment la défai l lance du d ispos i t i f comme une preuve que leur contr ibution n'a servi à r ien . I l 

est très probable qu'e l le ne voudra nlus coopérer ultérieurement avec l'agence d'alimentation 

en eau ou le gouvernement. 

Les fa i t s qui viennent d 'être mentionnés sont d i f f i c i l e s à analyser du point de vue 

strictement économique. Cependant, on peut tenter d'évaluer comme i l su i t 1'impact économique. 

Un pays peut avoir quelque 10.000 petites insta l lat ions d'alimentation en eau pour 

les col lect iv i tés,représentant un investissement moyen d'environ 30.000 US dol lars pour chacune. 

Si seulement 75 % de ces ins ta l la t ions fonctionnent, ?.500 sont en panne à un instant donné. 

Si une amélioration de l 'en t re t ien assure le fonctionnement de 1.500 de ces 2.500 ins ta l la t ions , 

cela éouivaudra à un investissement en capital de 45 mi l l ions US dol lars I De plus, l 'expé

rience montre que des ins ta l la t ions restant hors d'état de fonctionner pendant plusieurs jours 
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risquent de souffrir de petits vols et de vandalisme . Il est fréquent que divers éléments 

d'équipement soient volés. Aussi, il ne faut pas seulement considérer les inconvénients et les 

risques de maladie qui sont encourus du fait de la défaillance des installations, mais égale

ment les pertes d'équipement, de pièces détachées et de matériaux de construction qui peuvent 

en résulter. 

La responsabilité primaire pour le fonctionnement continu et l'entretien d'une petite 

installation d'alimentation en eau repose sur la collectivité, au niveau local, soutenue par 

le district et le programme national d'alimentation en eau. Un bon exemple est donné par l'Etat 

du Tamil Nadu, en Inde, où un dispositif d'entretien à trois niveaux a été établi. Depuis 1971, 

environ 15.000 pompes à main pour puits profonds ont été installées avec un nombre sensiblement 

égal de pompes à main pour puits peu profonds qui desservent les villages dans les zones rura

les de l'Etat. Le système à trois niveaux vise l'entretien de ces puits et de ces pompes. 

Il comprend le personnel de service suivant : 

1) Préposé au niveau du village 

Un volontaire intéressé et compétent, habitant en général au voisinage de la pompe à 
main,est choisi parmi les villageois. Ce Deut être un fermier, un épicier, un arti
san ou un travailleur. Il a suivi une formation de deux jours orientée sur l'impor
tance de l'alimentation en eau potable et sur le mécanisme, le fonctionnement et 
l'entretien des pompes à main. Il est formé pour les réparations mineures et possède 
des outils de base. Il possède également des cartes pré-timbrées et munies d'adres
ses dans la langue du pays. Lorsoue survient une panne, le prépose essaie de la ré
parer. S'il ne peut le faire, il indique le type de réparation à effectuer sur deux 
cartes postales, une qu'il poste à l'adresse du mécanicien de groupe et l'autre à 
l'adresse de l'équipe mobile du district. Jusqu'à maintenant auelque 2.000 préposés 
ont été formés dans l'Etat de Tamil Nadu. 

Z) Le mécanicien au niveau du j!£p_une 

Un mécanicien est établi au niveau d'un groupe de 100 pompes. Il est contrôlé 
par le chefdu Développement du Groupe. Lorsnu'il reçoit une demande du préposé, le 
mécanicien se rend au village et essaie de réparer, si le problème se pose dans la 
partie supérieure du mécanisme. 

3) Equipe mobile au ni veau du distriet 

En cas de nécessité, pour les réparations majeures, c'est l'éauipe mobile au niveau 
du district qui se rend au village après avoir reçu la carte postale. Il y a une 
telle équipe pour 1.000 nompes à main; l'intervention de l'éouiDe exige alors souvent 
un délai d'une semaine ou davantage. Pour réduire cette attente, le Gouvernement 
du Tamil Nadu recommande maintenant au'il y ait une telle équipe pour un ensemble de 
500 pompes. Toutes les dépenses de réparation sont prises en charne par le gouver
nement ou les "gram panchayats" locaux (conseils de village). 

Certaines défaillances de la station d'alimentation en eau et des éouipements sont 

inévitables en dépit des mesures qui ont pu être prises pour l'entretien. Afin de remédier à 

de telles défaillances efficacement et dans un délai minimum, il convient de mettre en place 

le dispositif suivant : 

- Installation d'ateliers 
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- Stock suf f isant de pièces détachées 

- Equipe technique 

- Moyens de communication 

- Annuaire d'adresses avec les noms des firmes et des fournisseurs 

- Programme de formation. 

2.6 Interventions d'urgence 

Chaque ins ta l la t ion d'approvisionnement en eau d'une c o l l e c t i v i t é , quelle que soit 

sa t a i l l e , doi t avoir un plan d' interventions d'urgence à mettre en aoplication dans des si tua

t ions te l les aue les tremblements de te r re , les inondations ou les dommages de guerre. I l doit 

être reconnu que, dans de te l les circonstances, l 'eau est probablement le besoin le plus urgent 

de la population qui u t i l i se ra n'importe quelle source disponible, polluée ou non, à moins aue 

des disposit ions ne soient rapidement prises pour l u i fournir une eau saine. I l est recommandé 

que très v i te après l ' i n s t a l l a t i o n d'une nouvelle ins ta l la t ion d'alimentation en eau, ou même 

avant, un bon inventaire so i t é tabl i de la t o t a l i t é des ressources en eau disponibles, publ i

ques ou privées. Cet inventaire do i t comprendre les ressources disponibles en personnel, en 

équipement d'urgence, les pompes à main et â moteur, les camions ci ternes, les accessoires de 

la canal isat ion, les unités f i l t r an tes mobiles ou portables, les out i ls et les pièces détachées, 

les produits chimiques (spécialement ceux qui concernent la désinfection de l 'eau) . 

Durant la période d'urgence, un minimum de deux l i t r e s d'eau par personne doit être 

fourni quotidiennement pour la boisson et t ro is l i t r e s pour d'autres usages, dans des endroits 

te ls que des abris temporaires. Dans les camps de tentes, un minimum de dix l i t r e s par personne 

doi t être fou rn i . Cette quantité do i t être doublée pour l 'a l imentat ion des hôpitaux temporaires 

et des stations de première aide. Alors que l 'on peut considérer comme pures les alimentations 

à pa r t i r des eaux souterraines provenant de puits construits correctement, de galeries d ' i n 

f i l t r a t i o n , et de sources captées, toute eau de surface doit être considérée de qual i té dou

teuse. Elle doi t être désinfectée par é b u l l i t i o n , chloration ou en u t i l i s a n t des composants 

iodés. Le chlore résiduel l i b re dans une eau suffisamment c la i re ne sera pas, en nériode d'ur

gence, in fér ieur à 0,5 mg/1 après 30 minutes de contact pour de l'eau qui n'a pas été f i l t r é e . 
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O . q u a n t i t é e t q u a l i t é d e l ' eau 

3.1 Utilisation et consommation de l'eau 

Selon le climat et l ' i n tens i té de son t r a v a i l , le corps humain a besoin d'environ 

3 â 10 l i t r e s d'eau par jour pour un fonctionnement normal. Une part ie de cette eau est absor

bée au cours des repas. L ' u t i l i sa t i on de l'eau pour la préparation des aliments et leur cuis

son est relativement constante. La quantité d'eau u t i l i sée pour d'autres besoins varie de façon 

importante; e l le est très influencée par le type du d isoos i t i f d'alimentation en eau et par 

la d ispon ib i l i té de c e l l e - c i . Les facteurs influençant l ' u t i l i s a t i o n de l'eau sont les habitu

des cu l tu re l les , les normes et les modes de v ie , l ' u t i l i s a t i o n oui est fa i te de l 'eau, ainsi 

que son coût et sa qual i té . 

L 'u t i l i sa t i on domestique de l'eau comporte les usages ci-après : 

- boisson 

- préparation et cuisson des repas 

- nettoyage, lavage et hygiène personnelle 

- arrosage des plantations 

- stockage de 1'eau 

- autres u t i l i sa t ions comprenant l 'évacuation des déchets de la v ie. 

Les branchements par t icu l iers procurent un service de niveau supérieur à celui d'un 

robinet placé dans la cour de la maison (branchement dans la cour), ce qui est en général, à 

son tour, préféré à un point d'eau communal te l qu'un puits de v i l lage ou une borne-fontaine. 

Dans le choix du d ispos i t i f d'alimentation en eau, le prix est , en aénéral, un facteur impor

tant ; le choix dépend également du l ieu d'implantation et de la t a i l l e de la c o l l e c t i v i t é , des 

conditions géographiques et de la ressource en eau disponible. 

Les données concernant l ' u t i l i s a t i o n et la consommation de l 'eau s'expriment en l i 

tres par tête d'habitant et par jour (1 /h/ j ) (1) . Quoique ces données négligent le f a i t que la 

consommation d'eau d'un ménage est essentiellement déterminée par une u t i l i s a t i o n partagée 

par les membres d'une famil le (par exemple : cuisine, nettoyage), les données d ' u t i l i sa t i on 

quotidienne par habitant sont ut i l isées pour des estimations grossières de la demande d'eau 

d'une co l l ec t i v i t é . 

Le tableau 3 . 1 . fourn i t les données théoriques d ' u t i l i s a t i o n de l 'eau domestique 

fournies pour di f férents systèmes d'al imentation. 

(1) I l est préférable d'exprimer les données d ' u t i l i sa t i on de l 'eau par habitant en unités 

du système métrique. 
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Tableau 3.1. 
Usages domesticues de l'eau - Données théoriques 

Types de systèmes 
d'alimentation 

Utilisation théorique 
de 1'eau 

( l i t res /hab. / jour ) 

Fourchette 
(1/hab/j) 

Point d'eau communal 
(par exemple : puits v i l lageois 

borne fontaine publique) 
- à une grande distance ( > 1.000 m.) 
- à une distance moyenne (500-1.000 m.) 

Puits v i l lageois 
- à distance de marche < 250 m. 

Borne fontaine communale 
- à distance de marche <C250 m. 

Branchement dans la cour 
(robinet placé dans la cour de la maison) 

Branchement particulier 
- robinet unique 
- robinets multiples 

7 
12 

20 

30 

40 

50 
150 

5 - 10 
10 - 15 

15 - 25 

20 - 50 

20 - 80 

30 - 60 
70 - 250 

Parfois, i l est plus fac i le de déterminer le nombre de ménages (famil les) dans une 

co l l ec t i v i t é que le nombre d ' inv idus; l ' u t i l i s a t i o n domestique de l'eau peut alors être calculée 

en estimant une t a i l l e moyenne pour chaoue fami l le . 

De façon générale, l 'eau distr ibuée est u t i l i sée â des usages autres que strictement 

domestiques; dans de tels cas, i l faut prévoir des nuantités supplémentaires pour ces autres 

usages. Le tableau 3.2. donne des indications à ce propos. 

Tous les chi f f res mentionnés ne sont à u t i l i s e r qu'au moment de la conception i n i t i a l e 

de la p lan i f i ca t ion . I ls servent alors de guide. Pour le projet d é f i n i t i f , i l faut disposer 

d'éléments supplémentaires fournissant des informations plus précises sur la zone concernée. 

Des études sont à réal iser sur des insta l la t ions d'alimentation en eau desservant de petites 

co l lec t i v i tés de la région, qui fourniront des données très u t i les sur l ' u t i l i s a t i o n ef fect ive 

de l 'eau. Des mesures sur le ter ra in sont d'autre part à fa i re dès que possible. 

I l est très d i f f i c i l e d'estimer exactement la demande future en eau d'une col lec

t i v i t é et l ' ingénieur de conception do i t fa i re preuve, dans son analyse, de beaucoup de juge

ment. 
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Tableau 3.2. 
Besoins en eau pour diverses utilisations 

Catégories 
Utilisation de 1'eau 
Quantité théorioue 

Ecoles 
. Externats 
. Internats 

Hôpitaux 
(avec buanderies) 

Hôtels 

Restaurants 

Mosquées 

Cinémas 

Bureaux 

Gares et gares routières 

Cheptel 
. bovins 
. chevaux et mulets 
. moutons 
. porcs 

Poulailler 
. poulets 

15 
90 

220 

80 

65 

25 

10 

25 

15 

25 
20 
15 
10 

30 1/jour/élève 
140 1/jour/élève 

300 1/jour/lit 

120 1/jour/client 

90 1/jour/couvert 

40 1/jour/visiteur 

15 1/jour/place 

40 1/jour/personne 

20 1/jour/usager 

35 1/jour/tête 
25 1/jour/tête 
25 1/jour/tête 
15 1/jour/tête 

15 - 25 l/jour/100 têtes 

Les données figurant dans les tableaux ci-dessus incluent environ 20 % pour les fuites 

et les pertes d'eau. S'il y a des fuites considérables ou des prélèvements non autorisés, les 

quantités d'eau nécessaires seront évidemment plus importantes. Dans certains cas, ces pertes 

peuvent attendre 30 à 50 % de la quantité d'eau totale. 

Afin de tenter une estimation, une installation d'alimentation en eau pour une col

lectivité plus ou moins centralisée nécessiterait une fourniture d'eau de : 

- environ 0,3 1/sec. pour 1.000 personnes lorsque l'eau est surtout distribuée par 

des bornes fontaines publiques. 

- environ 1,5 1/sec. (ou plus) pour 1.000 personnes lorsnu'il y a prédominance de 

branchements particuliers (maison ou cour). 

Afin de prévoir les accroissements futurs de la population, et une utilisation plus 

importante de l'eau par individu (ou par ménage), le réseau d'alimentation en eau d'une collec

tivité doit avoir la possibilité de fournir des ouantités d'eau sunplémentaires suffisantes. 

La conception du dispositif repose sur : 

- la demande quotidienne en eau estimée pour une période spécifique (la "période de 

conception"), par exemple 10 ans; 
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ou 

- la demande actuelle augmentée 50 %; 

ou 

- la demande calculée sur la base d'une croissance estimée de la nopulation. 

On trouvera dans le tableau 3.3. l 'est imation de ce facteur de croissance. 

Tableau 3.3. 
Facteur de croissance de la population 

Période de conception Taux de croissance annuelle 
(années) 2 ! 3 % 4 % 5! 

1,22 1,34 1,48 1,63 
1,35 1,56 1,80 2,08 
1.49 1,81 2,19 2,65 

Le réseau d'alimentation en eau d'une co l l ec t i v i t é doit être également capable de 

fournir la demande horaire maximale ou la demande de nointe d'une journée (voir chapitres 18 

"Adduction d'eau" et 19 : "Dis t r ibut ion de l 'eau") . 

3.2 Qualité de l'eau 

La relat ion existant entre la qual i té de l'eau et ses effets sur la santé a été étu

diée pour de nombreuses eaux. Un examen de la qual i té d'une eau consiste essentiellement dans 

une détermination des organismes et des composants, minéraux ou organinues, contenus dans l 'eau. 

Pour qu'une eau puisse être considérée comme notable, e l le doit être : 

- Exempte d'organismes pathogènes (provonuant des maladies). 

- Sans aucun composant ayant des effets immédiats ou à long terme sur la santé 

humaine. 

- Très c la i re (c 'es t -à-d i re fa ib le tu rb id i té , fa ib le colorat ion). 

- Non salée. 

- Sans composants pouvant induire un goût ou une odeur désagréable et e l le ne doit 

provoquer aucune corrosion ou dépôt incrustant dans le réseau d'al imentat ion; 

e l le ne doit pas tâcher les vêtements lorsnu'on l ' u t i l i s e pour la lessive. 

Pour leur application pratique dans les techninues de l ' ingénieur, les résultats des 

études et des recherches sur les caractéristiques de l'eau potable doivent être consignés dans 

des direct ives pratiques. En général, ces directives f inurent dans un tableau donnant, pour un 

certain nombre de paramètres choisis pour déf in i r la qual i té de l 'eau, le meilleur niveau sou

haitable et le niveau le moins bon qui puisse être admis. De te l les valeurs ne doivent être 

considérées que comme des indications et ne sont pas à prendre comme des standards absolus. 

10 
15 
20 
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Le paramètre le plus important de la qualité de l'eau potable est la dualité bacté

riologique, par exemple la teneur en bactéries et en virus. Il n'est nas possible de rechercher 

tous les organismes que l'eau pourrait contenir; aussi on recherche dans l'eau des bactéries 

spécifiques qui se trouvent en grand nombre dans les excréta humains ou animaux et dont la 

présence dans l'eau est un indicateur de contamination fécale. Ces bactéries indicatrices 

doivent être spécifiquement fécales et ne pas pouvoir vivre isolées. Les bactéries fécales font 

partie d'un groupe beaucoup plus important de bactéries, les coliformes. De nombreux types de 

coliformes sont présents dans le sol. Les bactéries indicatrices de contamination fécale sont 

les coliformes connus sous le nom d'Escherichia-coli (E-coli), et de streptocoques fécaux. 

Elles se multiplent très facilement; lorsque l'on trouve ces bactéries dans l'eau, c'est 

qu'il y a une contamination fécale assez récente, et donc qu'il y a possibilité de présence de 

bactéries pathogènes et de virus. On peut utiliser l'une ou l'autre de ces bactéries (coli

formes ou streptocoques), ou les deux, comme germes tests de contamination fécale. 

Il y a des chances de trouver des germes tests dans presque toutes les installations 

d'alimentation en eau des petites collectivités. Il serait irréaliste de condamner toutes les 

adductions d'eau pour lesquelles on observe une certaine contamination fécale, surtout quand 

la ressource susceptible d'être utilisée en remplacement est beaucoup plus polluée. Plutôt que 

d'analyser la qualité bactériologioue de l'eau, il convient d'examiner le niveau de la pollu

tion fécale et l'importance de la contamination des ressources qui pourraient être utilisées 

en remplacement. 

Les échantillons d'eau doivent être recueillis dans des bouteilles stériles en obser

vant une procédure standardisée. Ils doivent être conservés à l'ombre et dans un endroit aussi 

frais que possible. Il est nécessaire de procéder à l'analyse bactériolooioue quelques heures 

seulement après la prise d'échantillons; sinon on ne pourrait pas faire confiance aux résultats. 

Il existe deux méthodes pour rechercher les niveaux de coli et de streptocoques fé

caux dans l'eau : 

- la méthode du nombre le plus probable (N.P.P.) 

- la méthode des membranes filtrantes. 

Dans la méthode du nombre le plus probable, de petites quantités mesurées de l'échan

tillon d'eau sont incubées dans 5 à 10 petits flacons contenant un bouillon nutritif déterminé. 

Le nombre le plus probable (N.P.P.) peut être estimé sur la base du nombre de flacons dans les

quels se manifestent des signes de croissance bactérienne. 

Dans la méthode des membranes filtrantes, l'eau est filtrée à travers une membrane 

en papier spécial qui retient les bactéries. La membrane est alors placée dans un milieu nutri

tif déterminé et incubée. Les bactéries se multiplient, formant des colonies visibles, nui 

peuvent être comptées. Le résultat est exprimé en nombre de bactéries pour 100 ml d'eau. Un 

comptage direct des coli fécaux et des streptocoques fécaux peut être fait respectivement en 
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24 et 48 heures. I l n'y a pas besoin de test confirmatoire pour vé r i f i e r l'espèce des bacté

ries comme dans la méthode du nombre le plus probable. 

L'équipement et les produits nécessaires pour appliquer la méthode du nombre le plus 

probable pour les col i fécaux sont moins chers, et en général plus facilement disponibles dans 

les pays en voie de développement, que ceux qu ' i l faut avoir pour la méthode des membranes 

f i l t r a n t e s . Le problème, lorsqu'on u t i l i s e la méthode du nombre le plus probable est, en ce 

qui concerne la recherche des streptocoques fécaux, que l ' incubation de 5 jours qui est néces

saire n'est pas pratique. La méthode des membranes f i l t r an tes est applicable à la fois pour les 

col i fécaux et les streptocoques fécaux. Elle donne des résultats qui peuvent être rapidement 

interprétés et qui sont très sûrs. Les tests sur membranes peuvent être réalisés sur le s i t e , 

à l ' a r r i è r e du véhicule. L'équipement,pour la méthode du nombre le plus probable est f rag i le 

et exige des précautions spéciales durant le transnort. En tenant compte de tous ces facteurs, 

la méthode des membranes f i l t r an tes est à recommander. 

Dans l'une ou l 'au t re de ces méthodes, les insta l la t ions d'incubation constituent 

la contrainte pr incipale. La d i f f i c u l t é est le contrôle exact de la température. Pour les col i 

fécaux, l ' incubation doi t être à une température exactement contrôlée de 44,5 CC + 0,2 °C. 

Cette précision pour la température n'est pas fac i le à obtenir avec un incubateur dans les con

di t ions de t e r ra i n , mais on a commercialisé des incubateurs spéciaux portables oui peuvent main

ten i r la température dans ces l imites ét ro i tes. I l s sont relativement chers (plusieurs centai

nes de dol lars) et exigent pour fonctionner une source d'énergie te l l e qu'une batter ie de 

voi ture. Si l ' incubation avec un contrôle précis de la température n'est pas possible, i l est 

recommandé de ne compter que les streptocoques fécaux. Pour cela, l ' incubation doi t être main

tenue dans les l imites 35°-37° C, ce qui peut être plus fac i le à obtenir. 

Lorsque c'est possible, on doi t tester à la fois les col i et les streptocoques fécaux. 

Ceci fournira une vér i f i ca t ion importante de la va l id i té des résul tats. Cela permet aussi de 

procurer une base pour calculer dans quel rapport les deux bactéries sont présentes; à par t i r 

de cela on peut tenter de conclure sur l 'o r ig ine humaine ou animale de la pol lut ion fécale. 

Les cr i tères suivants de qual i té bactériologique sont généralement appliqués pour 

les petites dist r ibut ions d'eau potable : 

. Coliformes - moins de 10 pour 100 ml (1) 

(nombre moyen présents dans 

1'échantil lon d'eau) 

. E. Coli - moins de 2,5 pour 100 ml (1) 

I l y a des cas où l 'eau d'un réseau d'alimentation d'une co l l ec t i v i t é est bactério-

logiquement acceptable, mais ne peut cependant constituer une eau de boisson étant donné l'excès 

(1) Déterminé statisquement comme le nombre le plus probable (N.P.P.) ou mesuré par le 

comptage sur la membrane. 
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d'éléments organiques ou minéraux. Les problèmes principaux sont posés par le fer et le manga

nèse, le fluor, les nitrates, la turbidité et la couleur. 

Le tableau 3.4. exprime les directives applicables pour un certain nombre de paramè

tres de qualité de l'eau. 

Ces paramètres doivent toujours être appliqués en faisant preuve de bon sens, en par

ticulier dans les petites collectivités et les villages pour lesquels le choix de la ressource 

et les possibilités de traitement sont limitées. Les critères ne doivent pas être considérés 

en eux-mêmes comme la base du rejet d'une ressource en eau souterraine ayant pour le fer, le 

manganèse, les sulfates ou les nitrates des teneurs plus importantes que celles qu'indique le 

tableau. Une attention particulière doit être accordée aux substances toxiques comme les métaux 

lourds. Les eaux qui en comportent ne sont à admettre qu'après avoir obtenu l'avis d'un expert 

des services de santé. 

Tableau 3.4. 
Directives pour la qualité .de l'eau de boisson 

Paramètres de quaii1 
de l'eau 

Solides en solution 

Turbidité 

Couleur 

Fer 

Manganèse 

Nitrate 

Ni tri te 

Sulfate 

Fluor 

Sodium 

Arsenic 

Chrome (hexavalent) 

Cyanure (libre) 

Plomb 

Mercure 

Cadmium 

té 

totaux (1) 

Mesurés 
en 

mg/1 

FTU 

mg Pt/1 

mg Fe /l 

mg Mn /i 

mg N03"/1 

mg N/l 

mg SO^/l 

mg F"/l 

mg NA +/i 

mg As+/1 

mg Cr6+/1 

mg CN" /l 

mg Pb /l 

mg Hg /l 

mg Cd /l 

Niveau maximum 
souhaitable 

500 

5 

5 

0,1 

0,05 

50 

1 

200 

1,0 

120 

0,05 

0,05 

0,1 

0,05 

0,001 

0,005 

Niveau maximum 
à ne pas dépasser 

2000 

25 

50 

1,0 

0,5 

100 

2 

400 

2,0 

400 

0,1 

0,1 

0,2 

0,10 

0,005 

0,010 

(1) Ceci inc lu t les matières en suspension essentielles comme le S07", et l e C l " , HC0,~, le 
le Mg et le Na . Les teneurs indiquées dépendent du c l imat, du type de nourr i -Ca ++ 

ture, et du travail du consommateur. Dans quelques cas répertoriés, des personnes ont 

vécu des mois avec une eau ayant une teneur en matières dissoutes totales dépassant 

5000 mg/1 
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De nombreux pays en voie de développement ont pour ob ject i f dans leur pratique effec

tive d'alimentation en eau de respecter le mieux possible les direct ives qui résultent des re

commandations formulées par l'O.M.S. 

L'organisme concerné, responsable de l 'al imentat ion en eau, doit donc effectuer régu

lièrement les analyses nécessaires relat ives à la qual i té de l'eau mais les autorisations f ina

les et les contrôles restent en cette matière du domaine des autorités responsables de la santé. 

United Nations Photo 

Figure 3 . 1 . 
Prise d'échanti l lon d'eau (Gabon) 
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Pour les petites installations d'alimentation en eau qui recourent fréquemment à" des 

puits individuels, des forages ou des sources, les critères de qualité peuvent être moins sé

vères que ceux qui ont été donnés ci-dessus. Evidemment, dans tous les cas, tout doit être fait 

pour limiter les risques de contamination. Grâce à des mesures relativement simples, telles que 

le revêtement ou la couverture d'un puits, il devrait être possible de réduire.la teneur de 

l'eau en bactéries (mesurée en nombre de coliformes) à moins de 10 pour 100 ml, même dans le 

cas d'une eau provenant d'un puits peu profond. Si ce résultat n'est pas atteint de manière 

régulière, si en particulier, on trouve de façon répétée des E-coli, il faut, en règle géné

rale, condamner le dispositif d'alimentation (1). 

Pour une interprétation correcte des analyses tant chimiques que batériologiques pour 

des installations d'alimentation en eau de boisson, un contrôle sanitaire est essentiel. De 

nombreux risques potentiels peuvent être détectés par une étude attentive de la ressource en 

eau, des installations de traitement et du réseau de distribution. Aucune analyse bactériolo

gique ou chimique ne peut remplacer une connaissance approfondie du dispositif d'alimentation 

en eau et des conditions dans lesquelles il doit fonctionner. Des échantillons ne représentent 

qu'un seul point dans le temps et, même lorsqu'ils sont prélevés et analysés régulièrement, ils 

ne peuvent déceler une contamination, spécialement lorsqu'elle est intermittente, saisonnière 

ou due au hasard. 

L'annexe 1 comporte les directives pour les contrôles sanitaires et mentionne les 

éléments essentiels à examiner. 

(1) Normes internationales pour l'eau de boisson (3ème édition), O.M.S., Genève 1971 
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r r . l e s r e s s o u r c e s e n e a u 

4.1 Eau et hydrology 
La première étape dans la conception d'une ins ta l la t ion d'alimentation en eau est de 

choisir une ressource convenable ou une combinaison de ressources d'eau. La ressource doi t pou

voir fournir assez d'eau pour la c o l l e c t i v i t é . Sinon, une autre ressource ou plusieurs ressour

ces seront nécessaires. 

L'eau sur la te r re , qu 'e l le so i t à l ' é t a t de vapeur dans l'atmosphère ou à l ' é ta t l i 

quide dans les r i v iè res , les courants, les lacs, les mers et les océans ou à l ' é t a t d'eau sou

terraine dans les couches géologiques,se trouve, la plupart du temps, dans un mouvement de re

cyclage continu et non dans un état stat ique. On appelle cela un cycle hydrologique (Fig. 4 .1 . ) . 

NEIGE ET GLACE 

TTTT 

TRANSPORTOE LA VAPEUR OEAU 

SOURCE D'ENERGIE 

TRANSPIRATION 

™ P P t f ' * ^ » U SOUDAINE " * 

EVAPO RATION 

MM 

ECOULEMENT DE L EAU SOUTERRAINE 

Figure 4.1. 
Cycle hydrologique 

Les forces motrices sont l'énergie solaire et la gravité terrestre. L'eau de l'at

mosphère tombe sur le sol en pluie, en grêle, gréions et neige ou se condence sur le sol ou 

sur la végétation. Cette eau ne s'ajoute pas en totalité à l'eau de surface ou aux ressources 

d'eau souterraine : une partie s'évapore et retourne directement à l'atmosphère; une autre 

partie est interceptée par la végétation ou est retenue sur le sol, humidifiant la couche supé

rieure . 
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L'eau s'accumulant sur le sol en étangs et marais est exposée à l 'évaporation (1). Une 

part ie de l'eau accumulée s'écoule en surface vers les courants, les r iv ières et les lacs. Une 

autre part ie s ' i n f i l t r e dans le so l . Cette eau peut s'écouler soi t à fa ib le profondeur au-des

sous du sol vers des cours d'eau à c ie l ouvert, so i t percoler pour atteindre des aquifères sou

terrains plus profonds. L'eau souterraine, qu 'e l le soi t peu profonde ou orofonde, n'est pas 

stagnante; e l le s'écoule sous le sol selon la pente du t o i t de la nappe. Tôt ou ta rd , l'eau 

émerge à nouveau à la surface, soi t sous forme de source ou d'un écoulement d'eau souterrain 

dans une r i v iè re ou un lac. A par t i r des courants, r i v iè res , lacs, mers et océans, l'eau retour

ne vers l'atmosphère du f a i t de l 'évaporat ion, et l'ensemble du processus de recyclage recommence. 

La plus grosse partie de l'eau sur terre se trouve, et de l o i n , dans les océans et 

les mers. Cependant cette eau est salée. La quantité d'eau douce n 'a t te in t pas 3 %, dont les 

2/3 se trouvent sous forme de glace dans les calottes polaires et les placiers. L'eau douce 

contenue dans le sous-sol et dans tous les lacs, r i v iè res , courants, ruisseaux, étangs, marais 

représente moins de 1 % de tout le stock mondial d'eau. 

La plus grande partie de cette eau douce, sous forme l iqu ide, se trouve dans le sous-

so l ; on estime à 6.000.000 km3 les eaux souterraines situées à moins de 50 m. de profondeur et 

à 2.000.000 km3 les eaux situées à des profondeurs plus importantes. Contrairement à la croyance 

populaire, la quantité d'eau douce contenue dans les lacs, les r iv ières et les courants est 

très fa ib le , environ 200.000 km3. L'atmosphère ne contient nue 13.000 km3 d'eau. Le tableau 4 . 1 . 

indique les précipitat ions moyennes et les taux d'évaporation pour les principales parties du 

monde. 

Les donnéeshydrologiques globales ou à l 'échel le d'un continent ne sont cependant 

que de peu d ' u t i l i t é pour l ' ingénieur hydrologue, sauf à lu i fa i re souvenir que toutes les 

ressources en eau sont interdépendantes et font part ie d'un cycle hydroionique global. I l a 

besoin d'informations sur l'importance des plu ies, le débit des r iv ières et des courants, la 

quantité et la profondeur des eaux souterraines, et les taux d'évaporation. Cette information 

est rarement disponible et i l sera nécessaire de procéder à des mesures sur le ter ra in ou 

d'explorer les données disponibles sur ces questions. 

4.2 Qualité des ressource en eau 

L'eau de surface et l 'eau souterraine proviennent essentiellement toutes les deux 

de la p lu ie . Toutes les chutes de pluie contiennent des éléments prélevés ou lessivés à par t i r 

(1) L'évaporation survient pour toute eau de surface. La transpirat ion est la perte do 

l'eau par les plantes. Toutes les plantes prennent l'eau par leurs racines; e l le est 

rejetée par la transpirat ion des feu i l l es . 
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de l'atmosphère. Les gaz atmosphériques sont dissous dans les gouttelettes de pluie. Sur les 

océans et les mers, des sels sont prélevés dans les f-mbruns qui se produisent à la surface de 

l'eau. Sur les terres, particulièrement dans les régions sèches, des particules de poussière 

sont lessivées. 

Tableau 4.1. 
Importance des précipitations et de 1'évaporation dans les diverses parties du monde 

Continent 

Afrique 

Asie 

Europe 

Amérique du Nord 

Amérique du Sud 

Australie et Nouvelle Zélande 

Précipitation 
mm/an 

670 

610 

600 

670 

1350 

470 

Evaporation 
mm/an 

510 

390 

360 

400 

860 

410 

Ecoulement 
mm/an 

160 

220 

240 

270 

490 

60 

Valeurs moyennes obtenues par 
pondération des résultats ci-dessus 725 482 243 

La pluie est en général légèrement acide étant donné sa réaction avec le dioxyde de 

carbone (C0~) présent dans l'atmosphère sous forme d'acide carbonique. Lorsque la pluie entre 

au contact de gaz polluants de l'atmosphère comme le dioxyde de soufre (provenant, par exemple, 

des volcans, ou de l'industrie), elle peut devenir franchement acide, entraînant des problèmes 

de corrosion et conduisant à des goûts amers. Dans les zones rurales, cependant, cela n'est 

pas un problème courant. 

Après avoir atteint la surface du sol, la pluie entraine un écoulement de surface ou 

constitue des eaux souterraines. Elle prélève, au passage, des quantités considérables 

d'éléments minéraux, de matières organiques, des débris d'origine végétale ou animale, des 

particules du sol et des micro-organismes. Des engrais et des pesticides peuvent être entraînés 

dans les zones agricoles. Lorsque l'eau s'écoule dans le sol, elle lessive des constituants 

provenant des couches géologiques, en particulier des carbonates, des sulfates, des chlorures, 

des sels de calcium, de magnésium et de sodium. Ainsi, la teneur en solides en suspension con

tenus dans l'eau augmente. En même temps, un processus de filtration s'établit qui élimine les 

solides en suspension. Quelques substances organioues sont biologiquement dégradées. L'adsorption 

et d'autres processus peuvent entraîner une élimination des bactéries, et des solides tant en 

suspension que dissous. 

Lorsqu'il y a des quantités considérables de matières organiques, soit dans le sous-

sol (par exemple de la tourbe) soit dans l'eau en cours d'infiltration, la teneur en oxygène 

de l'eau souterraine peut s'abaisser, voire s'annuler du fait de processus microbiens. Il peut 
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en résulter certaines réactions chimiques entraînant la formation d'ammoniaque et d'hydrogène 

sulfuré provenant des ni t rates et des sulfates présents dans le so l . De la même façon, du fer 

et du manganèse seront dissous dans l 'eau. 

Une nappe d'eau souterraine peu profonde (par exemple, moins de 10 m.) peut être 

polluée par une contamination fécale en provenance de fosses d'aisances ou de fosses septiques. 

Les bactéries pathogènes et les virus provenant de ces sources de contamination peuvent être 

transportés par l'eau souterraine, bien qu ' i l s aient tendance à s'attacher par adsorption aux 

particules solides du so l . Lorsqu' i l y a un risque sanitaire du f a i t des eaux souterraines, on 

doi t accorder plus d 'at tent ion au temps de parcours de l'eau à travers les couches géologiques 

qu'à la distance que parcourt l 'eau jusqu'au point d'exhaure. Dans les calcaires, les forma

tions karstiques et les roches f issurées, les contaminations d'or igine humaine peuvent être 

transportées sur plusieurs kilomètres. Dans les formations de sables, l'eau souterraine s'écoule 

beaucoup plus lentement; on n'a alors à prendre en considération que les sources de contamina

t ion très proches des points d'exhaure de l'eau souterraine. 

Les écoulements de surface aussi bien que les eaux souterraines rejoindront en f i n 

de compte les courants, les r iv iè res et les lacs, là où l'eau est à c ie l ouvert, donc sujette 

à contamination du f a i t de la v ie tant humaine qu'animale, de la végétation, des plantes et des 

algues. De nombreuses r iv ières des zones tropicales transportent des quantités importantes de 

solides en suspension et ont une tu rb id i té considérable, spécialement lors des inondations. 
I a n i i a 1 - i * - £ n o t o i l o r o a u v m n i o c-o r\ c •< Hô v a K l o m o « +• s u i f 1 o r / - h i i t - o r H o n l i i i o T « r a i r o r i f ô ' - V i o l o c 

matières organiques colorent fréquemment l'eau des r i v iè res . 

Dans les eaux de surface, les processus d'auto-épuration sont importants. L'aération 

apportera à l 'eau l'oxygène de l'atmosphère avec un relargage simultané du dioxyde de carbone. 

Dans les lacs et les réservoirs, les matières en suspension décantent et l 'eau deviendra c la i re . 

Les matières organiques seront consommées par des processus bio-chimiques, et i l se produira 

une él imination des bactéries in tes t ina les , des virus et autres micro-organismes. En général, 

l 'eau peut retrouver sa qual i té d 'or ig ine, si aucune pol lut ion nouvelle ne survient. CeDendant, 

les lacs sont parfois sujets à une croissance excessive d'algues. Les pet i ts barrages et les 

étangs se comportent d'une façon analogue. Presque toutes les eaux de surface ont besoin d'un 

traitement avant leur u t i l i s a t i o n comme eau de boisson et comme eau domestique. 

4.3 Choix de la ressource en eau 

Le choix de la ressource d'eau la plus adaptée pour le développement d'un d ispos i t i f 

public d'alimentation en eau dépend largement des conditions locales. Lorsqu'on dispose d'une 

source ayant un débit su f f i sant , une te l l e disposit ion peut être considérée comme la ressource 

en eau la meil leure. 

Si on ne dispose d'aucune source, qui puisse notamment être mise en valeur, la 
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meilleure solution, en général, est l'exploitation des ressources d'eau souterraine. Pour de 

petites alimentations en eau, on pourra, en général, se contenter de méthodes simples de pros

pection. Pour des installations plus importantes, on recourra à des investigations hydro-géolo

giques plus étendues s'appuyant sur des méthodes et des techniques spéciales. Les drains d'in

filtration peuvent être considérés comme des sources d'eau souterraine peu profondes. Les puits 

peuvent permettre d'atteindre l'eau souterraine à une profondeur moyenne. Les forages convien

nent en général mieux pour 1'exhaure de l'eau à partir des aquifères orofonds. Cependant, il est 

des conditions où les forages peuvent être utilisés avec avantage pour 1'exhaure d'eaux souter

raines peu profondes. 

Le creusement des puits peut être souvent entrepris à partir de moyens locaux alors 

que les forages exigent un équipement plus sophistioué et une comnétence importante. Dans 

certains cas, le forage peut être la seule option valable. S'il n'y a pas d'eau souterraine 

disponible, où si les coûts de creusement d'un puits ou d'un forage sont trop élevés, il sera 

alors nécessaire de recourir â l'eau de surface comme ressource en eau (rivières, courants ou 

lacs). L'eau de surface exigera presque toujours un traitement pour la rendre apte à la con

sommation et à l'utilisation humaine. Les coûts et les difficultés associées au traitement de 

l'eau, en particulier les problèmes quotidiens de fonctionnement et d'entretien des stations 

de traitement d'eau doivent faire l'objet d'une attention particulière. 

Lorsque la pluviométrie permet une récupération de l'eau de pluie et par conséquent 

son stockage durant les périodes sèches, la récupération des eaux de pluie peut très bien être 

utilisée pour l'alimentation des ménages et des petites collectivités. Dans des zones étendues 

de captage d'eaux de surface, on peut recueillir des quantités d'eaux considérables. L'eau de 

pluie est parfois utilisée en conjonction avec les autres sources pour compléter un autre dis

positif d'alimentation, en particulier si ce dernier souffre d'un entretien défectueux et de 

défaillances techniques. 
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O . r é c u p é r a t i o n d e l ' eau d e p lu i e 

5.1 L'eau de pluie, ressource pour l'alimentatoin en eau 

Dans de nombreuses parties du monde, des captages d'eau de pluie et des réservoirs 

de stockage ont été construits depuis les temps anciens; quelques uns sont encore u t i l i s é s . 

L'eau de pluie est récupérée lorsqu'e l le s'écoule des t o i t s , ou ru isse l le sur le sol naturel , 

les routes, les cours ou sur des surfaces préparées à cette in tent ion. Sur le plan histor ique, 

l ' u t i l i s a t i o n de l'eau de pluie pour l 'a l imentat ion domestique remonte à quelque 4.000 ans 

dans la région Méditerranéenne. Les cités et les vi l lages romains étaient aménagés de façon à 

pouvoir u t i l i s e r l'eau de pluie comme eau d'al imentation. Dans les col l ines proches de Bombay, 

aux Indes, les cel lules des moines Bouddhistes comportaient depuis très longtemps des réseaux 

compliqués de gouttières et de citernes t a i l l é s dans la roche permettant une alimentation en 

eau domestique pendant un an. 

Dans beaucoup de pays d'Europe et d'Asie, la récupération de l 'eau de pluie é t a i t 

très u t i l i sée pour l 'al imentat ion en eau domestinue, particulièrement dans les zones rurales. 

Cela se pratique encore dans certains pays. Cependant, lorsou'on a commencé à ins ta l le r des 

distr ibut ions sous canalisations pour l 'al imentat ion en eau, l'importance de l'eau de p lu ie , 

comme source d'al imentation, a diminué. 

Dans certaines î les t ropicales, l 'eau de pluie continue à être la seule source 

d'alimentation en eau domestique. Dans les zones arides et semi-arides où les gens vivent sur

tout dans un habitat dispersé ou dans des campements de nomades, la récupération de l'eau 

de pluie peut être un moyen indispensable d'alimentation en eau domestioue. C'est part icu

lièrement le cas lorsque les ressources en eau souterraine ne sont pas disponibles ou sont 

coûteuses à mettre en oeuvre. Dans les pays en voie de déveloooement, l'eau de pluie est par

fo is u t i l i sée comme complément à l 'a l imentat ion en eau par canalisations. 

I l convient d'examiner le cas de la récupération de l'eau de oluie dans les pays où 

la pluie intervient sous forme d'oraqes d ' in tensi té considérable, avec des interval les durant 

lesquels i l n'y a pratiquement nas ou très peu de p lu ie. I l faut alors un d ispos i t i f adapté 

pour l ' in te rcept ion , la col lecte et le stockage de l 'eau. Selon les circonstances, la col lecte 

de l'eau se f a i t soi t sur le so l , soi t ? par t i r de l'écoulement des t o i t s . 

5.2 Captage par les toits 

Une eau de pluie raisonnablement pure peut être collectée à nar t i r de to i t s de t u i l e s , 

d'ardoises, de tôle ondulée, d'aluminium ou de fibrociment. Les to i t s en chaume ou en plomb 

ne conviennent pas en raison des risques qu ' i l s font courir à la santé. Avec une eau de Dluie 

très corrosive, l ' u t i l i s a t i o n d'une couverture en fibrociment pour le caotaqe de l'eau de 

pluie exige quelques précautions. Des f ibres d'amiante peuvent se trouver arrachées du maté

riau constituant le t o i t et conduire à des concentrations relativement élevées dans l'eau de 
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pluie collectée. Les matériaux de couverture en plastioue sont économiques mais souvent peu 

durables. On a mis récemment sur le marché de nouveaux matériaux pour les toitures tels que 

des feutres bitumés ou du papier de sisal renforcé. Les peintures réalisées pour rendre un toit 

étanche peuvent donner un goût ou une coloration à l'eau collectée; on doit donc les éviter. 

La figure 5.1. présente un dispositif simple de captage de l'eau d'un toit. 

Figure 5.1. 
Captage simple de l'eau de pluie et stockage (Thailande) 

La gouttière du toit doit être en pente régulière vers la conduite de reprise car, 

si elle présente des points bas, il se formera des accumulations d'eau qui attireront les 

moustiques. 

La poussière, les feuilles mortes et les fientes d'oiseaux s'accumuleront sur le 

toit durant les périodes sèches. Elles seront entraînées par les premières pluies. Il sera 

donc souhaitable d'aménager la conduite de descente de sorte nue les premières eaux d'une 

pluie chargées en impuretés ne puissent pas se mélanger au réservoir d'eau claire et soient 

évacuées à l'extérieur. 

Pour maintenir une bonne qualité à l'eau recueillie, on doit nettoyer régulièrement 

le toit et les gouttières (1). On placera un tamis avant l'entrée dans la conduite de 

descente pour empêcher son engorgement par les détritus éliminés du fait de ce nettoyage. 

(1) Les fientes d'oiseaux ont provoqué des maladies (salmonelloses) en Jamaïque. 
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La figure 5.2. montre un dispositif qui permet d'écarter la première eau de pluie pro

venant du toit. 

CONDUITE DE 
DESCENTE DU TOIT 

TAMIS 

JOINT 

, / / / ? > / ? 
»<><<<< 

TAMIS 
E * 

\ 

* z *.'.•> m,,, J&K 5=9=5=9 
- ROBINET 

w Sa 
TROP PLEIN 
GRILLAGÉ 

Figure 5.2. 
Aménagement pour l'évacuation de la "première eau de rinçage" 

Un autre d ispos i t i f comporte un réservoir souterrain de stockage recevant 1'eau de 

pluie qui se déverse à par t i r d'une capacité placée sur le sol (f igure 5 .3 . ) . Cette dernière 

envoie par surverse l'eau vers le réservoir souterrain. 

La surface du t o i t dépendra de l'importance de la maison. La quantité d'eau de pluie 

qui peut être obtenue par le captage de l'eau du t o i t dépend essentiellement de la surface du 

t o i t et la pluviométrie locale annuelle. Une pluviométrie de 1 mm sur 1 m2 de t o i t fournira 

environ 0,8 1 d'eau, compte tenu de 1'évaporation et des autres pertes. 

Pour un t o i t mesurant 5 m x 8 m (en plan), avec une pluviométrie annuelle moyenne de 

750 mm, la quantité d'eau de pluie susceptible d'être recue i l l ie peut être estimée à : 

5 x 8 x 750 x 0,8 = 24.000 l i t r e s par an 

ou 24.000 
365 

66 litres par jour en moyenne 

En tenant compte de certaines années qui sont plus sèches que la moyenne et aussi des 

saisons sèches de durée exceptionnelle, le toit et le stockage sont à prévoir pour un débit 

supérieur d'environ 50 % aux besoins en eau des populations qui détiendront de l'approvisionne

ment. Avec un stockage suffisant, le captage du toit pourrait en année sèche fournir encore 

quelque 40 litres par jour, ce qui correspond à une consommation de base d'eau de boisson 

et d'eau domestique d'une famille de six personnes. 
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Figure 5.3. 
Captage et stockage de l'eau de pluie provenant du t o i t 
(exhaure par pompe à main) 

On peut estimer le volume de stockage nécessaire pour un ménage en calculant le volu

me d'eau qui serai t u t i l i s é au cours de la plus longue période sans pluie prévis ib le. Pour de 

courtes périodes sèches, le volume de stockage nécessaire sera fa ib le et un simple récipient 

en bois pourra probablement fa i re l ' a f f a i r e ou bien un bar i l d 'hui le ou tout autre réservoir 

adapté. Là où la pluviométrie varie beaucoup dans l'année, on prévoira des saisons sèches de 

longue durée. 

Pour une saison sèche moyenne de t ro is mois, le volume de stockage nécessaire serait 

3 x 30 x 40 = 3.600 l i t r e s . Pour permettre de supporter des longues périodes sans pluie dans 

les années extrêmement sèches, un surplus de 50 % devrait être prévu, et le volume de stockage 

serai t alors de 5.400 l i t r e s . 
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5.3 Collecte à partir du sol 

Les caotages doivent permettre la col lecte de l'eau de pluie ruisselant sur le so l . 

Une partie de l'eau de pluie servira à humidifier le so l , s'accumulera dans les dépressions, 

ou sera perdue par évaporation ou par i n f i l t r a t i o n dans le so l . Ces pertes pourront être con

sidérablement réduites en disnosant sur le sol des tui les, des plaoues de béton, d'asphalte 

ou de plastique qui fourniront une couche imperméable. Un autre moyen implique le traitement 

chimique de la surface du so l . Parfois i l s u f f i t d'un simple compactage. 

La quantité d'eau de pluie qui peut être ainsi obtenue dépendra du d ispos i t i f de 

col lecte selon qu ' i l sera plan ou en pente et de l 'étanchéité de la couche supérieure. Avec une 

préparation convenable de la surface du s o l , on pourra assurer un écoulement rapide et s u f f i 

sant de l 'eau, jusqu'au point de col lecte et de stockage de manière à réduire les pertes 

par évaporation et i n f i l t r a t i o n . 

Les pourcentages d'eau de pluie qui peuvent être récupérés sont d'environ 30 % pour 

les sols perméables, avec une aire de collecte plate; jusou'à 90 % pour des collectes sur des 

terrains en pente recouverts de matériaux imperméables. 

Figure 5.4. 
Collecte du ruissellement sur le sol 

L'aménagement du terrain comprendra l'établissement de fossés sur l'ensemble du pour

tour, le débroussaillage (rochers et plantes) et un compactage simple du sol. On essaie souvent 
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de réduire les pertes d'eau de pluie par i n f i l t r a t i o n . Dans une zone de co l l ines, un compac

tage soigneux du sol peut être suff isant oour assurer un bon captage. Sur des sols p lats, i l 

sera nécessaire de prévoir un aménagement de petites bandes de ter ra in en pente avec une pré

paration appropriée de la surface du so l . 

On peut u t i l i s e r diverses sortes de matériaux pour recouvrir la surface de captage : 

Tui les, tô le ondulée^sphalte, ciment ou même des matériaux tels que des tissus butyle renfor

cés ou des plaques épaisses de plastique. Lorsau'i ls sont correctement adaptés, ces matériaux 

peuvent permettre d'obtenir un bon rendement dans le captage de l 'eau; on peut récolter jus

qu'à 30 % de l'écoulement de l'eau de pluie tombée dans la zone de caotage. Ces insta l lat ions 

ne nécessitent aue peu d'entret ien et sont assurées d'une longue durée de v ie . 

Cependant ces matériaux sont en général trop chers pour être u t i l i sés sur de grandes 

zones de captage. On procède actuellement à l'essai de di f férents revêtements plus économioues 

pour les surfaces de captage : 

- Asphalte en deux couches (pour l 'étanchéité et la protect ion); renforcement avec 

du plastique et de la f ibre de ^/erre, le tout recouvert de graviers; et 

- Enduit à la paraffine répart i en granulés qui forment une couche unie en fondant 

au s o l e i l . 

Des membranes minces en plastique couvertes d'un à deux centimètres de graviers ou 

plaquées au sol par du bitume sont beaucoup moins chères mais sont facilement endommagées par 

les pierres pointues, les racines, ou les animaux, et les réparations sont d i f f i c i l e s à effec

tuer. Le débit d'eau obtenu avec de te l les membranes de captage est parfois assez décevant 

(pas plus de 30 à 50 % de l 'eau de p lu ie) . De bons résultats peuvent probablement être obtenus 

en t ra i t an t la couche supérieure du sol de la zone de captage avec des produits chimiques. On 

peut u t i l i s e r des sels de sodium, qui transforment les particules d 'arg i le en une couche imper

méable, ou un enduit de bitume ou de goudron qui neut être répandu sur le sol pour en obturer 

les pores. Un te l traitement n'est pas onéreux et peut être répété à des interval les réguliers 

(une fo is toutes les deux à t ro is ans) oour maintenir l 'étanchéité du système de captage. 

Avec un bon traitement du sol, des zones de captage de dimensions suffisantes peuvent 

fournir une alimentation en eau domestique pour un certain nombre de familles et même pour un 

v i l lage ent ier ; el les nécessitent cependant une gestion et un entretien correct, une protection 

contre les dommages et les contaminations. I l peut être nécessaire de clore le terra in avec 

des barrières ou des haies. I l pourra être nécessaire de prévoir, à l'amont de la zone de 

captage, une tranchée destinée à interromore le ruissellement ainsi ou'un muret sur le pourtour 

pour év i ter un écoulement d'eau polluée à l ' i n té r i eu r du périmètre de captage. Une couverture 

en herbe peut permettre de réduire des érosions dans la zone de captage, mais la production 

d'eau sera alors plus f a ib le . Des arbres et des buissons peuvent être mis en place autour de 

la zone de manière à l im i te r les ef fets du vent oui serait susceptible d'apporter des matériaux 

divers et des poussières. 
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5.4 Stockage 

Les installations de stockage peuvent être établies en surface ou en souterrain. Quel 

que soit le type de stockage utilisé, une clôture convenable doit être établie pour empêcher 

toute contamination du réservoir du fait des hommes, des animaux, des feuilles, de la poussière 

ou d'autres polluants. Une couverture étanche doit assurer un stockage dans l'obscurité pour 

empêcher des croissances d'algues ou l'éclosion des larves de moustiques. Les réservoirs ou

verts ou les étangs de stockage ne sont pas en général à conseiller comme sources d'alimenta

tion en eau potable. 

Il exite un grand choix de matériaux pour la construction de réservoirs de stockage 

d'eau. Pour de petits volumes, on pourra utiliser des récipients en bois, en ciment, en argile 

ou tous autres matériaux étanches. 

Les installations de stockage souterrain ont, en général, l'avantage de conserver 

l'eau fraîche et n'entraînent aucune déperdition de l'eau par ëvaporation. Cette disposition 

économise la place et ne coûte pas cher si le réservoir est directement moulé dans le sol par 

un simple compactage de la terre. La figure 5.5. en est un exemple. 

0.6 - 0.8 m 
• PLATE-FORME 

, « - ,,» r. . • a - ^ J JijÊJÎANTATION 
•$e*~m 

S * ' 
CONDUITE D'ALIMENTATION 

EAU STOCKÉE - è £ 

COUCHE DE PROTECTION 
R f f i ? AU FOND DE LA CAPACITE 

Figure 5.5. 
Capacité de stockage souterrain pour l'eau de pluie (Chine) 

Du ciment appliqué manuellement peut être utilisé pour enduire les murs de l'exca

vation. On peut également utiliser un revêtement en feuilles plastiques. Des bassins de stockage 

comportant une structure en nids d'abeilles (figure 5.6.) ont été construits dans de nombreux 

pays (par exemple au Soudan, au Botswana, au Swaziland, au Brésil, en Jamaïoue) jusqu'à des ca

pacités de 10.000 litres. Des tubes de polyéthylëne remplis d'un mélange de ciment maigre et 

fermés à leurs extrémités sont mis en place avant la prise, ce qui leur permet de bien prendre 

la forme voulue. Les côtés de ces réservoirs sont recouverts de polyéthylëne. 
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PIERRES OU BRIQUES 

Figure 5.6. 
Citerne construite en tubes de polyéthylène 

On trouvera deux autres exemples de stockage de l'eau de pluie sur les figures 5.7. 

et 5.8. 

TUYAU OE DESCENTE 
DU TOIT 

Figure 5.7. 
Ins ta l la t ion de stockage de l 'eau de pluie 
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Figure 5.8. 
Citerne vénitienne 

Le tonneau cylindrique en bois pour l'eau de pluie était traditionnel dans les pays 

de l'ouest avant le recours aux distributions d'eau par canalisations. Ces récipients peu

vent être construits spécialement pour le stockage de l'eau de pluie, mais des bidons ayant 

contenu de la nourriture ou de l'eau de boisson peuvent aussi bien être utilisés après usage. 

Des réservoirs en ciment à parois relativement minces peuvent être construits pour 

stocker de petites quantités d'eau de pluie. Un dispositif de coffrage a ët£ imaginé par 

1'UNICEF au Kenya, dans leauel on utilise un simple sac pour couler des parois de trois cm. 

d'épaisseur ou même moins. Des réservoirs d'une capacité de stockage de 2.500 litres sont 

ainsi construits. 

On dispose d'argile dans de nombreux pays d'Afrioue, d'Asie ou d'Amérique Latine. 

Elle peut être utilisée pour construire des réservoirs de stockage d'eau de pluie de volume 

limité. Des techniques simples de vitrification doivent être mises en oeuvre pour améliorer 

l'imperméabilité des récipients en argile ou des tonneaux. 

Des structures étanches (exemple en bambou, ou en branchages) peuvent être réalisées 

en enduisant des corbeilles en bois avec du ciment, du mortier ou des matières plastiques. On 

établira facilement une étanchêité des récipients de stockage grâce à un moule. 

Pour la construction de réservoirs métalliques, le matériel le plus communénent uti

lisé est le fer galvanisé qui est facilement rivé et soudé. Pour éviter la déformation du réser

voir lorsqu'il s'emplit, il est nécessaire de prévoir une structure en bois, en métal, etc.. 

Ces réservoirs peuvent, parfois, être incorporés au sein même des murs ou des fondations des 

immeubles. 
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Les réservoirs en tôle ondulée ont l'avantage d'être auto-stables. Il en existe, 

pour des volumes allant jusqu'à 10.000 litres, en Afrique et en Australie. Leur construction 

n'est pas difficile, mais leur assemblage nécessite une machine spéciale, à moins que les pla

ques de tôle ondulée ne soient préparées manuellement. Des artisans locaux peuvent être formés 

pour construire ces réservoirs dans des dimensions correspondant aux exigences locales. 

Pour des volumes de stockage plus importants, on utilise surtout des réservoirs ou 

des citernes construits en brique ou en maçonnerie. Traditionnellement, les murs sont cylindri

ques et liés par un mortier en chaux, ce qui est bon marché, ou par un mélange à base de ciment, 

ce qui est plus coûteux; avec d'assez gros stockages et des réservoirs dépassant 2 m. de hau

teur, il est nécessaire de renforcer les parties extérieures. Cela peut se faire en prévoyant 

une ou plusieurs bandes métalliques serrées autour de la périphérie du réservoir. On couvrira 

facilement ce type de réservoir en plaçant quelques éléments, par exemple de la tôle galvani

sée, sur une structure support. 

Les réservoirs en béton armé sont fréquemment utilisés dans de nombreux endroits. On 

les construit en mettant en oeuvre un coffrage à double paroi. Les armatures habituellement en 

grillage ou des barres métalliques sont disposées à l'intérieur du coffrage et on coule le 

béton. Le coffrage est retiré après la prise du béton, généralement au bout d'une journée. 11 

peut resservir à la construction d'un autre réservoir, ce qui est nécessaire car le coffrage 

représente un investissement initial substantiel. Pour des raisons économiques, le coffrage 

doit donc être utilisé plusieurs fois, ce qui implique une organisation d'ensemble. Les réser

voirs en béton armé ont l'avantage d'une longue durée de vie et ils peuvent, en principe, être 

construits pour n'importe quelle capacité de stockage. Du fait de leur résistance, de tels 

réservoirs peuvent être intégrés dans des murs ou dans des fondations d'un immeuble. 

Des réservoirs en béton armé de bambou ont été construits avec succès dans les pays 

où le bambou est disponible avec les longueurs, les tailles et la résistance nécessaires 

(par exemple en Chine, en Indonésie, en Thaïlande). Les réservoirs en ferro-ciment ont une 

faveur grandissante; des fils métalliques renforcent les parois et le fond des ouvrages cons

truits en ciment plastique. De tels réservoirs sont très économiques. 

5.5 Préservation de la qualité de l'eau 

Lorsque l'on construit des réservoirs ou des citernes de stockage en souterrain, des 

dispositions spéciales sont à prendre pour empêcher l'entrée de la poussière, du sable, des 

feuilles, des insectes ou d'autres polluants. Pour la même raison, toute ouverture d'entrée ou 

de sortie, toute aération doit être grillagée. 

Un fossé d'interception doit être établi pour écarter les écoulements de surface. 

Durant le stockage, la qualité de l'eau de pluie collectée, à partir du toit ou du 

terrain de captage, est susceptible de se détériorer du fait de la putréfaction des matières 
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organiques contenues dans l'eau, ou de la croissance des bactéries ou autres micro-organismes. 

Les mesures à prendre pour protéger l'eau comprennent son maintien à l'abri de la lumière, des 

conditions de stockacie au frais, et un nettoyage régulier. Des moyens simples de désinfection 

tels que le pot de chloration (cf. chapitre 17) peuvent être très utiles au sein des réser

voirs. 

En théorie, la préfiltration de l'eau collectée avant son stockage est à conseiller, 

mais en pratique les filtres ne sont pas très efficaces pour un fonctionnement intermittent. 

Néanmoins, la figure 5.9. donne exemple d'une telle installation. 

Il serait souhaitable de faire bouillir l'eau extraite du réservoir de stockage avant 

son utilisation comme eau de boisson ou de cuisson. Mais cela n'est pas souvent pratiqué. Dans 

certains endroits, un petit sac contenant un coagulant est suspendu dans le réservoir de 

stockage pour floculer les solides en suspension dans l'eau. L'eau extraite du réservoir de 

stockage est claire en apparence, mais sa qualité sur le plan bactéiologique n'est pas assurée. 
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Figure 5.9. 
F i l t r a t i on d'eau de pluie à la sor t ie d'un réservoir de stockage 
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U . c a p t a g e d 'une e a u de s o u r c e 

6.1 Introduction 

On rencontre des sources essentiellement dans des renions montagneuses, dans des zones 

de collines. Une source peut être définie comme un endroit où se produit un écoulement naturel 

d'eau souterraine. 

Une source d'eau est en général alimentée p.r une formation souterraine de sable ou 

de graviers contenant de l'eau, dite anuifëre. Ce neut être aussi un écoulement d'eau à travers 

un rocher fissuré. Lorsque des couches de terrain compactes ou argileuses font obstacle à un 

écoulement souterrain, l'eau peut se trouver refoulée et apparait en surface. Elle peut émerger 

à l'air libre : c'est une source, ou s'écouler de façon invisible dans la rivière, un 

courant, un lac ou dans la mer (figure 6.1.). Là où elle émerge sous forme de source, l'eau 

peut être facilement captée. Les plus anciens dispositifs d'alimentation en eau des collectivi

tés étaient, en fait, souvent basés sur des sources. 

Figure 6.1. 
Apparition des Sources 

On recherchera les sources essentiellement sur les pentes des collines ou dans les 

vallées parcourues par une rivière. De la verdure en un certain point d'une zone sèche peut 

indiquer la présence d'une source; on peut en trouver une en remontant un courant d'eau jus

qu'à son origine. Cependant, les populations locales sont les meilleurs guides car elles con

naissent, en général, la plupart des sources de leur région. 

Une véritable source d'eau est pure et peut, en général, être utilisée sans aucun 

traitement, d'autant mieux aue la source est correctement protégée Dar une construction (maçon

nerie, brique ou béton) empêchant la contamination de l'eau nar l'extérieur. On doit être cer

tain que l'eau provient réellement des nappes souterraines et non d'un courant superficiel oui 

se serait enfoncé sous terre sur une courte distance. 
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L'écoulement de l'eau d'une source peut se faire à travers des ouvertures de formes 

variées. On distingue des sources d'infiltration où l'eau percole par de nombreuses petites 

ouvertures dans un sol poreux; des sources de fracture dans lesquelles l'eau arrive par des 

fentes ou des fractures existant dans un rocher par ailleurs compact, des sources tubulaires 

dans lesquelles l'ouverture du déversoir est plus ou moins ronde. Cependant, pour se faire une 

opinion des possibilités offertes par le captage de l'eau des sources, la distinction entre 

les sources s'écoulant par gravité et les sources artésiennes est très importante. Une sous-

division ultérieure peut être faite entre sources de dépression et sources de surverse. 

Les sources s'écoulant par gravité apparaissent dans les aquifères libres. Lorsque 

la surface du sol s'abaisse à un niveau inférieur à celui d'une nappe d'eau, la dépression se 

remplit d'eau (figure 6.2.). 

TRANCHÉE OU TROU 

U 

r ^ 

/ 
TOIT OE LA NAPPE 
D'EAU SOUTERRAINE 

Figure 6.2. 
Source de dépression â écoulement par gravité 

De te l les sources n'ont en général qu'un pe t i t débit qui se réduit encore en saison 

sèche ou lorsque de nouveaux prélèvements d'eau souterraine provoquent un abaissement du t o i t 

de la nappe. 

On peut compter sur un débit plus important et moins variable pour des sources 

s'écoulant par grav i té , lorsqu'un affleurement d'une couche imperméable (roche compacte ou 

banc argileux) s'oppose à l'écoulement souterrain et contraint l 'eau à remonter vers la surface 

( f igure 6 .3 . ) . Dans une t e l l e source d'émergence, toute l'eau provenant de la zone à par t i r de 

laquelle s'effectue la recharge est évacuée. L'écoulement sera beaucoup plus régulier nue la 

recharge par la p lu ie. Malgré ce la , on pourra observer des f luctuations de débit appréciables 

e t , dans les périodes de sécheresse, certaines sources peuvent cesser complètement de couler. 
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Figure 6.3. 
Source d'émergence à écoulement par gravité 

Les sources artésiennes (1) de dépression ressemblent en apparence aux sources de dé

pression à écoulement par gravité. Cependant, l'eau se trouve poussée vers l'extérieur sous 

l'effet de la pression; son débit est alors plus important et subit moins de fluctuations. Un 

abaissement du toit de la nappe artésienne durant les périodes sèches a peu d'influence sur 

l'écoulement de l'eau souterraine (figure 6.4.). Les sources artésiennes de fissure (figure 6.5) 

RECHARGE PAR LA PLUIE 

NIVEAU HAUT OE LA 
NAPPE SOUTERRAINE 

NIVEAU BAS OE LA 
NAPPE SOUTERRAINE 

COUCHE IMPERMEABLE 

SOURCE 

SUBSTRATUM IMPERMEABLE 

Figure 6.4. 
Source artésienne de dépression 

(1) L'eau souterraine artésienne est de l'eau souterraine qui, du fait d'une couche imperméable 

qui la surmonte, est empêchée de s'élever jusnu'à son niveau de nappe libre et est ainsi 

mise en pression. 
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constituent une variante importante de ce type de source. On en rencontre dans de nombreux 

pays et elles sont largement utilisées pour l'alimentation en eau de collectivités. 
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FISSURE f ^ - < 
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Figure 6.5. 
Source artésienne de fissure 

Les sources artésiennes d'émergence ont souvent une grande zone de recharge, parfois 

très éloignée (figure 6.6.). L'eau est évacuée à l'extérieur sous la pression; le débit est sou

vent considérable et l'on ne constate que peu, voire pas de fluctuation saisonnière. Ces sour

ces sont très adaptées aux objectifs d'alimentation en eau des collectivités. Les sources arté

siennes ont l'avantage d'avoir un aquifère protégé contre les contaminations par la couverture 

imperméable. L'eau de ces sources sera bactériologiquement pure. 

ZONE DE 
RECHARGE -

TOIT DE LA NAPPE 
D'EAU SOUTERRAINE-

SOURCE ARTÉSIENNE S jVcOUCHE IMPERMÉABLE1 %V___ . , _ , _ , „ , 

Figure 6.6. 
Source artésienne d'émergence 
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6.2 Considérations de base 

La source choisie pour une alimentation doit être contenue dans une structure de la 

quelle part une canalisation qui conduit l'eau jusqu'un point où e l le doi t être amenée. I l con

vient de porter une grande attention aux quatre points suivants qui sont très importants : 

1 - Une protection sanitaire pour empêcher toute contamination de la source dans la 

structure de captage. 

2 - La qual i té de l'eau de la source est importante. En pa r t i cu l i e r , avec les sources 

artésiennes, l 'eau sera généralement indemne d'organismes pathogènes. Cependant, 

si on observe des différences de température entre le jour et la nu i t , la qual i té 

de l'eau sera suspecte. 

3 - Dans les aquifères granuleux, l'importance du débit variera peu avec la distance 

le long du contour (sources de percolation). Pour capter cette eau, des galeries 

d ' i n f i l t r a t i o n de longueur considérable seront nécessaires sans que leur emplace

ment a i t à être déterminé avec précision. Avec les aquifères à roche fracturée, 

cependant, les sorties d'eau seront concentrées là où les f issures empruntées 

par 1'eau atteignent la surface du so l . Des travaux de captage peu étendus seront 

probablement suf f isants, mais i l s devront être soigneusement implantés. 

4 - 1 1 est nécessaire d'évaluer le débit de la source et les variat ions saisonnières 

de l'écoulement. Le débit et l 'existence d'une source peuvent n'être que peu 

influencés par les travaux entrepris pour le captage de l 'eau de source. 

Comparé à l'exhaure de l'eau souterraine décrite au chapitre 7, le captage d'une eau 

de source présente l'avantage de n'affecter que peu, voire pas du tout , le niveau du t o i t de 

la nappe d'eau souterraine. 

6.3 Captage des sources s'écoulant par gravité 

En raison de leur fa ib le débit et de la d i f f i c u l t é de réal iser une protection sani

ta i re sat isfaisante, une source de dépression fonctionnant par gravité ( f igure 6.2.) ne peut 

être recommandée pour l 'a l imentat ion en eau des co l l ec t i v i t és . L'existence d'une t e l l e source, 

cependant, est l ' i nd ice d'une eau souterraine peu profonde que l 'on peut obtenir grâce à des 

drains ou des puits ordinaires. Ces derniers peuvent être couverts et protégés contre toute 

contamination. 

Les sources de surverse s'écoulant par gravité que l 'on observe dans des terrains 

granuleux peuvent être captées avec un drainage constitué de conduites à jo in ts ouverts, entou

rées d'un manchon de graviers. Pour protéger la source, i l est nécessaire de creuser dans le 

flanc de la col l ine de manière à pénétrer suffisamment dans l 'aqui fëre même,si le t o i t de la 

nappe d'eau est peu élevé (f igure 6 .7 . ) . 
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Figure 6.7. 
Captage d'une source s'écoulant par gravité 
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Figure 6.8. 
Chambre de stockage d'une eau de source (chambre de la source) 
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Le drainage est conçu selon les pratiques habituelles en matière de construction. Les 

drains doivent être insta l lés assez profondément pour que le sol saturé situé au-dessus d'eux 

agisse comme un réservoir de stockage qui compensera les f luctuations de la nappe d'eau souter

raine. L'eau collectée par un drain se déchargera dans une chambre de stockage, que l 'on nomme 

parfois "chambre de la source" ( f igure 6 .8 . ) . 

Le d ispos i t i f de drainage et la chambre de stockage doivent être construits de ma

nière à empêcher la contamination de l'eau col lectée. Avant de construire le fond de la chambre, 

on se procurera de la pierre tout-venant concassée avec laquelle on établ i ra un mur pour évi ter 

le lessivage du so l . La chambre sera fermée à c lef et comportera un trou d'homme avec tampon 

amovible af in de permettre l'accès pour travaux de nettoyage et d 'ent re t ien. Tout o r i f i c e d'aé

ra t ion , conduite de trop plein et tuyau d'évacuation d'eau de nettoyage doivent avoir leurs 

débouchés gr i l lagés. Un fossé d' interception empêchera les eaux ruisselant en surface de péné

t rer dans la chambre. 

Pour la protection sani ta i re , le haut de la masse de graviers doi t être au moins à 

t ro is mètres en-dessous de la surface du so l ; cela pourra se fa i re en choisissant l'emplacement 

des captages sur le flanc de la co l l i ne , ou en surélevant le niveau du sol par établissement 

d'un remblai. Une zone s'étendant le long de la galerie sur toute sa longueur, plus 10 m. de 

chaque côté e t , en direct ion transversale, sur au moins 50 m. à l'amont, doi t être protégée 

contre toute contamination provenant de puisards, de fumier ou de fosses. Cette zone doi t être 

de préférence clôturée pour empêcher le passage des hommes et des animaux. Au-dessus du s i te 

de la source, un fossé d' intercept ion est nécessaire pour empêcher tout écoulement de surface 

de polluer l'eau du captage. 

Dans les aquifères à roches fracturées, on pourra u t i l i s e r des canalisations entourées 

de graviers, ou l'eau peut être collectée par des galeries revêtues ( f igure 6.9.) ou non 

en fonction de la nature de la formation souterraine. Là où les fissures apportent de for ts 

écoulements ponctuels, on pourra é tab l i r une pet i te structure de captage ( f igure 6.10.) . Cepen

dant, compte tenu de la grande vitesse d'écoulement de l'eau à travers les f issures, la zone 

de protection sanitaire contre les contaminations doi t s'étendre sur une distance importante, 

au moins 100 m. et de préférence 300 m. à l'amont de la galer ie. 

6.4 Captage des sources artésiennes 

En apparence, les sources de dépression artésiennes sont tout à f a i t semblables aux 

sources de dépression à écoulement par grav i té , mais leurs débits sont plus grands et moins 

sujets à variat ions, car l'écoulement de l'eau vers l 'extér ieur se f a i t sous pression. 

Pour capter l'eau d'une source de dépression artésienne, la zone où se produisent les 

arrivées d'eau doit être entourée d'un mur dépassant légèrement le niveau maximal que peut 

atteindre l'eau dans des conditions statiques. Pour assurer la protection san i ta i re , la chambre 

de stockage doi t être couverte ( f igure 6.11.) . 
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Figure 6.9. 
Galerie pour le captage d'une source d'émergence à écoulement par gravité 

Figure 6.10. 
Captage d'une source en provenance d'un aquifère karstique 
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Figure 6.11. 
Source de dépression artésienne 

Pour les sources de dépression artésiennes largement étendues latéralement, un sys

tème de drains déchargera l'eau collectée dans une chambre de stockage d'où elle s'écoule vers 

la zone à alimenter. Pour accroître les quantités d'eau infiltrées et assurer la protection 

de la qualité de l'eau, la zone où s'effectue la recharge doit être nettoyée de tous débris. 

Lorsque cette zone comporte, à sa partie supérieure, des éléments granuleux, il peut être né

cessaire de la recouvrir avec une couche de graviers calibrés pour piéger les particules soli

des fines en suspension. 

Les sources de fissure appartiennent à la même catégorie que les sources artésiennes 

de dépression, mais l'eau provient d'une seule ouverture et les travaux de captage peuvent être 

alors réduits (figure 6.12.). Une certaine augmentation du débit peut être obtenue en suppri

mant les obstacles qui peuvent exister au débouché de la source ou en élargissant l'ouverture 

offerte à l'écoulement (figure 6.13.). Etant donné que l'écoulement est très localisé, la pro

tection sanitaire est facile à aménager. 

Les sources artésiennes de contact ont souvent une zone de recharge importante située 

à une grande distance de la source. L'eau s'écoule sous pression et est protégée de la contami

nation par la couche imperméable qui la recouvre. L'écoulement peut être important et stable, 

avec peu ou pas de fluctuations saisonnières. Ce sont des sources excellentes pour l'alimen

tation en eau des petites collectivités. 

Là où l'écoulement n'a lieu qu'en un seul point, le captage ne constituera qu'une 

petite installation. Pour une source s'étendant largement, on construira un mur de retenue sur 

toute la largeur de l'émergence avec des butées pénétrant à l'intérieur des couches impennéa-
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blés, la fondation du mur étant établ ie à l ' i n t é r i eu r du substratum. De cette manière, on év i 

tera toute f u i t e d'eau et tout risque d'érosion ou de destruction. A l'amont du mur, on établ i 

ra une galerie (f igure 6.14.) recouverte d'une couche d 'arg i le pour la protection sani ta i re. 

A par t i r l à , l 'eau s'écoule dans le réservoir de stockage. On trouvera une autre structure de 

captage type sur f igure 6.15. 
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RUISSELLEMENT SUPERFICIEL 

Figure 6.12. 
Source de fissure à petit débit 
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Figure 6.13. 
Source de fissure à grand débit 



- 75 

captage d'une eau de source 

TROP PLEIN 

IvV 

VERS L'ALIMENTATION = n 
. _ J 

PLAN 

lu 
FOSSE D'INTERCEPTION 

, POUR L'ÉCOULEMENT 
I IDE SURFACE 

q A ) ' y ' . - . . , ..'.'.' ---M'"•'•'•'••' „ V o ' c 

• vCOUPE TRANSVERSALE. 

Figure 6.14. 
Source artésienne de contact étendue sur une grande largeur latérale 
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Figure 6,15. 
Structure type de captage d'une source 
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Captage d'une eau de source 
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/ • e x h a u r e de l ' eau s o u t e r r a i n e 

7.1 Introduction 

On a toujours préféré le recours aux eaux souterraines pour l 'al imentat ion en eau 

des co l l ec t i v i t és . En e f fe t , les eaux de surface risquent très souvent d'être contaminées et 

la plupart d'entre el les sont sujettes à des f luctuations saisonnières. L'exhaure des eaux sou

terraines peut se poursuivre longtemps après qu'une période de sécheresse a i t asséché les r i 

vières et autres cours d'eau. Les eaux souterraines paraissent avoir été jusqu ' ic i assez peu 

exploitées pour l 'a l imentat ion en eau, par rapport à leur capacité potentielle,dans de nombreux 

pays. 

Fréquemment, les données disponibles sur les ressources en eaux souterraines sont 

très insuff isantes. Le recours aux eaux profondes nécessite alors des recherches, des travaux 

de prospection qui fourniront des renseignements sur leurs caractéristiques physioues et chi 

miques. 

Le recours aux eaux souterraines, pour l 'a l imentat ion en eau potable et l ' i r r i g a t i o n , 

est très ancien. En Chine, on fo ra i t déjà par battage manuel, i l y a plus de 3.000 ans, à des 

profondeurs de 100 m., des puits qui étaient tubes avec des bambous. Des puits ont été creusés 

manuellement depuis des temps immémoriaux, parfois à des profondeurs considérables, et de te ls 

ouvrages continuent d 'être réalisés un peu partout dans le monde. La technologie u t i l i san t 

des forages pour le captage des eaux souterraines à de grandes profondeurs est plus récente. 

Le premier moyen de creusement u t i l i s é , devenu d'une u t i l i san te courante, a été le 

battage au cable, opérant par percussion. Au cours de plusieurs siècles, la méthode s'est modi

f i é e , à pa r t i r de moyens p r i m i t i f s , pour parvenir à un certain nombre de technioues passable

ment sophistiquées. La nécessité d'empêcher l'effondrement des formations instables du sous-

sol et les problèmes que posai t , à une certaine profondeur, l 'emploi d 'ou t i l s lourds indis

pensables au creusement par percussion, ont encouragé le développement d'autres méthodes d'ex

cavation. On a alors u t i l i s é des éléments ro ta t i f s tranchants, d i ts trépans, nui pénètrent 

dans le so l , alors qu'un f lu ide les traverse (creusement au rotary avec c i rcu lat ion directe). 

Pour les pu i ts , l ' u t i l i s a t i o n d'eau chargée en arg i le soulève des d i f f i cu l t és parce que les 

aquifères traversés tendent à se colmater. Cela a conduit à développer une méthode de creuse

ment au rotary par c i rcu la t ion inverse dans laquelle un important débit d'eau propre permet 

d'évacuer du forage les déblais résultant du creusement. L'étape suivant devait logiquement 

conduire à l ' o u t i l pneumatique placé au fond de la part ie en cours de forage e t , dans les 

années 1950, on a imaginé la méthode du "marteau fond de t rou" . Cet ou t i l est apparu remar

quablement efficace et l 'on peut actuellement fa i re des trous de pe t i t diamètre, même dans 

des formations de roches dures, en un temps qui n'est plus qu'une f ract ion de celui qui é ta i t 

habituellement nécessaire. 

Aucune technique par t icu l ière de forage ne saurait être applicable à toutes les c i r -
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constances. La construction d'un puits déterminé doit faire anpel à la méthode la plus adaptée 

aux conditions locales,mais la tendance générale est le recours au forage nar rotary oui écono

mise le temps et l'argent. Ainsi les techniques d'exhaure des eaux souterraines ont évolué 

depuis le simple creusement manuel des puits, la réalisation des fameux qanats (galeries sou

terraines développées sur plusieurs kilomètres) en Iran et en Afghanistan, jusqu'aux foreuses 

perfectionnées, capables de réaliser un forage de quelques centaines de mètres,même dans des 

formations de roches dures. 

7.2 Reconnaissance et prospection des eaux souterraines 

La recherche de l'eau exige une connaissance de base des différents types de forma

tions aquifères qui peuvent exister dans la croûte terrestre. A partir de là, il convient de 

mettre en oeuvre une approche de leur recherche. 

Reconnaissance 

L'eau souterraine se trouve dans les pores, les cavités ou les fissures des forma

tions souterraines. Les pores sont les espaces qui existent entre les grains constituants des 

éléments minéraux des couches sédimentaires du sol et dans les roches décomposées. Le volume 

des vides dans une formation souterraine dépend de facteurs comme la taille des grains, leur 

forme, les matériaux de remplissage et les aggrégats qui peuvent exister. La porosité est le 

rapport du volume des vides au volume total du sous-sol (figure 7.1.). Une grande porosité 

n'est toujours pas l'indication d'une grande perméabilité (teneur potentielle en eau). 

Figure 7.1. 
Porosité et texture 
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Bien que les argiles et les limons aient une grande porosité, les pores sont trop 

petits pour permettre un écoulement facile de l'eau. Toutes les ouvertures existant dans les 

roches (joints, plans de strafication et de clivage, crevasses fortuites) sont dites fissures 

dans la terminologie hydrogéologique. Les roches ignées (1) ne sont pas en général poreuses, 

à moins d'avoir été décomposées sous l'effet des intempéries. Les laves, qui contiennent des 

cavités formées par les bulles de gaz qui s'en sont échappées durant l'éruption, peuvent être 

une exception. Même dans le cas où une formation du sous-sol a une porosité importante, la per

méabilité peut être très faible, en l'absence de communication entre les vides. On rencontre 

également des fissures dans les roches sédimentaires (2). 

Les fissurations relativement récentes et non altérées tendent, dans toutes les for

mations géologiques, à se combler et ne renferment probablement que peu, voire pas d'eau. Les 

altérations d'origine atmosphérique les font s'ouvrir près de la surface du sol, mais elles 

demeurent fermées en profondeur. 

Les aquifères (formations souterraines porteuses d'eau) qui contiennent la plus gran

de partie de leur eau dans des joints et dans des fissurations importantes sont dits perméa

bles alors que ceux pour lesquels l'eau se trouve dans les pores de la roche sont dits poreux. 

Le tableau 7.1. mentionne des types courants de sol et les conditions dans lesquelles l'eau 

se trouve au sein de ces formations. 

Tableau 7.1. 
Conditions habituelles de la présence de l'eau 

Type de sol Où se trouve l'eau 

Sables et graviers - Pores 

Grès - Pores et fissures 

Calcaire - Fissures souvent agrandies en cavités 

Craie - Pores et fissures 

Argile - Très petits pores 

Roches éruptives - Fissures et pores dans les zones altérées 

Laves - Fissures avec pores dans les parties éruptives 

Métamorphique •- Fissures avec pores dans les zones altérées 

(1) Roches ignées ou roches éruptives, d'origine volcaniaue 

(2) Roches sédimentaires : sédiments compactés sous l'effet d'une pression (engendrée notamment 

par une glaciation) jusqu'à produire une roche. 
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La facilité avec laquelle l'eau peut s'écouler à travers une formation souterraine 

sous une charge hydraulique est définie par la perméabilité hydraulique. Celle-ci est exprimée 

par la vitesse d'écoulement de l'eau à travers le sol par unité de gradient hydraulique, par 

exemple en mm/sec, mètre/jour. Elle dépend de la porosité, de la taille moyenne des pores et de 

la distribution des fissures (voir tableau 7.2.). 

Les couches ayant une perméabilité hydraulique très faible (inférieure à environ 

10 mm/sec) sont considérées comme imperméables; celles qui ont une perméabilité hydraulique 

supérieure sont considérées comme perméables. 

Tableau 7.2. 
Porosité et perméabilité hydraulique pour quelques formations géologiques courantes 

Matériau Porosité {%) Perméabilité hydraulique (en mm/sec) 

Argile 

Limon 

Sable 

Gravier propre 

Gravier sableux 

Grès 

Calcaires 

Granit (frais) 

45-55 10 

40-50 10" 

35-40 10 

40-45 103 

25-40 101 

10-20 (pores) 10_ 

(fissures) 10 

1-10 (pores) 10 
(fissures) 10^ 

1 (pores) 10 
(fissures) 10^ 

-3 
- 10 -9 

-2 

-4 

-6 

-10 

10 

10" 

101 

10" 

10 

10 

-6 

-6 

La figure 7.3. montre la répartition de l'eau à l'intérieur et au-dessus d'une nappe 

aquifère libre. 
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Figure 7.3. 
Répartition de l'eau à l'intérieur et au-dessus d'un aquifère poreux et libre 
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Une nappe aquifère libre est directement alimentée par infiltration de 1'eau â partir 

de la surface du sol (figures 7.4.a et 7.4.b). 

RECHARGE 

IAHM"* 

AQUIFERE LIBRE 

Figure 7.4.a 
I n f i l t r a t i o n de l 'eau dans un aquifère l i b r e en saison humide 

ZONE "-=r 
NON SATUREE "vvfj» 

ZONE 
SATUREE 

AQUIFERE LIBRE 

«/>/>£ " 

Figure 7.4.b 
Infiltration de l'eau dans un aquifère libre en saison sèche 

Une nappe captive (figure 7.5.) est constituée par un aquifère recouvert par une 

couche imperméable. La pression de l'eau dans une nappe captive est liée au niveau de sa 

zone de recharge. 
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PUITS ET NIVEAU PIÊROMÉTRIQUE 
ATTEINT PAR L'EAU 

RECHARGE 

Figure 7.5. 
Nappe captive alimentée par une zone de recharge 

La pression de l'eau dans une nappe captive peut être mesurée dans un forage où l 'on 

observe le niveau a t te in t par l'eau : c'est le niveau piëzométrique. Si ce lu i -c i est supérieur 

à la surface du so l , l'eau provenant de la nappe aquifère j a i l l i r a naturellement par le trou 

de forage appelé alors "puits artésien" (écoulement l i b r e ) . 

L ' i n f i l t r a t i o n de l'eau depuis la surface du s o l , à travers les terrains perméables 

vers la nappe d'eau souterraine, sera arrêtée lorsqu'e l le rencontrera une couche imperméable 

t e l l e qu'une l e n t i l l e d 'arg i le ( f igure 7.6. ) . L'eau s'accumulera alors dans le sous-sol au-

dessus de cette l e n t i l l e , formant une nappe perchée queloue peu au-dessus de 1'aquifère propre-

LENTILLE D'ARGILE 
SOL PERMEABLE 

TOIT OE LA NAPPE 

AQUIFERE LIBRE 

Figure 7.6. 
Nappe perchée 
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ment d i t . I l est très important d ' i d e n t i f i e r une nappe d'eau perchée car la quantité d'eau 

qu 'e l le contient est souvent très f a ib le . Les nappes perchées disparaîtront souvent durant les 

périodes sèches, lo rsqu ' i l n'y a pas de recharqe par i n f i l t r a t i o n provenant de la surface. 

Prospection 

Le succès d'une prospection d'eau souterraine repose sur la connaissance que l 'on a 

des possib i l i tés de présence d'eau dans les formations souterraines. Sans cette connaissance, 

aucune exploration efficace n'est possible, et le forage des puits est alors comparable à un 

jeu de hasard. Le but de la prospection doit être clairement dé f i n i . Doit-on alimenter de pet i 

tes co l lec t i v i tés ou bien doit-on déterminer les caractéristiques d'un aquifêre destiné à four

n i r de l'eau souterraine à toute une région? 

On conseil lera l'approche suivante : On rassemblera et classera les informations hy

drogéologiques concernant la zone d'étude. Ceci peut inclure : cartes et rapports géologioues; 

cartes topographiques; carnets de sondages; reconnaissance qéoloqique de la surface du so l ; 

données météorologiques et hydrologiques. 

A l'appui de ces divers éléments, on réalisera des relevés dans la zone d'étude,de 

préférence vers la f i n de la saison sèche. Dans certains cas, cela suf f i ra pour qu'un hydrogéo

logue confirmé puisse déf in i r les ressources en eau qui alimenteront de petites co l l ec t i v i t és ; 

aucune autre recherche ne sera alors nécessaire. Si des données essentielles manquent, i l fau

dra procéder à certaines études sur le te r ra in . 

Les relevés devront fourni r des données de base suffisantes pour permettre le tracé 

d'une carte hydrogéologique f igurant : la répar t i t ion des nappes aquifères; toutes les sources 

ou affleurements d'aquifères existants; la profondeur du t o i t des nappes et les niveaux piézo-

métriques; les terrains aquifères et la qual i té de l'eau qu'on y trouve. Parfois, i l est possi

ble de préparer une te l le carte en se basant sur l'examen des affleurements et des d isposi t i fs 

d'alimentation en eau existants; dans d'autres cas, i l peut être nécessaire de procéder à des 

sondages et à des travaux de géophysique. Le recours à des sondages ne sera en général néces

saire que lorsqu'on envisage une explo i ta t ion complète d'un certain aquifêre; en ef fe t une con

naissance de la perméabilité hydraulique et de la capacité de stockage de l'eau est alors 

nécessaire. 

Les investigations géophysiques, particulièrement les mesures électriques de r é s i s t i -

v i t é , sont très ut i les pour connaître la répar t i t ion et la qual i té des eaux souterraines. La 

valeur de la résistance électrique d'une formation souterraine dépend de la quant i té, de la 

répar t i t ion et de la conductivité de l 'eau qu'e l le contient. Les mesures de rés i s t i v i t é sont 

effectuées en faisant passer un courant électrioue à travers le sol entre deux électrodes et 

en mesurant la chute de tension oui survient entre deux autres électrodes (f igure 7.7. ) . La 

profondeur de la pénétration du courant dépend de la distance existant entre les électrodes. 

En augmentant l'espacement de c e l l e s - c i , le courant pénètre plus profondément, et on peut ainsi 
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déterminer les résistances du sol à diverses profondeurs; si ces opérations sont effectuées 

près d'un puits existant ou d'un forage pour lequel le niveau, la qual i té de l'eau et l 'épais

seur de la nappe aquifère sont connus, on pourra é tab l i r une corrélat ion entre les valeurs des 

résistances et les conditons hydrogéologiques. Cela constituera une base d ' in terprétat ion pour 

des travaux de géophysique effectués dans d'autres zones ayant un faciès géologique vo is in ; 

cela fournira aussi des informations sur la profondeur de la nappe d'eau, la qual i té de l'eau 

et l'épaisseur de 1'aquifère. 

SOURCE 
DE COURANT 

—«IMI'I'I— 
MILLIAMPEREMETRE 

® 
MILUWATT HETRE ELECTRODE 

Figure 7.7. 
Dispositif de mesure de la résistance électrique 

Si les mesures de résistivité sont réalisées sur une zone donnée selon une certaine 

grille, on pourra tracer sur une carte les lignes correspondant aux résistivités élevées et aux 

résistivités basses pour chaque écartement des électrodes. Des courbes d'isorésistivité peuvent 

alors être tracées sur la carte et on déterminera ainsi les zones de faible résistivité, oui 

sont vraisemblablement les plus perméables, et ont beaucoup olus de chance de constituer des 

aquifères que les zones de haute résistivité. Parfois, on réalisera de petits forages au titre 

de la prospection pour préciser les résultats obtenus à partir des travaux de géophysique 

réalisés depuis la surface. 

De tels travaux sont cependant toujours onéreux, et souvent difficiles à exécuter. 

Pour obtenir le maximum d'information à partir d'un forage, une exploitation géophysique peut 

être nécessaire. Cela comprend la descente d'instruments au fond du forage pour réaliser des 

mesures concernant les propriétés de l'eau et du sol. C'est une opération complexe et il con

vient de toujours s'entourer des conseils d'un géophysicien avant d'entreprendre un tel travail. 

Les relevés sismiques et de gravitation constituent d'autres techniques plus sophistiquées 

susceptibles d'être utilisées en matière de recherche d'eaux souterraines. 

Prélêvement à ne pas dépasser 

Il s'agit de déterminer pour un aquifère 1'exhaure maximale qui peut être réalisée 
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de manière permanente. On pourra ainsi se rendre compte si les quantités d'eau que l 'on projette 

d ' u t i l i s e r pour l 'a l imentat ion d'une co l l ec t i v i t é pourront être maintenues à long terme. Théori

quement on ne peut extraire plus d'eau que n'en apporte la recharge naturel le. Une autre l imi te 

est qu ' i l ne faut pas admettre un abaissement du t o i t de l 'aqui fère qui indu i ra i t la pénétration 

d'eaux polluées en provenance d ' a i l l eu r s . Parfois, un prélèvement d'eau à par t i r d'un nouveau 

puits peut provoquer une réduction appréciable du débit des puits existants à proximité. Dans 

une zone on l 'on connaît peu de choses sur l'étendue et la capacité de l 'aqui fère, le nouveau 

puits et ceux qui se trouvent à proximité devront fa i re l ' ob je t d'une surveillance au moins 

pendant les premiers temps de l ' exp lo i t a t i on . 

7.3 Méthods d'exhaure de l'eau souterraine 

La plus ancienne méthode d'exhaure de l'eau souterraine consiste â creuser un trou 

dans le sol jusqu'à une profondeur dépassant le t o i t de la nappe souterraine. En général, la 

quantité d'eau que l'on peut ainsi obtenir est très l imi tée; lorsque l 'on a besoin d'une plus 

grande capacité d'exhaure, un large contact doi t être établ i avec la nappe aquifère. Cela peut 

se fa i re par élargissement de l 'excavat ion, en l'approfondissement ou en augmentant à la fois 

la section et la profondeur. Le choix de la méthode à appliquer dans un cas par t icu l ie r dépend 

de l 'épaisseur de la formation aquifère et de la profondeur du t o i t de la nanpe souterraine. 

Les extensions horizontales du système d'exhaure relèvent du type "galer ie" . Elles 

comprennent les fossés d ' i n f i l t r a t i o n (f igure 7 .8 . ) , les drains d ' i n f i l t r a t i o n ( f igure 7.9.) 

et les galeries drainantes ( f igure 7.10.) . 

En raison des d i f f i cu l t és et des coûts de l 'excavat ion, les galeries ne sont à pré-

Figure 7.8. 
Fossé d'infiltration 
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Figure 7.9. 
Drain d ' i n f i l t r a t i o n 
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Figure 7.10 
Galerie d ' i n f i l t r a t i o n 
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voir que dans les cas où la nappe d'eau souterraine est à fa ib le profondeur, (pas plus de 5 à 

8 m.) en dessous de la surface du sol (les galeries creusées dans des formations solides peuvent 

encore être économiques à des profondeurs plus importantes). Les galeries constituent la seule 

solution pratique lorsque l'eau souterraine doit être obtenue à par t i r de nappes aquifères peu 

profondes avec une fatble épaisseur de la zone saturée. Ces aquifères doivent être exploités à 

par t i r d'une vaste zone de contact. Les galeries sont aussi à recommander dans les zones côt iè-

res où l'eau douce à extra i re surmonte une couche d'eau salée. Le rabattement (1) de la nappe 

d'eau douce doi t alors être aussi fa ib le que possible, pour évi ter la montée de l'eau salée qui 

se mélangerait alors avec l'eau douce. 

Les fossés sont faci les à é tab l i r , i l s peuvent avoir une orande capacité et une lon

gue durée de v ie . Cependant, les fossés étant ouverts, l'eau collectée n'est pas protégée con

tre les contaminations, ce qui la rend moins bien adaptée à l ' u t i l i s a t i o n comme eau de boisson. 

Les drains d ' i n f i l t r a t i o n et les galeries sont plus coûteux à construire, et plus d i f f i c i l e s à 

concevoir. Les drains peuvent s'engorger. Les drains et les galeries étant complètement souter

ra ins, l'eau collectée est protégée de toute contamination provenant de la surface du so l . 

r— COUVERTURE DU PUITS 

Figure 7.11. 
Puits 

(1) Rabattement : abaissement de la nappe d'eau souterraine autour d'un dispositif d'exhaure, 

résultant de l'extraction de l'eau 
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Les ouvrages verticaux d'exhaure des eaux souterraines comprennent les puits de grand 

diamètre (f igure 7.11.) et des forages de pe t i t diamètre (f igure 7.12.). Les forages sont à 

u t i l i s e r lorsque la nappe d'eau souterraine est à une profondeur considérable en dessous de la 

surface du so l , mais i l s ne sont productifs que dans les aquifères d'épaisseur suff isante. Les 

puits ont en général un débit l im i té qui rest re int leur u t i l i sa t i on à l 'a l imentat ion i nd i v i 

duelle ou autres pet i ts d ispos i t i fs d'al imentation. L'importante section de l'ouvrage forme 

réservoir de stockage et permet de fa i re face aux besoins de pointe . Le débit des forages 

varie largement, de moins d'un l i t r e par seconde pour les forages de pe t i t diamètre peu pro

fonds, creusés dans des aquifères constitués de sable f i n , à plus de 100 l i t r e s par seconde pour 

les puits profonds de grand diamètre creusés dans des sables grossiers ou dans des roches sé-

dimentaires. Les forages sont très bien adaptés aux insta l lat ions d'alimentation en eau de bois

son car les précautions à prendre pour protéqer l'eau de toute contamination sont très faci les 

à mettre en oeuvre. Parfois, on peut u t i l i s e r une batter ie de forages placés en série et pompés 

à par t i r d'un seul d ispos i t i f d'exhaure (f igure 7.13.). 

BETON COULÉ SUR PLACE DALLE PREFABRIQUEE EN BETON 

ÊTANCHEITE EN ARGILE OU EN BÉTON 

TUYAU CRÉPINE EN PVC 

Figure 7.12. 
Forage 

Lorsqu'il existe une couche aquifère épaisse à faible profondeur, on peut utiliser 

des dispositifs verticaux ou horizontaux ou une combinaison de ceux-ci; la possibilité techniaue 

de mise en oeuvre dépendra largement des conditions géologiques locales. Il est beaucoup plus 

difficile de réaliser une exhaure d'eau souterraine lorsqu'on doit recourir à un aquifère mince 

situé à une profondeur considérable. La zone saturée étant alors a priori peu épaisse, on 

n'aura pas recours à des forages. Les fossés et les drains ne conviennent pas, compte tenu de 

l'importance des terrassements qu'ils exigeraient. Parfois, dans un sol consolidé, on pourra 

creuser des galeries. Pour des sols non consolidés, on envisagera des puits à drains rayonnants 

(figure 7.14,). Cependant, de tels ouvrages doivent faire aopel à des spécialistes tant pour 

leur conception que pour leur construction; ils sont donc en général assez peu adaptés à de 
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pet i tes ins ta l l a t ions d'al imentat ion en eau. 

RÉSERVOIR SOUS VIDE -

vu a'"in 

PUISARD 
D'ACCUMULATION 

Figure 7.13. 

Batterie de forages 

2 A3 M. 

DRAINS RAYQNNANTS-
PERFORES 

FORMATIONS GEOLOGIQUES 
A FAIBLE PERMÉABILITÉ 

V 
AQUIFÉRE 

Figure 7.14. 
Puits à drains rayonnants (1) 

(1) Appelé également "puits Ranney" 
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Lorsqu'on réalise une exhaure d'eau souterraine, on observe toujours un rabattement 

de la nappe. En principe, toutes les autres exhaures déjà réalisées sur le même aquifère s'en-

trouvent influencées. L'effet des exhaures d'eau souterraine pour l'alimentation en eau des col

lectivités n'est en général pas considérable, mais pour d'importantes exhaures, telles que 

celles qui sont fréquemment effectuées pour l'irrigation, on doit étudier soigneusement les ef

fets susceptibles d'être induits par un rabattement appréciable de la naDpe. Il peut être néces

saire de procéder à un essai de pompage qui fournira une base d'estimation du rabattement à 

prévoir pour la nappe d'eau (figure 7.15.). 

^ . A A A A A A . A ^ . » . A / y ' S A / V Y Y Y Y N A / V ^ A 
<• SUBSTMTUMIMPERMfABL£ ; - A A A A A A A A A A A A X > 

Figure 7.15. 
Essai de pompage 

7.4 Galleries d'infiltration 

Les fossés u t i l i sés pour la col lecte des eaux souterraines établissent une coupure 

dans le sol qui rend accessible la nappe aquifère par son t o i t . I l s sont faci les à construire 

soi t manuellement soit à l 'a ide d'un équipement mécanique. La conception du d ispos i t i f ne sou

lèvera que peu de problèmes. Les exigences les plus importantes sont les suivantes (voir 

f igure 7.16.) : 

a) la largeur et la profondeur doivent être suffisantes pour assurer un bon écoulement 

de l'eau collectée à une vitesse lente (en général infér ieure à 0,1 m/sec) a f in 

d'empêcher l 'érosion des parois du fossé et de l im i te r les pertes de charge. 

b) La profondeur du fossé doi t être supérieure à 1,0 m. et de préférence 1,5 m., a f in 

de l imi ter la pénétration dans l'eau de la lumière solaire oui st imulerai t la 
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croissance des plantes et des algues et entraînerait une résistance à l 'écoule

ment. 

c) Les parois du fossé doivent être en pente douce af in d'assurer leur s t a b i l i t é . 

C'est particulièrement important pour la partie où l 'aquifère se trouve en contact 

avec les parois du fossé. 

d) Pour les fossés profonds, i l est souhaitable de prévoir une banouette horizontale 

d'environ 0,5 m. de large au-dessus du niveau normal de l'eau af in de f a c i l i t e r 

l'accès pour le nettoyage et l ' en t re t ien . 

SURFACE OU SOL 

> W W < A V W W V S Ù B ' S ^ 

Schéma d'un fossé d ' i n f i l t r a t i o n 

Les fossés étant ouverts, l'eau souterraine collectée risque d'être affectée par des 

pol lut ions, des contaminations bactériennes et des croissances d'algues. 

Les drains ( f igure 7.17.) sont formés d'éléments poreux, ou comportent des perfora

tions ou des jo ints ouverts qui permettent à l 'eau souterraine d'y pénétrer. Les drains poreux 

peuvent être réalisés avec des matériaux tels que de l ' a rg i l e ou du béton "grossier" obtenu 

avec des graviers de la t a i l l e d'un pois et un mélange de ciment, sans sable. Les drains perfo

rés sont, pour la plupart , so i t en argi le v i t r i f i é e cuite au four, so i t en plastique ou en bois. 

Les drains à jo ints ouverts sont en général en béton ou en fibrociment. 

Le choix du matériau à employer pour un d ispos i t i f par t i cu l ie r de drains dépend de 

la so l id i té requise, de la résistance à la corrosion indispensable pour le type d'eau souter

raine à col lecter e t , par dessus tout, des prix et des d ispon ib i l i tés . Les perforations du drain 

seront réalisées sur toute sa surface, lorsque le drain baigne complètement dans l 'aqui fère. 

Pour les drains placés dans la part ie haute de la nappe, les perforations seront établies sur 

le côté du drain et,pour les drains placés dans la part ie basse de l 'aqu i fère , on n'aura des 

perforations que sur la part ie supérieure du drain. 
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MATERIAU EXCAVE 
DESTINE AU 
REMBLAYAGE 

MANCHON DE GRAVIERS 

CONDUITE DE DRAINAGE 

Figure 7.17. 
Construction de drain 

Dans les formations grossières, telles que des graviers, les trous pratiqués dans le 

drain seront de petite taille pour éviter l'entrée des matériaux constituant le sol. Dans des 

sables fins ou moyens, les drains perforés et les drains à joints ouverts doivent être disposés 

dans une ou plusieurs couches de graviers ou de sable grossier, pour empêcher que le sable fin 

de l'aquifère pénétre dans les drains. La couche extérieure doit être assez fine pour retenir 

les matériaux constituant l'aquifère; les matériaux de la couche intérieure seront suffisam

ment gros pour ne pas pouvoir passer par les ouvertures des drains. Pour une nappe aquifère 

de sable dont les grains ont environ 0,2 mm, le gravier sera disposé en deux couches, chacune 

d'environ 10 cm d'épaisseur, avec des tailles de grains de 1 à 2 mm et 4 à 8 mm. Les trous des 

drains peuvent alors avoir 3 mm de diamètre. Lorsque les drains sont à joints ouverts avec un 

interstice de 10 mm, on prévoira une troisième couche de gravier de 15 à 30 mm. 

Les facteurs les plus importants pour la conception d'un système de drains sont 

leur diamètre interne et la profondeur à laquelle ils sont établis, avec les manchons de gra

viers qui les entourent, en dessous du toit de la nappe souterraine. 

Malgré le gravier, quelques matières en suspension peuvent pénétrer dans le drain. 

Si ces matières viennent à s'accumuler, elles peuvent boucher le drain; pour éviter cela, 

les dimensions des drains doivent être telles que la vitesse d'écoulement de l'eau qu'ils 

recueillent soit suffisante pour entraîner tout dépôt de limons. Pour aue les drains soient 

auto-cureurs, cette vitesse doit être supérieure à 0,5 m/sec, sans excéder 1,0 m/sec, faute 

de quoi les pertes de charge par frottement seraient trops élevées. Il en résulterait une 

inégale répartition des pertes de charge et des prélèvements d'eau tout le long des drains; 

afin de tenir compte du fait que les débits s'accroissent le long du parcours, il peut être 
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nécessaire de mettre en oeuvre des drains dont Tes sections vont en s'accroissant. Il est évi

dent que, compte tenu des coûts de terrassement, les drains ne doivent pas être établis plus 

profondément qu'il est nécessaire. Cependant, les drains doivent rester comnlêtement immergés 

dans l'eau souterraine, la partie supérieure du manchon de graviers étant à, au moins, 0,50 m. 

de profondeur même à la fin d'une longue période sèche lorsque la nanpe d'eau souterraine est 

vraisemblablement à son niveau le plus bas. Partant du niveau du toit de la nanpe d'eau souter

raine, le projeteur doit prévoir un rabattement de 1 m. au moins, auauel il convient d'ajouter 

une hauteur supplémentaire de 1 mètre pour tenir comnte des périodes de sécheresse. La partie 

supérieure du manchon de graviers doit être ainsi à au moins 2,5 m. au-dessous du toit de la 

nappe d'eau existante. Lorsqu'il y a du fer et du manganèse dans l'eau de la naone souterraine, 

il y a un risoue sérieux de dépôt de ces métaux nui neuvent obturer les trous des drains et col

mater le manchon de gravier. Il est alors nécessaire de disnoser les drains plus profondément 

à quelque 4 à 5 m. en-dessous du toit de la nappe d'eau existante, pour éviter l'entrée dans 

les drains d'oxygène qui provoquerait des dépôts de fer et de manganèse. 

7.5 Puits ordinaires 

Les puits ordinaires se réalisent simplement, en creusant un trou dans le sol. Ils 

sont très utilisés dans de nombreux pays et donnent des résultats très satisfaisants dans de 

bonnes conditions. En général, aucun équipement ou comDétence spécial • n'est nécessaire pour 

leur construction. 

L'expérience montre que le diamètre d'un puits doit être d'au moins 1,2 m. si deux 

hommes sont amenés à travailler ensemble au fond durant son creusement. Pour un puits desser

vant une simple habitation ou une ferme, ce diamètre minimal est en général suffisant mais si 

l'on doit desservir davantage de monde, on devra aménager un puits plus important, d'un diamè

tre de 2 à 3 m.. Une augmentation ultérieure de la taille d'un nuits est rarement utile, car 

le supplément de débit que l'on obtiendrait serait vraisemblablement très faible. Etant donné 

leurs dimensions importantes (volume et diamètre), les puits ordinaires permettent à la fois 

l'exhaure de l'eau et son stockage. 

Du fait de cette capacité de stockage, on pourra temporairement puiser des quantités 

d'eau plus grandes que n'en fournissent les apports. L'effet de stockage est particulièrement 

important lorsque les usagers ne puisent de l'eau que quelques heures dans la matinée ou dans 

la soirée. 

La profondeur à laquelle un puits peut et doit être creusé dépend largement du type 

de sol et de la fluctuation de la nappe d'eau souterraine. Un facteur important est la stabi

lité du sol et le coût du creusement. Les puits privés ont généralement moins de 10 m. de pro

fondeur. Les puits ordinaires pour l'utilisation commune sont fréquemment beaucoup plus pro

fonds; 20-30 m. n'est pas inhabituel et des profondeurs plus importantes de 50 m. et plus ont 

été atteintes. 
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Figure 7.18. 
Puisage dans un puits Ordinaire avec chemisage en béton (Tooo) 
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La plupart des puits doivent avoir un revêtement intérieur. On utilise pour cela des 

matériaux tels que briques, pierres, maçonnerie, béton coulé dans un coffrage établi à l'inté

rieur du trou, ou buses de béton préfabriquées. Le revêtement permet, durant la construction, 

d'éviter les éboulements et les effondrements qui combleraient le puits. Après achèvement de 

l'ouvrage, il retient les parois. Dans un sol dur tel ciue du rocher, le puits peut rester sans 

revêtement, mais il est toujours recommandé de chemiser la partie supérieure (figure 7.19.). 

Dans des sols non consolidés, le puits doit être revêtu sur toute sa hauteur (figure 7.20.). 

La section du puits qui pénètre dans 1'aquifère doit comporter un revêtement muni de barbacanes 

ou d'ouvertures permettant à l'eau souterraine de s'écouler dans le puits. 

•mri, 
COUCHE SUPERIEURE 

TTT 
TOIT OE LA NAPPE 
D'EAU SOUTERRAINE 

ROCHER FISSURE 

REVETEMENT EN BETON 

ROCHE ALTEREE 

LU 

Figure 7.19. 
Puits creusé dans une formation rocheuse 

Dans les aquifères constitués de sable fin, il est impossible d'établir dans le re

vêtement intérieur des barbacanes ou des orifices assez petits pour retenir le sable fin et 

l'empêcher de pénétrer dans le puits. Le revêtement intérieur est alors souvent établi sur 

toute la profondeur du puits sans aucune barbacane ou orifice. Dans ces conditions, l'eau sou

terraine n'entre dans le puits que par le fond qui est recouvert de plusieurs couches de gra

viers calibrés qui retiennent le sable de 1'aquifère (figure 7.20.). Par exemple, on disposera 

trois couches de graviers calibrés, chacune de 15 cm d'épaisseur, avec des éléments ayant les 

tailles suivantes : 1 à 2 mm pour la couche la plus profonde, 4 à 8 mm, pour la couche intermé

diaire et 20 à 30 mm pour la couche supérieure. 

Le revêtement d'un puits réalise également une étanchéité vis à vis de l'eau polluée 

qui s'infiltre par la surface. Cette protection sera moins efficace si le puits est ouvert, 

car l'eau sera alors toujours plus ou moins polluée, spécialement si elle est puisée à l'aide 

d'une corde et d'un seau. Des précautions minimales sont alors à prendre : on montera le 
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Figure 7.20. 
Puits creusé dans un matériau granuleux arossier 
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Figure 7.21. 
Puits établi dans un aquifère à grains fins 



exhaure de l'eau souterraine 
- 98 -

revêtement du puits à au moins 0,5 m. au-dessus du sol pour former une margelle autour du trou. 

Un revêtement en béton sera établi sur la surface du sol en formant une couronne de 2 m. de dia

mètre tout autour du puits. Ce revêtement en béton étanche évite aussi que des eaux de surface 

puissent polluer le puits en s'infiltrant dans le sol et en atteignant des fissures qui existe

raient dans le revêtement du puits. 

Toutes ces mesures n'ont qu'un effet limité, si le puits reste ouvert. On ne peut ob

tenir Une eau satisfaisante sur le plan bactéréologique que si la partie supérieure du puits est 

complètement fermée avec une dalle étanche à l'eau sur laquelle est montée une oompe qui réalise 

l'exhaure (figure 7.23.). 

Un trou d'homme pouvant être fermé hermétinuement de façon très sûre est à aménager 

afin de permettre une désinfection par chloration de l'eau du nuits. Quoioue simple en soi, 

l'étanchëité des puits n'est pas toujours réalisable, particulièrement lorsque les conditions 

de mise en place de la pompe sont médiocres et que la maintenance ne peut être assurée de 

façon correcte. 

Les puits sont parfois construits dans une excavation temporaire drainée et étayée 

si nécessaire pour éviter les effondrements (figure 7.24.). On peut utiliser n'importe ouelle 

sorte de matériau de construction. Par mesure d'économie et pour des raisons de solidité et de 

stabilité, on préférera recourir à des parois circulaires. On utilise largement la maçonnerie 

et la brique; le béton armé est également très employé, prë-fabrioué ou coulé sur place. Pour 

permettre l'entrée de l'eau souterraine dans le puits, les revêtements en maçonnerie ou en bri

ques sont construits à joints ouverts. Avec des revêtements en béton, de courts tronçons de tubes 

métalliaues ou plastiques sont disnosés lors du coulage pour obtenir les ouvertures nécessaires. 
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Pour éviter toute intrusion d'eau polluée en provenance de la surface du sol, le remplissage 

de béton doit être effectué avec grand soin, par couches minces qui seront vigoureusement 

damées. 

ORIFICE POUR LA MISE EN PUCE DE LA POMPE 
COUVERCLE 

» A W ^ 

ETANCHEITE EN BETON 

GRAVIERS -

CHAPE 

: > - R E M P L I S S A G E 

JOINT CIMENTE 

I 

COUCHE DE 
GRAVIERS 10 CM 

Figure 7.23. 
Puits étanche assurant la protection sanitaire 
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Figure 7.24. 
Puits réalisé dans une excavation temporaire 
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Des formations géologiques dures et consolidées n'exigeant pas la mise en oeuvre im

médiate d'installations destinées à assurer la stabilité permettent de réaliser une excavation 

provisoire sous forme d'un trou ouvert sans soutènement des parois. Cependant, il est prudent 

de poursuivre le creusement, section après section, comme le montre la figure 7.25. 

Figure 7.25. 
Revêtement en béton armé coulé sur place 

Chaque section doit avoir une hauteur de 7 s & m. et est mairtsrvje en place "zr la 

pression des terrains environnants. La méthode la plus communément utilisée pour l'établisse

ment d'un puits est le creusement à partir de l'intérieur en extrayant la terre du fond. Le 

revêtement préfabriqué s'enfonce alors sous son propre poids (figure 7.26.). Pour les puits 

ayant un diamètre ne dépassant pas 3 à 4 m., le déblaiement se fait fréquemment manuellement. 

En-dessous du niveau de nappe d'eau souterraine, il est nécessaire de procéder à des épuise

ments, pour pouvoir poursuivre le creusement. Avec cette méthode, on construit surtout des 

puits circulaires car ils s'établissent rapidement et ne se déforment pas lorsque les divers 

éléments du revêtement sont soumis à des forces inégales. 

On peut, pour le revêtement, recourir à une maçonnerie de pierres, ou de briques ou 

de parpaings de béton en disposant à la base un fort sabot d'acier (figure 7.27). Celui-ci évite 

que le revêtement descende de manière inégale ,ce qui pourrait provoquer des déformations et des 

fissures. Le béton armé est alors, évidemment, un matériau mieux adapté. Il permet également 

de construire le revêtement du puits à l'air libre, au fur et à mesure que le creusement pro

gresse. On peut utiliser des buses de grand diamètre en béton, en fibrociment ou en plastioue 

pour construire le revêtement. Lorsqu'on n'en trouve pas ou si elles sont trop onéreuses et 

difficiles à manier, on peut utiliser des buses en béton préfabriqué (figure 7.28.). Il n'y a 

pas de raison de ne pas utiliser largement des buses préfabriquées en béton. 

Leur emploi ne nécessite pas de spécialistes en maçonnerie, il faut seulement des 
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Figure 7.26. 
Construction d'un puits par creusement à par t i r de l ' i n t é r i eu r 
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Figure 7.27. 
Puits avec un revêtement de briaues 
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pierres, des briques ou du gravier de qualité convenable et il n'est pas difficile de former des 

travailleurs non-qualifiés à couler du béton. Le sable et le gravier nécessaires peuvent en 

général être trouvés dans une zone assez proche du puits. 

vziXitwm* ; 

ARGILE OU LIMON 

GRAVIERS s 

: 'WMMmvj 

{~ INJECTION 
; \ DECIMENT 

Figure 7.28. 
Construction d'un puits avec buses pré-fabriquées 

La buse inférieure est munie d'un sabot dont la face intérieure est coupante; le 

diamètre extérieur de la trousse coupante circulaire est un peu supérieur à celui des buses 

pour en faciliter la descente et réduire les frottements contre les parois du puits (fi

gure 7.29.). La trousse coupante laisse au cours du creusement un espace autour du revêtement. 

Dans les formations qui ne sont pas très cohérentes, cet espace se bouchera naturellement, 

assurant aussi 1'étanchëité; dans les formations dures, on le remplira en injectant du ciment 

ou en damant de l'argile corroyée pour constituer une protection contre des infiltrations 

d'eau polluée en provenance de la surface. Sur toute la profondeur de la nappe phréatique les 

buses sont fabriquées en béton grossier (gravier de la taille d'un pois et ciment, sans sable) 

à travers lequel l'eau souterraine peut entrer dans le puits. 
i 

Fréquemment, on réalise une construction plus économique et meilleure sur le plan 

technique en combinant les deux méthodes décrites ci-dessus. La figure 7.31. présente un dis

positif assurant une protection excellente contre toute entrée de l'eau polluée provenant de 

la surface. Ce mode de construction permet également d'approfondir le puits si, après un certain 

temps, le niveau de l'eau souterraine s'abaisse. Le dispositif indinué sur la figure 7.32. 
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Figure 7.29. 
Buses préfabriquées en béton 

Figure 7.30. 
Buse en béton armé, pour le revêtement d'un puits 

n'a pas cet avantage, mais sa construction est beaucoup moins coûteuse. 

Il est évident, qu'il n'est pas facile de protéger l'eau d'un puits contre les con

taminations bactériennes. En bref, les précautions suivantes sont à prendre : 
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1 - La partie supérieure du revêtement doit être étanche à l'eau, de préférence 

jusqu'à une profondeur de plusieurs mètres en-dessous du niveau le plus bas 

atteint par la nappe. 

2 - L'espace compris entre les parois du puits et le revêtement doit être rendu 

étanche avec de l'argile corroyée ou mieux avec une injection de ciment. 

3 - La partie supérieure du revêtement doit dépasser le niveau du sol de quelque 

0,5 m. et être fermée par un couvercle étanche à l'eau sur lequel on établira 

une pompe à main pour réaliser 1'exhaure de l'eau. 

4 - Une chape doit être établie autour de la margelle d'une largeur d'environ 2 m. 

en pente vers l'extérieur, avec un caniveau qui puisse évacuer à l'extérieur 

de la zone du puits toute eau qui pourrait être renversée. 

5 - L'eau du puits doit être chlorée pour réaliser sa décontamination bactérienne^ 

après sa construction, puis à des intervalles réguliers. 

/ A 
ARGILE OU LIMON / N / REVETEMENT EN BÉTON 

R / ARMÉ COULÉ SUR PLACE 

REVÊTEMENT EN BÉTON 
• CONSTITUÉ DE BUSES 

PRÉFABRIQUÉES 

Figure 7.31. 
Combinaison de deux méthodes de construction d'un puits 

7.6 Forages 

Un forage comporte un tubage réal isé avec une conduite ne comportant aucun percement 

dans la traversée des terrains non aquifères et comportant des parties perforées ou des fentes 

crépinées pour la partie établ ie dans l 'aqu i fère . 



exhaure de l'eau souterraine 

- 105 -

v / / 
\ 

\ REMBLAI COMPACTE 

\ 
\ 

PLATEFORME - ^ -i II 

BUSES PREFABRÏOUtESXl M 

EN BÉTON ;••••••.•••:•>(§ 

CHAPE 

Il TUYAU EN y 
FIBROCIMENT / 

/ 
/ 

/ 
feS ./-GRAVIERS 

K ^ 

.'•'.'•'.'•'.••'.••'.••'.'•AOUIFÊRf;.';."; 

Figure 7.32. 
Construction d'un puits utilisant une combinaison de méthodes 

Les forages conviennent très bien pour des dispositifs d'alimentation en eau de 

petite capacité. Les forages de petit diamètre et de faible profondeur peuvent être construits 

par battage, injection, alésage. Le travail au trépan est le moyen le mieux adapté à la réali

sation de forages de grand diamètre conçus pour l'exhaure de quantités considérables d'eau à 

de grandes profondeurs, ou pour exploiter des aquifères établis dans des roches dures ou dans 

des formations géologiques analogues. Le creusement au trépan est une techniaue universelle 

qui peut être utilisée pour toute profondeur raisonnable et dans la plupart des formations 

géologiques. Cependant, il exige un équipement compliqué, un savoir faire et une expérience 

considérables. Il est, presque toujours, effectué par des foreurs spécialistes. On trouvera 

dans l'annexe No. 2 un exposé détaillé des méthodes de forage au trépan. 

Les forages peuvent atteindre plus de 200 m. de profondeur, même à travers un roche 

dure. Cependant, on ne peut jamais garantir que l'on trouvera de l'eau. Il est donc important, 

lorsqu'on choisit le point d'établissement d'un forage,d'utiliser pleinement tous les résul

tats que l'on peut avoir à partir de prospections ou de travaux exploratoires précédemment 

réalisés . 

Le concours d'un personnel expérimenté et qualifié est essentiel, tout autant que 

les informations recueillies au cours de précédents travaux hydrogéologiaues . 
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Figure 7.33. 
Réalisation d'un forage 

Les puits instantanés ( f igure 7.34.) sont réalisés en enfonçant une crépine conioue 

formant poinçondans la formation aquifère. Afin d 'év i ter d'endommaqer cette crépine lorsqu'el le 

traverse des sols cail louteux ou des terrains campacts, le poinçon situé à la base est en acier 

résistant avec habituellement un plus grand diamètre que la crépine même. La plupart de ces 

crépines ont un diamètre compris entre 30 et 50 mm. Alors nue l'enfoncement se poursuit, des 

sections successives de tuyau sont vissées à la partie supérieure; ainsi le haut du tubage 

est toujours au-dessus de la surface du so l . La crépine est enfoncée en u t i l i san t un mécanisme 

simple pour frapper le sommet du tuyau. De nombreux disDOsitifs peuvent être imaginés. La 

f igure 7.35. fourni t une vue de l 'une de ces ins ta l la t ions . 

Quelle que soi t la méthode u t i l i s é e , i l est essentiel que les coups soient frappés 

nettement et verticalement; autrement le tube pourrait se courber et peut-être se br iser . Comme 

c'est le tuyau qui transmet les coups à la crépine, ce lu i -c i doit être rés istant , avec des 

parois épaisses particulièrement lorsqu'on peut penser que l'enfoncement dans des terrains durs 

sera d i f f i c i l e . 
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Figure 7.34. 
Pui ts ins tan tané 
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Figure 7.35. 
Disposi t i f pour la réal isat ion d'un puits instantané 
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Figure 7.36. 
Forage instantané. Vue de l'intérieur du tube de forage 

Dans le procédé de forage figuré sur la figure 7,36., le mouton tombe librement à 

l'intérieur de la crépine. Le tuyau d'cxhaure est tiré dans le sol plutôt que poussé. On peut 

alors utiliser des tubes d'une résistance courante. Les puits instantanés conviennent bien 

aux formations sableuses tendres que la crépine pénètre facilement. Les puits instantanés ne 

peuvent être aménagés dans les zones où le sol contient des galets ou autres obstacles. Dans 

toutes les formations souterraines, la résistance à l'enfoncement augmenteavec la profondeur. 

Le recours aux puits instantanés est dans ces conditions limité aux puits peu profonds (moins 

de 10 à 15 m.). Pour la même raison, le diamètre est en général réduit, de 3 cm à 10 cm envi

ron au maximum, le plus fréquent étant un diamètre de 5 à 8 cm. On ne peut établir des pompes à 

l'intérieur de tubes de diamètres aussi réduits. Les puits instantanés présentent aussi un 

inconvénient : les ouvertures de la crépine peuvent, au cours de 1'enfoncement, se boucher du 

fait de l'argile ou de matériaux similaires. Il est alors preque impossible d'y porter remède, 

une fois le puits foré. 

Le colmatage de la crépine peut être évité en utilisant un joint glissant (fi

gure 7.37.). Au cours de l'enfoncement, la crépine se trouve à l'intérieur du tubage et ce 

n'est qu'après avoir atteint la profondeur désirée qu'on la pousse pour entrer dans la forma

tion aquifère. Lorsqu'il y a des formations résistantes directement en-dessous de la surface 

du sol, une meilleure solution est de commencer avec une tarière ordinaire pour creuser un 
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mi 
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OU MONKEy 

^ PISTON AUTO-ETANCHE 

* ] • • • • /POINTE • 

Figure 7.37. 
Creusement d 'un pu i t s ins tantané avec j o i n t g l i s s a n t 

trou aussi profond que possible avec un diamètre légèrement plus grand que celui de la pointe 

de creusement du puits instantané ( f igure 7.38.). Ayant obtenu un trou d r o i t , vert ical et 

assez profond, on peut alors en terminer avec l 'exécution d'un ouvrage bien ver t ica l qu i f 

autrement7aurait été d i f f i c i l e à obtenir. 

Si,après avoir aménagé un puits instantané, on en désinfecte soigneusement l ' i n t é 

r ieur , l'eau qu'on puisera sera bactériologiquement pure et a toutes chances de le rester-

Cependant, la production d'un puits instante est f a i b l e , quelque 0,1 à 1 l i t r e / s e c . Cela ne 

sera suff isant que pour une maison indiv iduel le ou une pet i te co l l ec t i v i t é . Pour une collec

t i v i t é plus importante, un certain nombre de puits instantanés peuvent être re l iés avec une 

conduite d'aspirat ion centrale et une seule unité de pompage mais cette solution est plutôt 

onéreuse. Dans les zones rurales des pays en développement, les puits instantanés ont l 'avan

tage de pouvoir être facilement et rapidement insta l lés sans q u ' i l soi t besoin d'aucune 

compétence ou équipement par t i cu l ie rs . 
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TARIÈRE ORDINAIRE 
A MAIN TARIERE SPIRALE 

A = TRÉPIED EN BAMBOUS 
POULIE 

C = CORDE EN CHANVRE DE MANILLE 
DE 2 CM | V 4 " | 

D = TARIERE ORDINAIRE 
E = GUIDE DE TARIERE 

Figure 7.38. 
Equipement pour le creusement d'un forage 

Foragspar in ject ion : I l s ne d i f fèrent pas en apparence des puits instantanés, mais 

la pointe située à la base de la crépine est creuse, au l ieu d'être pleine, et le forage est 

réal isé par l 'act ion ërosive d'un courant d'eau giclant a par t i r de la pointe (f igure 7.39.). 



exhaure de l'eau souterraine 

111 
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Figure 7.39. 
Forage par injection 

Comparés aux puits instantanés, les puits par injection sont beaucoup plus faciles à 

réaliser. Il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre une importante force mëcanioue.de sorti 

qu'on peut utiliser pour le tubage et pour la crépine des matériaux plastiques au lieu d'acier. 

Les forages par injection ne peuvent évidemment être réalisés que dans des formations non con

solidées. Ils conviennent très bien pour des aquifères sableux; l'argile et les calcaires of

frent souvent trop de résistance à l'action du jet d'eau. Comme pour les puits instantanés, les 

horizons de galets ne peuvent être traversés mais il est facile de tourner par avance la dif

ficulté en affouillant sous le tube d'injection figuré sur la figure 7.40. jusqu'à la pro

fondeur désirée. On peut également employer une telle technique d'injection en utilisant une 

conduite d'injection séparée pour entraîner dans le sol par affouillement un tubage muni d'une 

crépine en plastique. La profondeur nue l'on peut obtenir est quelque neu suoërieure à. celle 

que l'on atteint, pour les mêmes diamètres d'environ 5 à 8 cm, avec des puits instantanés. Il 

ne se pose aucun problème de colmatage de la crépine. 

Les puits peuvent également être creusés par alésage, technique oui est surtout adap

tée aux sols meubles tels que le sable et les calcaires tendres. Ainsi, la méthode est spécia

lement utilisée dans les zones deltaïques où ces types de sol sont très frénuents. Pour les 

petites profondeurs, les tarières spirales sont employées comme le montre la figure 7.38. Pour 

une plus grande profondeur, des tarières du type à auqet peuvent être employées, mises en rota-
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tion grâce à un arbre de transmission actionné à partir de la surface. Cet arbre est constitué 

par des tringles métalliques de 3 à 6 m. de long reliées par des accouplements à assemblage 

rapide. La partie supérieure comporte une tige à section carrée qui peut être entraînée par une 

table tournante. La tarière est établie au fond du trou; elle comporte une face coupante qui 

découpe les parois du trou et décharge la terre dans la chambre cylindrique supérieure. Lors

que celle-ci est pleine, la tarière est tirée au-dessus du sol et le fond de la chambre est 

ouvert. Chaque fois qu'il est nécessaire, l'arbre de transmission est déconnecté pour l'intro

duction d'une rallonge. C'est un travail ennuyeux et long. 

TUYAU OTNJECTION -

A 

- TUBAGE EN PLASTIQUE 

-CREPINE EN PLASTIQUE 

\) 

Figure 7.40. 
Creusement d'un forage mettant en oeuvre un tube d'injection extérieur 

Il est évident que cette technique est surtout adaptée aux formations souterraines 

tendres non consolidées. Dans un sol compact comme de l'argile, il n'est en général pas néces

saire de prévoir un tubage temporaire pour la partie du forage située au-dessus de la nappe 

phréatique mais il faudra en établir un dans un sol meuble. Dans la nappe d'eau, la tarière 

peut effectivement creuser les terrains, mais elle ne peut assurer la remontée à la surface 

des éléments découpés. Ceux-ci s'échapperaient en effet du container destiné à les recevoir 

lorsque la tarière serait remontée du fond du trou jusqu'à la surface. Une "cuillère" descen

due dans le trou et remontée par un cable permettra de collecter les déblais. La cuillère 

descend jusqu'au voisinage du fond et les déblais se trouvent emprisonnés par le jeu d'un cla

pet qui se trouve à la base de la cuillère. L'ensemble de ces opérations accroît de façon im

portante le temps nécessaire à l'exécution du forage. 
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Méthode dite du forage 1 a boue 

C'est une technique indigène, à faible coût, mettant essentiellement en oeuvre du 

travail, qui permet la réalisation de forages dans des formations alluviales non consolidées 

telles qu'on en trouve dans des zones deltaïques. On peut avec cette méthode et dans des con

ditions convenables creuser des forages jusqu'à une profondeur de 50 m. Au Bangladesh, la mé

thode a été et continue à être utilisée, pour creuser un grand nombre de foranes oui permet

tent d'exploiter les ressources abondantes d'eau souterraines peu profondes existant dans la 

zone deltaïque. 

Pour commencer le forage, un trou d'environ 0,6 m. de diamètre et 0,5 m. de profon

deur est creusé et rempli d'eau. Un échafaudage en bambous est établi au-dessus du trou. Un 

tronçon de conduite en acier est placé verticalement dans le sol, et le forage est effectué 

en actionnant la conduite de haut en bas de façon saccadée par l'intermédiaire d'une tige de 

bambou fixée au tuyau et s'appuyant sur l'échafaudage. A la base du tuyau, le sol détrempé par 

l'eau entre dans ce tuyau, lui permettant de pénétrer dans le sol. Ainsi, des éléments de 

sol et de 1'eau sortent poussés vers le haut à la partie supérieure du tuyau. 

Durant le creusement du forage, un homme assis en haut de l'échafaudage veille à ce 

que le tuyau pénètre de façon parfaitement verticale. A chanue coup ascendant, il ferme avec 

sa main la partie supérieure du tuyau vertical, provoquant une aspiration oui renforce la désa

grégation du sol à la base du tuyau et accroît la remontée dans le tuyau des éléments de sol 

en cours de forage. Des longueurs de tuyau sont ajoutées au fur et à mesure que l'ensemble 

des éléments de tuyau assurant la réalisation du forage pénètrent de plus en plus profondément 

dans le sol. 

Le processus de creusement du forage se poursuivant, des échantillons de sol sont 

collectés à partir de la boue sortant par le sommet du tuyau de forage. Ils sont prélevés et 

examinés pour tout nouvel enfoncement de 1,50 m. L'opération de forage est arrêtée quand les 

tuyaux ont suffisamment pénétré à l'intérieur d'une bonne formation aquifère. Toute la longueur 

de tuyau est alors extraite pièce par pièce en faisant attention de conserver intact le trou 

de forage. Immédiatement après l'extraction des tubes de forage, le tubage du forage formé de 

tuyaux plastiques faisant suite à des longueurs de tubes crépines est assemblé et enfoncé dans 

le trou jusqu'à la profondeur précédemment obtenue. 

A titre indicatif on a relevé les renseignements ci-après concernant un forage réali

sé par ce procédé à Konaburi , district de Dacca (Bangladesh) d'une profondeur d'environ 28,5 m.: 

- Temps nécessaire pour exécuter le forage 11 heures 

- Temps nécessaire pour construire la plate-forme 4 heures 

- Personnel utilisé pour le forage 

flai'n d'oeuvre spécialisée 2 hommes 

Main d'oeuvre non-spécialisée 3 hommes 
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- Personnel u t i l i s é pour la construction de la plate-forme 

flain d'oeuvre spécialisée 1 homme 

Main d'oeuvre non-spécialisée 1 homme 
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8 . p r i s e s d ' e a u d e s u r f a c e 

8.1 Prise d'eau de rivière 

Les rivières et les eaux superficielles des pays tropicaux ont souvent des débits 

soumis à de grandes fluctuations saisonnières . La qualité de l'eau s'en trouve affectée. Dans 

les périodes humides, l'eau peut contenir moins de substances dissoutes, mais apparaît souvent 

très trouble. Dans les périodes sèches, les débits des rivières sont faibles et la charge en 

solides dissous est alors moins diluée. 

Les sources de montagne possèdent parfois une forte charge en limons, mais leur te

neur en matières minérales est en général très faible et elles sont fréquemment indemnes de 

pollution humaine. Dans les plaines et les estuaires, les rivières s'écoulent lentement sauf 

dans les périodes d'inondation. L'eau peut être relativement claire, mais elle est presque 

toujours polluée, et un traitement sera nécessaire pour qu'elle puisse être utilisée pour la 

boisson et les usages domestiques. 

La qualité d'une eau de rivière sera en général la même qu'elle soit prélevée en 

surface ou en profondeur. La prise peut donc être effectuée en tout point où il anparaît nu'on 

puisse disposer d'une quantité suffisante d'eau. La prise d'eau de rivière sera conçue de ma

nière à éviter à la fois des engorgements et des affouillements. La stabilité de la prise d'eau 

doit être assurée en toutes circonstances, même en cas d'inondation. 

Dans les endroits où la rivière ne charrie ni galets ni pierres oui pourraient en

dommager la prise, une prise d'eau non-orotëgée peut être suffisante (figure 8.1.). 

NIVEAU DES HAUTES EAUX 

NIVEAU OES BASSES EAUX 

WJWAWAWWWJ 

^ ^ g j j j ^ L L L / 

W 

fci !2 
Figure 8.1. 
Prise d'eau de rivière non protégée 

Dans les cas où il est nécessaire de protéger la prise d'eau, on pourra utiliser 

un dispositif tel que celui qui est présenté sur la figure 8.2. 
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Figure 8.2. 
Prise d'eau en r iv ière 

Le fond de l'ouvrage de prise d'eau doit être établ i à au moins 1 m. au-dessus du l i t 

de la r i v iè re pour empêcher l 'entrée de tout bloc ou pierre. Une chicane peut être nécessaire 

pour éloigner les débris et les matières f lot tantes tel les que des troncs d'arbres et des bran

ches. Af in de diminuer l'appel des limons et des matières en suspension, la vitesse d'écoule

ment à travers la prise doit être f a i b l e , de préférence inférieure à 0,1 m/seconde. 

Une prise d'eau de r i v iè re exige toujours une profondeur d'eau suff isante. I l pourra 

être nécessaire de construire un déversoir immergé a travers la r iv ière en aval de la nrise 

d'eau pour assurer une profondeur d'eau suff isante même dans les périodes sèches. 

Un pompage est fréquemment nécessaire pour réal iser une prise d'eau en r i v i è re . Si 

la var iat ion entre les niveaux supérieur et infér ieur de la r i v iè re ne dépasse pas 3,5 à 

4 m., on pourra u t i l i s e r une pompe aspirante placée sur la berge de la r i v iè re ( f igure 8 .3 . ) . 

UtRS LE 
3 - R Î S E A U 

0 ALIMENTATION 

VARIATION ENTRE LES 
SUPERIEUR ET 
INFERIEUR 
DE L EAU 

NE DEPASSANT 
PAS 35 « 4 M 

Xx-WZ/AW.*^-

Figure 8.3. 
Prise d'eau de rivière par pompage 
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Un aménagement d i f férent de prise d'eau est nécessaire si la hauteur de pompage doit 

excéder 3,5 à 4 m. Une bonne solution consiste à construire un puits dans la berge. L'eau est 

collectée dans les drains d ' i n f i l t r a t i o n insta l lés sous le l i t de la r i v i è re . El le s'écoule par 

gravité en-dessous du l i t vers le pui ts . Le niveau le nlus bas dans le puits sera probablement 

trop profond pour ins ta l le r sur le sol une pompe aspirante. L'exhaure sera alors en général 

réalisée à l 'a ide d'une pompe immergée ou d'une pompe établ ie dans le puits et actionnée par 

un arbre vert ical à par t i r de la surface. 

COUCHE DE 
SABLE APPROPRIÉ 

- LIT OE 
LA RIVIERE 

^ > i > i i >.' / > T1. -
<<,<.,(,,<,/ Y 

,/ '. <i(.ifi.<u< ' < < i ( i 

Figure 8.4. 
Prise d'eau de r iv ière u t i l i san t des drains d ' i n f i l t r a t i o n , réalisée à pa r t i r de la berge 

8.2 Prise d'eau dans un lac 

La qualité de l'eau d'un lac est influencée par l 'auto-épuration qui se produit du 

f a i t de l 'aéra t ion, des processus bio-chimiques et de la décantation des solides en suspension. 

L'eau peut être très c la i re et exempte de matières organiques avec une for te saturation en 

oxygène. En général, au bord d'un lac, le seul risque à redouter pour la santé est la pol lut ion 

d'origine humaine ou animale. A quelque distance du bord, l 'eau du lac est en général exempte 

de bactéries pathogènes et de v i rus. Cependant, i l peut y avoir des algues, en nar t icu l ier dans 

les couches supérieures. 

Dans les lacs profonds, les vagues et la turbulence provoquée par le vent à la sur

face n'affecteront pas les couches profondes. I l n'y aura pas de mélange des eaux; une s t r a t i 

f icat ion thermique se développera, les couches d'eau les plus chaudes renosant au-dessus des 

couches les plus froides qui ont une plus grande densité. Comme conséquence de la s t ra t i f i ca t i on 

thermique, les couches d'eau profondes Deuvent avoir une qual i té d i f férente de cel le de la 
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couche supérieure. La stratification thermioue peut être réauliërement stable et ce spéciale

ment dans les conditions tropicales. La figure 8.5. fournit un exemple. 
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Figure 8.5. 
Variation de la quali té de l'eau en fonction de la profondeur dans un lac profond (Indonésie) 

La s t r a t i f i ca t i on thermique doi t être prise en compte lorsqu'on décide de l'emplace

ment et de la profondeur d'une prise d'eau lacustre pour l 'a l imentat ion. La présence d'algues 

dans les couches supérieures est un autre facteur important. 

Dans les lacs profonds où l'eau a une fa ib le teneur en matières nutr i t ives (n i t ra tes, 

phosphates,. . .) , la qual i té chimique de l'eau sera sensiblement la même à toute nrofondeur. 

Pour l 'a l imentat ion en eau, l 'eau nrovenant des couches profondes aura l'avantage d'avoir pra

tiquement une température constante. I l est conseil lé de prendre l'eau toujours à la même pro

fondeur au-dessous de la surface ( f igure 8 .6 . ) . 

Les lacs profonds dont 1 'eau a une forte teneur en matières nut r i t i ves nrésentent des 

différences dans la qual i té de l 'eau prise aux di f férents niveaux. L'eau doit alors être obte

nue à par t i r des couches supérieures du lac qui contiennent une forte ouantité d'oxygène. Ce

pendant, comme la couche supérieure est chaude, la prise d'eau nour l 'a l imentat ion doit se pra

t iquer de préférence à 3-5 m. en-dessous de la surface. 

Dans les lacs peu profonds, la prise doit être située suffisamment haut au-dessus du 

fond pour évi ter l 'entrée de limons ( f igure 8 .7 . ) . 

8.3 Prise d'eau types 

Pour l 'a l imentat ion en eau de petites co l l ec t i v i t és , la quantité d'eau nécessaire 

étant f a i b l e , on u t i l i se ra une prise d'eau très simple . Avec une consommation par habitant 

de 30 l i t r e s par jour et une exhaure de pointe équivalant à 4 fo is la demande moyenne, la 
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capacité d'une prise d'eau pour 1.000 personnes devra être de 1,4 l i t res /sec . Un tuyau de prise 

d'eau de 150 mm serait suff isant pour conserver la vitesse d'entrée du débit en-dessous de 

0,1 m/sec. S ' i l est possible d'admettre une vitesse d'entrée de 0,5 m/sec, un tuyau de 60 mm 

conviendra. 
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Figure 8.6. 
Prise d'eau dans un lac subissant des variations de niveau 
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Figure 8.7. 
Prise d'eau au fond d'un lac peu profond 

Pour des prises d'eau de pet i te capacité, on pourra u t i l i s e r des aménagements simples 

comportant des conduites f lexibles en plastique (f iaure 8 .8 . ) . 

On trouvera sur la figure 8.9. un d ispos i t i f u t i l i san t un corps f l o t tan t pour suppor

ter le tuyau de prise d'eau. L'eau est pompée à par t i r d'un nuits établ i dans la berge. 

file:////vMT
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FLOTTEUR 

05-l5m / \ - C A B L E 

&m:m!y>xmw!m<m?>w& 

Figure 8.8. 
Disposi t i f simple de prise d'eau 

PUITS D'ACCUMULATION 
, FLOTTEUR 
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CAOUTCHOUC OU 
EN PLASTIC 

Figure 8.9. 
Prise d'eau flottante 

8.4 Petits barrages et étangs de villages 

Dans de nombreuses petites collectivités, la seule ressource pour l'alimentation en 

eau est un petit barrage réservoir ou un "étang". On les appelle "hafir", (Soudan), "tapkis 

(Nigeria), "represa" (Amérique du Sud), "tank" (Indes), "pond" (Afrique de l'Est) ou autres 

termes locaux. Ils seront, dans cet ouvrage, tous englobés sous le nom de petits barrages ou 

étangs villageois. 

Ils peuvent être très peu étendus ou mesurer , nour les plus grands, ouelques hec

tares. Ils peuvent être entièrement naturels dans des zones dépressionnaires plates ou cons

truits spécialement. Dans ce dernier cas, l'ouvrage peut avoir été établi précisément pour 
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retenir l'eau ou résulter d'une extraction d'argile pour les besoins de la construction. De 

nombreux ouvrages combinent, en fonction des circonstances, des dépressions naturelles et le 

travail de l'homme qui les a approfondies ou élargies au cours des ans afin d'en accroître 

la capacité. 

Certains d'entre eux se trouvent dans des villages ou dans de petites villes. Plus 

souvent, ils sont installés juste à la limite du village. Aux Indes, ils renferment des pois

sons qui constituent une nourriture pour les villageois. 

Malheureusement, ces plans d'eau sont souvent utilisés pour la lessive et la baignade. 

Ils sont le plus souvent pollués et contiennent de nombreux germes susceptibles d'engendrer 

des épidémies. Ils transportent des bactéries pathogènes, des virus et des parasites qui pro

voquent un nombre incalculable de maladies et de morts, particulièrement chez les enfants. 

L'eau peut contenir des masses de limons 01/ de matières colloïdales, spécialement im

médiatement après les pluies. Certains étangs villageois, existant depuis des siècles, peuvent 

être remplis de plantes aquatiques. D'autres sont le réceptacle d'immondices de toute nature. 

D'autres sont relativement bien tenus, d'aspect agréable et se présentent bien dans le paysage. 

En pratique, il est impossible d'empêcher la pollution de ces petits plans d'eau 

situés aux points les plus bas de la zone environnante; ils drainent tout ce qui provient du 

village. 

Dans un étang qui vient d'être creusé, la construction d'une prise d'eau ne présente 

pas de difficulté si on l'entreprend avant le remnlissane du bassin. Dans un étang en nlace, 

le travail doit être effectué alors nue l'ouvrage est en eau. (In devra probablement opérer ma

nuellement sans disposer d'aucun outillage spécial. Dans les étangs où l'eau est très trouble, 

il est conseillé de capter l'eau juste au-dessous de la surface. Une prise d'eau flottante 

pourra convenir. Un tuyau en plastique pourra être utilisé à la place du fer galvanisé pour 

assurer la collecte de l'eau; du bambou peut également convenir. Le support flottant peut être 

en bambou ou autres matériaux disponibles localement. 

S'il y a dans l'étang des algues et d'autres plantes aquatiques, ainsi nue des pois

sons, il faudra établir une crépine autour de la prise d'eau. Le niveau de l'orifice de Drise 

d'eau doit être en-dessous du point de prélèvement le plus bas, à moins que l'on ait recours 

à un siphon. On peut creuser un puits très Drès de la berge et la conduite de nrise d'eau neut 

être soit forée jusqu'à lui en utilisant un vérin, soit établie jusqu'au plan d'eau en partant 

du puits. La conduite est alors recouverte, pendant nue le nuits est chemisé, par un revêtement 

en maçonnerie ou en béton. On dispose alors d'une prise flottante. Le puits devrait être ap

profondi pour permettre la décantation des matières en suspension. 

8.5 Dégrillage 

Le dégrillage est réalisé en faisant passer l'eau à travers des barreaux espacés, ou 
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des plaques perforées ou gr i l lagées. Le dégri l lage ne modifie pas la qual i té chimique ou bac

tériologique de l 'eau. I l permet de retenir les éléments grossiers et les matières en suspen

sion trop importantes pour passer par les ouvertures de la g r i l l e . Même si les matériaux restant 

à l ' ex té r ieur de la g r i l l e arr ivent à former un tapis f i l t r a n t , le dégril lage n'est rien plus 

qu'un processus mécanique. 

Dans les techniques de l 'al imentat ion en eau, les g r i l l es sont ut i l isées pour : 

1) Eliminer les éléments f lo t tan ts et les matières en suspension qui pourraient en

gorger les canalisations, endommager les pompes et autres équipements mécaniques, 

ou nuire au bon fonctionnement des autres processus de traitement. On u t i l i se 

alors des g r i l l es f ixes qui sont nettoyées manuellement ou mécaniquement; 

2) C la r i f i e r l 'eau en éliminant les matières en suspension, même de pet i te t a i l l e , 

pour alléger la charge des processus ul tér ieurs de traitement. En par t i cu l ie r , 

on u t i l i s e les g r i l l es pour empêcher le colmatage trop rapide des f i l t r e s . 

Les g r i l l es à barreaux sont formées en général de lames métalliques ou de barreaux 

espacés de 0,5 à 5 cm. Si la masse des matériaux à éliminer est assez réduite, les barreaux 

sont assez fortement inclinés (angle de 60 à 75° avec l 'hor izonta le) ; le nettoyage est réalisé 

manuellement avec des râteaux. Avec de plus grandes quantités de matériaux, le nettoyage manuel 

est encore possible. Afin de le rendre plus f a c i l e , les barreaux doivent être établ is avec une 

pente de 30 à 45° sur l 'hor izontale ( f igure 8.10.) . 

ECOULEMENT 

y , , , . . . . , , , , 

- i 

Figure 8.10. 
Gr i l l e à barreaux f ixes 

L'eau doit s'écouler à travers la g r i l l e à une vitesse assez lente, 0,1 à 0,2 m/sec. 

Une fo is la g r i l l e passée, la vitesse doi t être d'au moins de 0,3 à 0,5 m/sec, af in d'éviter 

la décantation des matières en suspension. La vitesse d'écoulement entre les barreaux doit 
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être limitée à 0,7 m/sec; autrement les matières molles et déformables seraient forcées à tra

vers les ouvertures de la grille. Une grille propre permettra à l'eau de passer avec une perte 

de charge ne dépassant pas queloues centimères. Cependant, cette perte de charge s'élève rapi

dement avec le colmatage de la grille. Un nettoyage régulier maintiendra la perte de charje 

à 0,1 à 0,2 m. Il est conseillé, compte tenu des négligences nui peuvent se nroduire dans le 

nettoyage de la grille et des incidents mécaniques oui peuvent survenir, de concevoir le dispo

sitif de dégrillage pour une perte de charge pouvant atteindre 0,50 à 1 m. 
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9 . r e c h a r g e art i f ic ie l le 

9.1 Introduction 

L'eau souterraine a en général le grand avantaoe sur les eaux de surface (r iv ières et 

lacs) , d'être exempte d'organismes pathogènes et de bactéries susceptibles de provoguer des 

maladies hydriques. Cependant, on ne dispose pas toujours d'eau souterraine et les débits nue 

l 'on peut escompter sont habituellement l im i tés . Comme i l a été indiqué ci-dessus, l'exhaure 

d'eau souterraine ne doit pas à long terme excéder les apports résultant de la recharge natu

r e l l e . Aussi, lorsque cette recharge est fa ib le , les quantités d'eau gue l 'on peut obtenir de 

la nappe aquifère sont également fa ib les. Lorsque les conditions sont favorables, i l est possi

ble de réal iser une recharge naturelle de la nappe aquifère et d'augmenter ainsi le débit maxi

mal qu'on en peut raisonnablement attendre. C'est la recharge a r t i f i c i e l l e . Elle implique des 

mesures visant à alimenter l 'aquifère à par t i r de l'eau des r iv ières et des lacs, so i t d i recte

ment, soi t par épandage de l'eau en surface dans une zone d ' i n f i l t r a t i o n assurant la percola-

t ion jusqu'à la nappe aquifère. La recharge a r t i f i c i e l l e peut constituer un moyen important 

d'amélioration de l 'al imentation en eau des co l lec t i v i tés dans de nombreuses régions du monde. 

A part le f a i t d'augmenter la capacité de débit de la nappe aquifère, la recharge 

a r t i f i c i e l l e permet de pur i f i e r l'eau i n f i l t r é e . Lorsoue l'eau d'une r iv iè re ou d'un lac s'écou 

le à travers un sol à structure granuleuse, ( f igure 9 .1 . ) , i l se produit une f i l t r a t i o n nui 

élimine une grande partie des impuretés en suspension ou sous forme col lo ïdale, des bactéries 

et des autres organismes. La nappe aquifère agit comme un f i l t r e lent sur sable. 

RECHARGE 

•'.."•'. .' ' 

EXHAI'RE^ 

mWS&WMW/A^W.&W4>t\W/A\\ 

Figure 9.1.. 
Recharge a r t i f i c i e l l e d'un aquifère 

Pourvu que l'exhaure intervienne à une certaine distance du point de recharge, de 

préférence à plus de 50 m., l'eau mettra un temps considérable à s'écouler dans le sol, normale

ment deux mois ou davantage. Du f a i t des processus bio-chimiques, de l 'adsorption et de la f i l 

t r a t i on , l'eau deviendra suffisamment c la i re et pure pour l'usage domestioue. Dans beaucoup de 

cas, e l le pourra alors être u t i l i sée sans aucun traitement. 

Les méthodes principales de recharge a r t i f i c i e l l e des nappes anuifères sont l ' i n f i l -
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t ra t ion à par t i r des berges et l'épandage de surface sur des terrains perméables. 

Si la recharge a r t i f i c i e l l e est combinée avec un stockage souterrain, l'eau prélevée 

dans la r i v iè re en saison humide peut être emmagasinée dans la nappe aquifêre et récupérée du

rant la période sèche lorsque l'écoulement de la r i v iè re est fa ib le , voire nul (f igure 9.2. ) . 

I l sera souvent plus aisé et plus économique de réal iser un te l stockage souterrain plutôt que 

de construire des réservoirs de surface. C'est particulièrement le cas en terra in p la t . De plus 

on réduit alors les pertes d'eau par évaporation et on évite les croissances algales. 

Figure 9.2. 
Recharge a r t i f i c i e l l e avec stockage souterrain de l'eau 

9.2 Infiltration par la berge 
Pour réal iser une i n f i l t r a t i o n par la berge ( i n f i l t r a t i o n provoquée), des galeries ou 

des lignes de puits sont établies parallèlement au bord d'une r iv iè re ou d'un lac, à distance 

suf f isante. (Voir f igure 9 .3 . ) . 

u 

EU 
•yy>'/>'/)'//'/'/>'/ 'yyyyyyyyyyyy '//y/y/y/yy/v, 

SITUATION INITIALE iXHAURi BEOUITE EXHAUHE IMPORTANTE 

Figure 9.3. 
I n f i l t r a t i o n par la berge 

En si tuat ion i n i t i a l e , le surplus de l'écoulement souterrain alimente la r i v iè re . 

Lorsque certaines quantités d'eaux souterraines sont ex t ra i tes , l'écoulement dans la r iv ière 

diminue. L'exhaure de l'eau souterraine entraine un rabattement de la nappe souterraine. Pour 

d'importants prélèvements, la nappe peut, au voisinage de la berge, descendre en-dessous du 
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niveau de l'eau dans la r i v i è re . L'eau de la r i v iè re pénétrera alors dans la nappe aquifère. 

Avec une perméabilité convenable du l i t du cours d'eau, des quantités considérables d'eau peu

vent être ainsi récupérées sans que le niveau de la nappe souterraine, à une certaine distance 

de la berge, s'en trouve sensiblement affecté (f igure 9.4. ) . L'eau pompée sera a lors, pour la 

plus grande pa r t i e , de l'eau de r i v iè re qui aura recharçié la nappe. 

Mis à part les facteurs hydrogêologiques, la conception d'un d i spos i t i f de recharge 

de nappe dépend de deux facteurs : la quantité d'eau souterraine ext ra i te (q) de la galerie ou 

de la l igne de pu i ts , et la distance (L) (voir f igure 9 .4 . ) . Afin que le processus de p u r i f i 

cation de l'eau durant son écoulement de la r i v iè re à la galerie puisse se développer pendant 

un temps suf f isant , la distance L ne devra pas être infér ieure à 20 m.; e l le sera de préférence 

de 50 m. ou davantage. L'élément important est le temps mis par l'eau pour traverser le sous-

so l . Trois semaines est un minimum e t , si cela est possible, 2 mois ou plus sont préférables. 

I l est évident que le temps de passage ne dépendra pas seulement de la distance L, mais égale

ment de l'importance de 1'exhaure (q), de l'épaisseur et de la porosité de la nappe aquifère. 

Figure 9.4. 
I n f i l t r a t i o n provoquée 

L ' i n f i l t r a t i o n provoquée est particulièrement u t i l e dans les cas où la recharge na

tu re l le d'une nappe aquifère est f a i b l e ; c'est le cas d'une nappe aquifère de fa ib le largeur 

comportant des bandes minces de formations perméables, longeant une r i v iè re ( f igure 9.5. ) . Le 

débit exploitable d'une t e l l e nappe aquifère ne bénéficiant que d'une recharge naturel le 

sera très l imi té , mais d'importantes quantités d'eau peuvent être obtenues lorsqu'on pratique 

une rêalimentation de nappe. 

Le d ispos i t i f à mettre en oeuvre pour la recharge de nappe peut également être ins

ta l l é dans le l i t de la r i v iè re elle-même. On voi t sur la f igure 9.6. une série de forages 

réalisés par in ject ion re l iés à une canalisation centrale d 'aspirat ion. Une autre solution 

met en oeuvre un drain collecteur horizontal placé sous le l i t de la r i v iè re ( f igure 9 .7 . ) . 
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LIT DE 

-1000 M ENVIRON 

Figure 9.5. 
Realimentation de nappe et exhaure d'eau souterraine à par t i r d'un aquifère de pet i te largeur 
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# -CANALISATION jpzzzzzzzz; 
0 ASPIRATION 

Figure 9.6. 
Réalimentation par un groupe de puits placés dans le l i t d'une r iv iè re 

RIVIÈRE ,, 

m^Ê^^^0 
ORXIN COLLECTEUR 

Figure 9.7. 
Drain collecteur horizontal sous le lit de la rivière 
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Avec la recharge de nappe, l'eau de la r i v iè re pTnètre dans l 'aqui fère à travers le 

l i t du cours d'eau. Les dépôts de particules en suspension et la précip i tat ion de solides d is 

sous entraînent un certain colmatage du l i t de la r i v i è re . I l en résultera une perte de charge 

graduelle dans l ' i n f i l t r a t i o n (voir f igure 9 .8 . ) . 

ŴAWiWAVA'.WAl.WW 

V '/?'/'/>'/}'/?'/'/'/;//;;;>» 
Figure 9.8. 
Perte de charge dans l ' i n f i l t r a t i o n imputable au colmatage d'un l i t de r i v iè re 

Habituellement, le colmatage d'un l i t de r i v iè re ne pose pas de problèmes sérieux, 

étant donné que périodiquement, lors des hautes eaux, i l se produira un nettoyage des rives 

qui emportera les dépôts. Dans les r iv ières comportant des barrages pour l u t te r contre les 

inondations, ce nettoyage des rives peut n'être qu'exceptionnel, en admettant qu ' i l puisse se 

produire. Le colmatage de la zone d ' i n f i l t r a t i o n peut alors s'accroître jusqu'à réduire consi

dérablement la recharge de nappe. En théor ie, on pourrait procéder à un nettoyage du l i t de 

la r i v i è re , mais cela est d i f f i c i l e et souvent impraticable. 

EXHAURE BASSINS D'INFILTRATION 
JUMELES 

I n l , 
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Figure 9.9. 
Bassins de recharge d'une nappe aquifère à partir d'eau de rivière 

Dans de tels cas, il peut être avantageux de construire deux bassins de réalimenta

tion jumelés qui seront alimentés en eau provenant de la rivière (figure 9.9.). Le fond de ces 

bassins est constitué d'une couche de sable relativement gros, d'environ 0,5 m. d'énaisseur. 
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Le colmatage sera alors limité aux premiers centimètres de la couche de sable et pourra être 

facilement éliminé par un ratissage. 

9.3 Epandage de l'eau 

La f i l t r a t i o n sur berge décri te dans le sous-chapitre précédent ne peut être u t i l i sée 

que dans le cas où une nappe aquifère convenable est voisine d'une ressource en eau super f ic ie l 

le . Parfois, on dispose effectivement d'une nappe aquifère et d'eau super f ic ie l le , mais cel les-

c i sont à une certaine distance l 'une de l 'au t re . La recharge de nappe peut alors être p ra t i 

quée mais l'eau provenant de la r i v i è r e , du lac ou d'une autre ressource en eau superf ic ie l le 

do i t d'abord être transportée vers les sites où sont disponibles des formations souterraines 

convenant à l ' i n f i l t r a t i o n et à l'écoulement souterrain. Cela implique certainement des compli

cations pour le d ispos i t i f de recharge mais comporte d'importants avantages : 

1) La prise d'eau peut être arrêtée lorsque l'eau de la r i v iè re est polluée ou se 

trouve être de mauvaise qualité pour une raison quelconque, 

2) Des économies Deuvent être réalisées lorsque le d ispos i t i f de réalimentation est 

si tué près de la zone où doit s 'effectuer la d is t r ibu t ion de l 'eau. 

On trouvera sur la f igure 9.10. un plan d'ensemble pour une réalimentation de nappe 

par epandage. Ce plan inc lu t le pré-traitement de l'eau avant envoi dans un bassin d ' i n f i l 

t ra t ion et le traitement u l tér ieur après exhaure dans la nappe réalimentée. 

STATION DE POMPAGE EXHAURE 

TRAITEMENT 

Figure 9.10. 
Plan d'une réalimentation a r t i f i c i e l l e suivie d'une exhaure 

Un pré-traitement peut être nécessaire pour évi ter des dépôts de boues dans la cana

l i s a t i o n , ou pour éliminer les f i lms microbiens qui réduiraient considérablement la capacité 

de transport de la canalisation. I l pourra également l im i te r le colmatage du bassin de recharge 

diminuant ainsi la fréquence des nettoyages. De plus, i l protégera la nappe aquifère de la con

tamination par des substances organiques non dégradables. Le traitement de l'eau d'exhaure sera 

nécessaire si sa qual i té n'est pas encore sat isfaisante. Ce peut être le cas, par exemple, de 
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l'eau qui, lors de son trajet dans le sous-sol, est passée en anaérobiose et a prélevé du fer et 

du manganèse en provenance des terrains. 

t î T 

EAU J . ^ = Jxi0lAl^i L 
DERIVIÊRE » = _" » "7 ~ = i - _ " * > 

VERS LE RESEAU 
D'ALIMENTATION 

FOSSE D'INFILTRATION 

ALIMENTATION 
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TOIT DE LA NAPPE 
SOUTERRAINE NATURELLE 

Figure 9.11. 
Realimentation d'une nappe aquifère peu profonde par fossés avec recueil dans des drains de 
1'eau d'alimentation 

La conception d'un plan de réalimentation a r t i f i c i e l l e dépend de t ro is facteurs : 

1) Le débit d ' i n f i l t r a t i o n de l'eau dans les bassins d'épandage. I l doit être s u f f i 

samment fa ib le pour que le nettoyage des bassins n 'a i t à être effectué qu'à des 

interval les de temps suffisamment espacés, au moins plusieurs mois et de préfé

rence une année ou davantage; 

2) Le temps de passage et la distance parcourue par 1'eau souterraine; 

3) La différence de niveau maximale possible entre l 'eau dans les bassins d'épandage 

et le t o i t de la nappe d'eau souterraine. 

La combinaison de ces facteurs amène à conclure que pour la recharge a r t i f i c i e l l e des 

nappes peu profondes, particulièrement pour les aquifêres à granulation f i ne , le d i spos i t i f 

d'épandage doit être constitué de fossés, des galeries construites parallèlement à ces fossés 

assurant la récupération de l'eau i n f i l t r é e ( f igure 9.11.). Pour les aquifêres profonds, pa r t i 

culièrement pour ceux dont la granulométrie est grossière, le bassin d'épandage do i t , de pré

férence, être conçu comme un étang, une bat ter ie de puits assurant la reprise de l'eau i n f i l 

trée (f igure 9.12.). 
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Figure 9.12. 
Recharge d'une nappe aquifère profonde avec un étang d ' i n f i l t r a t i o n entouré des puits de 
reprise de Veau i n f i l t r é e 

Les d ispos i t i f s de rëalimentation a r t i f i c i e l l e décrits ci-dessus sont très bien adap

tés aux besoins de peti tes c o l l e c t i v i t é s , particulièrement dans les zones rurales. Compte tenu 

des exigences l imitées que l 'on peut alors imposer aux d ispos i t i fs d'al imentat ion, un t r a i t e 

ment de l'eau n'est souvent pas envisageable. Pour desservir 200 personnes u t i l i san t 15 l i t r es 

par usager et par jour , le débit nécessaire ne serai t que de 3 m / j ou r , ce qui peut être fac i 

lement obtenu avec une recharge charge a r t i f i c i e l l e . En supposant un temps de rétention de 

l'eau souterraine de 60 jours (2 mois), une nappe aquifère ayant une porosité de 40 % nécessi-
3 tera un volume de 450 m pour répondre aux ob jec t i f s . Pour une épaisseur moyenne saturée de 

2 
2 m . , la surface nécessaire sera de 225 m , par exemple, 7,5 m. de large et 30 m. de lonq. 

Cela peut être aisément obtenu en réal isant une excavation de 3 m. de profondeur, avec un 

revêtement d 'a rg i le ou de feu i l l es de plastique pour empêcher les pertes imputables aux i n f i l 

t rat ions ( f igure 9.13.). 

I l est possible de recourir à l 'eau de pluie pour réal iser des recharges de nappe 

(f igure 9.14.). 
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ALIMENTATION EN EAU DE RIVIERE 

- CORROI D'ARGILE 

Figure 9.13. 
D i s p o s i t i f de recharge de p e t i t e capac i té 

• CAPTAGE 0 EAU DE PLUIE 

EXCAVATION 
rendue étanche avec 
tout matériau 
convenable et remblayée 
avec du sable ou 
du gravier propre PUITS DEXHAURE 

Figure 9.14. 
Recharge a r t i f i c i e l l e u t i l i s a n t l ' eau de p l u i e 

9.4 Barrages de sable 

Les barrages de sable sont des r é s e r v o i r s rempl is de sable g r o s s i e r , de c a i l l o u x ou 

de p ie r res tou t venant. L'eau est stockée dans les pores cons t i t ués par l e sab le . Ce d i s p o s i 

t i f r é d u i t considérablement les pertes d'eau par évapo ra t i on . Les barrages de sable son t , dans 

ces c o n d i t i o n s , pa r t i cu l i è remen t u t i l i s é s dans les zones où l ' é v a p o r a t i o n es t impor tan te . I l s 

ont été c o n s t r u i t s dans de nombreuses zones semi-ar ides d ' A f r i q u e e t d 'Amér ique. L'eau peut 

ê t r e stockée t rès longuement e t , même dans des cond i t i ons d 'extrême sécheresse, les barrages 



recharge artificielle 
136 

de sable peuvent f o u r n i r l ' e a u mise en rése rve . 

L'eau est e x t r a i t e du barrage de sable par un tuyau de drainage ou par un pu i t s c reu 

sé dans le l i t de sable près du barrage ( f i g u r e 9 . 1 5 . ) . En général l ' eau peut ê t r e u t i l i s é e 

sans aucun t r a i t e m e n t , car e l l e e s t f i l t r é e en s ' écou lan t à t r ave rs le l i t de sab le . 

Dans les zones semi-ar ides où les barrages de sable conviennent t ou t p a r t i c u l i è r e 

ment, les eaux de ru i sse l l emen t t r a n s p o r t e n t souvent une grande charge de sédiments, aucune 

végé ta t ion n'empêchant l ' é r o s i o n du s o l . Des quan t i t és cons idérab les de sable et de g rav ie rs 

sont char r iées par les eaux. A u s s i , l o r s q u ' o n c o n s t r u i t en saison sèche dans l e l i t d'une r i 

v i è r e un mur de barrage pour un r é s e r v o i r de s tockage, les eaux qui s ' écou len t durant la saison 

humide déposeront du sable e t des g rav i e r s d e r r i è r e ce barrage. Les eaux t r anspo r te ron t égale

ment des quan t i t és importantes de l imons. Pour que les dépôts so ien t su r t ou t cons t i tués de 

sable e t de g r a v i e r s , le mur du barrage sera d 'abord c o n s t r u i t sur une hauteur d 'env i ron 2 m. 

Par l a s u i t e l e mur sera suré levé pour permet t re les dépôts de sable et de g r a v i e r s . La hauteur 

d é f i n i t i v e du barrage d o i t permet t re l ' é v a c u a t i o n à l ' e x t é r i e u r des limons t ransDortés par les 

eaux d ' i n o n d a t i o n . Après 4 ou 5 ans , l e barrage peut ê t r e é t a b l i à sa hauteur d é f i n i t i v e (hab i 

tue l lement 6 - 12 m.). 

ETAPE 3 

ETAPE 2 rV# 

ETAPE 1 ; ' , * •£ / , * / 

'•ii 7~~? 7 7-
L—Ul^-i. y A . . r A 

z / / / / f -

&i 

: SABLE DÉPOSÉ • : • : 

•PAR LES EAUX X -

BARBACANES ALIMENTANT 
' LE PUITS 

Figure 9 .15. 
Barrage de sab le (schéma) 

Les barrages de sable peuvent ê t r e u t i l i s é s t rès avantageusement pour r é a l i s e r une 

recharge a r t i f i c i e l l e car i l s permet ten t d 'évacuer par dessus le déverso i r presque tous les 

sédiments f i n s contenus dans les eaux. On é v i t e r a a i n s i les colmatages des aqu i fè res par 1'eau 

chargée de boues,qui pou r ra ien t poser des problèmes pour les systèmes de recharge c lass iques . 
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10.1 Introduction 

La technologie du pompage de l'eau s'est déveloDpée parallèlement aux sources d'éner

gie. Notre premier ancêtre qui s'est servi de ses mains comme d'une coupe pour prélever l'eau 

d'une r i v iè re a choisi la technique de "pompage" apnropriée à sa s i tuat ion. Les moyens modernes 

comme les pompes centrifuges se sont largement développés et sont très u t i l i s é s , par t icu l ière

ment dans les pays industr ial isés, parce que des sources d'énergie convenables comme les moteurs 

diesel et les moteurs électriques étaient devenus disponibles. 

Pour les petites co l lec t i v i tés des Days en voie de développement, l 'énergie humaine 

ou animale constitue bien souvent l 'énergie la plus facilement disponible nour le pompage de 

l 'eau, particulièrement dans les zones rurales. Dans certaines conditions, l 'énergie éolienne 

peut être u t i l i sée . L'énergie solaire est à c i te r comme énergie potent ie l le . Les moteurs diesels 

ou électriques ne sont à u t i l i s e r que si l'approvisionnement en fuel ou en é lec t r i c i t é est 

assuré , en même temps qu'un entret ien convenable et qu'un approvisonnement en pièces détachées. 

10.2 Sources d'énergie pour le pompage 

Energie humaine 

Les moyens manuels de pomnage (1) - y comnris les disoositifs fonctionnant avec le 

pied - recouvrent tous les systèmes simples actionnés nar l'énergie humaine. Ils peuvent assurer 

l'exhaure de quantités d'eau relativement réduites. L'utilisation de l'énergie humaine pour le 

pompage de l'eau revêt certains traits qui sont importants dans les conditions des petites col

lectivités rurales des pays en développement : 

- L'énergie nécessaire se trouvera au sein du oroupe des consommateurs; 

- Le coût des pompes manuelles est en général bas; 

- Les débits fournis par un ou plusieurs moyens de pompage manuel couvrent habituellement les 

besoins en eau domestique d'une petite collectivité. 

L'énergie humaine mise en oeuvre dépend de l'individu, de l'environnement et de la 

durée de l'action. L'énergie disponible pour un travail de longue durée, par exemple 8 heures 

par jour, pour un homme en bonne santé, est souvent estimée à 60 à 75 watts (0,08 à 0,10 cv). 

Ces chiffres sont à diminuer pour les femmes, les enfants et les Dersonnes âgées. Ils sont 

également à réduire dans des conditions de températures élevées et de forte humidité. Lorsque 

la pompe est mal adaptée à l'utilisateur, on observe une grande déperdition d'énergie, par 

exemple lorsqu'une personne, pour actionner une pomne, est obligée de se courber. 

1 0 

(1) On parle souvent de "pompes à main" 
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Photo: Matthijs de Vreede 

Figure 10.1. 
Alimentation en eau par pompage manuel (Bangladesh) 

Energie animale 

Les bêtes de trait sont une source courante et vitale d'énergie dans de nombreux pays 

en développement. L'énergie animale estmal adaptée pour actionner des pompes de petite capacité 

établies sur des puits couverts. Les animaux sont largement utilisés pour relever de l'eau des

tinée à l'irrigation à partir des puits ouverts de grand diamètre, mais ils ne peuvent être em

ployés pour l'alimentation en eau d'une collectivité. L'utilisation la plus efficace des ani

maux se situera dans des emplacements aménagés où on leur fera tirer des dispositifs circulai

res rotatifs ou pousser des manèges. On doit disposer de machines à engrenages avec des mouve

ments lents, les éléments constitutifs des pompes étant soumis à des déplacements importants. 

Les boeufs et les ânes sont très utilisés. 

Energie éolienne 

L'utilisation de l'énergie éolienne pour le ponmage de l'eau sera possible si : 

- Des vents d'au moins 2,5 à 3 m/sec. soufflent pendant au moins 60 % du temps; 

- La ressource en eau peut être pompée de façon continue sans rabattement excessif; 

- Un stockage est possible, au moins pour une consommation de trois jours, afin de compenser 

les jours sans vent; 
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- Par sécurité, on installe l'éolienne dans un site dégagé au-dessus et à plus de 125 m. d'obs

tacles tels que arbres ou constructions; de préférence l'éolienne sera établie sur une tour 

de 4,5 à 6 m. de haut; 

- L'éolienne disponible peut fonctionner de manière relativement ininterrompue pendant de lon

gues périodes de temps, par exemple 6 mois ou plus. Le mécanisme de commande doit être cou

vert et fourni avec un dispositif convenable de graissage. Les girouettes et les pièces ex

posées au vent doivent être protégées contre les intempéries. 

Le type de loin le plus courant de pompe actionnée par le vent comporte une roue à 

rotation lente actionnant une pompe à piston. La pompe est en général équipée d'une tige reliée 

à l'axe moteur de l'éolienne. Un dispositif doit être prévu pour permettre un pompage manuel 

durant les périodes calmes. 

Les diamètres des roues des éoliennes sont compris entre 2 et 6 mètres. Les éoliennes 

proprement dites sont importées, mais les tours qui les supportent sont habituellement construi

tes avec des matériaux locaux. 

Les éoliennes modernes sont conçues pour se mettre automatiquement dans le vent lors

que le pompage est en service. Elles sont aussi équipées d'un système qui éclipse automatique

ment la roue lors d'un vent excessif dépassant 13 à 15 m/sec, qui pourrait endommager l'éolien

ne. Les pales de la roue peuvent être conçues de manière à s'effacer automatiquement pour em

pêcher la roue de tourner trop rapidement lors de grands vents. L'éolienne ne commence à pomper 

que lorsque la vitesse du vent atteint 2,5 à 3 m/sec. La figure 1C.2. montre plusieurs aspects 

du pompage de l'eau par éoliennes. 

Moteurs électriques 

Les moteurs électriques nécessitent en général moins d'entret ien et sont plus fiables 

que les moteurs diesels. On les préférera donc comme source d'énergie pour le pompage si l 'on 

dispose d'une alimentation f iab le en énergie électr ique. Les moteurs électriques doivent alors 

être capables d'effectuer le t rava i l qui leur incombera en prenant en considération les diver

ses d i f f i cu l t és auxquelles pourra se heurter le fonctionnement de la pompe. Si les besoins 

d'énergie d'une pompe dépassent la charge qu i , Dour des raisons de sécuri té, Deut être imposée 

au moteur électr ique, ce lu i -c i risque d'être endommagé ou g r i l l é . Une attention spéciale doit 

donc être apportée aux caractéristiques du moteur et à la tension de la d is t r ibu t ion électr ique. 

I l existe une tendance à u t i l i s e r les moteurs polyvalents existant sur le marché 

sans fa i re attention aux caractérist iaues de la pompe par t icu l ière dont on dispose; cela con

duit souvent à des pannes, voire à g r i l l e r le moteur. Les moteurs à cage d'écureuil sont les 

plus u t i l i sés pour actionner les pompes centrifuges car ce sont les moteurs les plus faciles à 

fabriquer. 

Moteurs diesels 

Les moteurs diesels ont l ' important avantage de pouvoir fonctionner de façon indé-
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pendante dans des endroits reculés. La contrainte principale est l'approvisionnement en gaz-

oil et en lubrifiants. Ceux-ci, une fois obtenus, peuvent être transportés facilement presque 

partout. Les diesels, qui peuvent fonctionner en l'absence de fourniture de courant électrique, 

sont spécialement adaptés à l'entraînement d'unités isolées telles que les pompes de prise 

d'eau brute. 

Un moteur diesel fonctionne par compression de l'air à forte pression dans une cham

bre de combustion. Du fait de cette haute compression, la température de l'air atteint plus de 

1.000e C. Lorsque du gazoil est injecté par des ajutages débouchant dans la chambre, le mélange 

comprimé d'air et de gazoil s'enflamme spontanément. 

Les moteurs diesels peuvent actionner des pompes à piston animées d'un mouvement rec-

tiligne et alternatif aussi bien que des pompes centrifuges. Une boite d'engrenages ou tout 

autre système de transmission convenable assure la liaison du moteur à la pompe. Pour toute 

installation de pompage actionnée par un moteur diesel, il est en général prudent de choisir 

un moteur ayant un surplus de puissance de 25 à 30 %, ce qui permet d'assurer en cas de besoin 

un service plus dur que dans les conditions normales de fonctionnement. 

Figure 10.2. 
Systèmes d'alimentation en eau par éolienne 
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10.3 Types de pompes 

Les applications principales des pompes dans les dispositifs d'alimentation en eau 

des petites collectivités sont les suivantes : 

- Pompage de l'eau des puits; 

- Pompage de l'eau des prises d'eau de surface; 

- Pompage de l'eau pour l'accumuler dans des réservoirs de stockage ou pour l'injection dans 

un éventuel réseau de distribution. 

En se basant sur les principes mécaniques nis en cause, les pompes peuvent être 

classées comme il suit : 

- Pompes à piston à mouvement rectiligne et alternatif (1); 

- Pompes rotatives; 

- Pompes à écoulement axial (pompes à aubes); 

- Pompes centrifuges; 

- Ejecteurs à a i r comprimé. 

Un autre type de pompe, d'application l imitée dans les réseaux d'alimentation en 

eau, est le bélier hydraulique. La figure 10.3. permet de déterminer le type de pompe à choisir 

pour une application par t i cu l iè re . Le tableau 10.1 fourni t les caractéristiques des divers 

types de pompes. 
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Figure 10.3. 
Diagramme de sélection d'un type de pompe 

(1) Les pompes à piston à mouvement rect i l iqne et a l te rna t i f comportent un piston qui monte et 

descend (mouvement rec t i l i gne et a l te rna t i f ) dans un cyl indre fermé pour obtenir un dépla

cement de l'eau vers le haut. En montant, le oiston expulse l 'eau, traverse le clapet de 

so r t i e ; en même temps de l'eau est introduite dans le cylindre à travers le clapet d'entrée 

Le piston, en descendant, revient à sa position de départ et un nouveau cycle de fonction

nement peut commencer. 
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Tableau 10.1. 
Informations sur les diverses pompes 

Types de pompes Profondeur habituelle 
d'utilisation 

Caractéristiques et possibilités 
d'apnlication 

1. Pompes à piston à mouvement 
rectiligne et alternatif 

. Aspiration (puits ordinaire 
à faible profondeur) 

. Elévation (puits profond) 

2. Pompes rotatives 

. Pompes à chaîne et à 
godets 

. Pompes à rotor héli-
coîdal 

3. Pompes à flux axial 

4. Pompes centrifuges 

Un seul étage 

Hulti-étages, 
avec commande de la 
pompe par tringlerie 

Multi-étages immergées 

jusqu'à 7 m. 

5. Ejecteur à a i r comprimé 

jusqu'à 10 m. 

25-150 m 
habituellement 
immergée 

5-10 m. 

25-35 m. 

25-50 m. 

30-120 m. 

15-50 m. 

Fonctionnement len t ; énergie manuelle, 
éolienne et moteur; fa ib le rendement 
(25-60 %) 

Débit : 10-50 1/min.; convient pour des 
pompes ayant des charges variables; les 
clapets et les étachéitës des pistons 
doivent fa i re l ' ob je t d'une attention 
spéciale 

Vitesse de fonctionnement lente; énergie 
manuelle, animale, éolienne 

Débit : 5 à 30 1/min. Débit constant 
sous des charges variables 

Ut i l i se des engrenages : bonne e f f i cac i té 
de l 'énergie manuelle, éolienne, moteurs; 
mieux adaptée aux faibles débits avec 
grande hauteur de pompage 

Grand débit - fa ib le hauteur de pompage; 
peut pomper de l 'eau contenant du sable 
ou des limons 

Grande vitesse de fonctionnement. Tra
va i l l e en douceur, eau évacuée sans 
à-coups. Le rendement (50-58 %) déDend 
de la vitesse et de la charge de pompage 

L'entretien exige de la compétence. Pas 
adaptée au fonctionnement manuel ; action
née par moteur diesel ou électrique 

Comme pour un seul étage. Le moteur, d is 
posé au-dessus du so l , est facilement 
accessible; l'alignement et la l ub r i f i ca 
t ion de la commande sont dél icats; débit 
25 à 10.000 1/min. 

L'entretien de la pompe multi-étages com
mandée par une t r i ng l e r i e est d i f f i c i l e . 
La réparation du moteur ou de la pompe 
exige la sort ie de l ' un i té du pui ts ; gran
de fourchette pour les débits et les char
ges; sujette à usure rapide lorsque l 'eau 
contient du sable. 

Grand débit et fa ib le hauteur; rendement 
très fa ib le spécialement pour des éléva
tions importantes; aucune nièce mobile 
dans le pu i ts ; la ve r t i ca l i t é du puits 
n'est pas essent ie l le. 
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10.4 Pompes à piston à mouvement rectiligne et alternatif 

C'est le type de pompe le plus u t i l i s é pour les petites adductions d'eau (1) . Plusieur 

groupes peuvent être distingués : 

- Aspirat ion; élévation 

- Ecoulement l i b r e ; écoulement forcé 

- Simple e f fe t ; double e f f e t . 

Pompes aspirantes (pour puits peu profonds) 

Dans la pompe aspirante, le piston et son cylindre sont situés au-dessus du niveau de 

l'eau, à l ' i n t é r i eu r même de la pompe (f igure 10.4.) . 

TRINGLE ACTIONNANT.? 
LE PISTON ^ 

PISTON EN POSITION BASSE 

Figure 10.4. 
Pompe aspirante (pour puits peu profonds) 

(1) Alors que ce sous chapitre concerne les pompes à mouvement rectiligne et alternatif, les 

principes esquissés s'appliquent également aux autres types de pompes à déplacement positif. 
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La pompe aspirante u t i l i s e la pression atmosphérique pour pousser l'eau vers le haut 

du cyl indre. Contrairement à ce qu'on pense en général, ce type de pompe "n'élève" pas l'eau 

à nar t i r de la ressource : la pompe réduit la nression atmosphérique s'exerçant sur l'eau dans 

le tuyau d 'aspirat ion; la pression atmosphérique agissant sur l'eau à l 'ex tér ieur du tuyau 

d'aspirat ion pousse alors l'eau vers le haut. En raison de cette dépendance à l 'égard de la 

pression atmosphérique, l ' u t i l i s a t i o n d'une pompe asoirante est l imitée aux situations dans 

lesquelles le niveau de la nappe d'eau souterraine n'est pas, en exploitat ion, infér ieur à 7 m. 

Théoriquement, la pression atmosphérioue permet l'exhaure de l'eau à une profondeur de 10 m., 

mais la l im i te pratique est 7 m. (1) . 

Pompes élévatoires (pour puits profonds) 

Les termes "puits profond" ou "puits peu profond" u t i l i sés pour le choix d'une pompe, 

se réfèrent à la profondeur du niveau de l 'eau dans le pu i ts , et non pas à la profondeur du 

fond du forage ou à la longueur du tubage. 

Dans la pompe pour puits profond, le cyl indre et le piston sont établ is en dessous du 

niveau de l'eau dans le pui ts. La pompe peut remonter l'eau dans des puits de 180 m., voire 

davantage. L'énergie mise en oeuvre au cours du pomoane augmente avec la profondeur de la nappe 

d'eau souterraine; l'accès du cylindre ainsi établ i profondément dans le pu i ts , pour des opé

rations d'entretien et de réparations, est beaucoup plus d i f f i c i l e nue pour les pomnes pour 

puits peu profonds. Ainsi la conception des pompes oour puits profonds est plus d i f f i c i l e et 

plus compliquée que pour les pompes aspirantes. 

Un exemple de pompe élévatoire (pour puits profond) est donné sur la f igure 10.5. 

La caractéristique principale de toutes les pomnes élévatoires (nour nuits profonds) 

est la place du cyl indre. Celui-ci sera de préférence immergé af in d'assurer l'amorçage de la 

pompe. 

Pompes foulantes 

Les pompes foulantes sont conçues pour nomner l 'eau d'une ressource disponible et 

l 'é lever à une cote supérieure à cel le de la nomne ou pour l ' i n j ec te r dans un d ispos i t i f en 

pression. Tous les systèmes d'alimentation en eau sous pression u t i l i sen t des pompes foulantes. 

Elles sont hermétiquement closes de façon que l'eau puisse s'écouler malgré l 'existence d'une 

contre pression. Les pompes foulantes peuvent être ut i l isées sur puits peu orofonds ou sur 

puits profonds (f igure 10.6.). 

(1) El le dépend de l ' a l t i t u d e du l i eu où la pompe est ins ta l lée . 



- 146 -
pompage 

GUIDAGE DE LA TRINGLE 

CORPS DE POMPE 

S 

ss>'*\v.?îî-.. 

SA0UIFERE5 

CORPS DE POMPE 

PISTON • 

^-CLAPET D'ASPIRATION 

. CYLINDRE OE 
k S _ _ j ^ POMPE 

m m m . 

ïfe^ 

» CRÉPINE 

Figure 10.5. 
Pompe êlévatoire (pour puits nrofond) 
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Figure 10.6. 
Pompes foulantes 

Une pompe foulante sur puits peu profond est présentée sur la f igure 10.6a. Son pr in 

cipe de fonctionnement est le même que celui de la pompe à piston dont i l a été nuestion pré

cédemment, si ce n'est que la part ie supérieure de l ' i n s t a l l a t i o n est hermétiquement close et 

qu'ainsi l'eau peut être élevée à une cote supérieure à cel le de la pompe. L'acheminement de 

l'eau est alors réal isé par une connexion spéciale ou par une tuyauter ie, souple ou r ig ide , 

f ixée sur le corps de pompe. 

Les pompes foulantes comportent habituellement à la part ie supérieure du corps de 

pompe une chambre à a i r destinée à régulariser le débit refoulé. Lorsque le piston s'élève, 

l ' a i r contenu dans cette chambre est comprimé; lorsque le piston descend, la détente de l ' a i r 

permet le maintien de l'écoulement. Le tube borgne existant à la part ie supérieure de la 

chambre est un piège à a i r destiné à évi ter les fui tes d 'a i r le long de la t r i ng le du piston. 

La pompe foulante pour puits profond (f igure 10.6b) fonctionne de la même façon. La 

différence essentiel le réside dans le f a i t que le cylindre de la pompe est placé à l ' i n t é 

r ieur du pui ts , ce qui permet de réal iser des exhaures Dour des niveaux d'eau situés à des 

profondeurs supérieures à 7 m. 

Pompes à diaphragme 

Les pompes à diaphragme sont des pompes à déplacement positif. La partie essentielle 

de la pompe est son diaphragme, disque flexible en caoutchouc ou en métal. Des vannes de non-
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retour sont placées à l 'entrée et à la sor t ie (f igure 10.7.) . 

Figure 10.7. 
Pompe à diaphragme 

Le pourtour du diaphragme est f ixé sur une chambre à eau q u ' i l recouvrerais sa partie 

centrale est f l e x i b l e . Une t ige attachée au centre peut être animée d'un mouvement vert ical a l 

t e rna t i f . Lorsque le diaphragme est monté, l'eau est aspirée à travers la vanne d'entrée; lors

qu ' i l est descendu, l'eau est refoulée à travers la vanne de sor t ie . La vitesse de pompage est 

habituellement d'environ de 50-70 coups/minute. Ces pompes sont auto-amorçantes. 

Le principe des pompes à diaphragme est mise en oeuvre dans de nombreux d ispos i t i fs 

originaux de pompage à main. Ces pompes ont été testées sur le terra in et mises en service pour 

des ins ta l la t ions rurales d'alimentation en eau (hydropompe Vergnet, pompe Petro). 

10.5 Pompes rotatives (à déplacement positif) 

Pompes à chaîne 

Dans la pompe à chaîne, des disques en caoutchouc, ou tout autre matériau approprié 

sont fixés sur une chaîne sans fin qui tourne autour d'une route dentée disposée à la partie 

supérieure; les disques sont tirés vers le haut à travers un tube, ce qui assure un relèvement 

mécanique de l'eau vers le dégorgeoir. Ce type de pompe ne peut être utilisé que sur des citer

nes ou des puits peu profonds. Un tel dispositif peut être facilement construit par des arti

sans locaux (figure 10.8.). Une petite pompe à chaîne utilisant un tube de 20 mm de diamètre, 

avec des disques en caoutchouc espacés d'un mètre, pompera de 5 à 15 litres/minute selon la 

vitesse de rotation de la roue motrice (30 à 90 tours par minute). 

On a construit de façon courante des pompes à chaîne utilisant des chiffons et des 

boules à la place de disques pour 1'exhaure de l'eau dans les mines de l'Europe Occidentale du 

16ème siècle. Les pompes à chaîne utilisant la traction animale sont utilisées en Asie pour 

1'irrigation. 
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Figure 10 
Pompe à chaîne 

Pompe à rotor hélicoïdal 

La pompe comporte un rotor hélicoïdal à simple pas qui tourne à l ' i n t é r i e u r d'un 

stator hélicoïdal à double pas, ( f igure 10.9.) . 

L'engrènement des surfaces hélicoïdales entraîne l'eau vers le haut et induit un 

débit uniforme. Ce débit est proportionnel à la vitesse de ro ta t ion , et peut varier très sim

plement par changement de la poulie de transmission. Le rotor et le stator assurant par eux-

mêmes une étanchéité continue et ef f icace, la pompe à rotor hélicoïdal n'a besoin d'aucun 

clapet. Les pompes à rotor hélicoïdal peuvent être u t i l i sées dans des forages d'un diamètre 

égal ou supérieur à 100 mm. Bien qu'el les soient relativement chères, ces pompes ont rendu 

de bons services sur les puits profonds dans certains pays d'Afrique et d'Asie, où elles 

sont connues sous le nom de pompes "f1ono",du nom de leur fabricant anglais. 

Les pompes à rotor hélicoïdal peuvent être actionnées manuellement, Dar des moteurs 

électr iques, des diesels ou des moteurs à essence. 

10.6 Pompes à flux axial 

Dans les pompes à flux axial , des ailettes ou des aubes radiales sont montées sur 

un impulseur mobile ou sur une roue et tournent dans un carter fixe (figure 10.10.). 
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Figure 10.9, 
Pompe à rotor hélicoïdal 

Figure 10.10. 
Pompe à flux axial 
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La pompe assure la remontée de l'eau par l ' e f f e t mécanique qu'induisent les aubes 

tournantes. Les aubes fixes de guidage évitent des mouvements tourbi l lonnaires de l 'eau à 

l 'entrée et à la sort ie de l ' impulseur. 

10.7 Pompes centrifuges 

Les composants essentiels d'une pompe centrifuge sont la roue (ou l ' impulseur) et le 

diffuseur ( f igure 10.11.). 

Figure 10.11. 
Pompe centrifuge (type diffuseur à volute) 

L'impulseur est une roue comportant des aubes rayonnantes du centre vers la périphé

rie. Lorsqu'il tourne à une vitesse suffisante, l'impulseur fournit à l'eau une énergie ciné

tique qui l'entraîne vers la périphérie du fait des forces centrifuges. Le diffuseur est conçu 

de façon telle que l'énergie cinétique contenue dans l'eau à sa sortie de l'impulseur soit en 

partie convertie en pression utile. Cette pression entraîne l'eau dans la canalisation d'éva

cuation. L'eau traversant l'oeil de l'impulseur crée une aspiration; elle est de ce fait rem

placée par l'eau issue de la ressource dont on réalise le pompage et propulsée dans le diffu

seur sous une charge statique. 

L'impulseur et le diffuseur qui lui correspond constituent un étage. Si la pression 

d'eau nécessaire dans une application donnée est supérieure à celle que fournit un seul étage, 

on peut alors placer un certain nombre d'étages en série (pompe multi-étages). Les impulseurs 

sont fixés à un arbre commun et tournent donc à la même vitesse. L'eau traverse les étages 

successivement, avec une augmentation de la pression à chaque étage. Les pompes centrifuges 

multi-étages sont couramment utilisées pour des pompages à grande hauteur d'élévation. La vites

se de rotation d'une pompe centrifuge affecte considérablement ses performances. Le rendement 

du pompage tend à s'améliorer lorsque la vitesse de rotation s'accroît. Cependant une grande 

vitesse peut exiger un entretien plus fréquent. L'objectif doit être de maintenir un équilibre 

entre le coût initial et les coûts d'entretien. Une étude complète des caractéristiques de la 

pompe est indispensable avant de prendre une décision sur le choix du matériel. 



- 152 -
pompage 

Dans les pompes centr i fuges, la sort ie de l'écoulement se f a i t dans une direct ion s i 

tuée à 90° de cel le de l 'ent rée. Dans une pompe à écoulement axial (sous chapitre 10.6), l 'écou

lement de l'eau se poursuit à travers la pompe toujours dans la même direct ion sans aucune dé

viat ion (0°) . Le terme "pompe hél ico-centr i fuge" est u t i l i s é pour les pompes centrifuges dans 

lesquelles le changement de d i rect ion est compris entre 0e et 90°; el les peuvent être à un 

seul étage ou multi-étages. 

10.8 Dispositifs d'entraînement 

On a recours à deux types d'entraînement pour le pompage de l'eau à par t i r de puits 

profonds : une t r i ng le r ie de transmission ou un moteur électrique immergé directement couplé 

à la pompe. 

A - Tr ingler ie de. transmission 

L'abre moteur ou le moteur est placé à la surface du sol et actionne la pompe en u t i 

l i sant une t r i ng le r i e ou un arbre de transmission vert ical ( f igure 10.12.). Une longue trans

mission nécessite l'établissement de cales à interval les réguliers sur toute sa longueur et 

des l iaisons f lex ib les pour éliminer les ef for ts résultant de mauvais alignements. L'avantage 

d'une t r i ng le r i e est que le mécanisme moteur peut être ins ta l lé au-dessus du sol ou dans une 

fosse sèche; i l sera ainsi facilement accessible pour l 'ent ret ien et les réparations. Un a l i 

gnement soigneux de la t r i ng le r i e est nécessaire. Ce d ispos i t i f ne peut être établ i dans des 

forages qui ne seraient pas bien rec t i l ignes . 

B - ^o u p 1 a_ge di r ec t_ sur un moteur éle c t r i que imme r g é_ 

Dans ce d i spos i t i f , une pompe centrifuge est directement couplée à un moteur é l e c t r i 

que, la pompe et le moteur constituant un ensemble unique qui est construi t pour un fonction

nement immergé dans l'eau à pomper. 

L'ensemble pompe-moteur (souvent appelé "pompe immergée") est descendu à l ' i n t é r i eu r 

du forage, et ins ta l lé à une profondeur convenable en dessous du niveau le plus bas a t te in t 

par l 'eau en cours d 'exp lo i ta t ion . Les pompes immergées sont souvent assez étroitement ajustées 

dans les forages, leur diamètre extérieur n'étant infér ieur que de 1 ou 2 cm. à celui du tubage. 

Dans ces condit ions, une grande attent ion doit être apportée à la mise en place ou à l 'enlève

ment de ces pompes. 

Un cable électrique étanche re l i e le moteur à la boîte assurant le contrôle de l ' i n s 

ta l l a t i on ( interrupteur, branchement à la source d'énergie). La boîte sera correctement mise 

à la terre pour minimiser les risques de courts c i rcu i ts et de détériorations du moteur. La 

f igure 10.14. présente une pompe immergée, vue éclatée). 
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Figure 10.12 
Pompes commandées par une t r ing le r ie 
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Figure 10.13. 
Pomp.e actionnée par couplage d i rec t sur un moteur électrique immergé 

Le groupe moto pompe immergé est en général suspendu au tuyau d'exhaure qui évacue 

l'eau pompée vers une canalisation de d is t r ibu t ion ou un réservoir. 

Lorsque l'eau contient du sable, ou que l 'on soupçonne qu ' i l pourrait y en avoir, des 

précautions spéciales doivent être prises avant de mettre en service une pompe immergée. L'ac

t ion abrasive du sable durant le pompage abrégerait en ef fet considérablement la durée de vie 

de 1 a pompe. 

10.9 Ejecteurs à air comprimé 

Un ëjecteur à a i r comprimé élève l'eau en injectant des petites bulles d 'a i r comprimé 

uniment distribuées au pied d'un tuyau d'exhaure f ixé dans un forage. Cela demande un compres

seur d 'a i r . Le mélange d 'a i r et d'eau étant plus léger que l 'eau qui se trouve à l 'extér ieur 
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Figure 10.14 
Pompe immergée (vue éclatée) 

du tuyau d'exhaure, le mélange eau-air est entraîné vers le haut par la charge hydrostatique 

(figure 10.15.). 

La hauteur (h) à laquelle une pompe à air comprimé doit élever l'eau est liée à la hau

teur (s) de la partie immergée du tuyau d'exhaure. Une hauteur importante d'élévation exige une 

importante immersion sous le niveau atteint par l'eau dans le forage en cours de pompage. Le 

point d'injection de l ' a i r comprimé se trouve à la même profondeur; i l faut donc disposer 

d'air sous une pression suffisamment importante. Le défaut essentiel des éjecteurs à air com

primé est la faiblesse de leur rendement mécanique. Le rendement d'un éjecteur à air comprimé 

est d'environ 25 à 40 %, non comprises les pertes d'énergie dans le compresseur. En général, 

on n'utilise effectivement guère plus de 15 à 30 % de l'énergie totale consommée. 

Cependant, les éjecteurs à air comprimé ont d'importants avantages. Ils sont simples 

à exploiter et ne sont pas affectés par les sables ou la vase qui se trouveront dans l'eau 
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Figure 10.15. 
Ejecteur à air comprimé (schéma) 

pompée. Tout l'équipement mécanique (compresseur) est situé au-dessus du sol. Un certain nombre 

d'éjecteurs à air comprimé installés dans des forages voisins peuvent être exploités en n'uti

lisant qu'un seul compresseur. L'exhaure par éjecteurs à air comprimé peut se faire jusqu'à 

120 m. de profondeur, avec des débits considérables. Les éjecteurs à air comprimé sont donc à 

prévoir pour des applications du genre de celles qui viennent d'être évoquées. Leurs avantages 

dépasseront alors les inconvénients résultant d'une forte consommation d'énergie imputable à 

un mauvais rendement mécanique. Ils pourront être plus particulièrement utiles dans les zones 

où l'eau souterraine contient beaucoup de sable et de vase et pour le pompage d'eaux acides 

(pH bas). 

Le tableau 10.2. permet de guider les premières recherches dans le choix d'un ejecteur 

à air comprimé. 
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Tableau 10.2. 
Guide pour le choix d'un éjecteur à a i r comprimé 

Hauteur 
d'élévation 

10 
20 
30 
40 
60 
80 
100 
120 

Capacité de 
pompage 
(1/sec) 

2,5 
5,0 
7,5 
10,0 
15,0 
20,0 
40,0 

Hauteur 
submergée 

12 
20 
25 
28 ' 
40 
49 
58 
71 

Diamètre du 
tuyau d'exhaure 
mm (pouces) 

75 (3") 
100 (4") 
100 (4") 
125 (5") 
150 (6") 
150 (6") 
200 (8") 

Rapport du débit 
d'air au débit 

d'eau 

3,0 

V 6,2 
7,9 
9,6 

11,6 
13,3 
14,8 

Diamètre de la 
conduite d'air 
mm-(pouces) 

25 (1") 
40 (1 1/2") 
40 (1 1/2") 
50 (2") 
50 (2") 
60 (2 1/2") 
75 (3") 

Pression d' air 
nécessaire 

(en mètres c 

20 
30 
40 
45 
65 
85 
105 
125 

Puissance 
compresseur 

1,5 
2,5 
4 
5 
7,5 
10 
20 

l'eau) 

du 
(CV) 

10.10 Bélier hydraulique 

Le bél ier hydraulique ne nécessite aucune source extérieure d'énergie. I l u t i l i s e 

l 'énergie contenue dans le courant d'eau qui le traverse pour élever à un niveau supérieur une 

pet i te part ie de cette eau. Le principe du d ispos i t i f réside dans le f a i t qu'une pression se 

développe lorsqu'une masse d'eau en mouvement est brusquement stoppée. I l faut donc, pour fa i re 

fonctionner le bélier hydraulique, un courant d'eau et une chute d'eau suffisamment importants 

et permanents. Les conditions favorables se rencontrent le plus souvent en montagne ou dans 

des zones de col l ines. Les béliers hydrauliques ne conviennent pas pour le pompage de Veau 

dans des puits ou des forages. 

Le bél ier fonctionne à par t i r d'un f lux d'eau en provenance de la ressource qui a r r i 

ve par le tuyau d'amenée d'eau dans le corps du bél ier . L'eau s'échappe à travers la soupape 

d'impulsion qui est ouverte (cette eau est perdue). Lorsque l'écoulement à travers cette sou

pape est assez rapide, la force ascendante de l'eau excédera la tension du ressort qui la com

mande et la soupape d'impulsion se fermera brusauement. 

La masse d'eau en mouvement est arrêtée et sa force vive est à l ' o r i g ine d'un coup 

de bél ier sur la conduite d'amenée. Sous cet e f fe t l'eau est entraînée vers le clapet de pied 
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et le tuyau de refoulement. L'eau continue à travers le clapet de pied (dispositif de non-re

tour) jusqu'à épuisement de l'énergie fournie par le coup de bélier dans le tuyau d'amenée 

d'eau. La chambre à air permet de régulariser le débit d'eau refoulée en absorbant une partie 

de la pression qui subsiste après passage de la vague initiale résultant le coup de bélier. 

Lorsque celui-ci est complètement amorti, la légère aspiration créée par la force vive de 

l'écoulement de l'eau, conjuguée avec le poids de l'eau dans le tuyau d'amenée d'eau, provoque 

la fermeture du clapet de pied (vanne de non-retour) et empêche le retour vers le bélier de 

l'eau contenue dans le tuyau de refoulement. Le ressort de la soupape d'impulsion provoque 

alors son ouverture et l'eau s'échappe de nouveau à travers elle. Un nouveau cycle de fonction 

nement débute. 

Figure 10.16. 
Bélier hydraulique type 

Une fois effectué le réglage de la vanne d'impulsion, le bél ier hydraulique ne néces

s i te plus de surveillance car l'écoulement de l'eau provenant de la ressource disponible est 

continu, avec le débit qui convient, sans aucune introduction d'élément étranger qui r isquerait 

de bloquer soupapes et clapets. 

L'appareil comporte une soupape d'entrée d 'a i r pour permettre une certaine arrivée 

d'eau qui maintiendra la charge en a i r de la chambre. A défaut, l'eau sous pression absorbant 
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une certaine quantité d ' a i r , la chambre à a i r se rempl irai t d'eau très rapidement et le bélier 

hydraulique cesserait de fonctionner. 

Le bél ier hydraulique présente les avantages suivants : 

- Aucun besoin de sources d'énergie et aucun f ra is de fonctionnement; 

- Simplicité de fabr icat ion. On peut u t i l i s e r des matériaux locaux et un équipement 

artisanal simple; 

- I l y a seulement deux parties mobiles. 

Un pe t i t débit d'eau, lorsqu'on dispose d'une chute importante, permettra à un bél ier 

hydraulique de remonter autant d'eau qu'un important écoulement lorsqu'on ne dispose que 

d'une pet i te chute. La plupart des béliers hydrauliques t rava i l le ront à leur meilleur rende

ment si la charge d'alimentation est environ le 1/3 de la haute d 'é lévat ion. Plus la hauteur 

de pompage est grande, plus le volume d'eau relevé est fa ib le . 

Dans le cas où le débit de pompage demandé est supérieur à celui d'un bél ier hydrau

l ique, une batterie de plusieurs béliers peut être u t i l i s é e , à condition vue la source d ' a l i 

mentation a i t un débit suff isant ( f igure 10.17.). 

y— BESSOUBCE 

^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f L y 
^ V r ^ < ' 3s^-^/-\ 1 t"*-^^^—iy 

i BÊUERS HYORAUUQUES ' ^ ^ ^ ^ ^ 
AYANT CHACUN UN / 
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M— TUYAU COMMUN 
// D'ELEVATION 

jff DE L'EAU 

Figure 10.17. 
Béliers hydrauliques placés en paral lèle 

L'entret ien d'un bél ier hydraulinue se l imi te à très peu de choses et est peu f ré 

quent. I l comprend : 

- le remplacement des clapets en caoutchouc lo rsqu ' i l s sont usés; 

- l'ajustement du réglage; 

- le resserrement des boulons quand i l s deviennent lâches. 

Le bél ier hydraulique a parfois besoin d'être démonté pour être nettoyé. I l est essen

t i e l d 'év i ter l 'entrée de débris dans le tuyau d'amenée d'eau. Pour cette raison, i l est né

cessaire d ' i ns ta l l e r un gr i l lage ou un crépine pour retenir les feui l les et les débris f lo t tan ts . 
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1 1 . t r a i t e m e n t d e l ' eau d e c o n s o m m a t i o n 

11.1 Introduction 

Il est nécessaire, dans certains cas, de traiter l'eau pour ou'elle puisse convenir à 

la boisson et aux usages domestiques. Toute forme de traitement dans un système d'alimentation 

en eau conduit à une dépense qui peut être relativement élevée. De plus, les problèmes d'entre

tien du système d'alimentation en eau, et les risques d'échec, se trouvent considérablement 

accrus. Quelques processus du traitement de l'eau sont plus aisés nue d'autres à entretenir, 

mais ils nécessitent tous une surveillance et une attention régulières. Lorsoue l'on conçoit 

une station de traitement de l'eau, les sujétions de fonctionnement et d'entretien sont des 

facteurs clés auxquels il convient de porter une grande attention. 

L'objectif du traitement de l'eau est de transformer l'eau, eau souterraine ou eau 

de surface, l'eau brute, en une eau potable convenant aux usages domestiques. Le plus important 

est l'élimination des organismes pathogènes et des substances toxiques telles que les métaux 

lourds qui risquent d'être à l'origine de maladies. D'autres substances devront également être 

éliminées ou au moins considérablement réduites. Ce sont : les matières en suspension, qui pro

voquent la turbidité, les composants du fer et du manganèse qui donnent un goût amer ou une co

loration, l'excès de dioxyde de carbone générateur de corrosions pour les parties métalliques 

et les bétons. Pour des systèmes d'alimentation en eau desservant de petites collectivités, 

d'autres éléments tels que la dureté, les composants organiques et l'ensemble des solides dis

sous pourront être moins importants. Ils pourraient être réduits jusqu'aux teneurs fixées par 

les normes mais le traitement de l'eau nourra être limité par des considérations d'ordre tech

nique et d'ordre économique. Les normes de oualité pour l'eau potable présentées dans le cha

pitre 3 sont à considérer comme un guide lorsque l'on fixe les limites du traitement à réaliser 

dans un cas particulier. 

Différents processus de traitement de l'eau (appelés aussi "opérations unitaires") 

ont été mis en oeuvre. Quelques uns visent à une action bien déterminée, d'autres ont des 

effets multiples. Souvent un résultat donné peut être obtenu de différentes manières 

(tableau 11.1).Les processus de traitement mentionnés font l'objet des chaoitres 12 à 17. La 

recharge de nappes (chapitre 9) peut constituer également un processus de traitement de l'eau. 

Le stockage de l'eau peut être considéré comme un traitement. Par exemple, normalement, 

les cercaires de schistosomes ne peuvent survivre plus de 48 heures dans un réservoir. Le nombre 

des coliformes et des streptocoques fécaux est considérablement réduit lorsnu'une eau brute sé

journe dans un réservoir. Le stockage permet également de réaliser une sédimentation, ce oui 

réduit la teneur de l'eau en éléments solides décantables. Le stockage, cependant, peut nrovo-

quer l'apparition d'algues. L'évaporation de l'eau est souvent à l'origine d'autres complica

tions: Ces effets seront minimisés si les réservoirs de stockage sont couverts, ce nui permet 

aussi de les protéger contre la poussière, les insectes, la pollution de l'air et l'intrusion 

de petits animaux. 
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Tableau 11.1 
Efficacité des processus de traitement de l'eau sur l'élimination de diverses impuretés : 

+++ etc = effet très positif 

o = pas d'effet 

= effet négatif 

Processus de 
.traitement 

Oxygène dissous 

Elimination du 
dioxyde de carbone 

Réduction de la 
turbidité (1) 

Réduction de la 
couleur 

Elimination des goûts 
et des odeurs 

Elimination des 
bactéries 

Elimination du fer 
et du manganèse 

Elimination de la 
matière organique 

Aération 

Coagulation 
et 

Floculation 
chimiques 

Sédimen- Filtration Filtration Chlora-
tation rapide lente sur tion 

sable 

On combine fréquemment un certain nombre de processus de traitement afin d'obtenir 

le résultat souhaité. Pour l'eau souterraine et une eau de surface limpide, il suffira sans 

doute d'un seul ou d'un petit nombre de processus. Une eau de surface lénèrement polluée peut 

être suffisamment traitée en utilisant un petit nombre de processus; une eau très polluée 

exige de nombreux processus de traitement, appliqués en série, pour qu'elle puisse en toute 

sécurité être utilisée pour la boisson et les usages domestiques. Pour les systèmes d'alimen

tation en eau desservant de petites collectivités, des procédés compliqués de traitement ne 

sont pas souhaitables; dans de tels cas la meilleure solution serait de recourir à une autre 

(1) La turbidité de l'eau est provoquée par les matières en suspension qui dispersent et absor

bent les rayons lumineux, donnant ainsi à l'eau une apparence opaque et une coloration 

laiteuse. 
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source d'eau non polluée même lorsque ce l le -c i est éloignée. Une al ternat ive peut être l ' u t i l i 

sation de formations souterraines pour le stockage de l'eau de surface et l 'améliorat ion de sa 

qualité (alimentation a r t i f i c i e l l e ) . 

Une fois la source d'eau choisie, et les modifications à lu i fa i re subir arrêtées, 

l ' ingénieur peut décider du traitement à appliquer. Les chapitres suivants donnent les informa-

tives nécessaires et constituent des guides. Pour les alimentations en eau de oetites c o l l e c t i 

v i tés , les considérations les plus importantes pour la conception sont : 

- Un faible coût; 

- Un équipement mécanique aussi réduit que possible; 

- L'absence, si possible, de recours à des produits chimiques; 

- Un fonctionnement et un entretien faciles. 

Des aménagements relativement simples peuvent être efficaces, lorsqu'ils sont bien 

conçus. La présentation des processus de traitement sur la figure 11.1. est instructive sur ce 

point. 

Figure 11.1. 
Aménagements simples pour une prise d'eau, bac de mélange de coagulant et bassin de décantation 

11.2 Eau souterraine: qualité et traitement 
L'eau souterraine provient essentiellement de l ' i n f i l t r a t i o n de l'eau de n lu ie , qui 

a t te in t les nappes aquifères en traversant les couches souterraines; au cours de son i n f i l t r a 

t i on , l'eau emmagasinera de nombreuses impuretés te l les oue des particules minérales ou orga

niques comme de la t e r re , des débris provenant de la vie des plantes et des animaux, des micro

organismes, des engrais, naturels, ou chimiques, des pesticides, e t c . . Cependant, au cours 

de son écoulement souterrain, i l se produira une importante amélioration de la qual i té de 

l'eau : les particules en suspension sont éliminées par la f i l t r a t i o n , les substances organi

ques dégradées par l 'oxydat ion, et les micro-organismes meurent faute de substances nu t r i t i ves . 

Les composants minéraux dissous ne sont pas supprimés e t , en f a i t , le contenu minéral de l'eau 

peut augmenter considérablement par lessivage des couches souterraines. 
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L'eau souterraine, si l'exhaure est correctement réalisée, sera libre de toute turbi-

dité et d'organismes pathogènes. Lorsqu'elle provient d'une nappe de sables aquifères propres, 

il n'y a aucun risque qu'elle renferme des substances dangereuses. Dans ces cas, une utilisa

tion directe de l'eau comme eau potable peut être autorisée sans aucun traitement. Lorsque 

l'eau provient d'une nappe aquifère contenant des matières organiques, l'oxygène aura été con

sommé et la teneur de l'eau en dioxyde de carbone est probablement très élevée. L'eau sera 

alors corrosive à moins qu'elle ne contienne du carbonate de calcium sous une forme ou sous 

une autre. Dans les cas où la teneur en matières organiques de la nappe aquifère est importante, 

tout l'oxygène peut être complètement éliminé . L'eau ne contenant nas d'oxygène (eau en anaéro-

biose) dissolvera le fer, le manganèse et les métaux lourds du sous-sol. Ces substances peuvent 

être éliminées par un traitement, par exemple par aération. Le dioxyde de carbone contenu dans 

l'eau sera réduit, éliminé ou maintenu, en fonction du système d'aération. Une réduction du 

dioxyde est souhaitable si l'eau est corrosive mais, dans d'autres cas, elle peut provoquer des 

dépôts gênants de carbonate de calcium. 

Parfois, l'eau souterraine contient des quantités excessives de fer, de manganèse et 

d'ammoniaque. En Europe, où les eaux souterraines sont rares, elles doivent souvent, elles aussi, 

après exhaure, être traitées par coagulation chimique et floculation ou par filtration pour les 

rendre aptes à l'utilisation domestique et à la boisson. Cependant, pour l'alimentation en eau 

de petites collectivités villageoises, dans les pays en voie de développement, ces processus 

sont trop compliqués et doivent être évités autant oue nossible. Le tableau 11.2. résume les 

processus de traitement décrits ci-dessus. 

11.3 E a u de surface: qualité et traitement 

L'eau de surface peut être prélevée dans des rivières, des lacs ou des canaux d'irri

gation. Cette eau provient en partie des écoulements souterrains et en partie des eaux de pluie 

qui se sont écoulées sur le sol. Les écoulements souterrains apporteront des solides dissous 

aux eaux de surface; les écoulements de surface constituent la cause essentielle de la turbi-

dité et de la teneur en matières organiques, ainsi que de la présence des organismes pathogènes. 

Les particules minérales dissoutes se maintiendront sans changement dans les rivières ou les 

plans d'eau qui regroupent les eaux de surface mais les diverses impuretés y seront dégradées 

à travers des processus chimiques ou microbiens. La sédimentation qui se produit dans une eau 

de surface stagnante ou à débit lent entraine l'élimination des solides en suspension. Les or

ganismes pathogènes meurent faute de nourriture. Cependant, une nouvelle contamination de l'eau 

de surface est probable du fait d'introductions d'eaux polluées et d'apparitions d'algues. 

Dans les zones à population dispersée, une eau claire d'une rivière ou d'un lac peut 

ne nécessiter aucun traitement pour la rendre potable. Cependant, prenant en compte le risque 

d'une contamination accidentelle, on doit appliquer une chloration, par mesure de sécurité, 

lorsque cela est possible. L'eau de surface non polluée de faible turbidité peut être purifiée 
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Aération pour 
Qualité de 

l'eau Accroître 
1'Oxygène 

Réduire 
le C0„ 

Décantation 
simple 

Filtration 
rapide 

En aérobiose, 
moyennement dure, 
non corrosive 

En aérobiose, 
douce et corro-
sive 

En anaérobiose, 
moyennement dure, 
non corrosive 

pas de fer ni de 
manganèse 

En anaérobiose, 
moyennement dure, 
non corrosive 

fer et manganèse 

En anaérobiose, 
douce, corrosive 

pas de fer ni de 
manganèse 

En anaérobiose 
douce,corrosive 

fer et manganèse 

Post-chlora-
tion par 

précaution 

(X = nécessaire, 0 = optionnel) 

par filtration lente sur sable, processus de traitement simple, ou par filtration rapide suivie 

seulement d'une chloration. Les filtres lents à sable, particulièrement dans les zones rurales 

des pays en voie de développement, ont le grand avantage de pouvoir être construits par des 

ouvriers locaux, avec des matériaux disponibles, sans une grande surveillance d'experts. 

Lorsque la turbidité de l'eau à traiter est importante, ou lorsou'il y a des algues, 

les filtres lents à sable se colmatent rapidement. Un pré-traitement sera nécessaire, comme 

la sédimentation, la filtration rapide ou ces deux processus combinés. Pour les particules col

loïdales en suspension, leur élimination par décantation peut être considérablement améliorée 

par la coagulation et la floculation chimiques. L'élimination des algues et réalisée par la 

prë-chloration. Tous ces processus sont nécessaires dans tous les cas où les matières organiques 
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contenues dans l'eau brute sont en quantité importante. Les eaux des rivières et des lacs sont 

d'une très grande variété dans leur composition et il est impossible de décrire dans le détail 

tous les systèmes de traitement pour les divers cas particuliers. Le tableau 11.3. indique . 

les systèmes les plus adaptés au cas de l'alimentation en eau des communautés villageoises. 

Tableau 11.3. 
Traitement de l'eau de surface 

Processus de 
.traitement Pré-chlo-

ration Qualité 
de 1'eau 

Floculation 
et 

coagulation 
chimiques 

Sédimen
tation 

Filtration 
rapide 

F i l t r a t i on 
lente 

sur sable 

Post-chlora-
t ion (éven
tuellement 
par précau
t ion) 

Claire et non 
polluée 

0 

Légèrement 
polluée - fa ib le 
tu rb id i té 

Légèrement 
polluée - t u rb i 
d i té moyenne 

Légèrement 
polluée, haute 
tu rb id i té 

Légèrement 
polluée, beau
coup d'algues 

Très polluée, 
peu de tu rb id i té 

Très polluée, 
haute tu rb id i té 

(X = nécessaire, 0 = optionnel) 
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Figure 11.2. 
Un traitement est nécessaire pour l'eau de surface avant son utilisation 
pour la boisson et les besoins domestiques 
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• a é r a t i o n 

12.1 Introduction 

L'aération est le processus de traitement par lequel l'eau est exposée intimement 

au contact de l ' a i r dans le but d'une part d'augmenter sa teneur en oxygène (a) , d'autre part 

de réduire sa teneur en dioxyde de carbone (b) , et également d'él iminer l'hydrogène sul furé, 

le méthane et divers composants organiques volat i les responsables de goûts et d'odeurs (c) . 

Les traitements (a) et (c) sont toujours u t i les pour l 'obtent ion d'une eau bonne à boire. 

Cependant, la réduction de la teneur en dixoyde de carbone peut avoir des conséquences sur 

l ' équ i l ib re carbonates-bicabornates de l 'eau, des dépôts de carbonate de calcium pouvant alors 

être à l 'o r ig ine de problèmes. 

L'aération est largement u t i l i sée dans le traitement de l'eau souterraine ayant une 

teneur trop élevée en fer et manganèse. Ces substances donnent un goût amer à l 'eau, colorent 

le r i z lors de sa cuisson, et provoquent des taches marron-noir sur les vêtements lors de leur 

lavage. L'oxygène atmosphérique apporté â l'eau par l 'aérat ion réagira sur les composants 

ferreux et manganeux dissous en les transformant en hydrates d'oxyde ferrique et manganique i n 

solubles. Ces derniers peuvent alors être éliminés par sédimentation ou f i l t r a t i o n . I l est im

portant de noter que l 'oxydation des composants du fer et de manganèse présents dans l'eau 

n'est pas toujours complète. Particulièrement lorsque l'eau contient des matières organiques, 

la formation de précipités du fer et du manganèse au cours de l 'aérat ion se produira probable

ment assez mal. L'oxydation chimique, une modification de l ' a l c a l i n i t é ou des f i l t r e s spéciaux 

peuvent alors être nécessaires pour l 'é l iminat ion du fer et du manganèse. Ces méthodes de t r a i 

tement, cependant, sont onéreuses et complexes e t , pour les zones rurales des pays en voie de 

développement i l serait préférable de chercher une autre source d'eau. Pour le traitement de 

l'eau de surface, l 'aérat ion n'est nécessaire que si l'eau a un fo r t taux de matières organi

ques. En général, la qual i té de ce type d'eau sera médiocre et i l serait probablement mieux 

de chercher une autre source d'eau. 

Le contact de l'eau avec l ' a i r à réal iser dans un processus d'aération peut être ob

tenu de manières d i f férentes. Pour le traitement de l 'eau potable, i.l est généralement effectué 

en dispersant dans l ' a i r de l'eau amenée à l ' é t a t de fines goutelettes ou de lames minces 

(aérateur du type à cascade), ou en mélangeant l'eau avec de l ' a i r dispersé (aérateur à 

bul les) . Dans les deux cas, la teneur en oxygène de l'eau peut atteindre 60 à 80 % de la satu

ra t ion. Dans les aérateurs "à cascade", i l se produit un dégazage important; dans les aérateurs 

à bul les, cet ef fet est négligeable. La réduction du dioxyde de carbone par les aérateurs à 

cascade est considérable, mais n'est toujours pas efficace lorsque l 'on t r a i t e une eau très 

corrosive. Un traitement chimique à la chaux ou une f i l t r a t i o n sur marbre ou sur dolomite ca l 

cinée pourrait alors être nécessaire. 

1 2 
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12.2 Aérateurs à cascade 

L'aérateur à plateaux multiples présenté sur la f igure 12.1. est un appareil très 

simple, pas cher et occupant peu de place. 

EAU BRUTE 

m / i \ /|\ / i \ 

- EAU AEREE 

Figure 12.1. 
Aérateur à plateaux multiples 

Ce type d'aérateur comporte 4 à 8 plateaux perforés de trous espacés de 30 à 50 cm. 

Un tuyau distr ibuteur perforé répar t i t l 'eau sur le plateau supérieur. Celle-ci ru issel le avec 

un débit de 20 l i t r e s par seconde et par m?, de surface de ce plateau. Les gouttelettes sont 

dispersées, puis réunies à chaque plateau in fér ieur . Les plateaux peuvent être fabriqués avec 

n'importe quels matériaux convenables, tels nue des plaques de fibrociment percées de trous, des 

tuyaux en plastique de pe t i t diamètre ou des lattes de bois parallèles (f igure 12.2.). Pour 

une plus f ine dispersion de l 'eau, les plateaux de l 'aérateur peuvent être remplis de gros gra

viers sur une hauteur d'environ 10 cm. Parfois on u t i l i s e une couche de coke qui fera of f ice de 

catalyseur et favorisera la préc ip i ta t ion du fer de l 'eau. On trouvera sur la f igure 12.3. une 

unité de traitement manuel par aé ra t i on - f i l t r a t i on pour une eau ayant une forte teneur en fer 

et en manganèse. 

Un autre type d'aérateurs du même genre est 1'aérateur à cascade ( f igure 12.4.) . 

Cet aérateur comporte essentiellement une cascade de 4 à 6 marches, chacune d'environ 30 cm de 

haut avec un débit d'environ 10 l i t r e s par seconde et par mètre de largeur. Afin de produire 

une turbulence et de permettre ainsi une aération plus ef f icace, des obstacles sont souvent ins

ta l lés à l 'extrémité de chaque marche. Comparés aux aérateurs à plateaux, les aérateurs à 

cascade demandent davantage de place. 
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Figure 12.2. 
Ins ta l la t ion d'aération 

ORIFICES OE VENTILATION -
75 mm x 25 mm 

ORIFICES DE 
VENTILATION 25 mm x 25 mm 

, CAILLOUX DE 25 mm 
COUCHE DE 15 un 

SABLE GROSSIER 
COUCHE DE 30 cm 

m a a o D 

~.,vv»>»7i5feg r^'=;^; 

Figure 12.3. 
Unité manuelle d 'aéra t ion- f i l t ra t ion 
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EAU BRUTE 

''//s///. -A\//,yn 
'.'' '"*?>> >jy?y 

7V . s / , / / / 

EAU AÉRÉE 

Figure 12.4. 
Aérateur à cascade 

Un aérateur à plates-formes multiples u t i l i s e les mêmes principes. Les lames sont or

ganisées pour réal iser au cours de leur chute le meilleur contact possible avec 1'eau (f igure 

12.5.) . 

BASSIN DE RECEPTION 

PLATES FORMES 

' f ' • ' • ' ' • ' ' ' ' -\ J 

Figure 12.5. 
Aérateur à plates-formes multiples 
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Les aérateurs par aspersion sont formés d'asperseurs f i xes , alimentés par une cana

l i sa t i on , qui pulvérisent l'eau dans l ' a i r environnant, à des vitesses de 5 à 7 m/sec. 

Un aérateur par aspersion très simple est présenté sur la f igure 12.6.; l'eau s'écoule 

de haut en bas à travers de pet i ts morceaux de tuyau, de quelque 25 cm de longueur, avec un 

diamètre de 15 à 30 mm. Un disque c i rcu la i re est placé à quelques centimètres de l 'extrémité 

de chaque tuyau; ainsi se constituent des pel l icules d'eau minces et c i rcula i res qui se disper

sent ensuite en une pulvérisation très légère de gouttelettes d'eau. 

Figure 12.6. 
Aérateur par aspersion 

Un autre type d'aérateur par aspersion u t i l i s é des asperseurs re l iés à des tuyaux 

d'al imentation, et pulvérisent l 'eau de bas en haut ( f igure 12.7.) . Les aérateurs à asper

sion sont en général situés au-dessus d'un bassin de sédimentation ou de f i l t r e s , pour gagner 

de la place en évitant d'avoir un bassin séparé pour la collecte de l 'eau aérée. 

• ' 1 

TUYÈRES 

1 [ " • ' - ' I 

MUR OU RESERVOIR 
O'EAU 

TUYERIE 

Figure 12.7. 
Aérateur par aspersion à tuyères 
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Pour empêcher le colmatage, les ouvertures des asperseurs devront être assez larges, 

plus de 5 mm mais, en même temps, l'eau doit pouvoir être pulvérisée en fines gouttelettes. De 

nombreux systèmes ont été conçus pour satisfaire ces exigences. Un aérateur par aspersion sim

ple avec déflecteur est présenté sur la figure 12.8, et la figure 12.9. montre plusieurs exem

ples d'asperseurs spécialement conçus. 

DÉFLECTEUR 

TUYAU D'ALIMENTATION 
DES TUYERES 

Figure 12.8. 
Aérateur par aspersion simple utilisant un déflecteur 

AUBE 

A 

SACRAMENTO' 

i?j>i»»>» 

NEW YORK' 

toutes les cotes 
sont en mm 

AMSTERDAM' 

Figure 12.9. 
Asperseurs pour aérateurs par aspersion 
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12.3 Aérateurs à bulles 

La quantité d 'a i r nécessaire pour l 'aérat ion par bulles est très fa ib le , pas plus de 

0,3 à 0,5 m3 d 'a i r par m3 d'eau, ce qui peut être facilement obtenu par aspiration de l ' a i r . 

Ceci se vo i t très bien avec l 'aérateur venturi de la f igure 12.10. L'aérateur est établ i à un 

niveau supérieur à celui de la conduite d'amenée d'eau brute. Dans le rétrécissement du ventur i , 

la vitesse de l'eau est suffisamment élevée pour aue la pression correspondante tombe en-des

sous de la pression atmosphérique. Ainsi l ' a i r est aspiré dans l 'eau. Au-delà du rétrécissement 

du ventur i , l 'eau s'écoule à travers une section de tuyau plus large et sa vitesse diminue en 

même temps que sa pression augmente. Les fines bulles d 'a i r sont intimement mélangées a l 'eau. 

L'oxygène de ces bulles d 'a i r est absorbé par l 'eau. La l ibérat ion du dioxyde de carbone est 

négligeable dans ce type d'aérateur, car le volume d 'a i r dans les bulles est très fa ib le . Com

parés aux aérateurs par aspersion, les aérateurs venturi occupent peu de place et la perte de 

charge globale est la même sensiblement. 

I *j—CONDUITE PERFOREE 

1 ALIMENTATION EN AIR 

~—— 

EAU BRUTE 

— , • • ; - f - • 

/ RETRECISSEMENT —"f— 
VENTURI 

~ \ 

! FAII AFRFF 

Figure 12.10. 
Aérateur venturi 

L'aérateur par cascade submergée de la f igure 12.11. fonctionne en captant l ' a i r 

par les lames d'eau qui tombent; cet a i r est entraîné en profondeur dans les bassin de col lecte. 

L'oxygène est alors transféré des bulles d 'a i r dans l 'eau. La chute to ta le est d'environ 1,5 m. 

divisée en 3 à 5 marches. La capacité d'aération est de 5 à 50 l i t r e s par seconde et par mètre 

de largeur de la cascade. 
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Figure 12.11. 
Aérateur par cascade submergée 
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• c o a g u l a t i o n et floculation 

13.1 Introduction 

La coagulation et la f locu lat ion constituent un traitement de l'eau qui permet d'ag

glomérer les matières à l ' é t a t de suspensions fines ou de colloïdes pour former des f locs . Cela 

permet leur élimination par sédimentation ou f i l t r a t i o n . Les particules collaïdales (colloïdes) 
-6 -4 

se s i tuent , pour ce qui concerne leur t a i l l e (de 5 x 10 à 2 x 10 mm), entre les matières 

dissoutes et les matières en suspension. Les colloïdes sont maintenus en suspension grâce à 

des phénomènes de répulsion électrostat ique et d'hydratation. I l y a répulsion électrostatique 

parce que chaque part icule du col loïde porte habituellement autour d 'e l l e une double couche 

d ' ions. Ainsi le colloïde porte une charge électr ique, la plupart du temps négative. L'hydra

tat ion résulte de la réaction qui se produit à la surface des particules avec l'eau environ

nante. L'agglomérat part icule - eau qui en résulte possède un poids sDécifique très voisin de 

celui de l'eau elle-même. 

Les substances à éliminer par coagulation et f loculat ion sont souvent celles qui sont 

à l ' o r ig ine de la tu rb id i té et de la coloration de l 'eau. Les eaux de surface dans les régions 

tropicales sont souvent troubles et colorées. La turb id i té peut résulter de l 'érosion du so l , 

des croissances algales ou de débris animaux amenés par le ruissellement super f ic ie l . La cou

leur peut être communiquée par le lessivage de substances contenues dans des matières organi

ques des feu i l l es ou des sols,comme la tourbe. Les particules colloïdales sont la plupart du 

temps à la fo is troubles et colorées. 

La répulsion qui s'exerce entre les particules colloïdales annule en f a i t les forces 

d 'a t t rac t ion de masse (forces de Van der Waal's) qui tendraient à agglomérer les part icules. 

Certaines substances chimiques, di tes agents coagulants ou coagulants, ont le pouvoir de com

primer la double couche .-des ions qui existe autour de chaque part icule col lo ïdale. Elles neu

t ra l i sen t la répulsion électrostat ique et permettent la f loculat ion des par t icu les, c 'est-à-

di re la formation de f locs . Ces f locs peuvent devenir suffisamment gros, avec un poids spéc i f i 

que tel qu ' i l s peuvent être éliminés par sédimentation ou f i l t r a t i o n . 

Généralement, les traitements d'eau qui impliouent le recours à des produits chimi

ques ne conviennent pas pour l 'a l imentat ion de petites co l l ec t i v i t és . I l s sont à évi ter chaque 

fois q u ' i l est possible. La coagulation chimique et la f loculat ion ne sont à u t i l i s e r que lors

que le résul tat cherché ne peut être a t te in t en recourant à un autre procédé n 'u t i l i san t pas 

de produits chimiques. Si la tu rb id i té et la couleur de l'eau brute ne sont pas de beaucoup 

supérieures à ce qui est admis pour l'eau potable, on pourra évi ter un traitement recourant à la 

coagulation chimique. La f i l t r a t i o n lente sur sable permettra, par exemple, en une seule opéra

t i o n , de réduire la tu rb id i té et la coloration tout en améliorant les autres éléments caracté

r ist iques de la quali té de l 'eau. Si nécessaire, un f i l t r e de dégrossissage pourra réduire la 

tu rb id i té de l'eau qui est envoyée sur la f i l t r a t i o n lente sur sable. 

1 3 
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13.2 Coagulants 

La sulfate d'alumine (alun:Al„ (S0.),,nH20) est de lo in le coagulant le plus u t i l i s é , 

mais les sels de fer (par exemple le chlorure ferr ique Fe CI,) peuvent aussi bien être u t i l i s é s , 

parfois plus avantageusement. L ' in térêt non négligeable des sels de fer sur les sels d'alumi

nium consiste dans le f a i t qu'une bonne coagulation se produit dans une plus grande fourchette 

de pH. A ins i , pour le traitement d'eaux légèrement teintées, la décoloration est f ac i l i t ée par 

un pH bas et les sels de fer sont alors les meilleurs coagulants. I ls agiront aussi à pH élevé 

car l'hydroxyde de fer est très insoluble, contrairement aux sels d'aluminium qui donnent des 

ions aluminates solubles aux pH élevés. L'aluminate de soude est surtout u t i l i s é pour la coagula

t ion â pH moyen. On dispose actuellement de polyélectrolytes de synthèse mais ces coagulants 

ne sont en général pas économiques pour de petites co l lec t i v i tés et ne sont pas facilement d is

ponibles. Les coagulants tels que les sels solubles de fer et d'aluminium réagissent avec l ' a l 

ca l in i té de l'eau et s'hydrolysent. Par exemple l 'a lun forme un f loc d'hydroxyde d'alumine 

Al(OH,), précipité gélatineux. L 'a lca l in i té nécessaire peut exister naturellement dans l'eau 

ou peut être ajoutée sous forme de chaux Ca(0H„), ou de carbonate de soude, Na~C03 d i t aussi 

cendre de soude. 

Pour obtenir une bonne coagulation, la dose optimale de produit do i t être versée dans 

l'eau et soigneusement mélangée. Cette dose optimale dépend de la nature de l'eau brute et de 

la composition de l'ensemble sans ou ' i l soi t possible de la préjuger pour une eau brute déter

minée. I l convient de disposer d'un équipement spécial de laboratoire d i t le " jar test" pour 

déterminer périodiquement la dose optimale : 

Une série d'échanti l lons d'eau sont placés sur un agitateur spécial mult iple et on 

ajoute aux échantillons différentes doses de coagulant, par exemple 10, 20, 30, 40 et 50 mg/1. 

On agite vigoureusement pendant une minute environ, puis on agite doucement pendant 10 minutes. 

On laisse reposer et sédimenter de 30 minutes à une heure et on examine la tu rb id i tê et la 

couleur. On note quel est le dosage le plus fa ib le qui donne sat is fac t ion. 

Un second test implique la préparation d'échanti l lons à di f férents pH, par exemple 

5,6,7,8. On ajoute dans chaque bêcher la dose de coagulant précédemment déterminée. Puis agita

t i on , repos et f loculat ion comme précédemment. On examine alors les échanti l lons pour détermi

ner le pH optimal. On peut éventuellement s'assurer à nouveau de la valeur de la dose optimale. 

Comme on l 'a indiqué plus haut, les sels d'aluminium et les sels de fer présentent 

des différences considérables quant à la zone de pH qui procure une bonne coagulation. 

Pour l 'aluminium, la zone de pH pour une bonne coagulation est fa ib le (entre 5,5 et 

7,5). 

La zone correspondante pour le chlorure ferr ique est considérablement plus étendue, 

la fourchette, pour le pH, étant d'environ 5,5 à 9,0 (f igure 13.1.) . La courbe figurée est 

caractéristique de cel le qu'on obtient lors de la réal isat ion d'un j a r tes t . 
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Figure 13.1. 
Relation entre le pH et les coagulations 

Le sulfate d'alumine ou le sulfate ferrique sont habituellement u t i l i sés en solution 

La solution (en général de 3 à 7 %) est préparée dans des récipients spéciaux permettant de 

stocker les quantités nécessaires pour 10 heures au moins. I l faut avoir deux cuves; l'une est 

en explo i tat ion et on prépare la solution dans l 'au t re . Lorsqu'on u t i l i s e un sel d'aluminium on 

doi t se souvenir qu'avec une solution à moins de 1 % le produit est hydrolisé (c 'est-à-d i re 

qu ' i l s'agglomère avec l'eau dans laquelle on le mélange) avant qu'on l ' in t roduise dans l'eau 

brute à t r a i t e r . Pour éviter cela, la solution doit toujours être supérieure à 1 %. 

On peut u t i l i s e r divers d ispos i t i f s pour l 'a l imentat ion en produits chimiques. On en 

trouvera un exemple sur la f igure 13.2. 

Le moyen le plus simple d'employer la chaux est de l ' u t i l i s e r en suspension à par t i r 

d'une cuve spéciale (di te "saturateur à chaux") pour obtenir une solution d'hydroxyde de cal 

cium. La t a i l l e de la cuve est fonction du dosage en chaux à obtenir. 

On trouvera dans l'annexe 4 davantage d'informations sur les produits chimiques u t i 

l isés pour le traitement de l 'eau. 
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Figure 13.2. 
Disposi t i f d'alimentation en produit de coagulation (alun) 

13.3 Mélange rapide 

Le mélange rapide vise à réal iser une dispersion immédiate de la t o t a l i t é des pro

duits chimiques dans la masse d'eau brute. Pour y arr iver, on doi t agiter l'eau violemment et 

injecter le produit dans la zone la plus turbulente, a f in d'assurer une disDersion rapide et 

uniforme. 

Le mélange doi t être rapide car 1'hydrolyse du coagulant est presque instantanée 

(quelques secondes). La déstabi l isat ion des colloïdes ne prend aussi que très peu de temps. 

Le d ispos i t i f de mélange rapide devra être établ i près de l 'endro i t où l 'on prépare 

les solutions de produits chimiques. Les tuyaux d'alimentation seront alors courts. I l est 

aussi souhaitable de disposer le d ispos i t i f de mélange rapide tout près des f loculateurs. I l 

est parfois aussi d i f f i c i l e de combiner ces deux exigences lors de l'établissement du plan 

d'une station de traitement. 

I l y a beaucoup de d ispos i t i f s qui permettent d'assurer un mélange rapide des pro

duits chimiques dans l 'eau; i l existe deux méthodes essentielles : 

- mélange rapide hydraulique 

- mélange rapide mécanique. 
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Mélange rapide hydraulique 

On u t i l i s e des d ispos i t i f s tels que canaux, chambres à chicanes qui établissent des 

conditions de turbulence, déversoirs, ressauts hydrauliques (f igure 13.3., 13.4., 13.5.) . Un 

mélange rapide peut aussi s 'obtenir en introduisant les produits chimiques à l ' o r i f i c e d'aspi

rat ion d'une pompe. Moyennant une bonne conception, un mélange oar voie hydraulique peut être 

aussi eff icace qu'un mélange par voie mécanique. 

y / / /V / / / J CHICANES [45°] 

, Y, 
ALIMENTATION EN COAGULANT 

Figure 13.3. 
Canal à chicanes pour mélange rapide 

n ^ 

-ALIMENTATION EN COAGULANT 

£. 

| M y , * - ^ ; ; , i ^ ^ ^ / ^ ^ / ' . g r W V ^ ^ , v j ^ ; . ' i ^ ^ ^ 

LE DEVERSOIR PEUT AUSSI ÊTRE 
UTILISE POUR MESURER LE DEBIT 

Figure 13.4. 
Déversoir 
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Figure 13.5. 
Ressaut hydraulique 
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Figure 13.6. 
Ressaut hydraulique pour mélange rapide (Philippines) 
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Mélange rapide mécanique 

Pour le mélange rapide par voie mécanique, la puissance nécessaire à l ' ag i ta t ion de 

l'eau est fournie par des roues, des hélices, des turbines ("mélangeurs rapides", "mélangeurs 

éc la i r s " , "turbo mélangeurs"). Voir f igure 13.7. 

Généralement, pour de peti tes stations de traitement, ou préférera les mélangeurs 

hydrauliques aux mélangeurs mécaniques car ces derniers doivent être assurés d'une alimentation 

permanente en force motrice. 

ALIMENTATION -
EN COAGULANT 

V///1 

l 

-MOTEUR ELECTRIQUE 

•- Î / ÎRSIE FLUCÛLATEUR 

Figure 13.7. 
Mélangeur mécanique 

13.4 Floculation 

La f loculat ion comporte une agi tat ion douce et continue de l'eau coagulée en vue de 

former des f locs grâce à l'agglomération des petites particules présentes dans l 'eau. On condi

tionne ainsi l'eau en vue de la formation de flocs qui seront aisément éliminés par sédimenta

t ion ou f i l t r a t i o n . 

L 'e f f i cac i té de la f locu la t ion est en grande part ie déterminée par le nombre de col 

l is ions par unité de temps entre les petites particules coagulées. 

Dans les f loculateurs mécaniques l ' ag i ta t ion de l'eau est réalisée par des d isposi t i fs 

te ls que des aubes, des roues à pales, des râteaux. 

Ces d ispos i t i fs peuvent être f ixés sur un axe, vert ical ou horizontal . Les f locula

teurs à axe ver t ica l sont habituellement placés dans une cuve carrée avec plusieurs chambres 
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(4 ou davantage); avec des floculateurs à axe horizontal ayant un f lux transversal, on peut 

disposer au moins 4 rangées d'arbres avec des chicanes de répar t i t ion pour évi ter les courts 

c i r cu i t s . 

S.a_ni les f loculateurs hydrauliques, de pet i ts d ispos i t i fs hydrauliques provoquent 

l ' ag i ta t ion du courant d'eau qui les traverse. On c i tera les canaux à chicanes, les f locula

teurs à chambres placées en série (par exemple le f loculateur "Alabama") et les floculateurs 

à l i t de graviers. 

Les principaux inconvénients des floculateurs hydrauliques sont : 

- l ' imposs ib i l i té d'adapter l ' i n s ta l l a t i on en fonction des modifications de la 

quaii tê de 1'eau brute 

- l ' imposs ib i l i té de réglage en fonction du débit de la stat ion de traitement 

- l'importance que présente souvent la perte de charge 

- la d i f f i c u l t é que peut présenter le nettoyage des appareils. 

Conception des floculateurs 

On doit tenir compte dans la conception d'un f loculateur, non seulement du gradient 

de vitesse (G) mais aussi du temps de séjour ( t ) . Le produit G x t fourn i t une mesure au nombre 

de col l is ions entre les particules et donc de la formation du f loc . 

On calculera le gradient de vitesse par la formule 

G = y - r r - y - dans laquelle 

G = gradient de vitesse (sec ) 

P = puissance transmise à l'eau (Kilowatts) 

V = volume d'eau auquel est fourni la puissance; si cela a un sens, volume du bassin de 
3 

mélange (m ) 
? 

o = viscosité cinématique de l'eau (m par seconde) 
i -6 2 

soit 1,14 x 10 m /sec. pour une température de l'eau de 15° C 

1,01 x 10"6 m2/sec. à 20° 
0,90 x 10"5 m2/sec. à 25" 

Tableau 13.1. 
Critères pour la conception d'un f loculateur 

Elément de conception G , t G.t 
d'un f loculateur (sec ) (sec) 

30.000 à 150.000 

50.000 à 100.000 

On choisira soigneusement pour chaque f loculateur la valeur optimale de G x t ; on la 

prendra aussi élevée que possible, dans la mesure où e l le est compatible avec la formation 

Fourchette 10 à 100 1.200 à 1.800 

Valeur type 45 à 90 1.800 
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optimale du floc sans pour autant entraîner la casse et la désintégration des flocs formés. La 

cohésion interne des flocs peut être améliorée par des produits chimiques tels nue de la silice 

activée ou des polyêlectrolytes (adjuvants de floculation). 

13.5 Floculateurs hydrauliques 

Floculateurs à canaux munis de chicanes 

Pour les canaux de floculation à chicanes avec flux horizontal, la vitesse admise se 

situe généralement entre 0,10 et 0,30 m/sec. Le temps de séjour est habituellement de 15 à 20 

minutes. 
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Figure 13.8. 
Floculateur à canal muni de chicanes avec écoulement horizontal (Plan) 

Ce type de f loculateur convient bien pour de très petites stations de traitement. Son 

e f f i cac i té dépend cependant beaucoup de la profondeur de l'eau dans le canal. 

Pour les insta l la t ions moyennes ou plus importantes, on u t i l i s e surtout des f locula

teurs à écoulement ver t ica l à travers des chambres successives. La vitesse se situe entre 0,1 

à 0,2 m/sec. Le temps de séjour est de 10 à 20 minutes. 11 faut avoir un d ispos i t i f de net

toyage compte tenu des dépôts qui se produisent. 

Floculateurs type Alabama 

Les floculateurs du type Alabama sont des f loculateurs hydrauliques comportant des 

chambres en série à travers lesquelles l 'eau s'écoule dans deux directions (f igure 13.10.). 

L'eau s'écoule d'une chambre à l 'aut re à par t i r d'un o r i f i ce placé au fond de la pre

mière, l 'entrée dans la seconde se faisant verticalement de bas en haut. Ce type de f locula

teur conçu et mis en service dans l 'E ta t d'Alabama (USA) a été in t rodui t par la suite en 

Amérique Latine. 
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Figure 13.9. 
Floculateur vertical à chambres en série (coupe) 
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Figure 13.10. 
Floculateur type Alabama 
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Pour obtenir dans chaque chambre une f loculat ion efficace, les or i f i ces d'entrée doi

vent être établis à environ 2,50 m. en dessous du niveau de l 'eau. 

Eléments caractéristiques de 1 ' ins ta l la t ion 

Débit normal de chaque chambre 25 à 50 1/sec/m 

Vitesse dans les virages 0,40 à 0,60 m/sec. 

Longueur de chaque chambre (L) 0,75 à 1,50 m 

Largeur de chaque chambre (B) 0,50 à 1,25 m 

Profondeur (H) 2,50 â 3,50 m 

Temps de séjour 15 à 25 minutes 

La perte de charge dans ce type de f loculateur est habituellement de 0,35 à 0,50 m 

pour l'ensemble de l ' i n s t a l l a t i o n . Le gradient de vitesse est habituellement dans la fourchette 

40-50 sec."1 . 

Le tableau 13.2. constitue un guide pratique pour la conception d'un f loculateur 

Alabama. 

Tableau 13.2. 
Guide pour la conception d'un floculateur "Alabama" 

r... -^ , , n- -4. Pour chaque chambre Débit Largeur Longueur Diamètre <- r ' ,, -, 3 3 Surface Volume 

Q B L D 

1/sec. (m) (m) (mm) (m2) (m3) 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

0,60 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,05 
1,15 
1,20 
1,25 

0,60 
0,75 
0,05 
1,00 
1,10 
1,20 
1,35 
1,40 
1,50 
1,60 

150 
250 
300 
350 
350 
400 
450 
450 
500 
500 

0,35 1,1 
0,45 1,3 
0,6 1,8 
0,8 2,4 
1,0 3,0 
1,2 3,6 
1,4 4,2 
1,6 4,8 
1,8 5 4 
2,0 6,0 

Exemple : 

3 
Débit Q = 1,2 m par minute, soit 20 1 par seconde 

Temps de séjour 15 minutes 

Diamètre de la conduite recourbée 250 mm (10") 
9 

Dimensions de chaque chambre (0,60 x 0,75 m ) 

Volume de chaque chambre 1,3 m 

Volume total nécessaire 15 x 1,2 = 18 m 
18 

Nombre de chambres y-, = 14 
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1gJ-.a-n-g.e.u.t"..h.y.drau1ic1ue à tuyère et floculateur 

Dans un floculateur à tuyère, le coagulant (alun) est injecté dans l'eau brute en 

utilisant un ajutage spécial. 

L'eau est ensuite injectée dans un dispositif cylindro-conique placé au-dessus de la 

buselure d'injection. Il en résulte une agitation douce de l'eau permettant la formation d'un 

floc; une partie des flocs formés est recyclée (figure 13.11.). Grâce à la combinaison de ces 

deux actions, on peut obtenir une excellente floculation. 

igure 13.11. 
loculateur hydraulique à tuyère 
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1 4 • s é d i m e n t a t i o n 

14.1 Introduction 

La sédimentat ion r é a l i s e l a décan ta t ion e t l ' é l i m i n a t i o n des mat ières en suspension 

en maintenant l ' eau en repos ou en l a f a i s a n t s ' é c o u l e r lentement â t r a v e r s un bass in . Du f a i t 

de l a l en teu r de l ' écou lement , l a tu rbu lence sera n u l l e ou nég l i geab le , e t les p a r t i c u l e s 

ayant une dens i té (poids spéc i f i que ) plus élevée que c e l l e de l ' eau pour ront décanter . Ces par 

t i c u l e s se déposeront sur l e fond du bassin où e l l e s formeront une couche de boues. A la s o r t i e 

du bassin l ' eau sera c l a i r e . 

La sédimentat ion se p rodu i t dans n ' impor te quel bass in . Les bassins r é s e r v o i r s à t r a 

vers lesquels l ' eau s 'écou le t r è s lentement sont p a r t i c u l i è r e m e n t e f f i c a c e s , mais i l n 'es t pas 

tou jours poss ib le d 'en i n s t a l l e r . Dans les s t a t i o n s de t r a i t emen t d ' e a u , des décanteurs conçus 

spécialement pour assurer la sédimentat ion sont t r ès largement u t i l i s é s . La concept ion la p lus 

commune est c e l l e dans l a q u e l l e l ' eau s 'écou le hor izonta lement à t r ave rs l e décanteur mais i l 

e x i s t e également des i n s t a l l a t i o n s met tant en oeuvre des c i r c u l a t i o n s v e r t i c a l e s (1) ou r a 

d i a l e s . Pour les p e t i t e s s t a t i o n s de t r a i t e m e n t , les décanteurs r e c t a n g u l a i r e s à f l u x ho r i zon 

t a l sont en général à l a f o i s simples à c o n s t r u i r e et b ien adaptés. 

EAU 
BflUTE" 

BOUES 

ZONE DE l 
* DÉCANTATION | 

i , „-n-,v.-.v>tr--J-• ' " ' • • •'•' *-
— ^ r ^ p n i T s A BOUES 

^~}ê\ SOBTIE 
""" JI I if —*• 

EAU DECANTEE 

O 
O 
O 

l ° I 
o I 
o o 1 

Figure 14.1. 
Décanteur rectangulaire à flux horizontal 

L'efficacité du processus de décantation sera très réduite s'il y a dans le décan

teur des turbulences ou des circulations préférentielles. Pour l'éviter, l'eau brute devra entrer 

dans le décanteur par un dispositif unique et être répartie uniformément sur toute la largeur et 

(1) Les sujétions de fonctionnement des décanteurs cylindro-coniques sont telles qu'ils ne 

sont pas conseiliés pour les petites stations de traitement. 
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la profondeur du décanteur. De même, à l 'aval du décanteur, un d ispos i t i f de sort ie doit être 

établ i pour reprendre l'eau clarif iée,également de façon uniforme. Les produits décantés for

meront une couche de boues au fond du décanteur. Les dëcanteurs doivent être régulièrement net

toyés. Divers moyens peuvent être mis en oeuvre pour évacuer les boues. Un nettoyage manuel 

(par exemple par raclage) nécessite un vidange préalable de l 'appare i l . 

14.2 Conception d'un basin de décantation 

L 'e f f icac i té d'un décanteur vis à vis de l 'é l iminat ion des particules en suspension 

peut être déterminée en partant de la vitesse de décantation (s ) d'une part icule qu i , pour 

un temps de rétention (T), parcourra toute la hauteur (H) du décanteur. Ut i l i sant ces notations 

(cf . f igure 14.1.) , on appliquera les formules suivantes : 

so = T ; T = " T ' d ' ° Ù So " 4 L (m3/m2/h = m/h) 
dans lesquelles 

s = vitesse de décantation (m/hr) 

T = temps de rétention en heure (h) 

Q = débit (m3/h) 

H = profondeur du décanteur (m) 

B = largeur du décanteur (m) 

L = longueur du décanteur (m) 

Avec une d is t r ibut ion homogène de toutes les particules en suspension dans l'eau 

dans toute la hauteur du décanteur (grâce à une entrée bien conçue), les particules ayant une 

vitesse de décantation (s) supérieure à s seront complètement éliminées; les particules qui 

décantent à une vitesse infér ieure à s seront éliminées dans un rapport—-- . 

Cette analyse théorique montre que l ' e f f i cac i t é d'une décantation dépend seulement du 

rapport entre le débit entrant et la surface du décanteur. Ce rapport d i t "charge hydraulique" 

est indépendant de la profondeur du décanteur. En principe, i l n'y a pas de différence pour 

l ' e f f i c a c i t é d'une décantation entre un décanteur peu profond et un décanteur profond. 

L 'e f f icac i té d'un décanteur conçu ainsi qu ' i l est indioué sur la f igure 14.1. peut 

toutefois être améliorée de matière appréciable par l ' i n s t a l l a t i o n d'un second plan de sédimen

tat ion ainsi que le montre la f igure 14.2. La surface effect ive sera très augmentée et la char

ge hydraulique sera très réduite. Une conception correcte d'un bassin de décantation devrait 

reposer sur l'analyse des vitesses de décantation des particules sédimentables contenues dans 

l'eau brute (cf . Annexe 3). 

Si la sédimentation est u t i l i sée sans pré-traitement ("décantation simple") pour cla

r i f i e r l'eau d'une r i v i è re , la charge hydraulique devra en général être comprise entre 0,1 et 

1 m/h. Pour les décanteurs recevant de l'eau préalablement t ra i tée par coagulation et f locula

t ion chimiques, une charge plus importe est possible, par exemple entre 1 et 3 m/heure. Dans les 



sédimentation 

- 193 -

deux cas, plus la charge hydraulique est fa ib le , meilleure est la c l a r i f i ca t i on de l'eau : 

l'eau décantée en sera d'autant moins trouble. 

EAU OÊCANTÊE 
BOUES 

Figure 14.2. 
Réservoir de décantation à deux étages 

Les considérations ci-dessus ne tiennent pas compte des effets de turbulence, des tra

jets préférentiels et du lessivage du fond. Afin de réduire au maximum ces effets, le décanteur 

doit être suffisamment profond (au moins 2 m.) et le rapport entre sa longueur et sa largeur 

devra se situer entre 3 et 8. La vitesse du flux horizontal, calculée par v = -en se situera 

alors entre 4 et 36 m/h. Un décanteur de 2 m. de profondeur ou plus pourra s'adapter à un équi

pement mécanique d'élimination des boues mais un nettoyage manuel conviendra mieux pour les pe

tites installations. Ce nettoyage sera réalisé à des intervalles variant de une à plusieurs 

semaines. La profondeur du décanteur doit permettre le stockage des boues qui s'accumulent au 

fond entre les nettoyages. 

A titre d'exemple de conception d'un décanteur, on considérera une ville de 10.000 

habitants, avec une fourniture moyenne d'eau de 40 1itrès/jour/personne. En se basant sur une 

demande de pointe égale à 1,2 fois la demande moyenne, le débit à fournir est 
40 T 3 

Q = 10.000 x y-g-00- x 1,2 = 480 nT/jour, soit 20 m /heure 

Ce chiffre s'inscrit bien dans les limites indiquées ci-dessus. On admettra que, du

rant les périodes de haute turbidité, l'eau de rivière contient une charge en suspension de 

120 mg/1 qui doit être réduite à 10 mg/1 par la sédimentation; 110 g de boues seront alors rete-
3 

nus par m d'eau clarifiée. Avec une charge hydraulique de 0,5 m/h, cela implique une accumu-
1 

lation moyenne de boues de 55 g/m /h; dans le cas d'une boue ayant un taux de matières sèches 
55 3 2 

de 3 %, on obtient un volume de boues de Q---*-,- = 1830 cm /m /h, soit un dépôt de 1,83 mm/h. A 

l'entrée dans le décanteur,les dépôts s'accumuleront plus rapidement et l'on comptera de l'ordre 

de 5 mm/h; ainsirpour une accumulation possible de 0,5 m, on doit escompter un intervalle de 

125 h,ou 5 jours,entre les nettoyages. Lorsque les périodes de haute turbidité sont rares et de 

courte durée, cet intervalle est très acceptable. 
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14.3 Construction 

Les dëcanteurs à parois vert icales sont normalement construits en béton ou en maçon

nerie; i l s peuvent être creusés dans le sol et comportent alors des berges en terre compactée , 

avec un revêtement de protection si nécessaire. 

Les décanteurs de t a i l l e moyenne et les grands dëcanteurs sont généralement rectan

gulaires en plan et en coupe. Af in de f a c i l i t e r l 'é l iminat ion des boues, i l est conseil lé 

d'avoir un fond légèrement en pente vers l 'entrée du décanteur, où est établ i le puits de ré

ception des boues. 

Comme i l a été indiqué en 1 4 . 1 . , un décanteur doi t avoir un d ispos i t i f d'entrée sépa

ré af in d'assurer une d is t r ibu t ion homogène de l'eau sur toute la largeur et toute la profon

deur de l ' appare i l . De nombreux d ispos i t i f s peuvent être imaginés; la f igure 14.3. donne quel

ques exemples. Le modèle de gauche comporte une goulotte établ ie sur toute la largeur du décan

teur et percée dans le fond d'un grand nombre de petites ouvertures à travers lesquelles l'eau 

pénètre dans la zone de sédimentation. Pour obtenir une d is t r ibu t ion uniforme, ces ouvertures 

doivent être peu espacées, de moins de 0,5 m; leur diamètre ne doi t pas être trop réduit (par 

exemple 3 à 5 cm), pour év i ter le colmatage. La goulotte doit être largement dimensionnée 

avec une section transversale au moins égale à deux fois la surface totale des ouvertures. Un 
3 

décanteur correspondant à l'exemple donné ci-dessus, avec une capacité de 20 m /h et une lar
geur de 3 m, devra avoir une goulotte d'entrée comportant au moins 6 or i f ices de 4 cm de dia
mètre; la goulotte aura environ 0,4 m de profondeur et 0,3 m de large. 

Figure 14.3. 
Disposi t i fs d'entrée 
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Fréquemment, l 'eau décantée est évacuée par surverse. Parfois i l s u f f i t d'un déversoir 

mais, pour empêcher une remise en suspension des boues décantées, l 'évacuation de l'eau doi t 

toujours se faire lentement et i l peut être nécessaire de prévoir plusieurs déversoirs dont la 

longueur totale sera un mult iple de la largeur du décanteur (nB). La formule suivante peut être 

u t i l i sée pour calculer la longueur tota le du déversoir : 

Q nB = THs„ 

Dans l'exemple donné en 14.2. : 

20 
n x 3 = T5T(T,Tr(075T d'oû n = 2 

Des dispositifs de sortie utilisant un ou plusieurs déversoirs sont présentés sur la 

figure 14.4. 

Lorsque l'on utilise des déversoirs à faible débit, il est important d'avoir un arase-
3 

ment précis du seuil. Dans l'exemple ci-dessus, pour un déversoir évacuant 5 m /h, la hauteur 

de l'eau sur le seuil ne sera que de 8 mm. Un petit décalage dans l'arasement du seuil entraîne

rait alors des irrégularités le long du seuil pour le débit de Veau décantée. Pour éviter cela 

autant que possible, la crête du déversoir est réalisée avec une lame métallique boulonnée sur 

le mur en béton du décanteur. Cette lame comporte des entailles triangulaires régulièrement 

espacées (figure 14.5.). Une autre solution est présentée sur la figure 14.4., à gauche. Les 

ouvertures pratiquées dans la paroi du décanteur ont alors un diamètre inférieur à celui des 
3 

orifices mis en oeuvre dans le dispositif d'entrée. Pour Q = 20 m /h, 6 ouvertures de 2,5 cm 

de diamètre doivent être suffisantes. Les matières en suspension contenues dans l'eau de sortie 

étant normalement très réduites, le danger d'obstruction des trous est faible et il ne doit pas 

être nécessaire de nettoyer trop fréquemment. 

Figure 14.4. 
Dispositifs de sortie 

Les petits décanteurs peuvent aussi être construits simplement : ce peut être un bas

sin à parois verticales réalisées avec un rideau de palplanches en bois ou matériau similaire 

(figure 14.6.); ce peut être un bassin à berges inclinées (figure 14.7.). Dans le dernier cas, 
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<t> <#> 
DÉVERSOIR 

\ S BOULONS 

Figure 14.5. 
Seuil de déversoir à entailles 

on ne considérera en plan que la coupe correspondant à la moitié de la partie immergée de la 

berge lorsqu'on calculera la surface effective, d'où on déduira la charge hydraulique du décan-

teur. Dans les deux cas, le décanteur devra être construit sur un sol surélevé afin d'éviter 

l'inondation des installations en périodes de hautes eaux. 

ZONE D'ENTREE ZONE DE SORTIE 

OESERVOIR DEVERSOIR DE SORTIE — 

^̂^̂ Ŵl w v w w w w 

I I 
COUPE LONGITUDINALE 

'MWi JJS.WW.'V 

COUPE TRAVERSALE 

Figure 14.6. 
Décanteur construi t avec un rideau de palplanches en bois 

14.4 Décanteurs à étages et décanteurs lamellaires 

L'amélioration de l ' e f f i c a c i t é d'une décantation qu i , comme on l 'a vu , peut être ob

tenue par la mise en place d'un second plan de sédimentation, peut être accrue de manière consi

dérable en établissant de multiples plans comme indiqué sur la f igure 14.8. L'espace entre les 

plans de sédimentation étant rédui t , i l n'est plus possible d'él iminer manuellement les dépôts 

de boues avec des rac lo i rs . Un nettoyage au j e t serait concevable mais la meilleure solution 

est la mise en oeuvre de plaques auto-nettoyantes. On u t i l i s e alors des plaques inclinées 40° à 

60" sur l 'hor izonta le. L'angle optimal dépend des caractéristiques de la boue qui varieront 

selon les dif férentes qualités d'eau brute. De te l les insta l la t ions sont dites "décanteurs à 
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plaques". Ce type de décanteur est présenté de façon schématique sur la figure 14.9. Une coupe 

transversale est donnée sur la figure 14.10. 

/ 

--.-.-_-* 

/ 

/ 

1 ~ 1 ! 1 

1 

DÉVERSOIR FAIT D'UN 
RIDEAU DE PALPANCHE 

1 ! 1 1 
s \ 

M , 

_L : I 1 1 1 i 1 

1 1 
^ 

<CT - ~ — 

\ 
\ 

AU-DESSUS OU NIVEAU MAXIMAL D'INONDATION 

^\v/^^ 

Figure 14.7. 
Décanteur creusé dans le sol 

EAU __^ 
BRUTE 

BOUES 

• J 

r~i 
^ ^ ^ 

±7 
' nzn^— — > ^ TEAU 

J DÉCANTÉE 

Figure 14.8. 
Décanteur à plusieurs plans de sédimentation 

EAU 
BRUTE " W//////7///////////A 

R _ 
EAU 

>OÉCANTÉE 

BOUES 

Figure 14.9. 
Décanteur à plaques 
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EAU 
BRUTE 

1 

BOUES 

PLAQUES EN 
FIBROCIMENT 

m-
EAU 

-DECANTEE 

Figure 14.10. 
Décanteur à plaques 

Pour les grands décanteurs, on a conçu des systèmes sophistiqués de plans ou de pla

ques mais, pour de petites instal lations, des dispositifs comportant des plans inclinés ou des 

plaques ondulées avec un écoulement d'eau de bas en haut sont souvent ce qui convient le mieux 

Pour toute opération de clarification, les décanteurs de type lamellaire ont l'avantage de con

centrer une grande capacité de décantation dans un petit volume. La surface offerte à la sédi

mentation étant élevée, la charge hydraulique sera basse; l'efficacité de la décantation sera 

donc considérable. La charge hydraulique peut être calculée comme suit : 

Q 
s = ^ A 

3 2 s = charge hydraulique(m /m /h . ) 

Q = débit (m3/h.) 
2 

A = surface du fond du bassin (m ) 

n = facteur de multiplication dépendant du type et de la disposition des plaques 

L'eau pénètre par le fond du décanteur, s'écoule de bas en haut, traverse le disposi

tif de plaques inclinées, et est collectée dans les goulottes placées à la partie supérieure 

(figure 14.11.). Les particules décantables se déposent sur les plaques, glissent vers le bas, 

et peuvent tomber dans la zone située en-dessous des plaques. La même particule peut pénétrer 

à plusieurs reprises dans les intervalles situés entre deux plaques, avant qu'elle ne s'agglo

mère et atteigne un poids suffisant pour se déposer sur le fond du décanteur. 

Avec les données suivantes : h = 1,5 m., w = 0,05 m.,c<= 55°, les plaques étant en 

fibrociment d'une épaisseur de 6 mm, on obtient n = 16. On doit se rappeler que les dépôts de 

boues par unité de surface du fond de l'appareil seront également 16 fois plus importants, pour 
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le même débit d'entrée. L'él imination manuelle de la boue sera probablement impraticable. Dans 

un décanteur carré, des racloi rs ro ta t i f s pourraient être u t i l i sés . Une autre poss ib i l i té est 

d 'é tab l i r un fond en forme de trémie avec des parois inclinées à 50°. La profondeur d'un te l 

décanteur sera considérable et les coûts de construction probablement plus élevés qu'avec des 

décanteurs à fond p la t . 

h 
, 

' 

A 

• 
EAU DÉCANTÉE 

G0UL0TTES DE COLLECTE 

—-^ — [y 

//////////// 

//////////// 
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1— 

o 

1 I I l 

\ \ ^ 

M\ / ///A \ / 
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"" 

TUYAU D'ALIMENTATION 

\ \ \V\ \ \ \ \ \ ^m 
t 

/ À 
y// 
///\^° 60° 
yx 

VANNE 

ÉVACUATION 
DES BOUES 

Figure 14.11. 
Eléments caractéristiques pour la conception d'un décanteur lamellaire 

L'élimination de la boue est réalisée en évacuant l'eau qui se trouve au fond de la 

trémie du décanteur (purge). Pour remplacer les séries de plaques inclinées, on peut utiliser 

des assemblages de tubes qui peuvent être facilement fabriqués en PVC, avec un diamètre interne 

de 3 à 5 cm et une inclinaison d'environ 60". Pour de grandes installations, il peut être inté

ressant de recourir â des assemblages disponibles sur le marché. La figure 14.12. donne un exem

ple d'un tel assemblage. Il existe beaucoup d'autres dispositifs qui peuvent conduire à une 

décantation efficace. 

'Dans un tube de 5 cm de diamètre, la plus grande distance qu'une particule décantable 

ait à parcourir est la distance qui existe entre la partie haute et la partie basse du tube. Si 

la vitesse de décantation des particules est de 2,5 cm/minute, le temps mis par la particule 

pour parcourir cette distance ne sera que de deux minutes. Si la décantation de cette même 
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particule était réalisée dans un bassin de 3 m de profondeur, le temps nécessaire pour attein

dre le fond du décanteur serait de 120 minutes (deux heures). Les modules tubulaires ont en 

général 76 cm de large, 3 m de long et 54 cm de haut. Avec un angle de 60°, la longueur effec

tive du tube est de 61 cm. 

Figure 14.12. 
Module pour une décantation lamellaire 

Les modules tubulaires peuvent être construits a partir de tôles plates de plastique 

ABS, les passages étant limités par des plaques de PVC. L'ensemble sera conçu selon un schéma 

entre-croisé fournissant une résistance suffisante pour que le module puisse n'être porté que 

par ses extrémités. Etant en plastique, ces modules peuvent être aisément rangés pour remplir 

l'espace disponible dans un décanteur. 

La surface effective de décantation est très grande et, ainsi, la "charge hydraulique" 
3 2 

très basse. Pour illustrer cela : un débit de 2 m /h à travers un décanteur de 0,1 m de surface 
3 2 

correspond à une "charge hydraulique" de 20 m /m /h. Si on utilise 20 rangées de tubes, la char-
3 2 ge hydraulique sera réduite à 1 m /m /h. Le temps de rétention de l'eau dans chaque tube sera 

de quelques minutes. 

L'efficacité d'un décanteur existant peut ainsi être accrue par l'installation de pla

ques ou de tubes inclinés. Dans le cas où la profondeur du décanteur disponible est trop petite, 

inférieure à 2 m, l'installation de plaques ou de tubes inclinés posera probablement des pro

blèmes. Dans des bassins plus profonds, elle pourra être très avantageuse. Si on modifie des 

installations existantes en installant des plaques ou des tubes inclinés, il est important de 

se rappeler que l'on obtiendra davantage de boues et qu'il conviendra donc de prévoir des moyens 

supplémentaires pour leur élimination. 

Les dimensions des dispositifs d'entrée et de sortie, ainsi que les capacités d'évacua

tion du déversoir devront également être vérifiées pour savoir si elles pourront faire face à 

l'augmentation de la charge. 
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1 5 . filtration l e n t e s u r s a b l e 

15.1 Introduction 

La f i l t r a t i o n est un procédé de traitement qui réalise la pur i f ica t ion de l'eau en 

lu i faisant traverser un matériau poreux. Dans la f i l t r a t i o n lente sur sable, l'eau percole 

lentement à travers un l i t de sable f i n ( f igure 15.1.) . Compte tenu de la finesse des grains, 

les pores du l i t f i l t r a n t sont pe t i t s . Les matières en suspension présentes dans l'eau brute 

sont retenues dans la couche supérieure du l i t f i l t r a n t (0,5 à 2 cm). On peut alors nettoyer 

le f i l t r e en éliminant par raclage la couche supérieure de sable. Les débits appliqués au 
3 2 f i l t r e étant réduits (0,1 à 0,3 m/h soi t 2 à 7 m /m / j o u r ) , l ' i n t e r va l l e entre deux nettoyages 

successifs sera assez long, en général plusieurs mois. Le nettoyage du f i l t r e ne doit pas 

prendre plus d'un jour mais, après le nettoyage, une ou deux journées supplémentaires sont 

nécessaires avant que le l i t f i l t r a n t retrouve 

CHAMBRE 
AMONT 

PUITS 
D'ENTRÉE I 

1 f -
\- DRAINAGE I 
1 DU FILTRE I 
! I 

1 r h 
TUYAU 
DE REPRISE 

ENTRÉE 
DE LEAU = 
A TRAITER 

** 

m T 
, . • - , ' " . ' r> }.*. 

"> 

.-.•.•.-.V.-, .-.' 

~> 

SABLE 

( ^ t ( 

1 

^f ' ' . ' . ' . •/ A / / ' 
SORTIE DE un ne ut | A T E Q A I 

EAU FILTRÉE u , t N m -
DRAIN GRAVIERS 

Figure 15.1. 
F i l t r e lent à sable 

Le but principal de la f i l t r a t i o n lente sur sable est l 'é l iminat ion des organismes 

pathogènes contenus dans l'eau brute, en par t i cu l ie r les bactéries et les virus responsables 

de nombreuses maladies hydriques. La f i l t r a t i o n lente sur sable est très efficace sur ce 

point : e l le peut réduire l'ensemble des bactéries contenues dans l'eau d'un facteur entre 

1.000 et 10.000 ainsi que les E. Coli d'un facteur compris entre 100 et 1.000. Un f i l t r e 

lent à sable fonctionnant correctement éliminera les protozoaires tels que les Endamoeba 

h is to ly t ica et les helminthes te ls que les schistosoma haematobium et les Ascaris lumbricoi-

des. Si on applique le processus de f i l t r a t i o n lente sur sable à une eau brute légèrement 
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:ontaminée, les f i l t r e s lents sur sable produiront une eau bactériologiquement pure. Les 

'.. Coli seront normalement absents dans un échanti l lon de 100 ml d'eau f i l t r é e , ce qui corres-

Jond aux normes standard de l'eau potable. 

Figure 15.2. 
F i l t re lent sur sable de type c i rcu la i re (Pakistan) 

Les f i l t r e s lents sur sable sont également très efficaces pour l 'é l iminat ion des ma

tières en suspension contenues dans l'eau brute. Cependant, le colmatage du l i t f i l t r a n t peut 

être trop rapide, ce qui nécessite des nettoyages fréquents. Un fonctionnement sans problème 

n'est possible que lorsque la tu rb id i té moyenne de l'eau brute est infér ieure à 5 F.T.U., avec 

des valeurs de pointe n'excédant pas 20 F.T.U. et ce seulement pendant de courtes périodes de 

quelques jours. Lorsqu' i l n'en va pas a ins i , les matières en suspension dans l 'eau brute doi

vent être abaissées par un pré-traitement te l que la sédimentation, la coagulation et la f locu

lat ion ou la f i l t r a t i o n rapide avant que l'eau ne soi t admise sur le f i l t r e len t . S ' i l y a des 

réservoirs de stockage, les particules en suspension seront éliminées par décantation, mais un 

colmatage rapide du l i t f i l t r a n t peut alors intervenir s ' i l apparaît des croissances algales. 

Le pré-traitement devient alors nécessaire. 

I l y a de nombreux avantages à u t i l i s e r les f i l t r e s lents sur sable dans les pays en 

voie de développement. I ls produisent une eau c l a i r e , l ibérée des impuretés en suspension et 

pure sur le plan bactériologique. I l s peuvent être construits avec des matériaux locaux en u t i 

l i sant les compétences et la main d'oeuvre locales. On évi te les nombreux équipements électro-

nêcaniques complexes que nécessitent tous les autres processus de traitement d'eau. Les f i l t r e s 

lents sur sable ne font pas appel, pour leur fonctionnement, à des coagulants chimiques, à de 

la chaux ou à du chlore, qu ' i l faut importer. I l s occupent cependant davantage de surface au sol 

et leur nettoyage nécessite une main d'oeuvre plus importante mais, et surtout dans les 
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zones rurales des pays en voie de développement, ces sujétions ne présentent généralement pas 

un réel inconvénient. 

15.2 Théorie de la filtration lente sur sable 

Dans les f i l t r e s lents sur sable, l 'é l iminat ion des impuretés contenues dans l'eau 

brute est obtenue par la combinaison de dif férents processus tels que la sédimentation, l 'ad-

sorpt ion, le tamisage e t , ce qui est plus important, des actions biochimiques et microbiennes. 

Les processus de pur i f i ca t ion commencent dans la couche d'eau qui recouvre le f i l t r e mais l ' é l i 

mination des impuretés contenues dans l'eau et les processus microbien et bio-chimique se pro

duisent essentiellement dans la couche supérieure du l i t f i l t r a n t (1). 

Un effet de tamisage éliminera les particules en suspension trop grosses pour passer 

à travers les pores du l i t f i l t r a n t . I l se situe presque exclusivement à la surface du f i l t r e , 

l 'essent ie l des impuretés étant retenues dans la couche supérieure. L 'e f f i cac i té du tamisage 

s'en trouve améliorée mais la résistance à l'écoulement de l'eau est accrue. Les impuretés accu

mulées devront être périodiquement évacuées par raclage de la couche supérieure. A ins i , la 

charge sur la surface d'un f i l t r e est ramenée à sa valeur i n i t i a l e . 

Un effet de sédimentation élimine les solides f ins en suspension oui se déposent à 

la surface du l i t f i l t r a n t . Pour le sable f i n normalement u t i l i s é dans les f i l t r e s lents sur 

sable, la surface totale formée par les grains est très importante, quelque 10.000 à 20.000 

2 3 
m /m de sable f i l t r a n t . Avec un débit d'eau rédu i t , cela donne une très fa ib le "charge hydrau
l ique" (voir sous chapitre 14.2.) . L 'e f f icac i té de la décantation sera alors t e l l e que même 
les très petites particules peuvent être complëtement-êliminées. Cette action s'exerce égale
ment essentiellement dans la part ie supérieure du f i l t r e ; seule la matière organique de faible 
densité descendra plus profondément dans le l i t . Le reste des solides en suspension, en même 
temps que les impuretés, col loïdales ou dissoutes, sont éliminées oar adsorption soi t sur l 'en
duit gélatineux qui se forme autour des grains de sable, so i t du f a i t de l ' a t t rac t ion de masse 
et de l ' a t t rac t i on électrostat ique. 

L 'at t ract ion électrostat ique est la plus ef f icace, mais e l le n'opère qu'entre par t i 

cules ayant des charges électriques opposées. Un sable si l iceux propre a une charge négative 

et est donc incapable d'adsorber les particules chargées négativement, te l les que les bacté

r i es , les matières colloïdales d'or igine organique, les anions des n i t ra tes , les phosphates 

et les composants chimiques s imi la i res . A ins i , durant la période de maturation d'un f i l t r e lent 

sur sable, seules les part icules chargées positivement sont adsorbées, te l les que les flocs des 

carbonates, les hydroxydes de fer et d'aluminium et les cations du fer et du manganèse. Cepen

dant, 1'adsorption de part icules chargées positivement continuera jusqu'à ce qu'intervienne 

la saturat ion. La charge to ta le du f i lm qui entoure les grains de sable devient posi t ive, les 

(1) Le " f i lm biologique" qui se forme à la part ie supérieure du f i l t r e 
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art icules chargées négativement seront alors att irées et retenues. Après la période i n i t i a l e 

e maturation, le l i t f i l t r a n t contiendra une série variée et en continuelle var iat ion d 'â lé-

ents portant des charges positives et des charries négatives qui sont capables d'adsorber la 

lupart des impuretés contenues dans l'eau qui le traverse. 

Les matières accumulées sur les grains de sable du f i l t r e évoluent car el les sont 

ransformëes par l ' a c t i v i t é bio-chimique et bactérienne. Les composants solubles ferreux et 

anganeux sont transformés en hydroxydes insolubles ferriques et manganiques qui part ic ipent 

u f i lm qui se forme autour des grains de sable. La matière organique est partiellement oxydée, 

ournissant ainsi l 'énergie nécessaire aux bactéries pour leur métabolisme. Une autre part ie 

e la matière organique est transformée en matériel ce l lu la i re pour la croissance bactérienne, 

abituellement, la quantité de matière organique contenue dans l 'eau brute est très fa ib le et 

e peut fourni r de nourriture qu'à une population bactérienne l imi tée. A ins i , la croissance 

actérienne mentionnée ci-dessus se développe parallèlement à la mort progressive des bacté-

ies. I l y a alors largage de matière organique, qui est transportée par l'eau qui s'écoule 

j i s est à nouveau consommée par d'autres bactéries situées plus profondément dans le l i t f i l -

rant. De cette manière, la matière organique dégradable et présente originellement dans Veau 

rute est graduellement détrui te et transformée en composants minéraux te ls que le dixoyde de 

irbone, les n i t ra tes , les sulfates et les phosphates. Finalement, i l s sont évacués avec l'eau 

i r tant du f i l t r e . 

I l faut ins is ter sur le f a i t que les actions biologiques mentionnées ci-dessus ont 

;soin de temps pour s 'é tab l i r . A ins i , une période de maturation suffisamment longue est néces-

21're. Durant ce temps les bactéries contenues dans l'eau brute sont adsorbées sur le l i t f i l -

rant; el les se mult ip l ient alors en se nourrissant des matières organiques présentes dans 

'eau. La destruction de ces matières organiques s'effectue en plusieurs étapes dans chacune 

îsquelles intervient un type par t icu l ie r de bactérie. 

Pour que le processus de f i l t r a t i o n soit e f f e c t i f , i l est nécessaire que les bacté-

ies se développent et émigrent vers les couches profondes du l i t f i l t r a n t . Cela prend du temps, 

- les variations dans les débits soumis à la f i l t r a t i o n ne doivent intervenir que lentement, 

i plusieurs heures. En pratique i l a été montré nue la pleine ac t i v i t é bactérienne se produit 

îns le l i t f i l t r a n t à une profondeur d'environ 0,6 m; l 'épaisseur ef fect ive du l i t ne doi t 

me pas être inférieure à 0,7 m. L'épaisseur i n i t i a l e du l i t doit être supérieure de 0,3 -

,5 m à cette valeur pour permettre de réal iser un certain nombre de raclages de la part ie supé-

ieure avant d'être obligé de recharger le f i l t r e . 

L'action la plus importante d'un f i l t r e lent sur sable est l 'é l iminat ion des bactê-

ies et des v i rus. Grâce l 'adsorption et à d'autres processus, les bactéries sont éliminées de 

eau par rétention à la surface du l i t f i l t r a n t . Le l i t f i l t r a n t n'est d'autre part pas un 

l ieu favorable à la survie des bactéries in test ina les, car l'eau qui le traverse est généra-
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lement plus froide que leur habitat naturel , et ne contient pas suffisamment de matières orga

niques (d'origine animale) pour leurs exigences v i ta les . 

De plus, dans la part ie supérieure du l i t f i l t r a n t , pro l i fèrent plusieurs types d'or

ganismes prédateurs qui s'alimentent à par t i r des bactéries. Plus profondément à l ' i n té r ieu r 

du l i t f i l t r a n t , une oxydation bio-chimique aura déjà, et de beaucoup, réduit la matière orga

nique contenue dans l'eau et les bactéries mourront de faim. Les divers micro-organismes que 

renferme le f i l t r e lent produisent des composants chimiques (anti-biologiques) et des agents 

microbiens qui tuent ou du moins inactivent les bactéries intest inales. L 'ef fet global est une 

réduction considérable du nombre des E. Coli e t , puisque les pathogènes sont réputés survivre 

moins longtemps que les E. Co l i , une encore plus grande réduction du nombre de ces derniers. 

Le traitement d'une eau brute de qual i té bactériologioue moyenne par des f i l t r e s lents sur sa

ble conduit normalement, pour les échantil lons d'eau f i l t r é e de 100 ml, à l'absence d'E. Col i . 

Les f i l t r e s lents sur sable ne sont en général pas couverts. Une apparition d'algues 

peut alors survenir sous l ' ac t ion de la photosynthèse et conduit à quelques inconvénients comme 

on le verra dans le sous-chapitre 15.5., mais accroit cependant l ' e f f i cac i t é du f i l t r e et f ac i 

l i t e l 'é l iminat ion d'une grande quantité de matières organiques et de bactéries. Cette action 

résulte de la formation à la surface du l i t f i l t r a n t d'un mince f i lm biolooiaue composé d 'a l 

gues f i l i formes et de nombreuses autres formes de vie aquatique te l les aue. les planctons, les 

diatomées, les protozaires et les ro t i fè res . Ce f i lm biologique est intensément ac t i f avec des 

organismes variés qui captent, digèrent et détruisent les matières organioues contenues dans 

l'eau qui le traverse. Les algues mortes contenues dans la couche d'eau alimentant le f i l t r e et 

les bactéries vivant dans l'eau brute sont consommées de la même manière dans cette pel l icule 

biologique; les matières inertes en suspension sont tamisées et peuvent ainsi être éliminées. 

15.3 Principes de fonctionnement 

Un f i l t r e lent sur sable est essentiellement formé d'un bassin, non couvert, conte

nant le l i t de sable. La profondeur du bassin est d'environ 3 m, sa surface peut varier de 

2 
quelques dizaines à plusieurs centaines de m . A la base du bassin, un système drainant (plan
cher du f i l t r e ) supporte le l i t f i l t r a n t . Le l i t est composé de sable f i n , habituellement non 
ca l ib ré , dépourvu d 'arg i le et de limon avec aussi peu de matière organique que possible. Le l i t 
f i l t r a n t a, normalement, une épaisseur de 1,0 à 1,2 m, et l'eau à t r a i t e r constitue une couche 
de 1,0 à 1,5 m de hauteur au-dessus de la part ie supérieure du l i t . 

L'appareil est équipé d'un certain nombre de d ispos i t i fs d'entrée et de sortie munis 

de vannes et des moyens de contrôle. I l s ont pour fonction de maintenir le niveau de l'eau bru

te et la valeur f ixée pour débi t . 

Pour la c lar té du dessin, les d isnos i t i fs d'entrée et de sort ie sont individualisés 

sur la f igure 15.3. mais en pratique i l s sont groupés pour réduire les coûts de construction. 
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Figure 15.3. 
F i l t r e lent sur sable 

Fonctionnement : l 'eau brute entre dans le f i l t r e à travers la vanne A. Un f lo t teur 

assure la régulation du niveau de l'eau sur le f i l t r e en actionnant la vanne B; l 'eau s ' i n f i l 

tre dans le l i t et s'écoule vers le plancher du f i l t r e ; l'eau f i l t r é e passe alors par un débit-

mètre et par la vanne compensatrice F, et pénètre dans la chambre de sor t ie à seuil déversoir; 

à par t i r de là l'eau traverse la vanne J et s'écoule dans le puits d'eau f i l t r é e . La vanne B 

maintient l'eau brute à un niveau constant. Pour obtenir un débit constant d'eau f i l t r é e , la 

vanne compensatrice F doit être ouverte un pe t i t peu plus chaque jour a f in de compenser l 'aug

mentation de la résistance du l i t f i l t r a n t due au colmatage. En cas de modification de la de

mande d'eau f i l t r é e , on ajuste lentement la vanne F, sur une période de plusieurs heures, en 

vér i f ian t le débit d'eau par observation du débit-mètre. Le déversoir établ i sur la sor t ie de 

de l'eau f i l t r é e prévient les sous-pressions qui pourraient se produire dans le l i t f i l t r a n t 

et rend le fonctionnement du f i l t r e indépendant des variations du niveau d'eau dans le puits 

d'eau f i l t r é e . Le déversoir permet également l 'aérat ion de l 'eau. La chambre où est établ i le 

déversoir devra donc être vent i lée. La vent i la t ion est nécessaire, de plus, pour le f i l t r e l u i -

même af in de permettre l'évacuation des gaz qui sont relâchés ou produits durant la f i l t r a t i o n . 

Pour f a c i l i t e r cette évacuation des gaz, le plancher du f i l t r e do i t avoir une pente de 1/500 

dans le sens de l'écoulement. Pour les vidanges, (par exemple lo rsqu ' i l y a des réparations à 

f a i r e ) , le plancher du f i l t r e doi t avoir une pente de 1/200 vers le bas. Des quantités consi

dérables d'écume (par exemple : algues f lot tantes) peuvent s'accumuler à la surface de l'eau 

au cours de la f i l t r a t i o n ; i l est donc prévu des évacuations des boues f lo t tantes et des écumes 

aux quatre coins du f i l t r e , qui permettent une élimination régulière de ces écumes. Lorsque, 

après une certaine période de fonctionnement, la vanne compensatrice F est complètement ouverte, 

toute augmentation ul tér ieure de la résistance du f i l t r e provoquera une diminution du débit 
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d'eau f i l t r é e . La production d'eau f i l t r é e tombera en-dessous de ce q u ' i l est nécessaire, et 

le f i l t r e devra être mis hors service pour nettoyage. Le nettoyage s'effectue par raclage de la 

surface de sable sale (1,5 â 2 cm). Pour cela le f i l t r e doit être d'abord vidangé, l'eau étant 

ramenée à un niveau d'environ 0,2 m en-dessous de la surface du l i t de sable. Pour commencer le 

nettoyage, la vanne A est fermée, habituellement en f i n de journée; le f i l t r e continue alors à 

fournir de l'eau f i l t r é e de manière normale à travers les vannes F et J . Au cours de la matinée 

suivante, les vannes F et J sont fermées et l'eau qui reste au-dessus du f i l t r e est évacuée en 

ouvrant la vanne C. La vidange du f i l t r e est contrôlée par une chambre dont l 'un des murs est 

formé de traverses de bois constituant un barrage. Le seuil de ce barrage est établ i à un n i 

veau voisin de celui de la part ie supérieure du l i t f i l t r a n t . L'eau i n t e r s t i t i e l l e contenue 

dans la couche supérieure du l i t (0,20 m) est évacuée par ouverture de la vanne E pendant une 

courte période de temps. Lorsque le nettoyage (voir le sous-chapitre 15.6.) a été effectué, la 

vanne C est fermée et le f i l t r e est lentement rempli, à contre courant, avec de l'eau f i l t r é e , 

à travers la vanne D jusqu'à un niveau dépassant d'environ 0,1 m la surface du l i t de sable. 

Durant cette opération, i l faudra ve i l l e r très soigneusement à l'évacuation de tout l ' a i r accu

mulé dans les pores du l i t . 

Après cela, l 'eau brute est admise par le d ispos i t i f d'entrée et traverse la vanne A. 

On doi t alors faire très at tent ion â ne pas endommager le l i t f i l t r a n t . Une modification inté

ressante consiste à placer la vanne A au-dessus du d ispos i t i f de décharge contrôlé par la 

vanne C. Lorsque l'eau a a t te in t dans le f i l t r e son niveau normal déterminé par la vanne B, la 

vanne K est complètement ouverte et la vanne compensatrice F juste assez pour que le f i l t r e 

nettoyé fonctionne environ au quart du débit normal de f i l t r a t i o n . 

Durant les 12 heures suivantes, le débit d'eau f i l t r é e est lentement augmenté jusqu'à 

ce qu ' i l atteigne sa valeur normale. Encore douze heures après au moins (mais 36 heures seraient 

préférables), la vanne K est fermée et la vanne J ouverte et l 'on revient au fonctionnement 

normal. Lorsque le f i l t r e a été mis hors de service pendant un temns assez long, par exemple 

pour une réparation ou un aménagement, la période de maturation de 1 à 2 jours mentionnée 

ci-dessus peut être portée plusieurs jours. Lorsque le f i l t r e est neuf, le temps de mise en 

t ra in peut être de plusieurs semaines. Un f i l t r e mis hors service pendant une très longue pé

riode devra être complètement vidangé en u t i l i san t les vannes E, G et H. 

La méthode d 'exp lo i ta t ion décri te ci-dessus est sûre et donne des résultats sat is

faisants, mais l ' i n s ta l l a t i on est assez complexe. De nombreuses simpl i f icat ions sont possibles. 

Lorsque le niveau supérieur de 1'eau brute est maintenu constant en agissant sur le débit d'eau 

brute à l 'ent rée, i l est possible d 'exploi ter l ' i n s t a l l a t i o n sans Qu' i l soi t besoin de la vanne 

de régulation à f lo t teur B. Les vannes D et E peuvent être combinées et la fonction de la 

vanne H peut être accomplie par la vanne K. Les d ispos i t i fs d'évacuation d'écumes ne sont pas 

particulièrement nécessaires pour les pet i ts f i l t r e s , si l 'é l iminat ion des écumes peut se faire 
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manuellement. La figure 15.4. fournit un exemple d'installation ainsi simplifiée avec un nom

bre minimal de vannes de contrôle et seulement quelques conduites d'entrée et de sortie. 

Figure 15.4. 
F i l t r e lent sur sable s impl i f ié 

15.4 Considérations sur la conception des installations 

Pour construire effectivement un f i l t r e lent sur sable, i l convient d'abord de f i xe r 

les dimensions ci-après : 

- profondeur du l i t f i l t r a n t 

- granulométrie du matériau f i l t r a n t 

- débit de filtration 
- charge d'eau au-dessus du f i l t r e 

Dans toute la mesure du possible, ces dimensions devront être basées sur l 'expérience acquise 

du fonctionnement de stations de traitement existantes qui u t i l i sen t la même ressource d'eau 

ou une eau de nature semblable. Lorsqu'on ne dispose pas d'une te l l e expérience, la conception 

devra être basée sur les résultats obtenus avec des tests pi lotes effectués sur des f i l t r e s 

expérimentaux (voir annexe 3) . Lorsqu'aucune donnée basée sur des insta l la t ions en service ou 

des pilotes n'est disponible, on opérera comme i l su i t : 

a) L'épaisseur du l i t est à prendre entre 1,0 et 1,2 m. Ceci est suff isant pour per

mettre un certain nombre de nettoyages par raclage avant que le l i t so i t réduit à 

l'épaisseur minimale de 0,7 m. 

b) On étudiera la granulométrie du sable localement disponible et on déterminera la 

t a i l l e effect ive des grains et le coeff ic ient d'uniformité (voi r f igure 15.5.) . On 

choisira du sable ayant une t a i l l e ef fect ive d'environ 0,2 mm et un coeff ic ient d 'un i 

formité de moins de 3. Si un te l sable n'est pas disponible, un coef f ic ient d 'uni for

mité a l lant jusqu'à 5 peut être admis avec une t a i l l e ef fect ive des grains comprise 

dans une fourchette 0,15 à 0,35 mm. Le sable u t i l i s é pour la construction sa t i s fa i t 

souvent ces exigences. On u t i l i s e parfois de la balle de r i z brûlée de 0,3 à 1,0 mm. 
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c) La couche d'eau au-dessus du f i l t r e est à f ixer entre 1 et 1,5 m. 

d) On prévoira au moins 2 ou même mieux 3 unités de f i l t r a t i o n . La surface de l ' en 

semble devra être suff isante pour que,lorsque l'une des unités est mise hors service 

pour nettoyage, le débit dans les unités en service ne dépasse pas 0,2 m/h. 

e) On prévoira de la place pour des unités supplémentaires de f i l t r a t i o n . 

f ) Dès le commencement de l ' exp lo i ta t i on , on notera attentivement la durée d 'ac t i v i té 

du f i l t r e . Une durée moyenne de deux mois est très satisfaisante. Lorsque la durée 

d 'ac t i v i té est plus longue, les débits de f i l t r a t i o n peuvent être accrus, permettant 

ainsi une production supérieure de l ' i n s t a l l a t i o n . Si les durées d 'ac t i v i té sont plus 

réduites que prévu , des unités supplémentaires devront être construites à une date 

plus rapprochée que cel le envisagée. 

Dans les f i l t r e s lents sur sable, les sous-pressions (c 'est -à-d i re une chute de la 

pression de l'eau en-dessous de la pression atmosphérique) doivent être évitées quelles que 

soient les circonstances, car i l se poserait de sérieux problèmes. Des bulles d 'a i r se forme

raient et s'accumuleraient dans le l i t f i l t r a n t , augmentant sa résistance à l'écoulement et 

diminuant le débit de f i l t r a t i o n . Des bulles d 'a i r de grande t a i l l e peuvent même endommager le 

l i t f i l t r a n t et y créer des renards à travers lesquels l 'eau pourrait passer sans subir une 

épuration convenable. La perte de charge maximale admissible sur le l i t f i l t r a n t est ainsi 

l imi tée â la hauteur de la couche d'eau surmontant le l i t augmentée de la résistance d'un l i t 

propre, alors que le débit de la f i l t r a t i o n est minimal. Afin de rendre complètement impossible 

la poss ib i l i té d'une sous-pression, un déversoir peut être établ i sur le f lux de sor t ie . La 

dif férence des cotes entre la par t ie supérieure de la couche d'eau brute alimentant le f i l t r e 

et la cote du seuil de ce déversoir ne devra pas dépasser la perte de charge maximale admissi

ble augmentée des pertes de charge dans les conduites d'eau f i l t r é e , le tout encore pour le 

plus fa ib le débit d'eau f i l t r é e . 

Pour de petits débits de f i l t r a t i o n , une pet i te variat ion du niveau de l'eau alimen

tant le f i l t r e peut avoir une influence appréciable sur le débit d'eau f i l t r é e et ainsi affec

ter la qual i té de cette eau f i l t r é e . Af in d 'év i ter cela, un contrôle de l'eau f i l t r é e serai t 

à é tab l i r su r la conduite de so r t i e . 

15.5 Construction 

Pour la construction d'un f i l t r e lent sur sable, divers points peuvent être d i s t i n 

gués, les plus importants étant le bassin lui-même, le plancher des f i l t r e s , le l i t f i l t r a n t , 

la charge d'eau brute et les conduites d'entrée et de sor t ie . Une attent ion doi t aussi se por

ter sur la disposit ion générale de la stat ion de f i l t r a t i o n lente. 

En Europe, les f i l t r e s lents sur sable sont construits en béton armé ou précontraint 

sur un plan rectangulaire avec des murs verticaux de 3 à 4 m de hauteur. I l s sont s i tués, 
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Figure 15.5. 
Granulométrie du sable 

lorsque cela est possible, au-dessus du plus haut niveau a t te in t par la nappe d'eau souterraine 

af in que cel le-c i ne puisse être affectée par des i n f i l t r a t i o n s d'eau polluée à travers des 

fissures du béton. En Grande Bretagne.des ouvrages tenant par leur poids sont encore très u t i 

l i sés . Des murs auto-stables sont constru i ts , avec un plancher indépendant, formé d'éléments 

placés en damier ( f igure 15.6.) . 

— DALLES CE PLANCHER 

Figure 15.6. 
Filtre lent sur sable construit en béton massif 
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Dans le passé, les filtres lents sur sable étaient construits en maçonnerie sur une 

fondation en argile corroyée (figure 15.7.). Une telle construction peut être tout à fait ap

propriée aux zones rurales des pays en voie de développement. Un filtre lent sur sable très 

simple établi dans le sol est représenté sur la figure 15.8. 

BERGE INCLINÉE PROTEGEE 
PAR DE LA MAÇONNERIE 

NIVEAU MAXIMAL 
DE L'EAU SOUTERRAINE 

Figure 15.7. 
Filtre lent sur sable construit en maçonnerie sur argile corroyée 

EN BÉTON 
PLANCHER 
EN BÉTON 

Figure 15.8. 
Filtre lent simple sur sable 

Selon la capacité de la station de traitement, la surface nécessaire varie de quelques 

dizaines à plusieurs centaines de m . Il y a une tendance à réduire les dimensions des instal

lations en visant à obtenir une plus grande souplesse de fonctionnement et un nettoyage plus 

rapide du filtre. Avec un débit maximal de filtration de 0,2 m/h, une station d'une capacité de 
3 

2 millions m /an avec un coefficient de pointe journalière de 1,2 devrait être équipée d'un lit 
? 

filtrant de 1370 m . En comptant une unité en réserve (par exemple en nettoyage), ceci implique 
2 2 

4 unités de 460 m chacune de surface ou 6 unités de 270 m chacune. Afin d'assurer une bonne 

qualité à l'eau filtrée, toute circulation préférentielle le long des parois du filtre doit être 

évitée. Lorsqu'on utilise du béton armé, le parement intérieur doit être rugueux sur la moitié 

de la profondeur du lit filtrant. En construisant les parois légèrement inclinées vers l'arrière 

on facilite beaucoup le contact étroit du lit avec le mur. Une attention minutieuse doit être 

accordée au niveau de la nappe souterraine. Celle-ci, en hautes eaux, est susceptible de soulever 
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le bassin et d'endommager la structure du f i l t r e . 

Le plancher du f i l t r e sert à la fois à supporter le l i t f i l t r a n t et à assurer le drai

nage de l'eau f i l t r é e . Les ouvertures ou les pores du plancher du f i l t r e doivent être assez 

f ins pour ne permettre le passage d'aucun matériau f i l t r a n t . La résistance du plancher du f i l 

t re au passage de l'eau f i l t r é e (perte de charge) doit être fa ib le . Comme le montre la f igure 

15.9., i l existe divers types de fonds de f i l t r e , par exemple des assemblages de briques et 

du béton sans fines coulé sur place dans des coffrages métalliques réu t i l i sab les . 
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Figure 15.9. 
Types de planchers de filtre 

Afin de prévenir la pénétration des matériaux filtrants dans le plancher et le colma

tage qui s'en suivrait, on peut utiliser une série de couches de graviers calibrés de différentes 

grosseurs. La couche inférieure comporte des graviers grossiers sur une épaisseur suffisante 

pour conserver libres les ouvertures du fond du filtre; la couche supérieure sera assez fine 
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pour que le sable du f i l t r e qui la surmonte ne puisse y pénétrer. Pour les planchers poreux, 

une couche de 0,1 à 0,2 m d'épaisseur serait suf f isante; pour les arrangements de briques avec 

des jo in ts ouverts (10 mm de large), 4 couches seront nécessaires, par exemple de 0,4 à 0,6 mm, 

de 1,5 à 2 mm, de 5 à 8 mm et de 15 à 25 mm,chaque couche ayant environ 10 cm d'épaisseur. 

Pour les pet i ts f i l t r e s , la reprise de l'eau f i l t r é e par des canalisations perforées 

peut être plus intéressante. Ces canalisations sont reliées à une conduite centrale qui évacue 

l 'eau f i l t r é e . Les conduites perforées peuvent être réalisées en divers matériaux tels que ar

g i le v i t r i f i é e (drains en tuyau c i rcu la i res ou semi-circulaires), ou fonte; dans la pratique, 

le fibrociment et le chlorure de polyvinyle sont très u t i l i s é s . Des tuyaux poreux fabriqués 

sur place peuvent être aussi employés avec succès (f igure 15.10.). Les drains ont un diamètre 

intér ieur d'environ 80 mm et sont espacés d'environ 1 m; i l s ont des trous de 5 mm de diamètre 

sur la génératrice infér ieure, environ 10 trous par mètre. La conduite centrale n'est habituel

lement pas perforée et doit avoir une section d'environ deux fois la section globale des drains 

qui l u i sont r e l i ës . 

Figure 15.10. 
Drains poreux 

Les caractéristiques du sable à u t i l i s e r pour les f i l t r e s lents ont déjà été exami

nées dans la section 15.4. Lorsqu'on ne disDOse pas sur place de sable de la qual i té requise, 

on peut parfois obtenir un sable convenable par mélange intime de deux types de sable. Cepen

dant, i l en résultera un l i t de sable à granulomêtrie moins uniforme. Un tamisage supprimant 

les grains grossiers peut alors être nécessaire pour obtenir du sable ayant l 'un i formi té requi

se. L'épaisseur de la couche d'eau brute est l iée à la perte de charge maximale admissible qui 

conditionne à son tour la durée de service du f i l t r e . I l doi t y avoir une revanche de 0,2 m 

au-dessus du niveau maximal de l'eau brute, et le sommet des murs doi t être au moins à 0,8 m 

au-dessus du niveau du sol a f in de minimiser la pol lut ion par la poussière, les f eu i l l e s , les 

pet i ts animaux, e t c . . . 

I l est indispensable de couvrir le f i l t r e lent sur sable dans les climats froids pour 

empêcher le gel en hiver. Dans les climats tropicaux la couverture du f i l t r e peut viser à 
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empêcher la croissance des algues. Dans les filtres ouverts, la réaction photosynthëtique 

> C O + 0 C02 + H20 2" ' "2 

s'effectue de gauche à droi te durant les heures de jour avec production d'oxygène (0 ? ) . Durant 

la nu i t , le processus de réaction est inversé et i l est consommé de l'oxygène. Comme conséquence, 

i l y a une variat ion considérable dans le contenu en oxygène de l'eau f i l t r é e avec des valeurs 

très basses le matin et peut-être même des poches d'eau en anaérobiose à l ' i n t é r i eu r du l i t f i l 

t rant . Les algues mortes peuvent bloquer le l i t f i l t r a n t et provoquer un arrêt dans la période 

normale d 'ac t i v i té du f i l t r e . Une quantité importante d'algues mortes (par exemple en automne) 

peut être à l 'o r ig ine de mauvaises odeurs et donner un goût à l'eau f i l t r é e . Dans les climats 

tropicaux, la période diurne est en général assez courte, environ 12 heures, et la température 

de l'eau presque constante. La croissance et la mort des algues se produisent alors sensible

ment au même rythme. Les inconvénients mentionnés ci-dessus sont alors moins prononcés et i l 

sera possible d'exploi ter pleinement les avantages qu'apportent les processus d'auto-épura

t ion (cf . section 15.2.). 

De nos jours, les diverses stations de f i l t r a t i o n lente sur sable sont en général 

aménagées en rangées régulières du part et d'autre d'un terre plein où sont établies les con

duites d'entrée et de sor t ie . Entre chaque rangée, des emplacements l ibres sont maintenus af in 

de f a c i l i t e r l'accès et permettre le nettoyage des f i l t r e s . Ceux-ci sont fréquemment équipés 

d'un pe t i t bâtiment annexe contenant les vannes, les appareils de mesure et autres équipements 

nécessaires pour l 'exp lo i ta t ion quotidienne et le contrôle ( f igure 15.11.). 
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Figure 15.11. 
Aménagement d'une stat ion de f i l t r a t i o n lente sur sable 

15.6 Nettoyage 

La méthode de nettoyage d'un filtre lent sur sable qui économise le temps au maximum 

comporte les opérations ci-après : raclage du sable en surface sur une épaisseur de 1,5 à 2 cm 

avec des pales â main pour éliminer la couche supérieure polluée. Le mélange de sable et 



filtration lente sur sable 
- 216 -

d'impuretés est rassemblé en billons ou en tas puis porté ou charrié jusqu'au bord du filtre en 

utilisant des charrettes ou des brouettes roulant sur des planches (figure 15.12.)- H peut 

être également extrait du filtre, à l'aide de paniers tissés, par des cordes et par un attirail 

quelconque. 

Le sable sale est parfois envoyé à la décharge, (il peut être utilisé pour remblayer 

des terrains); dans d'autres cas il est nettoyé par lavage (figure 15.13. et 15.14.) si c'est 

moins coûteux que d'acheter du nouveau sable. Afin de prévenir les putréfactions, le sable 

doit être lavé immédiatement après avoir été extrait du filtre. On doit faire attention à ne 

pas trop perdre d'éléments fins durant le lavage. 

L'intrusion des impuretés dans un lit filtrant se limite presque exclusivement aux 

couches supérieures. Le raclage de celles-ci supprime la majeure partie des éléments colmatants 

mais certaines impuretés restent dans les couches profondes du lit. Ces dépôts s'accumulent 

petit à petit et pénétrent graduellement plus profondément dans le lit filtrant. Ceci peut 

provoquer des problêmes si le sable reste longtemps en place. Lorsque, après plusieurs racla

ges, l'épaisseur minimale du lit filtrant est atteinte, il conviendra d'éliminer du filtre une 

couche de 0,3 m de sable avant de mettre en place du nouveau sable. La couche de sable élimi

née contient tous les organismes nécessaires au fonctionnement biochimique correct du filtre 

lent et doit être replacée au-dessus du nouveau sable afin d'accélérer le processus de matu

ration. 

Le travail de nettoyage manuel décrit ci-dessus n'exige aucune technicité ou équipe

ment spécial mais, pour des filtres plus importants, il faut disposer d'un nombre considérable 

d'ouvriers. Divers systèmes mécaniques de nettoyage de filtres ont été conçus, fiai heureusement 

ils sont trop complexes et coûteux pour être utilisés dans des petites stations de traitement 

des pays en voie de développement. 
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•t. 

Figure 15.12. 
Nettoyage manuel d'un filtre lent sur sable 
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Figure 15.13. 
Lavage du sable 
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Figure 15.14. 
Plateforme de lavage de sable 
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Figure 15.15. 
Rénovation d'un f i l t r e lent sur sable 
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• filtration r a p i d e 

16.1 Introduction 

Comme i l a été expliqué dans le précédent chapitre concernant les f i l t r e s lents sur 

sable, la f i l t r a t i o n est un processus de pur i f i ca t ion de l'eau par passage à travers un matériau 

poreux. Pour la f i l t r a t i o n rapide, le sable est communément u t i l i s é comme matériau f i l t r a n t (1) 

mais le processus est complètement d i f férent de la f i l t r a t i o n lente sur sable. A ins i , une grande 

quantité de sable grossier est u t i l i sée avec une t a i l l e effect ive de grain de 0,4 à 1,2 mm, et 
o 2 3 2 

le débit de f i l t r a t i o n est très élevé, généralement entre 5 et 15 m /m /h (120-360 m /m / j ou r ) . 

Etant donné le sable grossier u t i l i s é , les pores du l i t f i l t r a n t seront relativement importants 

et les impuretés contenues dans l 'eau brute pénétreront en profondeur dans le l i t . Ainsi la ca

pacité du l i t f i l t r a n t de stocker les dépôts d'impuretés est beaucoup plus efficacement u t i l i sée 

et même une eau de r iv ière très turbide peut être t ra i tée par f i l t r a t i o n rapide. Pour nettoyer 

un l i t f i l t r a n t rapide, i l n'est pas suff isant de racler la couche supérieure. Le nettoyage est 

réalisé par un lavage à contre-courant. Cela s'effectue avec un fo r t débit d'eau envoyé à con

tre-courant à travers le l i t f i l t r a n t ; ce lu i -c i se gonfle et se trouve lavé. L'eau de lavage 

évacue hors du f i l t r e les dépôts q u ' i l contenait. Le nettoyage d'un f i l t r e rapide peut s 'ef fec

tuer rapidement; cela ne prend pas plus d'une demi-heure. I l peut être f a i t aussi souvent qu ' i l 

est u t i l e , chaque jour si nécessaire. 
Applications de la f i l t r a t i o n rapide 

On relève plusieurs applications de la f i l t r a t i o n rapide dans le traitement de l'eaw 

d'alimentation. 

Pour le traitement de l 'eau souterraine, la f i l t r a t i o n rapide est u t i l i sée af in d ' é l i 

miner le fer et le manganèse. Pour assister le processus de f i l t r a t i o n , on procède fréquemment, 

à t i t r e de prétraitement,à une aération qui produit des composants insolubles du fer et du 

manganèse (f igure 16.2.). 

Pour une eau de fa ib le turb id i té , comme on en trouve fréquemment dans les lacs et par

fois dans les r i v iè res , la f i l t r a t i o n rapide peut produire une eau c la i re qu i , cependant, peut 

encore contenir des bactéries pathogènes et des v i rus. Un traitement f ina l te l que la chlora-

t ion est alors nécessaire pour obtenir une eau bactériologiquement pure. 

Dans le traitement de l'eau de r i v iè re à for te t u rb i d i t é , la f i l t r a t i o n rapide peut 

être u t i l i sée comme un pré-traitement pour réduire la charge sur des f i l t r e s lents sur sable 

placés à la suite (f igure 16.3.) , ou e l le peut être appliquée sur de l 'eau t ra i tée qui a été 

(1) Anthracite, coquilles brisées de noix de coco, pierre ponce et divers autres matériaux sont 

également u t i l i s és , spécialement dans les l i t s f i l t r a n t s multi-couches où une ou plusieurs 

couches de ces matériaux sont placées au-dessus d'un l i t de sable peu épais. 

1 6 
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Figure 16.1. 
F i l t r e rapide (non couvert, type par gravité) 
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Figure 16.2. 
F i l t r a t i on rapide d'eau pré- t ra i tée (aérée) 
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clarifiée par coagulation, floculation et sédimentation (figure 16.4.)- Dans de tels cas une 

chloration finale est nécessaire. 

EAU BRUTE -

PBtFILTBE VERS LE RESERVOIR 
"D'EAU FILTRÉE 

FILTRE LENT SUR SABLE 

Figure 16.3. 
F i l t ra t i on rapide suivie par une f i l t r a t i o n lente sur sable 
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Figure 16.4. 
F i l t r a t i on rapide après coagulation, f loculat ion et sédimentation 

Types de f i l t r e s rapides 

Les f i l t r e s rapides sont la plupart du temps construits sans couverture, l 'eau s'écou-

lant dans le f i l t r e par gravité ( f igure 16.1.) . 

Pour certaines conditions de fonctionnement, i l est préférable d ' u t i l i s e r d'autres 

types de f i l t r e s rapides. Les plus importants sont : les f i l t r e s sous pression, les f i l t r e s à 

courant ascendant et les f i l t r e s à couches mult ip les. 

Les f i l t r e s sous pression (f igure 16.5.) sont construits comme des f i l t r e s du type 

par gravité mais le l i t f i l t r a n t ainsi que le plancher du f i l t r e sont inclus dans une capacité 

métallique fermée étanche à l'eau et pouvant être mise en pression. L'énergie permettant la 
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mise en oeuvre du processus de f i l t r a t i o n est i c i la pression de l'eau appliouée sur le l i t 

f i l t r a n t . Cette pression peut être choisie de façon à obtenir une durée de fonctionnement con

t inu déterminée. Les f i l t r e s sous pression sont disponibles sur le marché par unités complètes. 

I l s ne sont pas si faci les à i ns ta l l e r , à exploiter et à entretenir que les f i l t r e s opérant 

par gravi té. Pour cette raison, i l s ne sont pas conseillés pour les petites stations de t r a i t e 

ment dans les pays en voie de développement. 
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Figure 16.5. 
F i l t r e sous pression 

Les f i l t r e s â courant ascendant ( f i l t r e 16.6.) peuvent être u t i l i sés pour un proces

sus de f i l t r a t i o n al lant d'une f i l t r a t i o n grossière à une f i l t r a t i o n f ine . La couche inférieure 

du fond des l i t s f i l t r a n t s constituée du sable grossier élimine la majeure part ie des impuretés 

en suspension, même dans une eau brute turbide, sans augmenter la résistance du l i t f i l t r a n t , 

du f a i t de l'importance des pores. Les couches fines situées au-dessus ont des pores plus pe

t i t s , mais la résistance du f i l t r e au niveau de ces couches n'augmentera que lentement, car i l 

ne reste alors plus beaucoup d'impuretés à f i l t r e r . 

Dans les f i l t r e s ascendants, le sable est u t i l i s é comme seul mil ieu f i l t r a n t . I ls 

sont fréquemment mis en oeuvre pour le pré-traitement de l 'eau qui est ensuite envoyée sur des 

f i l t r e s rapides opérant par gravité ou sur des f i l t r e s lents sur sable. Dans de tels cas, les 

f i l t r e s à courant ascendant peuvent donner d'excellents résultats et être bien adaptés pour les 

pet i tes stations de traitement. 

Un inconvénient est que la résistance admissible pour un f i l t r e ascendant n'est pas 

supérieure au poids du l i t f i l t r a n t submergé. Avec du sable comme milieu f i l t r a n t , la charge 

résistante disponible est sensiblement égale à l'épaisseur du l i t . Pour une eau de r iv iè re très 

turbide, la période d 'ac t i v i té continue possible et le débit admissible pour la f i l t r a t i o n sont 

ainsi très l im i tés . 
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Figure 16.6. 
Filtre à courant ascendant 

Les filtres à couches multiples (figure 16.7.) fonctionnent par gravité, avec un cou

rant dirigé de haut en bas traversant plusieurs couches de matériaux différents allant, dans le 

sens de l'écoulement, du plus grossier au plus fin. Pour les filtres rapides de petite taille, 

il est courant de n'utiliser que deux matériaux : une sous-couche du sable de 0,3 à 0,5 m avec 

une dimension de grains de 0,4 à 0,7 mm, recouverte par une couche de 0,5 à 0,7 m d'anthracite 

pierre ponce ou cooues brisées de noix de coco de 1,0 à 1,6 mm. Employés comme traitement final 

les filtres à couches multiples peuvent donner d'excellents résultats et, lorsque les matériaux 

convenables sont localement disponibles, ils peuvent être conseillés pour de petites stations 

de traitement. 
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Figure 16.7. 
Lit filtrant à deux couches 
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16.2 Aspects théoriques 

L'él imination globale des impuretés de l'eau réalisée dans une f i l t r a t i o n rapide, ré

sulte de la combinaison de plusieurs processus d i f férents . Les plus importants sont : le tami

sage, la sédimentation, l 'adsorpt ion, et les processus bactérien et bio-chimique. Ce sont ceux 

qui ont été déjà décrits pour la f i l t r a t i o n lente sur sable (sous-chapitre 15.2.) . Dans la f i l 

t ra t ion rapide, cependant, le matériau du l i t f i l t r a n t est très grossier et le débit de f i l t r a 

t ion très élevé (plus de 50 fois supérieur à celui de la f i l t r a t i o n lente sur sable). I l en ré

sulte une modification complète de l'importance re lat ive des di f férents processus d'épuration. 

Le tamisage des impuretés dans un f i l t r e rapide est très l imi té étant donné les pores re lat ive

ment grands des matériaux du l i t . 

La sédimentation ne sera pas très efficace étant donné l'importance des débits. Ainsi 

la f i l t r a t i o n rapide retiendra beaucoup moins d'impuretés par des actions de tamisage et de sé

dimentation que la f i l t r a t i o n lente sur sable. Spécialement les couches supérieures du l i t f i l 

t rant seront de lo in les moins efficaces et i l y aura une profonde pénétration des impuretés 

dans tout le l i t du f i l t r e rapide. 

L 'e f fe t de pur i f i ca t ion de lo in le plus important dans la f i l t r a t i o n rapide est l 'ad

sorption des impuretés ayant une charge électrique sur les grains du l i t f i l t r a n t affectés 

d'une charge électrique opposée. Dans un f i l t r e rapide, les charges électriques statiques natu

re l les des matériaux du l i t f i l t r a n t seront augmentées du f a i t des charges é lec t ro -c iné t i 

ques produites par l ' important écoulement de l 'eau. Les particules chargées ("ions") sont ar

rachées aux grains du l i t f i l t r a n t , ce qui les laisse avec une charge opposée. L 'ef fet électro

cinétique renforce de manière importante l 'ac t ion d'adsorption. 

Dans un f i l t r e lent sur sable, l 'eau demeure plusieurs heures; avec la f i l t r a t i o n 

rapide, l 'eau passe en quelques minutes seulement. Les éléments organiques colmatants accumu

lés dans un f i l t r e rapide sont fréquemment éliminés par les opérations de lavage à contre-cou

rant. I l y a très peu de temps et peu d'occasions pour que se développe une bio-dégradation de 

la matière organique et pour que les bactéries pathogènes et les virus soient tués. La l im i 

tat ion de la dégradation de la matière organique ne constitue pas un inconvénient important 

puisque les éléments colmatants accumulés seront évacués du f i l t r e durant le lavage à contre-

courant. L 'ac t i v i té bactériologique et bio-chimique d'un f i l t r e rapide sera généralement in 

suff isante pour produire une eau saine bactériologiquement. Un traitement u l tér ieur te l que 

la f i l t r a t i o n lente sur sable ou la chloration sera nécessaire à la production d'une eau con

venable pour la boisson et les usages domestiques. 

16.3 Fonctionnement et surveillance d'un filtre rapide 

Fonctionnement du f i l t r e 

Le fonctionnement d'un f i l t r e rapide (type par gravité) est représenté schématiquement 

sur la f igure 16.8. 
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L'eau entre dans le f i l t r e à travers la vanne A, s'écoule vers le bas à travers le 

l i t f i l t r a n t , passe par le plancher du f i l t r e , est reprise par le d i spos i t i f de drainage, et 

sort par la vanne B. Etant donné le colmatage graduel des pores, la résistance du l i t f i l t r a n t 

à l 'égard du débit d'eau descendant augmente graduellement. Cela réduit le débit, à moins que 

l ' e f f e t ne soit compensé par une augmentation du niveau d'eau brute au-dessus du l i t f i l t r a n t . 

Les f i l t r e s rapides sont conçus fréquemment pour fonctionner avec un niveau constant d'eau bru

te ; cela exige que le f i l t r e so i t équipé d'un moyen de réglage du débi t , soi t sur la conduite 

d'entrée, soi t sur la conduite de sor t ie . Ces d ispos i t i fs de réglage des débits du f i l t r e per

mettent d'adapter la résistance au débit de l 'eau. I ls s'ouvrent graduellement et automatique

ment pour compenser l'augmentation de la résistance du l i t f i l t r a n t et conservent ainsi cons

tantes les conditions de fonctionnement du f i l t r e rapide. 
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Figure 16.8. 
F i l t r e rapide (type par gravité) 

Lorsqu'après quelque temps de fonctionnement, le d i spos i t i f d'admission de l'eau est 

totalement ouvert, un engorgement u l tér ieur du l i t f i l t r a n t ne peut être compensé et le débit 

de f i l t r a t i o n diminuera. Le f i l t r e est alors mis hors de service pour un lavage à contre-cou

rant. Pour cela, les vannes A et B sont fermées, et la vanne D est ouverte pour évacuer le 

reste de l'eau brute à l 'ex tér ieur du f i l t r e . Un peu plus ta rd , la vanne E est ouverte pour ad

mettre l 'eau de lavage. Le débit d'eau de lavage doit être suff isant pour détendre le l i t f i l 

t rant et permettre le lavage des grains du l i t . Les éléments colmatants accumulés sont évacués 

à l 'extér ieur avec l'eau de lavage. Cette dernière est récupérée dans des goulottes par les

quelles e l le est évacuée vers la décharge. Lorsque le lavage à contre-courant est terminé, les 

vannes E et D sont fermées et la vanne A est réouverte, permettant l 'entrée de l 'eau brute qui 

enclenche une nouvelle période de fonctionnement du f i l t r e . 

Pour certains matériaux f ins du l i t f i l t r a n t , le nettoyage produit par l'eau durant 
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le lavage à contre-courant peut ê t re , sur une longue période, insuff isant pour conserver pro

pre le l i t f i l t r a n t . I l est alors consei l lé d'effectuer un lavage supplémentaire u t i l i san t à 

la fo is l ' a i r et l 'eau. Ceci, cependant, est beaucoup plus complexe que le lavage à contre-cou

rant n ' u t i l i san t que l 'eau, et le lavage à l ' a i r et à l'eau n'est pas en général à recommander 

pour les peti tes stations de traitement. 

Surveillance du f i l t r e 

I l y a plusieurs types de d ispos i t i f s de contrôle des débits de f i l t r a t i o n : contrôle 

du débit à l 'entrée (d is t r ibut ion à débit constant) et contrôle du débit à la sort ie (vannes 

l iées à un niveau, déversoirs, et siphons). Les moyens de contrôle du débit du f i l t r e peuvent 

se rattacher à t ro i s groupes : 

1. Chaque f i l t r e a un d i spos i t i f de contrôle de débit individuel qui maintient la 

production de l'eau f i l t r é e à la quantité désirée. 

2. Le débit tota l de l'eau à travers la stat ion de f i l t r a t i o n est contrôlé par le 

débit à la prise d'eau brute, ou par le débit de sort ie de l'eau f i l t r é e . 

3. Comme dans le cas précédent, mais les unités de f i l t r a t i o n fonctionnent de façon 

indépendante avec des débits décroissants. 

Les d ispos i t i fs de contrôle individuel du f lux permettent à chaque unité f i l t r a n t e 

de fonctionner à son débit de f i l t r a t i o n optimal (f igure 16.9.) . Cet avantage, cependant, 

n'est pas très important et ces d ispos i t i f s sont généralement très chers et d i f f i c i l e s à en

t re ten i r . 
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Figure 16.9. 
Contrôle du débit du f i l t r e 

Les d ispos i t i f s de contrôle du f i l t r e u t i l i san t une d is t r ibu t ion homogène d'eau brute 

sur les unités f i l t ran tes ou un prélèvement uniforme à la prise d'eau f i l t r é e sont très uti l isés 
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en Europe et en Amérique du Nord. Diverses méthodes peuvent être employées. L'une d 'e l les est 

présentée sur la f igure 16.10b; c'est probablement la plus simple car i l n'y a aucune part ie 

mobile. Dans ce système, l'eau brute pénètre dans le f i l t r e par un déversoir. Pour tous les f i l 

tres la crête du déversoir est au même niveau. La conduite d'eau brute alimentant les unités 

de f i l t r a t i o n est largement calculée de manière que l'eau puisse s'écouler pratiquement sans 

perte de charge. Le niveau d'eau dans les conduites d'alimentation sera pratiquement le même 

devant chaque seu i l . A ins i , le débit de surverse après chaque seuil sera le même, et l 'a l imen

tat ion en eau brute dans les unités de f i l t r a t i o n sera également répar t ie . 

Le débit de la f i l t r a t i o n peut être contrôlé de la même manière pour toutes les unités 

de f i l t r a t i o n à par t i r du débit d'alimentation en eau brute. I l peut être facilement ajusté 

af in de correspondre à la demande d'eau f i l t r é e . Dans cet aménagement, i l y aura des variations 

considérables du niveau de l'eau brute dans les f i l t r e s , ce qui peut poser des problèmes. S ' i l 

en est a ins i , un autre aménagement ( f igure 16.10c), peut être proposé. I c i , la vanne contrôlée 

par un f lo t teur maintient constant le niveau d'eau brute dans chaque f i l t r e . 

Fréquemment, les f i l t r e s rapides sont employés pour t r a i t e r de l'eau qui a été pré

t ra i tée par coagulation, f loculat ion et sédimentation, i l s servent alors à retenir les f locs qui 

ont été entraînés à la sort ie des bassins de décantation. On doit évi ter toute destruction de 

ces f locs ; les entrées comportant des déversoirs mentionnées ci-dessus ne sont pas alors adaptées. 

L'aménagement consigné dans la f igure 16.10a devrait être bien mei l leur. Chaque f i l t r e est équi

pé d'un puits à f lo t teur dans lequel le niveau de l'eau est conservé constant, au même niveau 

dans toutes les unités de f i l t r a t i o n , grâce à une vanne contrôlée par un f l o t t eu r . Le canal de 

sort ie devra être largement dimensionné pour assurer un même niveau d'eau â chaque sort ie du 

f i l t r e . Le débit global fourni par l'ensemble des f i l t r e s peut ainsi être réglé par le débit 

d'évacuation de l'eau f i l t r é e . 

F i l t ra t i on à débit décroissant 

Lorsqu'aucune régulation du débit de f i l t r a t i o n n'est u t i l i s é e , le débit de f i l t r a t i o n 

diminuera progressivement. La conception de tels f i l t r e s à débit décroissant est alors beaucoup 

plus simple que pour les f i l t r e s comportant une régulation du débit . De simples traverses en 

bois ou des portes peuvent être ut i l isées pour le contrôle du f i l t r e ( f igure 16.11.). 

Tous les f i l t r e s sont directement rel iés à la fois aux conduites d'eau brute et aux 

conduites d'eau f i l t r é e . Par conséquent, les niveaux d'eau brute et les niveaux d'eau f i l t r é e 

sont les mêmes pour tous et tous les f i l t r e s fonctionnent avec la même charge. Le débit de f i l 

t ra t ion pour les diverses unités sera cependant d i f fé rent , i l sera le plus élevé dans le f i l t r e 

qui vient d'être nettoyé à contre-courant et le plus bas dans celui pour lequel i l s 'est écoulé 

le plus de temps depuis ce lavage. Pour tous les f i l t r e s pris globalement, la production sera 

déterminée par l 'al imentat ion en eau brute qui devra être suffisante pour fa i re face â la 

demande d'eau f i l t r é e . Au cours de la f i l t r a t i o n , les l i t s se colmatent peu à peu et le niveau 
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Figure 16.10 
Systèmes de régulation du f i l t r e 
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de l'eau brute augmente du f a i t de l'accroissement de la résistance à l'écoulement. L'unité de 

f i l t r a t i o n en fonctionnement depuis la plus longue période de temps atteindra probablement la 

première le niveau maximal autorisé pour l 'eau brute, et devra subir un nettoyage à contre-

courant. 
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Figure 16.11. 
F i l t r a t i on à débit décroissant 

Après son nettoyage ce f i l t r e aura la plus faible résistance face au débit et une 

quantité considérable d'eau brute s'écoulera par ce f i l t r e . La charge sur les autres f i l t r e s 

est réduite de façon temporaire. On constatera sur ces unités une chute du niveau de l'eau 

brute; plus tard le colmatage des l i t s f i l t r a n t s provoquera une montée du niveau de l'eau bru

te . Lorsque,dans un second f i l t r e , le niveau maximal de l'eau brute est a t t e i n t , le f i l t r e 

sera nettoyé à contre-courant et ainsi de sui te. 

Si aucune mesure spéciale n'est pr ise, le débit de la f i l t r a t i o n dans un f i l t r e à 
3 2 débit décroissant peut être très élevé juste après le nettoyage, jusqu'à 25 m /m / h , ce qui 

3 2 est très supérieur à la moyenne de 5 à 7 m /m / h . Lorsqu' i l est nécessaire de l im i te r le débit 

de f i l t r a t i o n pour sauvegarder la qual i té de l'eau potable, un d ispos i t i f supplémentaire destiné 

à accroître la résistance à l'écoulement ( te l qu'un ajutage ) sera ins ta l lé dans la conduite 

d'entrée. 

Pour les f i l t r e s sous pression, la f i l t r a t i o n à débit décroissant est une pratique 

courante. Pour les f i l t r e s rapides du type par grav i té, son application s'étend progressivement 

en Grande-Bretagne, en Amérique Latine et aussi, mais de façon l im i tée , en Amérique du Nord. 

Etant donné sa s impl ic i té , la f i l t r a t i o n à débit décroissant est certainement à prendre en con

sidération pour les petites stations de traitement d'eau dans les pays en développement. 
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16.4 Considérations relative à la conception 

Pour la conception d'un f i l t r e rapide, quatre paramètres doivent être choisis : 

- la t a i l l e du grain du matériau f i l t r a n t , 

- l 'épaisseur du l i t f i l t r a n t , 

- la hauteur de la nappe d'eau brute au-dessus du l i t , 

- le débit de f i l t r a t i o n . 

Ces facteurs doivent, dans toute la mesure du possible, être basés sur 1'expérience 

obtenue dans les stations existantes qui t ra i ten t la même eau brute ou une eau comparable. 

Lorsqu'une t e l l e expérience n'existe pas, la conception doit être basée sur les résultats obte

nus avec une station p i lo te fonctionnant avec des f i l t r e s expérimentaux (voir annexe 3). 

Aménagements pour le lavage à contre courant 

Un f i l t r e rapide est nettoyé à contre-courant par un f lux d'eau propre qui le t ra 

verse en montant à travers le l i t f i l t r a n t pendant quelques minutes. L'eau f i l t r é e peut avoir 

été accumulée par pompage dans un réservoir surélevé; e l le peut aussi provenir des autres unités 

de f i l t r a t i o n (fonctionnement en auto-lavage). La vitesse de l'écoulement ascensionnel de l'eau 

doit être suff isante pour produire une expansion du l i t f i l t r a n t t e l l e que les éléments colma

tants accumulés puissent être ex t ra i ts et évacués avec l'eau de lavage ( f igure 16.12.). 

LIT FILTRANT 
EN EXPANSION " 

LIT FILTRANT EN -
SITUATION NORMALE 

ALIMENTATION EN 
EAU DE LAVAGE 

T ' - -

i l 

EXPANSION 
DU LIT 

L e - L 
X 100% 

1 1 ! î! 
^ - = " * " L ' I 

EVACUATION DE 
EAU DE LAVAGE 

Figure 16.12. 
Lavage à contre-courant d'un f i l t r e raDide 

J \ Pour un l i t f i l t r a n t de sable (poids spécifique : 2,65 g/cm ), les débits types 

d'eau de lavage à contre-courant procurant une expansion d'environ 20 % sont donnés dans le 

tableau 16.1. 
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Tableau 16.1. 
Débits types pour le lavage à contre courant 

\ ~ d 
\^ mm 

t \^ 

10" C 

20 

30 

0;4 

V 

12 

14 

16 

0,5 

Débit 

17 

20 

23 

0,6 

l'eau de 

22 

26 

30 

0,7 

lavage à 

28 

33 

38 

0,8 0,9 

contre-courant 

34 

40 

47 

40 

48 

56 

1,0 1,1 

3 2 
(m /m /heure) 

47 

56 

65 

54 

64 

75 

1,2 

62 

73 

86 

d = t a i l l e moyenne des grains de sable du f i l t r e 

t = température de l'eau de lavage à contre-courant 
3 2 v = débit d'eau de lavage à contre-courant (m /m /heure) 

Si l'eau de lavage est fournie par des pompes, on prévoira t ro is pompes (dans les 

très petites insta l la t ions deux su f f i sen t ) , dont une est en réserve. Pour de forts débits de 

lavage à contre-courant et des l i t s f i l t r a n t s de grande surface, ces pompes doivent avoir une 

grande capacité; leur ins ta l la t ion et leur fonctionnement sont alors assez coûteux. On préfé

rera un réservoir d'eau de lavage comme celui qui est présenté sur la f igure 16.13.; de pe t i 

tes pompes seront suffisantes pour le remplir durant les intervalles entre les lavages succes-
3 ? s i f s . Le réservoir aura en général une capacité entre 3 et 6 m /m de surface de l i t f i l t r a n t 

et i l sera établ i à environ 4 à 6 m. au-dessus du niveau d'eau dans le f i l t r e . 

Pour le pompage de l 'eau dans le réservoir d'eau de lavage, on disposera en général 

de t ro i s pompes, dont une en réserve. La capacité to ta le des deux pompes en fonctionnement do i t 

être d'environ 10 à 20 % du débit d'alimentation en l'eau de lavage. Un bassin ou réservoir 

spécial d'eau de lavage n'est pas nécessaire lorsaue l'eau de lavage est prise au réservoir 

d'eau f i l t r é e d'un système de d is t r i bu t ion . Cependant, i l peut en résulter des f luctuations de 

pression indésirables dans le système de d is t r ibut ion, imputables aux prises d'eau périodiques. 

Une solution plus simple est d'accroître la hauteur de l'eau sur le l i t f i l t r a n t et 

de l imi ter la résistance maximale du f i l t r e . L'eau f i l t r é e sera alors disponible avec une charge 

de quelque 1,5 à 2 m. au-dessus du l i t f i l t r a n t , ce qui devrait être suf f isant . Les unités en 

service de la stat ion de f i l t r a t i o n doivent fournir suffisamment d'eau pour que l 'on puisse 

obtenir le débit nécessaire d'eau de lavage. Pour cette raison, une stat ion de f i l t r a t i o n rap i 

de, u t i l i san t cet aménagement pour l 'eau de lavage, doi t avoir au moins six unités de f i l t r a 

t i on . L'eau de lavage est admise à l ' i n t é r i eu r du l i t f i l t r a n t à travers le plancher du f i l t r e . 

Pour répart i r cette eau de façon homogène sur toute la surface du l i t f i l t r a n t , le plancher du 

f i l t r e doi t fournir une résistance suff isante au passage de l'eau de lavage (correspondant à 

0,6 à 1,0 m. de charge d'eau). 
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Figure 16.13. 
Aménagement d'un réservoir pour l 'eau de lavage 
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Figure 16.14. 
Disposition des drains 
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Un système fréquemment u t i l i s é comporte une série de drains placés à environ 0,2 m. 

les uns des autres et rel iés à un collecteur ( f igure 16.14.). Les drains sont percés le long 

de la génératrice inférieure de trous d'environ 10 mm de diamètre. On u t i l i s e généralement des 

tuyaux en fibrociment ou en plastique r ig ide . 

Pour éviter la pénétration des matériaux f i l t r a n t s dans les drains par les trous, la 

couche inférieure du l i t sera constituée d'un matériau grossier (par exemple du gravier) qui ne 

sera pas déplacé par les jets d'eau de lavage arr ivant par les trous des drains. Par exemple, 

un sable f i l t r a n t de 0,7 à 1,0 mm de t a i l l e ef fect ive exigera 4 couches de graviers du sommet 

au fond : 

0,15 m. de graviers 2-2,8 mm; 

0,1 m de graviers 5,6-8 mm; 

0,1 m. de graviers 16-23 mm; 

et 0,2 m. de graviers 38-54 mm; 

Après avoir traversé le l i t f i l t r a n t , l 'eau de lavage véhiculant les impuretés est 

récupérée et évacuée par les goulottes d'eau de lavage des f i l t r e s . La distance horizontale â 

parcourir par l'eau de lavage jusqu'à la goulotte ne doi t pas être supérieure à environ 1,5 à 

2,5 m. Les goulottes sont disposées de manière que leur crête soi t à environ 0,5 à 0,6-m. au-

dessus du l i t de sable au repos. Leursection transversale sera établ ie en fonction de la consi

dération suivante : en bout de goulotte, au point de décharge, la profondeur de l 'eau correspon

dra à la hauteur de l'écoulement l i b re sur le seuil ( f igure 16.15.). 
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Figure 16.15. 
Conditions d'écoulement pour les goulottes d'eau de lavage 

Le tableau 16.2. donne les débits d'écoulement de l'eau de lavage (Q) pour les dif

férentes valeurs combinées de la hauteur de l'écoulement de l'eau de lavage (H) et de la lar

geur de la goulotte d'évacuation. 
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Tableau 16.2. 
Capacité d'évacuation des goulottes transportant l 'eau de lavage (litres/seconde) 

H 

(auteur du f l o t 
l'eau de lavage 
Jans la goulotte 

0,25 m. 

0,35 m. 

0,45 m. 

Largeur de la goulotte 

0,25 m. 0,35 m. 0,45 m. 

30 40 52 

53 75 96 

82 115 148 

Les goulottes d'évacuation d'eau de lavage peuvent être placées de diverses manières. 

La f igure 16.16. montre des aménagements types. 

s j > t t 
x-xx-KvX •:•: 

Figure 16.16. 
Aménagements types des goulottes d'évacuation d'eau de lavage 

Particulièrement lorsqu'on u t i l i s e du sable f i n , avec un grain de t a i l l e inférieure 

à environ 0,8 mm, l 'ac t ion développée par l'eau de lavage peut être insuff isante pour qu'à long 

terme les grains du f i l t r e soient maintenus propres. Au bout de quelque temps, i l s peuvent se 

couvrir d'une couche gluante de matière organique. Ceci peut provoquer des problèmes tels que 

des boules de boue et des craquelures du f i l t r e ( f igure 16.17). 

Cela peut être évi té en faisant appel à de l ' a i r pour un rinçage supplémentaire. Le 

nettoyage du f i l t r e commence alors par un lavage à contre-courant avec addition d 'a i r sous un 

débit de 30 à 50 m/heure, combiné en général avec un lavage à l'eau (débit de 10 à 15 m/heure). 

On doi t ainsi arracher les enduits des grains du f i l t r e ; les matériaux détachés seront évacués 

par le lavage à l'eau qui suivra. Pour le lavage à contre-courant u t i l i san t de l ' a i r , un sys

tème séparé de conduites est nécessaire. On le vo i t sur la f igure 16.18. On notera que le lava

ge à contre-courant air-et-eau est généralement trop complexe pour être u t i l i s é dans de petites 

stations de traitement d'eau. 
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Figure 16.17. 
Boules de boue et craquelures du filtre 
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r igure 16.18. 
.avage à contre-courant a i r et eau 

Un aménagement intéressant d'alimentation en a i r et en eau pour le lavage à contre-

ourant est présenté sur la f igure 16.19. Le lavage à contre-courant commence par un transfert 

fans le réservoir 2 de l'eau contenue dans le réservoir 1. L 'a i r du réservoir 2 est pressurisé 

;t admis dans le f i l t r e . L'eau introdui te dans le réservoir 2 est alors u t i l i sée pour laver le 

i l t r e à contre-courant. 
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Figure 16.19. 
Aménagement de lavage à contre-courant a i r et eau 

Disposition d'une statj_on de f i l t r a t i o n rapide 

Une station de f i l t r a t i o n rapide comporte un certain nombre d'unités de f i l t r a t i o n 

(minimum 2) , chacune ayant une surface A. Lorsqu'un f i l t r e est mis hors de service pour net

toyage, les unités restantes doivent être capables de fournir le débit Q d'eau f i l t r é e deman

dé avec le débit de f i l t r a t i o n choisie r. Ceci est exprimé par formule : 
Q = (n-1) A.r 

Pour les petites stations i l existe un choix réduit pour la combinaison des valeurs 

n et r mais, pour les stations plus importantes, la combinaison n, r choisie doit tendre à 

minimiser le coût de la construction. A t i t r e de première approximation, la surface d'un l i t 

f i l t r a n t exprimée en m peut être d'environ 3,5 fo is le nombre d'unités de f i l t r a t i o n n. 

Pour réal iser une économie dans la construction et le fonctionnement, les unités 

de f i l t r a t i o n doivent être établies de manière à former un ensemble compact avec les conduites 

d'entrée et de sor t ie et toute conduite éventuelle d'alimentation en produits chimiques, 
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toutes ces canalisations devant être aussi courtes que possible. La mise en place des divers 

éléments d'une station de f i l t r a t i o n rapide est une question qui exige la plus grande attention 

de la part de l ' ingénieur qui conçoit l ' i n s t a l l a t i o n . I l convient de ménager la poss ib i l i té 

d'une extension future de la s tat ion. La f igure 16.20 fourn i t un exemple. Les insta l lat ions com

munes te l les que des pompes d'eau de lavage, les réservoirs, les bacs de préparation des pro

duits chimiques seront établ is dans un bâtiment spécial dans lequel seront également prévus 

le bureau, le laboratoire, les locaux pour le stockage et la manipulation des produits chimi

ques et les instal lat ions sanitaires. 
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Figure 16.20 
Disposition d'une station de f i l t r a t i o n rapide 

Le bâtiment d 'exploi tat ion est souvent placé au centre, les unités de f i l t r a t i o n 

étant établies à droite et à gauche, d'un côté ou de part et d'autre d'un couloir à deux niveaux, 

le niveau supérieur étant l 'étage d 'exploi tat ion et le niveau in fér ieur la galerie technique 

groupant l'ensemble des canalisations. 

16.5 Construction 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, un f i l t r e rapide est constitué d'une struc

ture comportant le système de drainage, le l i t f i l t r a n t et la couche d'eau brute. La structure 

est presque entièrement réalisée en béton armé, sur un plan rectangulaire avec des parois v e r t i 

cales. Cette structure de béton ne présente rien de par t i cu l ie r si ce n'est qu'el le doi t être 

étanche à l 'eau. Les fers doivent être largement noyés dans le béton pour év i ter toute corrosion. 

Les contraintes à l ' i n té r i eu r du béton sont à réduire au minimum. Tous les ef forts 

susceptibles de se développer dans le béton du fa i t du séchage, des r e t r a i t s , des variations 
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de température et des tassements du te r ra in doivent être l imités autant que fa i re se peut en 

subdivisant le bâtiment en un certain nombre de parties indépendantes, les liaisons comportant 

des jo in ts étanches à l 'eau. La composition du béton et sa mise en oeuvre devront assurer une 

complète étanchéitê et des re t ra i t s lors du séchage aussi faibles que possible. On n 'u t i l i sera 

aucun enduit au plâtre. On obtiendra une bonne f i n i t i o n en u t i l i san t un coffrage bien l i sse, 

par exemple en bois raboté. Pour évi ter les écoulements préférentiels le long des parois du 

f i l t r e , le coffrage in tér ieur sera constitué de planches non rabotées placées horizontalement 

Lorsque cela est possible, les f i l t r e s doivent être établ is à un niveau supérieur en tout 

temps à celui de la nappe souterraine e t , si nécessaire, sur un sol surélevé. 

On a conçu dans le passé de nombreux types de planchers de f i l t r e s . Certains sont 

malheureusement trop coûteux ou ne peuvent assurer une égale répar t i t ion de l'eau de lavage 

sur tout le fond du l i t f i l t r a n t . Le système simple décr i t ci-dessus, u t i l i san t des tubes 

dist r ibuteurs perforés peut, s ' i l est bien conçu, assurer une bonne d is t r ibu t ion de l'eau de 

lavage. I l a, de plus, l'avantage de pouvoir être fabriqué avec des matériaux localement dis

ponibles en u t i l i san t la main d'oeuvre locale. Une autre bonne solution comporte un faux plan

cher avec un système de d is t r ibu t ion par crépines. Des dalles carrées préfabriquées en béton 

de 0,60 x 0,60 m sont fixées sur de courtes colonnes de béton, comme le montre la f igure 

16.21. Les dalles sont percées de trous, environ 60 par mètre carré, dans lesquels les crépines 

prennent place (figure 16.22.). Les fentes pratiquées dans ces crépines sont é t ro i tes , environ 

0,5 mm et procurent une résistance au passage de l'eau de lavage suff isante pour assurer une 

d is t r ibu t ion homogène de l 'eau. Ce plancher permet de placer le sable directement sur le fond 

du f i l t r e avec les crépines sans qu ' i l so i t besoin de couches supports de graviers. 

Figure 16.21. 
Plancher de filtre avec faux plancher et crépines 
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Le t ravai l d'un f i l t r e rapide est effectué par le l i t f i l t r a n t et on do i t porter une 

grande attention à sa composition. Le sable a donné d'excellents résultats comme matériel f i l 

t ran t ; i l est peu cher et généralement disponible; pour ces raisons i l est très u t i l i s é . Pour 

les l i t s f i l t r a n t s mono-couche i l n'y a pas de raison pour prévoir d'autres matériaux f i l t r a n t s 

sauf dans des cas très spéciaux. Afin d'empêcher une c lass i f ica t ion hydraulique durant le l a 

vage à contre-courant qui apporterait les grains f ins au sommet et les grains grossiers au fond 

du l i t f i l t r a n t , on doit u t i l i s e r un sable aussi uniforme que possible. I l doit avoir un coef

f i c ien t d'uniformité infér ieur à 1,7 et mieux 1,3. Les spécif ications pour la granulométrie 

du sable f i l t r a n t sont à donner de préférence en pourcentages, maximal et minimal des matériaux 

qui passent par divers tamis pourvus de mailles standard de t a i l l e s déterminées. Pour une spéci

f ica t ion graphique, un diagramme peut être tracé comme le montre la f igure 16.23. 

Figure 16.22. 
Crépines en plastique 
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Figure 16.23. 
Spécification d'un sable f i l t r a n t pour le pré-traitement d'une eau de r i v iè re 
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16.6 Filtration rapide à l'échelle d'un village 

En raison de la complexité de leur conception et de leur construction et de la néces

s i té d'avoir du personnel compétent pour leur exp lo i ta t ion, les f i l t r e s rapides ne sont pas 

très adaptés au traitement de l 'eau à l 'échel le d'un v i l lage . Cela tout particulièrement pour 

le dernier stade du traitement de l'eau provenant d'une r iv iè re turbide. La sécurité de l'eau 

f i l t r é e sur le plan bactér iologiqjeexigerai t alors le recours à une post-chloration avec toutes 

ses d i f f i c u l t é s . I l serai t préférable d ' u t i l i s e r des f i l t r e s lents sur sable qui donnent une 

eau bactériologiquement pure, mais ces f i l t r e s lents peuvent alors sou f f r i r d'un colmatage 

rapide provoqué par la tu rb id i té de l'eau brute. 

Les matières en suspension peuvent être éliminées de l'eau brute par divers processus 

te ls que : le stockage, la coagulation, la f loculat ion et la sédimentation. Cependant, les 

f i l t r e s rapides sont seuls capables de produire en permanence une eau c la i re ayant une tu rb i 

d i té infér ieure à 5 F.T.U. I l sera alors possible d 'exploi ter sans d i f f i c u l t é n'importe quel 

f i l t r e lent s i tué à l ' a va l . Une t e l l e application des f i l t r e s rapides ne devrait guère soule

ver d'objections de même que l ' u t i l i s a t i o n de la f i l t r a t i o n rapide sur des eaux souterraines 

pour l 'é l iminat ion du fer et de manganèse, car i l n'y aurait alors que peu de risque de conta

mination bactérienne de l 'eau. 

Pour une consommation quotidienne d'eau de 40 l i t r e s par personne, la capacité de 
3 3 

f i l t r a t i o n pour 10.000 personnes serai t de 400 m par jour ou 40 m par heure pour un fonction

nement journal ier de 10 heures. Avec un débit de f i l t r a t i o n dé 5 m./heure, la superficie de 

l i t f i l t r a n t sera de 8 m ; on peut alors prévoir t ro is f i l t r e s c i rcula i res de 2 m. de diamètre 

chacun (un f i l t r e en réserve). Le mieux pour le plancher du f i l t r e sera probablement un dis

pos i t i f à tubes perforés (voir sous-chapitre 16.4.) , surmonté de couches calibrées de graviers, 

de pierres cassées, de briques dures écail lées à la t a i l l e désirée. Lorsqu'on dispose de sable 

grossier, i l peut être tamisé pour obtenir la granulométrie désirable, so i t 0,8 mm à 1,2 mm 

pour les p r é - f i l t r e s ; 1,0 mm à 1,5 mm pour les f i l t r e s éliminant le fer et le manganèse. Pour 

les p r é - f i l t r e s , l'épaisseur du l i t de sable doit être de 1,0 m. et de 1,50 pour les f i l t r e s 

éliminant le fer et le manganèse. Dans le cas où on ne dispose pas de sable, des matériaux simi

la i res peuvent être u t i l i sés après broyage, tels que des pierres, des briques, du carbonate 

de calcium c r i s t a l l i s é , de la dolomite, e t c . . La granulométrie peut alors être jusqu'à 40 % 

supérieure à cel le oui a été mentionnée ci-dessus. Dans certains cas, de la balle de r i z brûlée, 

des coquil les concassées de noix de coco ont donné des résultats acceptables. Avant de mettre 

le f i l t r e en service, i l doi t être lavé à contre-courant pendant environ une demi-heure pour 

nettoyer le matériau f i l t r a n t . La couche d'eau brute peut avoir 1,5 à 2 m. La structure du f i l 

t re aura alors une hauteur tota le de 3,5 à 4 m. 

La plus grande d i f f i c u l t é concernant la f i l t r a t i o n rapide à l 'échel le d'un vi l lage 

est le lavage à contre-courant. I l est coûteux d ' u t i l i s e r une pompe pour l 'eau de lavage. Dans 
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1 exemple présenté plus haut, une capacité de pompage de 100 à 200 m /heure sera nécessaire, 
3 

en double pour parer les défaillances mécaniques. Pour une production de 40 m /heure d'eau 

filtrée, c'est une pompe énorme entraînant un investissement considérable et des coûts impor-
3 

tants de fonctionnement. Avec un réservoir surélevé d'eau de lavage d'un volume de 20 m , la 
3 

capacité de la pompe peut être réduite à 10 m /heure, mais il faut tenir compte du prix du 

réservoir. Pour les villages n'ayant que des maisons basses, la pression dans le système de dis

tribution n'a généralement pas besoin de dépasser 6 m. Dans ce cas, une bonne solution sera 

d'utiliser le réservoir du réseau d'adduction d'eau pour le lavage à contre-courant des filtres. 

Aucune pompe spéciale ne sera nécessaire. 

i— 

PRELEVEMENT ET STATION 
DE POMPAGE D'EAU BRUTE 

OÉCHARGE OE 
• L'EAU DE LAVAGE 

UNITE FILTRANTE 

G0UL0TTE D'EAU DE LAVAGE 

VERS UN 
n—1 TRAITEMENT 

— L U " ULTERIEUR 
CHAMBRE 
DE SURVERSE 

Figure 16.24. 
Disposition générale d'une stat ion de f i l t r a t i o n rapide 

La f igure 16.24. donne le schéma d'une station de f i l t r a t i o n . L'eau brute entre dans 

le f i l t r e par la vanne A et se déverse dans la goulotte d'eau de lavage des f i l t r e s où e l l e 

disperse son énergie cinétique. Le réseau de d is t r ibu t ion commandé par les vannes A étant com

posé de conduites de pet i t diamètre fourni t une résistance suff isante à 1'écoulement (exemple 

0,5 m. de charge) pour assurer une d is t r ibu t ion homogène de l 'eau brute sur les unités i n d i v i 

duelles de f i l t r a t i o n . L'eau f i l t r é e est évacuée à travers la vanne D et passe sur un seuil 

placé dans une chambre. La crête du seuil est établ ie à une cote permettant de maintenir le 

niveau de l'eau brute dans le bassin de f i l t r a t i o n à au moins à 0,2 m. au-dessus du l i t f i l 

t rant . Du f a i t du colmatage, le niveau de l'eau brute s'élèvera jusqu'à ce que la charge cor

responde à la pression de l'eau dans la conduite d'al imentat ion; i l n'entrera plus d'eau dans 

le f i l t r e . Le f i l t r e sera alors nettoyé en envoyant de l'eau de lavage par la vanne C et en 

l'évacuant par la vanne B. L'eau de lavage sal ie doi t être c la r i f i ée par sédimentation et peut 

alors être évacuée dans la r i v i è r e , à quelque distance en aval de la prise d'eau brute. 

16.7 Filtration grossière 

Parfois un traitement plus l im i té que la f i l t r a t i o n ranide sur l i t de sable suf f i ra 

pour t r a i t e r l 'eau brute. I l peut être obtenu en u t i l i s a n t du gravier ou des f ibres végétales 
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comme matériau f i l t r a n t . Dans le f i l t r e ascendant de la f igure 16.6. on u t i l i se ra t ro is couches 

avec.de bas en haut, des granulométries de 10 à 15 mm, 7 à 10 mm, et 4 à 7 mm, avec un plan

cher de f i l t r e simple. Ce f i l t r e grossier ("dégrossissage") aura de grands pores qui ne colma

teront pas rapidement. I l peut admettre un important débit de f i l t r a t i o n , supérieur à 20 m/h. 

La grandeur des pores permet aussi un nettoyage avec des débits à contre-courant relativement 

fa ib les , aucune expansion du l i t f i l t r a n t n'étant nécessaire. Le lavage à contre-courant de ces 

p ré - f i l t r es est relativement long, environ 20 à 30 minutes. 

On peut aussi u t i l i s e r des f i l t r e s horizontaux selon le schéma de la f igure 16.25. 

I l s ont une profondeur de 1 à 2 m. et comportent t ro is zones, chacune ayant environ 5 m. de 

long et constituée de graviers de 20 à 30 mm, 15 à 20 mm et 10 à 15 mm de l'amont à l ' ava l . Le 

débit d'écoulement horizontal de l 'eau observé sur la profondeur tota le sera de 0,5 à 1,0 m/h. 

ENTRÉE 

%ÊMmmmm^'*r-*^^ 
CASCADE FOND IMPERMÉABLE ~ ^ 5 L 

SORTIE 

Figure 16.25. 
F i l t r e horizontal à graviers 

Ceci représente une charge très basse rapportée à la surface du f i l t r e (seulement 

0,03 à 0,10 m/heure). Une grande surface sera nécessaire, mais le colmatage du f i l t r e est 

très lent et i l fonctionnera plusieurs années sans nettoyage. Celui-ci sera réal isé par le 

déblaiement de l'ensemble et le lavage du matériau f i l t r a n t ; le f i l t r e sera alors remis en 

place. 

On a u t i l i s é des f ibres de noix de coco comme matériau f i l t r a n t dans une unité expé

rimentale de f i l t r a t i o n analogue à un l i t de sable. Le l i t f i l t r a n t n'a qu'une épaisseur de 

0,3 à 0,5 m. avec une hauteur d'eau brute d'environ 1 m. Le f i l t r e est fonctionnel avec des 

débits de 0,5 à 1 m/heure, permettant une période d 'ac t i v i té de plusieurs semaines. Pour net

toyer le f i l t r e , i l faut d'abord le vidanger, après QUOI' on re t i re et on évacue les f ibres de 

noix de coco. Le f i l t r e est r e fa i t avec de nouveaux matériaux qui ont été trempés dans l'eau 

pendant 24 heures pour supprimer autant de matière organique que possible. Les f i l t r e s en 

f ibre de noix de coco sont capables de fa i re face à des f luctuations considérables de charge 

http://avec.de
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en fournissant à leur sortie une eau de qualité presque constante. Les expériences ont montré 

un comportement remarquablement constant de ces filtres. La suppression globable de la turbi-

dité varie entre 60 et 80 %. 
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• d e s i n f e c t i o n 

17.1 Introduction 

Avant tout l'eau doit être exempte de micro-organismes qui pourraient transmettre des 

maladies au consommateur. Les processus tels que le stockage, la sédimentation, la coagulation-

f loculat ion et la f i l t r a t i o n rapide réduisent à des degrés divers la teneur de l'eau en micro

organismes. Cependant, i l s ne permettent pas d'être assuré que l 'eau produite est bactér iologi-

quement pure. Une désinfection f inale est fréquemment nécessaire. Dans les cas où on ne peut 

recourir à aucune autre méthode de traitement, on pourra mettre en place une désinfection qu i , 

â e l le seule, permet de combattre la contamination bactérienne de l'eau potable. 

La désinfection permet la destruction ou du moins 1' inact ivat ion complète des micro

organismes pathogènes présents dans l 'eau. El le u t i l i s e des moyens physiques ou chimiques. Les 

facteurs suivants influencent la désinfection de l'eau : 

1) Nature et nombre des organismes à dét ru i re . 

2) Type et concentration du désinfectant u t i l i s é . 

3) Température de l'eau à désinfecter; plus la température est élevée, plus la désin

fection est rapide. 

4) Le temps de contact; l ' e f f e t de la désinfection est d'autant plus complet que le 

désinfectant reste plus longtemps au contact de l 'eau. 

5) La nature de l'eau à désinfecter; la présence de particules, spécialement si el les 

sont de nature col loïdale ou organique, entrave le processus de désinfection. 

6) Le pH (ac id i té /a lca l in i té ) de l 'eau. 

7) Le mélange; un bon mélange assure une dispersion correcte du désinfectant dans 

l'eau et favorise la désinfection. 

17.2 Désinfection physique 

Les deux méthodes principales de désinfection physique sont l ' é b u l l i t i o n de l'eau et 

l ' i r r ad ia t i on par les rayons u l t rav io le ts . 

L 'ébu l l i t ion est un moyen simple et consacré par 1'expérience qui dé t ru i t les micro

organismes pathogènes te ls que v i rus , bactéries, cercaires, kystes et oeufs. Alors qu'el le peut 

être u t i l i sée comme traitement domestique, e l le n'est pas une méthode susceptible d'être app l i 

quée dans les dist r ibut ions d'alimentation en eau des co l l ec t i v i t és . Cependant, dans des c i r 

constances cr i t iques, l ' é b u l l i t i o n de l'eau peut être u t i l i sée comme mesure temporaire. 

Le rayonnement u l t rav io le t permet d'assurer efficacement la désinfection d'une eau 

limpide mais son action est très réduite lorsque l'eau est trouble ou contient certaines subs

tances te l les que des n i t ra tes , des sulfates et des composés du fer . Cette méthode de désinfec

t ion n'engendre aucun élément qui puisse protéger l'eau contre une nouvelle contamination et 

permettre d'effectuer un contrôle ou de d i r iger l 'opérat ion. L 'u l t rav io le t a été u t i l i sé 

1 7 
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pour la désinfection dans plusieurs pays développés mais a rarement été appliqué dans les pays 

en voie de développement. 

17.3 Désinfectants chimiques 

Un bon désinfectant chimique doi t répondre aux cr i tères essentiels ci-après : 

- rapidi té et e f f i cac i té dans la d ispar i t ion des micro-organismes pathogènes pré

sents dans 1'eau, 

- so lub i l i té rapide dans l'eau aux concentrations nécessaires pour permettre la 

désinfection et l 'obtent ion d'un résidu a c t i f , 

- ne conférer à l'eau ni goût, ni odeur, ni couleur, 

- absence de tox ic i té pour l'homme et les animaux, 

- f ac i l e à détecter et à mesurer dans l 'eau, 

- f ac i l e à manipuler, à transporter, à appliquer et à contrôler, 

- disponible facilement à des coûts modérés. 

Les produits chimiques qui ont été u t i l i sés pour la désinfection sont : le chlore, 

les composants chlorés et l ' i ode , à des dosages convenables, l'ozone et les autres oxydants 

comme le permanganate de potassium et le peroxyde d'hydrogène. Chacun d'eux a ses avantages 

et ses l im i tes . 

Chlore et composants chlorés : I l s détruisent les pathogènes très rapidement et sont 

largement disponibles, ce qui les rend bien adaptés à la réal isat ion d'une désinfection. Leur 

coût est modéré et i l s sont, pour cette raison, largement u t i l i sés comme désinfectants à 

travers le monde. 

L'iode : En dépit de ses propriétés intéressantes comme désinfectant, l ' iode a des 

l imi tes importantes. De fortes doses (10 à 15 mg/1) sont nécessaires pour parvenir à une désin

fect ion sat isfaisante. Elle n'est pas efficace lorsque l'eau à désinfecter est colorée ou 

trouble. L'iode en solution aqueuse est d'autre part très vo la t i l e . Tout cela ne m i l i t e pas 

pour son u t i l i s a t i o n , sauf cas d'urgence. 

Le permanganate de potassium : C'est un agent puissant d'oxygénation, eff icace con

t re le v ibr ion cholérique mais pas contre les autres organismes pathogènes. I l laisse une colo

rat ion dans le réservoir; i l ne constitue donc pas un désinfectant très sat isfaisant pour l ' a l i 

mentation en eau des c o l l e c t i v i t é s . 

L^qzone : L'ozone est u t i l i s é de plus en plus pour la désinfection des insta l la t ions 

d'al imentation en eau potable dans les pays indust r ia l isés , et i l est eff icace dans l 'é l imina

t ion des composants donnant à l 'eau un goût ou une couleur désagréable. Comme les rayons u l t ra 

v io le t s , l'ozone ne laisse normalement aucun résidu dosable qui pourrait servir à contrôler 

le processus. En l'absence de résidu, i l n'y a pas de protection contre une nouvelle contamina

t ion de l 'eau après sa désinfect ion. Les coûts élevés d ' i ns ta l l a t i on et de fonctionnement et 

la nécessité d'une alimentation continue en énergie ne conduisent pas à recommander la pratique 
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de 1'ozonation dans les pays en voie de développement. 

17.4 Chloration 

La désinfection de l'eau par chlorat ion, int rodui te dans les premières années du XXe 

s ièc le, constitue sans doute l'événement technologique le plus important dans l ' h i s t o i r e du 

traitement de l 'eau. La chloration de l'eau dans les insta l la t ions d'alimentation des pays en 

voie de développement est un élément extrêmement important. Le mauvais état sanitaire résultant 

de la pol lut ion fécale des ressources en eau constitue fréquemment la plus grande menace pour 

la santé publique. Une chloration eff icace de l'eau distr ibuée aboutit dans de nombreux cas à 

une réduction substantiel le des maladies entériques directement l iées à l 'eau. Des études ré

centes, qui se poursuivent, ont pu fa i re penser que les composés organiques formés, lorsque 

du chlore est ajouté à l 'eau, peuvent induire chez l'homme certaines formes de cancers. Etant 

donné la complexité des éléments en cause, on n'a sur ce point aucune preuve dé f i n i t i ve . D'autre 

part , les propriétés désinfectantes du chlore sont bien établies e t , à l 'heure actue l le , cette 

considération doit peser davantage lo rsqu ' i l s 'ag i t de sauvegarder la santé que des supposi

tions sur des effets secondaires possibles. 

Le chlore est un gaz toxique jaune verdâtre qui n'existe dans la nature qu'à 1'•état 

de combinaison, essentiellement avec le sodium (sel ord inai re) . I l a une odeur caractéristique, 

pénétrante et i r r i t a n t e ; i l est plus lourd que l ' a i r ; comprimé i l devient l iquide, avec une 

couleur ambrée. Le chlore l iquide est plus lourd que l 'eau. I l se vaporise aux température et 

pression atmosphérique normales. Industriellement, le chlore est obtenu par 1'êlectrolyse 

d'une saumure, opération qui produit de la soude caustique et de l'hydrogène. A l ' é t a t de gaz 

sec, le chlore n'est pas corrosi f mais en présence d'humidité i l devient très aggressif pour 

tous les métaux sauf l 'argent et le cuivre. Le chlore est légèrement soluble dans l 'eau, appro

ximativement 1 % en poids à 10°C. 

Chlorure de chaux : Avant que l 'on dispose de chlore l iqu ide, la chloration é ta i t 

la plupart du temps effectuée en faisant appel au chlorure de chaux. C'est une combinaison de 

chaux éteinte et de chlore gazeux, répondant approximativement à la formule CaCl?, Ca(0H)?, 

H„0 + Ca (0C1)„. 2Ca (0H)„. Ajoutée à l 'eau, e l le se décompose pour donner l 'ac ide hypochloreux 

H0C1. Lorsqu' i l vient d'être produit , le chlorure de chaux a une teneur en chlore de 33 à 37 %. 

Le chlorure de chaux est instable; son exposition à l ' a i r , à la lumière et à l 'humidité f a i t 

tomber rapidement sa teneur en chlore. Le produit doi t être stocké à l ' ab r i de la lumière dans 

un local sec et f r a i s , à l ' i n t é r i eu r de containers qui ne craignent pas la corrosion. 

Hypochlorites (1) : I l s ne sont pas seulement deux fois plus puissants que le chlo

rure de chaux (60 à 70 %, en poids, de chlore disponible) mais i l s conservent leurs propriétés 

(1) Appellations commerciales "HTH", "Perchlor in", "P i t tch lor" 
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i n i t i a l es pendant plus d'un an dans des conditons normales de stockage. I l s sont disponibles 

par paquets de 2-3 kg, et par caisse jusqu'à 45 kg; on les trouve également en granulats ou en 

comprimés. 

Hypochlorite de sodium : Sous forme de solution vendue dans le commerce, l'hypochlo-

r i t e de sodium (NaOCl) contient normalement 12 à 15 % de chlore disponible. Les solutions d'hy-

pochlorite de sodium à usage ménager (Eau de Javel) ne contiennent en général que 3 à 5 % de 

chlore disponible. 

Ce sont les caractéristiques du chlore et de ses composés qui ont dicté les méthodes 

de leur manipulation et de leur application dans la pratique de la désinfection de l 'eau. 

Pratique de la chloration : Les méthodes de chloration peuvent être regroupées sous 

deux catégories qui dépendent de la teneur souhaitée en chlore résiduel et du point d'applica

t i on . 

Quand i l faut obtenir du chlore résiduel et que le temps de contact est l im i t é , i l 

est de pratique courante de réal iser une chloration conduisant à avoir du chlore résiduel l i b re . 

Si on veut obtenir un résiduel de chlore à l ' é t a t combiné, le chlore est appliqué à l 'eau, pour 

produire, avec de l'ammoniaque, naturel ou ajouté, un produit résiduel combiné (f igure 17.1.). 

La préchloration est l 'app l ica t ion de chlore préalable à tout autre traitement. Fré

quemment, e l le vise à supprimer les algues, les goûts et les odeurs. La post-chloration con

siste à appliquer le chlore après les autres processus de traitement, particulièrement après 

la f i l t r a t i o n . 

RÉACTION OU CHLORE DANS L EAU 
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Figure 17.1. 
Réactions du chlore dans l'eau 
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Demande de chlore : C'est la différence entre la quantité de chlore ajoutée à l'eau 

et la quantité de chlore disponible à l ' é t a t l i b re ou combiné restant à la f i n d'un temps spé

ci f ique de contact. 

Chlore résiduel : Plusieurs méthodes permettent de mesurer le chlore résiduel dans 

l 'eau. On en ci tera deux parmi les plus simples. 

a) Méthode du Diéthyl-para-Phênylènediamine (DPD) (1) 

Le chlore disponible à l ' é t a t l i b re réagit instantanément avec N-diéthyl-para-

phénylènediamine, produisant une coloration rouge, à condition qu ' i l n'y a i t 

pas d' iode. On constitue des solutions de permanganate de potassium (DPD) addit ion

nées de chlore à diverses concentrations pour é tab l i r une échelle de colorations. 

La couleur produite par l 'add i t ion de DPD à une eau déterminée est comparée avec 

cette échelle (méthode colorimétrique) pour déterminer la concentration de chlore 

résiduel. La couleur produite par cette méthode est plus stable que cel le de la 

méthode de 1'Orthotolidine. 

b) Méthode de 1'Orthotolidine 

L'Orthotol idine, un composé aromatique, est oxydée en solution acide par le chlore, 

les chloramines et les autres oxydants et produit un complexe de couleur jaune 

dont l ' i n tens i té est directement proportionnelle à la quantité d'oxydants pré

sents. La méthode est bonne pour les déterminations de routine des résiduels de 

chlore ne dépassant pas 10 mg/1. Une coloration naturelle de l 'eau, de la t u rb i -

d i té ou des ni t rates interfèrent dans le développement de la couleur. I l a été 

démontré que l 'Orthotol id ine est cancérigène; son u t i l i s a t i o n a été in te rd i te 

dans plusieurs pays. 

17.5 Technologie de la chloration pour l'alimentation en eau rurale 

L'eau souterraine obtenue à par t i r de puits à faible profondeur est toujours la sour

ce la plus importante d'alimentation pour des mi l l ions d' individus vivant dans de peti tes col 

l ec t i v i t és . De nombreuses constations ont montré que de te ls puits sont assez souvent contami

nés. En général, les eaux de surface comme les mares vi l lageoises, les courants divers et les 

r iv ières sont aussi pollués. I l n'est pas toujours possible, ni toujours nécessaire, d 'ef fec

tuer un traitement complet de l'eau provenant de ces ressources, mais on doi t au moins, pour 

protéger la santé publique, réal iser une désinfection convenable. 

Techniquement, la chloration peut apporter une solution sat isfaisante pour les pe

t i tes co l lec t i v i tés rurales. Pour ce l l es -c i , la désinfection par le chlore gazeux n'est 

(1) Surveillance de la qual i té de l'eau potable 
OMS Séries Monographiques 63 (1976) 
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généralement pas envisageable, étant donné les problèmes que pose la mise en oeuvre de façon 

correcte et continue de petites quantités de chlore gazeux. Il convient sans doute de s'orien

ter vers les composés du chlore. 

Chlorure de chaux : Le chlorure de chaux (voir annexe 4 pour les détails) est un 

composé du chlore qu'il est facile de se procurer à bon marché. Il est commode à transporter 

et n'est pas dangereux à manipuler s'il est fourni dans des récipients convenables. C'est une 

poudre blanche ou jaunâtre s'écoulant facilement et contenant environ 33 à 37 % de chlore dis
ponible. Le chlore est instable et se dégage au cours du stockage. En présence d'humidité, le 

chlorure de chaux devient corrosif. Il est nécessaire d'utiliser des récipients résistant à la 

corrosion (bois, céramique ou plastique) qui seront stockés à l'abri de la lumière dans un 

local frais et sec. Pour minimiser la perte de chlore, il est recommandé de limiter à 5 % la 

concentration en chlore des solutions de chlorure de chaux. 

Désinfection des puits ouverts : Ces ouvrages étant très fréquemment utilisés dans 

les pays en voie de développement, il est conseillé d'employer des méthodes simples pour la 

désinfection de l'eau qui en provient. 

Pot de chloration : Un pot en terre d'une capacité de 7 à 10 litres percé au fond de 

trous de 6 â 8 mm de diamètre est à moitié rempli de cailloux et de graviers ronds de 20 à 

40 mm. Un mélange d'une partie de chlorure de chaux pour 2 de sable est disposé au-dessus des 

graviers et le remplissage du pot jusqu'au çoulot est terminé avec des graviers (figure 17.2.). 

Le pot, goulot ouvert, est descendu dans l'eau du puits. 

GOULOT OUVERT 

GRAVIERS RONDS 

TROUS |H6 CM 0E DIAMETRE) 

Figure 17.2. 
Pot de chloration percé de trous au fond 

Pour un puits d'où on t i r e de l'eau à raison de 1000 à 1200 1/jour, un pot contenant 

environ 1,5 kg de chlorure de chaux doit permettre une chloration convenable pendant environ 

une semaine. 



- 253 -

désinfection 

Système à double pot : Lorsqu'on u t i l i s e un seul pot de chloration dans un pe t i t puits 

ind iv idue l , i l peut en résulter une sur-chlorat ion. On conseil le alors de recourir à deux pots 

cylindriques disposés l 'un dans l 'aut re (f igure 17.3.)- Le pot in tér ieur est rempli jusqu'à un 

niveau un peu infér ieur à celui du goulot d'un mélange humide de 1 kg de chlorure de chaux et 

de deux ki los de sable grossier et est placé à l ' i n t é r i eu r d'un second pot. Le col du pot exté

r ieur est recouvert d'une feu i l l e de polyéthylène et l'ensemble est plongé dans le puits au 

bout d'une corde. Ce d ispos i t i f peut fonctionner 2 à 3 semaines pour des puits individuels pou

vant contenir 4500 l i t r e s d'eau avec une exhaure de 400 à 450 l i t r e s / j o u r . 

JARRE EN 
PLASTIQUE OU — 
EN TERRE 

>- -

--—•—•-
-

srz_ 

~T^J 

CHLORURE OE 
CHAUX ET SABLE 

Figure 17.3. 
Double pot de chloration 

Chloromètre du type goutte à goutte : Les chloromètres du type goutte à goutte (fi

gure 17.4.) permettent d'assurer la désinfection des puits. Des dépôts de carbonate de calcium 

formés lorsque la solution de chlorure de chaux entre en contact avec le dioxyde de carbone at

mosphérique risquent d'obstruer la sortie du goutte à goutte. On peut établir, immédiatement 

avant le robinet d'arrêt, un goutte à goutte analogue à celui qui est utilisé dans les transfu

sions médicales. Le conduit de sortie plonge directement dans l'eau du puits. Le réservoir peut 

être placé sur la margelle. 

Des dispositifs de distribution à charge constante ont été utilisés dans de nombreux 

cas avec succès. La figure 17.5. présente un "bol flottant". 

Le tube de régulation et le tube d'écoulement doivent pouvoir coulisser dans le bol 

flottant par un dispositif étanche. Les tubes sont arasés à un niveau tel que la solution pénétre 
dans le bol et en sorte par le tube d'écoulement au débit désiré. Ce débit peut varier en 
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modifiant les niveaux des tubes de régulation et de d i s t r i bu t ion . 

Figure 17.4. 
Appareil de d is t r ibu t ion d'une solution de chlore 

RÉSERVOIR — 

-"-ML 
7SMM V U 
75MMJ \ J h 

/ 7 
DISPOSITIF 
COULISSANT 
ETANCNE 

TUBE D'ÉCOULEMENT 

vr H ~^ 
# 

1? 

L 

-BOL FLOTTANT 

TUBE DE RÉGULATION 
EN PLASTIQUE. 

- CAOUTCHOUC OU VERRE 

JOINT ÉTANCHE 

EL 
H VERS L'ENTRÉE 
ï DANS LE RÉSERVOIR 
T D'EAU CLAIRE 

Figure 17.5. 
Alimentation à charge constante pour des solutions chlorées 
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Moyens de dosage pour les alimentations par pompage : Lorsque Veau est pompée depuis 

la ressource jusqu'à un réservoir de d is t r ibu t ion surélevé et amenée par gravité jusqu'au ré

seau de d i s t r i bu t ion , une solution de chlorure de chaux peut être distr ibuée comme le montre 

la figure 17.6. Du réservoir contenant la solution de chlorure de chaux, ce l le -c i est amenée 

directement jusqu'au tuyau d'aspirat ion de la pompe. Une solution de chlorure de chaux à 1 %, 

préparée antérieurement et décantée pour éliminer les impuretés, est in t rodui te dans le réser

voir en quantité suffisante pour plus d'une journée. On doi t empêcher toute entrée d 'a i r dans 

la conduite d'aspirat ion de la pompe. On coupera l 'envoi de la solution lorsque la pompe est à 

1'arrêt. 

DOSAGE A 
CHARGE CONSTANTE 

SOLUTION OE . _ . 
PRODUIT CHIMIQUE 

^ L U - ^ 

LIAISON AU 
RESERVOIR 
OAPPOINT 

sKM/Mr&n*'!® 

ROBINET 0 ARRET 

(C 
t 

3C 
wm^r^mimMm^mm. 

APPROVISIONNEMENT 
EN EAU 

Figure 17.6. 
Disposi t i f de chloration pour une alimentation par pompage 

17.6 Désinfection au chlore gazeux 

Les conditions d ' u t i l i sa t i on du désinfectant dépendent de plusieurs facteurs, te ls 

que le volume d'eau à t r a i t e r , le coût et la d ispon ib i l i té des produits chimiques, l ' i n s t a l l a 

t ion nécessaire pour sa mise en oeuvre, et la main d'oeuvre indisoensable à l ' exp lo i ta t ion et 
3 

à sa surveil lance. Lorsque le débit d'eau à t r a i t e r est supérieur à 500 m par jour , le chlore 
gazeux est considéré comme le désinfectant le plus économique. Pour de peti tes alimentations, 

on dispose de bouteil les de chlore; i l n'est alors pas possible de régler avec précision l ' i n 

troduction de très petites quantités de gaz. Deux méthodes permettent de contrôler l 'apDl ica-

t ion du chlore gazeux. 

1) Alimentation par solutions intermédiaires : Le gaz est d'abord dissous dans un 

pe t i t volume d'eau et la solution de chlore en résultant est injectée dans ^e courant 

principal de l'eau à désinfecter. On peut ainsi assurer une dispersion rapide et 

complète au point d 'appl icat ion. 
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2) Alimentation directe : Dans ce cas, le gaz arr ive directement au point d'applica

t i o n . I l faut disposer d'un type spécial de diffuseur ou d'un tube perforé en argent 

ou en plastique pour une di f fusion correcte du gaz. Cette méthode n'est pas recomman

dée pour de pet i tes alimentations rurales. 

L'équipement u t i l i s é pour le contrôle de l ' in t roduct ion du chlore gazeux peut être du 

type en pression ou du type sous vide. Le type en pression comporte une f i l t r a t i o n du gaz, un 

robinet d ' a r rê t , un réducteur de pression, et une valve de régulation ou un o r i f i ce muni d'un 

manomètre avec une étanchéité à garde d'eau. Etant donné les variations de pression dans la bou

t e i l l e de chlore, on maintient une pression constante à travers l 'ouverture grâce au réducteur 

de pression. La mesure de la chute de pression à travers l ' o r i f i c e permet d'évaluer le débit du 

gaz. L'appareillage permettant la réal isat ion des solutions comprend des d ispos i t i fs assurant 

l ' i n t roduc t ion d'un débit connu de chlore dans le pet i t courant d'eau qui transporte alors le 

chlore jusqu'au point d 'appl icat ion (f igure 17.7.) . 

APPAREIL A FAIRE OES TABLEAU DE CONTROLE 
SOLUTIONS PAR GRAVITÉ n 

ï BOUTEILLES DE CHLORE 

ALIMENTATION 
EN EAU (!! 

. DISTRIBUTEUR AU 
POINT D'APPLICATION ELÉVATION 

Figure 17.7. 
Chîoromètre à chlore gazeux permettant de réal iser des solutions par gravité 

17.7 Désinfection des éléments nouvellement mis en place, réservoirs, tuyaux et joints 

Nouveaux réservoirs : Tout nouveau bassin ou réservoir doi t être désinfecté avant sa 

mise en service. De même, les bassins qui ont été mis hors service pour des réparations ou des 

nettoyages doivent être aussi désinfectés avant d'être réu t i l i sés . Avant la désinfection, les 

parois et les fonds des réservoirs doivent être balayés et recurés pour éliminer tous les élé

ments polluants et les corps étrangers. 
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Une des méthodes utilisées pour la désinfection d'un nouveau réservoir est de le rem

plir jusqu'au niveau de surverse avec de l'eau claire à laquelle on ajoute du chlore jusqu'à 

une concentration de 50 mg/1. La solution de chlore est introduite dès le début du remplissage 

pour assurer un mélange et un contact aussi complets que possible avec toutes les surfaces à 

désinfecter. Lorsque le réservoir est plein, il est préférable d'attendre au moins 24 heures, 

mais en tous cas pas moins de 6 heures. L'eau est alors évacuée et le bassin rempli dans le 

cadre de son approvisionnement régulier. 

Une seconde méthode, très satisfaisante et pratique dans les milieux ruraux, est l'ap

plication directe d'une solution concentrée (200 mg/1) aux surfaces intérieures du bassin. La 

surface doit rester en contact avec la solution concentrée au moins 30 minutes avant que le bas

sin ne soit rempli d'eau. 

La troisième méthode, qui ne doit être utilisée que quand les autres ne peuvent l'être, 

n'expose pas la partie supérieure des parois à une solution concentrée de chlore. Une eau con

tenant 50 mg/1 de chlore est introduite dans le bassin avec un volume calculé de manière telle 

que,lorsque le bassin sera ultérieurement complètement rempli, la concentration de chlore résul

tante soit d'environ 2 mg/1. L'eau à 50 mg/1 est maintenue dans le réservoir pendant 24 heures 

avant qu'on le remplisse. Le réservoir peut alors être mis en service sans qu'il soit nécessaire 

d'évacuer l'eau utilisée pour la désinfection car celle-ci procurera un chlore résiduel final 

qui ne sera pas trop élevé. 

Mise en place de nouvelles conduites : Les conduites principales et les tuyaux de dis

tribution auront probablement été contaminés au cours de leur pose réalisée sans précautions. 

Ils doivent donc être désinfectés avant d'être mis en service. Les réseaux de distribution ont, 

d'autre part, besoin d'être désinfectés lorsqu'ils ont été contaminés du fait de ruptures in

tervenues dans les conduites ou par suite de crues. 

Chaque conduite doit être nettoyée par brossage et rinçage pour éliminer les produits 

étrangers. 

Immédiatement avant l'utilisation, le matériel nécessaire à l'exécution des joints 

doit être nettoyé et désinfecté par immersion dans une solution de chlore à 50 mg/1 pendant au 

moins 30 minutes. 

Un moyen pratique d'application de la solution de chlore pour la désinfection des ré

seaux ruraux d'alimentation en eau est de laver à grande eau chaque partie à désinfecter. La 

vanne amont est fermée, ce qui permet de mettre la section à sec. Puis la vanne de décharge est 

fermée et la section isolée du reste du système. La solution désinfectante est injectée par un 

entonnoir ou par un tuyau dans un appareil en place sur le réseau (bouche d'incendie par exemple) 

ou dans une ouverture spéciale pratiquée à la partie la plus haute de la conduite. C'est en 

général par une ventouse placée en ce point haut pour l'évacuation de l'air et que l'on démonte 

pour réaliser cette introduction. 
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La solution est ajoutée doucement jusqu'à ce que la section soit complètement remplie. 

On doit veiller à ce que l'air emprisonné dans la conduite puisse s'échapper. S'il n'existe pas 

de ventouse ou d'autre ouverture, il faut alors déconnecter une ou plusieurs canalisations pour 

permettre l'évacuation de l'air. 

17.8 Désinfection d'un réseau d'alimentation en eau en cas d'urgence 

Les mesures à long terme visant à l'alimentation des populations en eau saine, conju

guées avec l'hygiène personnelle et l'éducation sanitaire,contribueront grandement à la protec

tion et à la promotion de la santé publique. Cependant, des catastrophes naturelles comme les 

cyclones, les tremblements de terre et les inondations entraînent parfois des arrêts complets 

des distributions d'eau. 

Ces situations rendent nécessaire l'application de mesures d'urgence permettant de 

maintenir la fourniture d'eau potable. Il n'existe pas de mesure unique constituant une panacée 

pour toutes les situations, mais les mesures suivantes peuvent être prises pour assurer une 

fourniture d'eau potable en fonction des conditions locales et des ressources disponibles. 

Lorsque le dispositif habituel d'alimentation en eau est atteint par une catastrophe, 

la priorité essentielle doit être donnée à la remise en marche du réseau. Une action simultanée 

visant à maîtriser la situation doit inclure une recherche de toutes les ressources en eau pos

sibles à une distance raisonable de la zone affectée. L'eau provenait des systèmes privés d'ali

mentation et d'autres sources pourra être transportée Dar camions-citernes jusqu'aux lieux de 

consommation. 

Après des inondations, lorsque le réseau de distribution de l'alimentation en eau 

reste intact, la pression dans les conduites devra être accrue de façon à empêcher l'intrusion 

d'eau extérieure dans ces conduites. Comme mesure de complément, la chloration de l'eau dans les 

stations de traitement peut être temporairement augmentée. Une chloration à fort dosage ne peut 

être recommandée que dans les circonstances extrêmes ou en cas de nettoyage des conduites nou

vellement mises en place. 

Comprimés et solutions de produits chlorés : Les composés du chlore, sous forme de 

solution ou de comprimés, existent de façon courante dans de nombreux pays (1). Ils sont excel

lents pour la désinfection de petites quantités d'eau, mais ils sont chers. Après addition du 

produit, selon le dosage prescrit, l'eau est agitée puis maintenue au repos pendant 30 minutes 

avant consommation. Si l'eau est trouble, il peut être nécessaire d'augmenter le dosage. 

(1) Appellations commerciales : "Halazone", "Chlor-dechlor", "Hydrochlorzone", "Hadex" 
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• t r a n s p o r t de l ' eau 

18.1 Introduction 

Le transport de l'eau constitue souvent l'un des éléments du dispositif d'alimenta

tion en eau d'une petite collectivité; il n'y a sur ce point aucune différence avec de grandes 

installations de desserte. L'eau doit être transportée depuis la ressource disponible jusqu'à 

la station de traitement, s'il y en a une, et ensuite vers la zone de distribution. En fonction 

de la topographie et des conditions locales, l'eau doit être acheminée par des conduites â 

écoulement libre (figure 18.1.), des conduites sous pression (figure 18.2.) ou une combinaison 

des deux (figure 18.3.). Le transport de l'eau se fera soit par gravité soit par pompage. 

Les conduites à écoulement libre doivent être disposées avec une pente uniforme afin 

de suivre étroitement la ligne piézométrique (1). Les canalisations sous pression peuvent être 

disposées avec des pentes et des contre-pentes, si nécessaire, à condition de demeurer suffi

samment en dessous de la ligne piézométrique. 

Dans le cadre des réseaux d'alimentation en eau, les canalisations constituent le 

moyen de transport le plus fréquemment utilisé, mais on a aussi recours à des canaux, aqueducs 

ou galeries. Que l'on utilise un écoulement libre ou un écoulement sous pression, le transport 

de l'eau constitue généralement un investissement considérable. On doit alors, dans chaque cas 

particulier, examiner attentivement toutes les options possibles, sur les plans technique et 

financier pour pouvoir choisir la meilleure solution. 

18.2 T"ypes de conduits d'eau 

Canaux : Les canaux ont généralement une section trapézoïdale mais une section rec

tangulaire est plus économique lorsque le canal est creusé dans du rocher compact. Les condi

tions d'écoulement sont plus ou moins uniformes lorsqu'un canal conserve même section, même 

pente et même revêtement intérieur sur toute sa longueur. 

Les canaux ouverts ne sont pas très utilisés dans les réseaux d'alimentation en eau 

potable en raison des dangers de contamination de l'eau. Les canaux ouverts ne conviennent 

jamais au transport de l'eau traitée mais ils peuvent être utilisés pour le transport de l'eau 

brute. 

Aqueducs et galeries : Aqueducs et galeries doivent être conçus pour pouvoir évacuer 

le débit d'eau prévu aux 3/4 seulement de leur possibilité totale d'écoulement. Les galeries 

à écoulement libre ont en général une section en fer à cheval. Ces galeries sont construites 

(1) La pente de la ligne piézométrique est "le gradient hydraulique". Pour les canaux ouverts, 

c'est la pente de la surface de l'eau. Pour les conduites fermées sous pression (par 

exemple des canalisations), la ligne piézométrique a une pente qui dépend de la perte de 

charge par unité de longueur de tuyau. 

1 8 
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RESSOURCE EN EAU 
<&iï,.&W'±~ 

Figure 18.1. 
Conduite à écoulement libre 
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Figure 18.2. 
Canalisation sous pression 
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Figure 18.3. 
Combinaison d'une conduite à écoulement libre et d'une canalisation sous pression 



- 262 -

transport de l'eau 

pour réduire la longueur totale du transport et éviter le recours à des aqueducs et à des 

canalisations traversant des terrains accidentés. Pour réduire les pertes de charge et les 

infiltrations, les galeries sont en général revêtues. Cependant ̂ lorsqu'elles sont construites 

dans une roche solide,aucun revêtement n'est nécessaire. 

La vitesse d'écoulement dans les aqueducs et les galeries varie entre 0,3 et 

0,9 m/sec pour des ouvrages non revêtus et peut être supérieure à 2 m/sec pour des ouvrages 

revêtus. 

Conduites à écoulement libre : Dans les conduites à écoulement libre, on peut utili

ser des matériaux simples puisqu'il n'y a pas de mise en pression. Des tuyaux en terre vitri

fiée, des conduites en fibrociment ou en béton peuvent convenir. Ces conduites doivent suivre 

étroitement la ligne piézométrique. 

Canalisations sous pression : Le tracé des canalisations sous pression dépend évi

demment beaucoup moins de la topographie des zones traversées, que celui des canaux, des aque

ducs et des conduites à écoulement libre. Une conduite sous pression peut être tracée selon 

la pente ou à contre pente et il existe beaucoup de liberté dans le choix de son parcours. On 

préférera souvent l'établir le long des routes ou des voies publiques pour faciliter sa sur

veillance (détection des fuites, des vannes défectueuses, de tout dommage subi par l'installa

tion) et permettre un accès rapide pour l'entretien et les réparations. 

I'RC Photo 

Figure 18.4. 
Canalisation sous pression en construction (Kenya) 
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18.3 Considérations concernant la conception 

Débit à prévoir 

La demande d'eau dans une zone de d is t r ibu t ion fluctuera considérablement au cours 

d'une journée. Habituellement un réservoir est prévu pour accumuler l'eau et f a i re face à la 

f luctuat ion de la demande. Le réservoir est alimenté par la conduite principale de transport 

et situé à un emplacement permettant d'approvisionner le réseau de d is t r ibu t ion (f igure 18.5.) . 

La conduite principale de transport est normalement conçue pour sa t is fa i re avec un débit cons

tant la demande maximale journal ière d'eau. Toutes les variations horaires dans la demande 

d'eau au cours de la journée de consommation maximale sont alors absorbées par le réservoir 

de d i s t r i bu t i on . 

Le temps journal ier de fonctionnement de la conduite principale de transport est un 

autre facteur important. Pour une alimentation en eau par groupe moto pomoe (moteur électrique 

ou d iese l ) , la durée journal ière de pompage est souvent l imitée à 16 heures ou moins. Le débit 

d'écoulement pour la conduite principale de transport doit alors être ajusté en conséquence. 
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KJ — • **> — • 
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Figure 18.5. 
Alimentation principale et réservoir de distribution (schéma) 

Pression 

Ce point ne concerne évidemment que les canalisations sous pression. Celles-ci sui

vent en général la topographie du terrain de manière très étroite. La ligne piézométrique 
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indique la pression de l'eau dans la canalisation dans les conditions d'exploitation. Elle doit 

s'établir au-dessus de la canalisation, sur toute sa longueur et pour tous les débits d'écou

lement; en fait, la pression de l'eau dans la canalisation ne doit jamais être inférieure à 

quatre mètres (figure 18.6.). 

La conduite doit pouvoir résister à la plus forte pression susceptible de survenir 

dans la canalisation. La pression maximale ne survient fréquemment pas dans les conditions nor

males d'exploitation; c'est généralement la pression statique lorsque la canalisation est fer

mée. Pour limiter la pression maximale dans une canalisation et, ainsi, le coût du réseau, 

celui-ci peut être scindé en sections séparées par des bassins brise-charge. Le rôle d'un tel 

bassin est de limiter la pression statique en établissant une surface libre d'eau à certains 

emplacements situés le long de la canalisation. L'écoulement provenant de la partie supérieure 

peut être limité si cela est nécessaire. 
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Figure 18.6. 
Détermination de la pression dans la canalisation 

Des pressions cr i t iques peuvent aussi se développer à la suite de variations subites 

de pression ou de coups de bél ier dans la canal isat ion. Ceux-ci résultent de la fermeture bru

ta le ou trop rapide de vannes, ou de démarrages ou d'arrêts brusques de la pompe .Les var ia

t ions brutales de pression créent des sur ou des sous-charges qui peuvent endommager la cana-

1isat ion. 

18.4 Conception sur le plan de l'hydraulique 

Pour un débit d'écoulement donné (0) , et une vitesse d'écoulement (v ) , la section 

de la conduite d'alimentation peut êt re calculée à par t i r des formules suivantes : 
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Conduites ouvertes 

La formule de Manning (ou de Strickler) est largement utilisée dans les projets d'hy

draulique pour des conduites ouvertes à écoulement libre : 

v = k . R 2 / 3 . I 1 / 2 

v = vitesse moyenne d'écoulement dans la conduite (m/sec) 

k = coefficient de rugosité des parois et du fond de la conduite (mm) 

R = rayon hydraulique (m) 

I = gradient hydraulique (m/m) 

Pour des projets, le tableau 18.1. donne des valeurs indicatives du coefficient de 

rugosité pour des types variés de revêtements dans des canaux propres et rectilignes (1). 

Tableau 18.1. 
Valeurs indicatives du coefficient de rugosité pour divers types de revêtement 

Type de revêtement Coefficient de rugosité (k) 

Planches rabotées, joints bien arasés 

Bois de sciage de construction, joints inégaux 

Béton, lissé à la truelle 

Maçonnerie 
. Ciment soigné 
. Maçonnerie bonne finition 
. Maçonnerie grossière 

Excavation 
. Terre 
. Gravier 
. Roche lisse 
. Roche rugueuse 

80 

70 

80 

70 
65 
60 

45 
40 
30 
25 

Canalisations 

La formule la meilleure pour le calcul de la perte de charge pour un écoulement dans 

une canalisation est celle de Colebrook-White ("Universelle") : 

H - 8 * _ 8 - * L - i I 

Dans laquelle : 

H = perte de charge (m) 

L = Longueur de la canalisation (m) 

X = Coefficient de frottement 

(1) En pratique, un canal n'a pas, pour k, une valeur unique. Fréquemment k varie avec les dif

férentes parties du canal, avec, souvent aussi, des variations saisonnières. 
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D = diamètre intérieur de la conduite (m) 
3 

Q = débit de l'écoulement (m /s) 
2 

g = Accélération de la pesanteur (approximativement 9,8 m/sec ) 

i = gradient hydraulique (m/m ou m/km) 

Le coefficient de frottement X e$t fonction de la rugosité de la paroi de la conduite 

(k), la viscosité cinématique de l'eau ( r ), la vitesse d'écoulement (v) et du diamètre inté

rieur de la conduite (D). La formule de Colebrook-White est trop compliquée pour les calculs nu

mériques. Des tableaux et des abaques ont été établis pour différentes valeurs de rugosité des 

parois de la conduite. 

Le tableau 18.2. en est un exemple. Il fournit la perte de charge pour de l'eau 

s'écoulant dans des conduites à parois lisses (rugosité k = 0,1 mm). La figure 18.7. est un 

exemple d'abaque donnant la perte de charge pour des conduites ayant une rugosité k = 0,2 mm. 

Tableau 18.2. 
Perte de charge en m/km 

température 20CC 

Pour des conduites lisses (rugosité de la paroi k = 0,1 mm) 

D en mm 

Q en 1/s 
15 20 25 30 50 70 100 120 150 200 

0,1 

0,15 

0,2 

0,3 

0,5 

0,7 

1,0 

1,5 

2 

3 

5 

7 

10 

15 

20 

30 

50 

70 

100 

44,1 

94,1 

162 

10,5 

22,0 

37,6 

80,5 

214 

3,51 

7,28 

12,3 

26,0 

68,1 

129 

1,45 

2,97 

4,99 

10,5 

27,0 

51,0 

101 

0,85 

2,13 

3,94 

7,60 

16,2 

28,0 

60,9 

164 

0,76 

1,44 

3,02 

5,15 

11,0 

29,1 

55,7 

111 

0,88 

1,86 

4,81 

9,09 

17,9 

39,2 

68,6 

152 

0,76 

1,94 

3,64 

7,13 

15,5 

26,9 

59,3 

161 

0,65 

1,20 

2,33 

5,01 

8,66 

18,9 

51,0 

98,7 

199 

0,56 

1,19 

2,04 

4,39 

11,7 

22,5 

45,1 
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— DÉBIT Q (MVH| 

Figure 18.7. 
Abaque pour la détermination des pertes de charge 

Exemple 1 : 

Quelle est la perte de charge dans une canalisation de 1200 m. de longueur avec un 
3 

diamètre de 50 mm pour un débit de 3 m /h ? 
3 

Un débit de 3 m /h est égal à 0,83 1/sec. En se référant au tableau : 

Avec : Q = 0,7 1/sec, i =3,94 m/km 

I = (-^OTTH2 X (3,94) = 5'54 m/km 
Avec : Q = 1,0 1/sec, i =7,60 

I = (-^|f^yj-)2 x (7>60) = ^ 2 4 m/km 

La moyenne est (5,54 + 5,24) : 2 = 5,4 m/km. Ainsi pour une longueur de 1,2 km, la perte de 

charge sera : (1,2) (5,4) = 6,5 m de charge d'eau. 

Exemple 2 : 

Quel sera le débit dans une canalisation 50 mm de diamètre qui transporte l'eau pro

venant d'un petit barrage jusqu'à un bassin situé à 600 m. La différence des cotes entre les 

deux points est 5,40 m. 

Le gradient hydraulique est alors de 5,40 : 0,6 = 9 m/km. Se référant au tableau, 

le gradient hydraulique pour un débit d'un litre/sec est de 7,60 m/km. Ainsi le débit effectif 

sera : 
9 3 

Q = 1,0 -,—g = 1,1 litre/seconde, ou approximativement 4 m /heure. 
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Exemple 3 : 

Quel sera le débit dans l'exemple 2 lorsqu'on choisit une canalisation de 55 mm de 

diamètre ? 

Q= (l.D (-gf) 55) , 2.5 
1,4 litres/sec. 

Les valeurs, à titre indicatif, de la rugosité de la paroi de la conduite (k) sont 

données ci-dessous : 

Nature de la conduite 

Fibrociment (F.C.) 

Chlorure de polyvinyle (P.V.C.) 

Polyéthylène (P.E.) 

Fonte ductile (F.D.) (non revêtue) 

Fonte ductile (F.D.) (revêtue de ciment) 

Acier (revêtu) 

Métal galvanisé (M.G.) 

Coefficient de rugosité (1) 

k = 0,1 mm 

k = 0,1 mm 

k = 0,05 mm 

k = 0,25 mm 

k = 0,125 mm 

k = 0,125 mm 

k = 0,15 mm 

Figure 18.8 
Traversée d'une r iv ière par une canalisation d'adduction 

18.5 Transport de l'eau par pompage 

Pour le transport de l 'eau par pompage, la perte de charge correspondant au débit f ixé 

peut être calculée pour les divers diamètres en u t i l i san t des tableaux et des abaques analogues 

(1) Après plusieurs années de service, en tenant compte des jo in ts et de quelques imperfections 

dans la pose. 
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à ceux qui ont été présentés dans le sous-chapitre 18.4. La charge de pompage est la charge to

ta le , c 'est-à-dire la charge statique plus la perte de charge due aux frottements pour le débit 

d'écoulement recherché. La pompe que l 'on doi t choisir doi t être capable de fonctionner sous 

cette charge. 

-r- +-. 
PERTE DE 
CHARGE PAR 
FROTTEMENT 
AH 

CHARGE 
STATIQUE 

•^Kflgyw TRIQU( RESERVOIR DE 
DISTRIBUTION 

±-

STATION 
DE POMPAGE 

Figure 18.9. 
Alimentation par pompage 

Ces calculs peuvent être faits pour plusieurs diamètres de canalisation. Chaque com

binaison de la charge de pompage et du diamètre permet de fournir le débit demandé pour une 

distance donnée, et de l'élever jusqu'au réservoir. Cependant, le coût minimum sera obtenu 

pour un certain diamètre de canalisation en tenant compte des coûts initiaux (investissement) 

et des coûts d'énergie pour le pompage. Le cnût total capitalisé obtenu permet de choisir la 

conduite dont le diamètre est le plus économique. 

Pour cette analyse, les coûts calculés pour les différentes tailles de conduite sont 

figurés sur le graphique de la figure 18.10. 

Le diamètre le plus économique de la conduite sera plutôt élevé : 

- quand les coûts de l'énergie seront élevés, 

- les coûts par mètre linéaire des canalisations seront faibles, 

- les taux d'intérêt seront bas. 

En première approximation, le diamètre le plus économique peut être calculé pour une 

vitesse d'écoulement de 0,75 m/sec. 

Cho_ix_des pompes 

Divers types de pompes ont été mentionnés au chapitre 10 : pompes centrifuges à 

flux axial, débit transversal, pompes à piston à mouvement rectiligne et alternatif. Le choix 
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d'une pompe dépendra en général de ce qu'on attend d'elle en matière de charge de pompage et 

de débit. 

Les pompes rotatives ont un axe horizontal ou un axe vertical. Le choix sur ce point 

dépend généralement des dispositions prises pour la commande du dispositif et des conditions du 

site. Les moteurs ou tout autre équipement électrique doivent être placés au-dessus du niveau 

maximal des hautes eaux. 

Il n'est pas fréquent, pour l'alimentation en eau des collectivités, de réaliser la 

canalisation d'adduction avec une charge considérable. Les pompes sont alors souvent du type 

centrifuge (circulation-radiale). 

Dans les usines de production d'eau, de nombreuses pompes doivent fonctionner de façon 

presque continue pendant de longues périodes. Un petit accroissement du rendement peut repré

senter une économie considérable dans les coûts de fonctionnement sur une longue période de 

temps. Cependant,pour les alimentations en eau des petites collectivités, une condition encore 

plus importante est que l'on puisse faire confiance â chacune des pompes en service. Les cour

bes caractéristiques "charge/débit" et "rendement" sont fournies par les fabricants (voir 

figure 18.11.). 

t 
tn 

• » 

S 
a 

si 

^ «c 
ce 
3 

«£ 
3» 

\ 

" 

N . COÛTS MINIMAUX TOTAUX 

COÛTS 0E ^ - ^ ^ T ^ -

L'ENERGIE J - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

'—-"^-^~~ 1 

— K—' 
^COÛTS D'ENTRETIEN | 

n i ~~ 
/ • DIAMETRE DE LA CANALISATION 

MONTANT DES m m * T » m 
INVESTISSEMENTS S S N LE 

f LUS ECONOMIQUE 

Figure 18.10 
Détermination du diamètre économique 

En pratique, i l est rarement possible de maintenir en permanence la pompe à son rende

ment maximal; le point caractérisant le fonctionnement de la pompe est en ef fet déterminé à la 

fo is par la charge et par le débit et ceux-ci peuvent varier considérablement. Le rendement 

des pompes à faible débit fonctionnant dans les conditions des zones rurales des pays en voie 

de développement est fréquemment très f a ib le . On peut l 'est imer â 30 % pour une pompe de 0,4 

k i lowat t , alors qu ' i l est de 60 % pour une pompe de 4 k i lowat t . 
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Figure 18.11. 
Courbes caractéristiques types d'une pompe 

Puissance nécessaire 

La puissance nécessaire pour une unité de pompage peut être calculée par la formule 

: /j.g.Q (Hs + i. L) 
N = ~-

suivante 

Jy 

dans laquelle : 

N = puissance nécessaire (watts) 

Q = débit de pompage (1/sec) 

p= poids spécifique de l'eau (Kg/dm"') 

e = rendement du pompage (pour cent) 

Hs - charge statique (m) 

i = perte de charge en exploitation (m de charge/m de conduite) 

L = longueur de la conduite (m) 
2 3 

Pour g = 9,81 m/sec ; p = 1 g/cm et e estimé à 50 % pour les pompes de petite capacité, la 

formule ci-dessus peut être simplifiée 

N = 20 Q (Hs + i.L) watts 

Exemple : 

Le débit de pompage pour une alimentation en eau étant fixé à 110.000 litres pour 

12 heures, avec une charge statique de 26 m, avec une canalisation de 450 m de longueur, on 

demande le diamètre de la canalisation et la puissance nécessaire pour le pompage. 

n 110.000 „ „ , . . 
Q = -îTTTraRr- = 2 '551/seconde 
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Le tableau 18.2. indique que,pour un débit de 2,55 l/sec.,on peut choisir une cana

lisation de 50 mm de diamètre ayant une perte de charge de 43 m/km. La puissance nécessaire 

est : 

N = 20 x 2.55 (26 + 0,043 X 450) = 2.310 watts = 2,3 kilowatts 

Installations des pompes 

Les stations de pompage peuvent être de type immergé (avec des pompes submersibles ou 

des pompes actionnées par des moteurs placés au-dessus de la pompe dans le puisard), ou du type 

hors eau (pompe installée dans une salle ). 

Afin de faciliter leur mise en place, les pompes horizontales sont placées parfois au 

au-dessus du niveau du sol. Dans ce cas, la pompe doit être du type à auto-amorçage, ce qui 

n'est pas à conseiller pour les installations d'alimentation en eau dans les zones rurales. 

On trouvera des exemples d'installations de différentes pompes sur les figures 18.12 

et 18.13. 

CLAPET DE 

PIED ET ciitrmi 

COUPE TB«BSVEII&U.E 

y..:-'.:-:r.-i 

Figure 18.12. 
Station de pompage comportant des pompes horizontales (auto-amorçantes) 
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Figure 18.13. 
Installation de pompage hors eau 

18.6 Canalisations 

Les canalisations représentent fréquemment un investissement considérable; le choix 
du type de canalisation est donc très important. Les tuyaux sont disponibles en différents 

matériaux, tailles et classes pour la résistance aux pressions. Les matériaux les plus habi

tuels sont la fonte, la fonte ductile, l'acier, le fibrociment, le chlorure de polyvinyle (PVC) 

et le polyéthylène à forte densité. 

A part cela, des matériaux locaux, tels que le bambou, ont parfois une utilisation 

limitée. 

Le choix d'un type de canalisation dans une situation donnée dépend de sa disponibi

lité sur le marché, de son prix, des diamètres et des classes de pression disponibles, des 

risques de dommages du fait de corrosions ou d'accidents mécaniques. Bien que les conditions 

varient d'un pays à l'autre, les observations générales suivantes s'appliquent à la plupart 
des cas. 
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La fonte ductile et l'acier sont les matériaux les plus solides oui en font des cana

lisations de premier choix lorsqu'on doit opérer sous des pressions élevées. Cependant, les 

coûts des équipements, des vannes... augsientent rapidement pour les tuyaux à hautes pressions; il 

est, alors, souvent conseillé de réduire le plus possible la pression interne dans les condui

tes en disposant une vanne de réduction de la pression ou, ce qui est généralement plus fiable 

un bassin brise charge. 

Le fibro-ciment peut moins bien convenir pour l'adduction principale. On peut en 

effet craindre l'exécution d'une prise d'eau clandestine non-autorisée. Ce matériau risque de 

plus de se fissurer lorsqu'il est taraudé sans faire appel à un personnel spécialement compé

tent. 

L'établissement d'une prise d'eau non autorisée sur une canalisation en plastique 

rigide (PVC) est également difficile à prévenir. Les conduites en acier et en fonte ductile 

sont presque impossibles à tarauder sans outils et équipements spéciaux. 

Les conduites en plastique sont résistantes à la corrosion. Le PVC souffre, cependant, 

d'une perte certaine de résistance lorsqu'il est exposé pendant longtemps au soleil. On doit 

donc prendre soin de recouvrir les canalisations en PVC lorsqu'elles sont stockées en plein air. 

Le polyëthylène à forte-densité est un matériau très satisfaisant pour les installa

tions de petit diamètre, car il peut être fourni en tourets (pour des diamètres de tuyau ne dé

passant pas 160 mm). Le nombre de joints est alors très réduit. Dans les cas où des matériaux 

rigides nécessiteraient un nombre considérable de pièces spéciales telles que des coudes, la 

flexibilité du polyëthylène en fait un matériau idéal. Le polyéthylène ne se détériore pas lors

qu'il est exposé directement à la lumière du soleil. 

En résumé, pour les conduites de petit diamètre (moins de 150 mm), le polyéthylène et 

le PVC sont les matériaux à conseiller. Pour les conduites de taille moyenne (diamètres jusqu'à 

300 à 400 mm), on portera attention au fibrociment. La fonte, fonte ductile et l'acier sont 

en général utilisés que pour les installations de grand diamètre, et aussi dans les cas où de 

très hautes pressions obligent à y recourir pour des conduites de petit diamètre. 

Mises à part les vannes de fermeture et les vannes de non-retour disposées à l'aval des 

pompes dans le cas d'une alimentation par pompage, divers types de vannes et d'équipements sont 

utilisés sur l'adduction principale. Etant donné que la canalisation suivra normalement le ter

rain, il convient de prévoir des dispositifs pour évacuer l'air qui s'accumule aux points hauts 

et pour éliminer les dépôts qui se produisent aux points bas. Les ventouses (voir figure 18.4.) 

doivent être prévues à tous les points hauts de la canalisation et peuvent également être dis

posées en des points intermédiaires sur des canalisations de grande longueur ayant une pente 

régulière. 

Pour éviter les sous-pressions, on peut également utiliser des vannes d'admission 

d'air. Elles introduiront de l'air dans la canalisation lorsque la pression interne tombe 
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en dessous d'une certaine valeur. Aux points bas de la canalisation, des vannes d'écoulement 

et de décharge doivent être installées pour faciliter la vidange ou le rinçage de la canali

sation. 

Tableau 18.3. 
Comparaison de matériaux utilisés pour les conduites 

Fonte ductile Acier 
revêtue de Non revêtu Revêtu de 

ciment ciment 

1. Prix de la con
duite + + -

2. Disponibilité en 
diamètres impor
tants - -+ + + + + 

3. Résistance méca
nique +- + ++ ++ ++ ++ 

4. Résistance à la fis
suration en cas de 
perçage réalisé en 
fraude + - ++ ++ ++ ++ 

5. Résistance à la 
corrosion + + + - + - + 

++ : Très adapté 
+ : Bien adapté 
+- : Adapté 
- : Peu adapté 

Pour de longues canalisations, des robinets-vannes doivent être installés pour per

mettre d'isoler des tronçons de la canalisation aux fins d'examen ou de réparations. 

Lorsqu'on dispose de deux conduites jumelées établies parallèlement, il est avanta

geux de les relier à intervales réguliers. En cas de fuite ou de rupture de canalisation, on 

n'aura à mettre hors service qu'une des sections interconnectées tandis que l'autre section 

de cette canalisation principale et l'ensemble de l'autre continueront d'être utilisés. Ainsi, 

la capacité de transport de conduites jumelées se trouve à peine réduite. On doit dire que cet 

avantage n'est pas complètement gratuit car chaque liaison entre les réseaux à conduites 

jumelées nécessite l'établissement d'au moins cinq vannes. 

Les vannes à glissièressont complètement ouvertes ou complètement fermées. Pour 

les conduites d'un diamètre égal ou inférieur à 350 mm, on peut n'utiliser qu'une seule vanne 

Pour des diamètres plus importants, on disposera un bypass de petit diamètre muni d'une deuxième 

M . . P.V.C. et Fibro- Fonte 
Matériau Polyéthylène ciment non 

revêtue 
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vanne; sinon la fermeture de la vanne de grand diamètre pourrait être très d i f f i c i l e . Dans les 

cas où le débit de l'eau doi t être l im i té au moyen d'une vanne, on u t i l i se ra des vannes papi l 

lons. Ce type de vanne peut également être u t i l i s é â la place des vannes à g l iss ière mention

nées ci-dessus, mais leur coût est en général élevé. 
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a - OUVERTURE DE LA VENTILATION 
b = AIGUILLE 
c = FLOTTEUR 
d - FLOTTEUR 
l = TAMIS 

VENTOUSE 

VANNE A GLISSIÈRE 

VANNE G AOMISSION PAIR 

a = CORPS DE LA VANNE 
b = DISQUE 
c = ETANCHElTE DU DISQUE 
d = SIEGE DE U VANNE 
e - ARBRE 

VANNE PAPILLON 

Figure 18.14. 
Divers types de vannes 
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19.1 Introduction 

Le système de distribution de l'eau (ou réseau) permet de transporter l'eau prélevée 

sur la ressource et traitée si nécessaire, jusqu'au point où elle est mise à la disposition des 

consommateurs. Pour les distributions d'eau intéressant de petites collectivités, le système 

de distribution et tous les équipements de stockage (par exemple le réservoir) doivent être 

simples. Même alors le dispositif représente un investissement substantiel et doit être correc

tement conçu. 

De façon générale, le réseau desservant une petite collectivité est établi pour sa

tisfaire tous les besoins en eau propres à l'habitation. On peut également alimenter des réser

voirs pour l'arrosage et les besoins du jardinage. 

La demande d'eau d'une collectivité varie considérablement au cours d'une journée. 

La consommation est la plus élevée durant les heures où l'eau est utilisée pour l'hygiène per

sonnelle, la lessive, la préparation des repas et le nettoyage de la maison. Durant la nuit, 

la demande en eau sera très réduite. 

Les réservoirs permettent d'accumuler l'eau pendant la nuit pour pouvoir satisfaire 

la demande durant les heures de pointe de la journée. 

Il est nécessaire de maintenir une pression suffisante dans le réseau de distribution 

pour le préserver de toute contamination du fait d'une infiltration d'eaux polluées. Pour les 

réseaux de petites collectivités, une pression minimale de 6 m. d'eau devrait convenir dans 

la plupart des cas. 

19.2 Réseaux de distribution 

Il existe deux types principaux de réseaux de distribution : 

1 - Réseau ramifié (figure 19.1a) 

2 - Réseau maillé (figure 19.1b) 

En général les réseaux ramifiés ne sont utilisés que pour des collectivités de fai

ble importance dans lesquelles l'eau est surtout distribuée par bornes fontaines, les branche

ments aux habitations étant rares, voire inexistants. Pour des distributions plus importantes 

on utilise plutôt des réseaux maillés alimentés par un bouclage. 

Les réseaux ramifiés ont l'avantage que l'eau y progresse dans une direction bien 

déterminée. Le sens de l'écoulement et le débit de l'eau dans toutes les conduites peuvent être 

déterminés rapidement. Ce n'est pas aussi facile dans un réseau maillé" où chaque conduite se

condaire peut être alimentée de deux côtés. Cela influence largement la conception hydraulique 

du réseau de distribution. C'est également très important dans le cas où l'une des conduites 

principales est hors service (par exemple pour nettoyage, ou pour réparations). Un réseau 

1 9 
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maillé comporte habituellement une conduite de ceinture à laquelle sont reliées les canalisa

tions secondaires. En général, dans les grands réseaux de distribution (urbaine), les condui

tes secondaires sont toutes inter-connectées ,ce qui exige beaucoup de vannes et de pièces spé

ciales (figure 19.2.). 

E ^ a 

E 3 

D D D 

E 3 

E ^ • • • I E J ^ G J ] 

E M a 

A. 
RESEAU DE 
DISTRIBUTION RAMIFIE 

LP=I=D 

RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION MAILLÉ 

Figure 19.1. 
Systèmes de distribution types 

Pour les petits réseaux de distribution, les cunuuites secondaires peuvent ne pas 

être interconnectées; cela pourra être avantageux compte tenu de l'économie considérable qui 

en résultera (figure 19.3.). 

Le nombre et le type des installations qui fournissent l'eau aux consommateurs ont 

une influence considérable sur la conception d'un rêqeau de distribution. 

On peut distinguer : 

- le branchement d'immeuble 

- le branchement de cour 

- les bornes fontaines. 

Un branchement d'immeuble comporte une conduite reliée à une installation intérieure 

comportant un ou plusieurs robinets, par exemple dans la cuisine et dans la salle d'eau. On 

utilise en général des robinets de 3/8 pouce (9 mm) et 1/2 pouce (12 mm). La figure 19.4. 

fournit une vue d'installation type. 

La canalisation desservant l'immeuble est reliée au réseau de distribution publique 

par des pièces en forme de T, sur des conduites de faible diamètre, et par des pièces spéciales 

sur les conduites secondaires de taille importante. On utilise presque toujours pour les con-
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Figure 19.2. 
Réseau complètement inter-connecté 
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Figure 19.3. 
Réseau à canalisations secondaires non interconnectées 
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duites en fonte et en fonte ductile une pièce spéciale permettant d'assurer la fermeture du 

branchement. 

JONCTION OE LA CONDUITE 
DESSERVANT L'IMMEUBLE A 
LA CANALISATION SECONDAIRE 
DE DISTRIBUTION 

CUISINE SALLE D'EAU ET 
CABINET D'AISANCES 

Figure 19.4. 
Branchement d'immeuble 

Un branchement de cour est très semblable au branchement d'immeuble, la seule diffé

rence étant que le ou les robinets sont placés dans la cour à l'extérieur de la ou des maisons. 

La collectivité ne fournit aucune canalisation ni aucun appareil pour les installations inté

rieures (figure 19.5.). 

On utilise des conduites en plastique (PVC ou PE), en fonte ou en acier galvanisé 

tant pour les branchements d'immeubles que pour les branchements de cour. 

Figure 19.5. 
Branchement de cour 

On a utilisé pendant longtemps des bornes fontaines publiques pour la distribution de 

l'eau; pour des raisons de coûts et de faisabilité technique, on y aura recours pendant long

temps encore dans de nombreux pays. Chaque borne fontaine devrait être installée à un emplace

ment convenable permettant de limiter la distance qu'auront à parcourir les usagers pour s'ap

provisionner. Cette distance, pour l'utilisateur le plus éloigné de la borne fontaine, devra. 
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si possible, ne pas dépasser 200 m; dans les zones rurales à population dispersée 500 m. sont 

îcceptables. Le débit que doit fournir une borne fontaine est d'environ 14 à 18 litres par mi-

iute à chaque robinet. Une borne-fontaine à un seul robinet ne devrait pas desservir plus de 

10 à 70 personnes; avec plusieurs robinets, elle peut raisonnablement desservir 250 à 300 per

sonnes; en aucun cas le nombre des utilisateurs d'une borne fontaine ne devra dépasser 500. 

Les bornes-fontaines publiques peuvent fonctionner à faible pression. Les systèmes 

ie distribution ne desservant que des bornes-fontaines peuvent, ainsi, n'utiliser que des 

:analisations pour faible pression. Les conduites pour les réseaux de distribution comportant 

des branchements d'immeubles doivent en général être du type à haute pression. 

Les pertes d'eau des bornes-fontaines, spécialement lorsque les utilisateurs oublient 

de fermer les robinets, peuvent poser un problème grave. Il est aussi courant que les robinets 

soient endommagés par les utilisateurs. On observe également parfois de menus larcins. Une 

évacuation mal conçue de l'eau déversée peut provoquer des stagnations d'eau sale avec tout 

:e que cela comporte de risques de maladie. 

L'eau obtenue à la borne-fontaine publique devra être transportée à la maison dans 

m récipient (seau, jerrican, vase, pot, e t c . ) . L'eau qui était propre au moment où on la 

'•ecueille peut alors ne plus l'être lorsqu'on l'utilise à la maison. La consommation d'eau, 

lorsqu'on l'obtient aux bornes-fontaines,ne dépasse généralement pas 20 à 30 litres par per

sonne et par jour. L'eau utilisée à d'autres fins que la boisson et la cuisine sera probable-

nent alors en quantité assez réduite. Les branchements de cour et d'immeuble incitent à utili

ser de plus grandes quantités d'eau pour l'hygiène personnelle et le nettoyage. 

Les bornes-fontaines publiques peuvent comporter un ou plusieurs robinets. Les bor

nes fontaines à un seul robinet et à deux robinets sont très fréquentes dans les zones rurales. 

Clles sont construites en briques, en maçonnerie ou en béton, ou avec des poteaux de bois ou 

des matériaux similaires. Les bornes-fontaines peuvent comporter des plate-formes à différents 

niveaux qui les rendent d'accès facile aux adultes et aux enfants.et leur permettent de remplir 

des récipients de différentes tailles. On trouvera des exemples sur les figures 19.6. et 19.7. 

}n utilise aussi des robinets publics qui délivrent l'eau à partir d'un petit réservoir (fi

gure 19.8.). 

En dépit de leurs imperfectons, les bornes-fontaines publiques constituent réellement 

le seul système pratique de distribution de l'eau à un coût minimal pour un grand nombre de per

sonnes qui ne peuvent supporter les coûts plus importants qu'entraîneraient les branchements 

i'immeubles ou de cours. L"habitation n'est pas toujours construite pour permettre la mise en 

ilace d'une plomberie intérieure. De plus, il est souvent impossible pour une petite collecti-

'ité de réaliser les investissements qu'exige un réseau de distribution d'eau comportant des 

iranchements d'immeuble. Enfin la réalisation d'une telle adduction serait à l'origine des quan

tités considérables d'eaux usées, d'où une lourde charge financière supplémentaire pour les 
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Figure 19.6. 
Bornes-fontaines (coupe) 

évacuer. I l est donc nécessaire de mettre en service des bornes-fontaines publiques et l 'essen

t i e l est de réduire autant que possible les inconvénients qu'el les peuvent présenter. 

Développement échelonné des systèmes de d is t r ibu t ion 

L'expérience montre qu ' i l est possible de développer un système de d is t r ibut ion d'eau, 

par étapes au fur et à mesure que les conditions de vie de la co l l ec t i v i t é s'améliorent et que 

des ressources deviennent disponibles. Aussi, lorsque l 'on conçoit un réseau de d is t r ibu t ion 

d 'eau, i l convient de prévoir autant que possible une mise en place de crédits oui permettra son 

évolut ion. L'ingénieur de conception doit prendre en compte la plus for te demande en eau par 

tête d 'habi tant , associée aux meilleures insta l la t ions d'alimentation en eau possibles. 

Le coût d'un système de d is t r ibut ion d'eau dépend principalement de la longueur totale 

des conduites insta l lées, et beaucoup moins des diamètres de ces conduites. I l est, a lors, géné

ralement avantageux de concevoir dès le départ un système de d is t r ibu t ion e t , en tous cas, ses 

éléments essentiels pour le débit f ina l qu ' i l devra fourn i r . Ceci même dans le cas où Ton n'éta

b l i t qu'une partie du système de d is t r ibut ion fu tur , en ne desservant que quelques bornes-fon

taines. A ins i , pour commencer, on n ' insta l lera que quelques bornes-fontaines, relativement 

assez espacées, qui pourront probablement être desservies par une seule ou un pet i t nombre 

de conduites principales. Un réservoir surélevé sera très u t i l e pour alimenter en toute sécuri

té le réseau de d i s t r i bu t ion , particulièrement si l 'adduction repose sur un pompage. 

A la prochaine étape, des bornes-fontaines supplémentaires seront instal lées pour ré

duire leur espacement et l im i te r la distance à parcourir par les consommateurs pour leur appro-
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Figure 19.7. 
Borne-fontaine à robinets mutliples (coupe) 
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visi ornement en eau. Ceci peut exiger la mise en place de plusieurs canalisations de distribu

tion principales et de conduites secondaires desservant les noyaux de population les plus den

ses. Lorsque ce niveau de base du service d'eau a pu être étendu à toute la collectivité, Tins 

tallation de robinets dans les cours et la réalisation de branchements peuvent suivre. Ceux-ci 

seront probablement en concurrence avec l'aménagement de bornes-fontaines supplémentaires qui 

améliorera le service rendu aux consommateurs dépendant de ce type d'approvisionnement. 

Figure 19.9. 
Borne communale alimentée par un réservoir surélevé (Kenya) 

Le développement échelonné d'un système de d is t r ibu t ion suivra ainsi la croissance 

ef fect ive de l ' u t i l i s a t i o n de l'eau dans la co l l ec t i v i t é . Cela t ien t compte du f a i t que dans 

les premières années de nombreuses habitations existantes ne possèdent ni les instal lat ions 

ni les appareils de plomberie nécessaires pour un branchement d'immeuble. 

19.3 Considérations concernant la conception des réseaux 

Demande d'eau; Facteurs de pointe 

La demande journal ière d'eau dans une co l l ec t i v i t é variera au cours de l'année en 

fonction des f luctuations saisonnières, du cl imat, de la s i tuat ion du t ravai l (par exemple au 

temps de la moisson) et d'autres facteurs te ls que les manifestations cul turel les ou r e l i 

gieuses. Les estimations indiquées au chapitre 3 pour l'usage domestique de l'eau et autres 

besoins en eau correspondent à des moyennes. La demande maximale quotidienne est en général 

estimée de 10 à 30 % supérieure à la demande quotidienne moyenne. A ins i , le facteur de pointe 

à appliquer à la demande quotidienne (k.) varie de 1,1 à 1,3. 

La variat ion horaire dans la demande d'eau durant la journée est fréquemment beau-
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coup plus importante. En général, deux périodes de pointe peuvent être observées, l'une le 

matin et l'autre tard dans l'après-midi (figure 19.10.). La demande pendant l'heure de pointe 

peut être obtenue en multipliant la demande moyenne horaire par le facteur de pointe horaire 

(k?). Pour une zone particulière de distribution, ce facteur dépend de la taille et des carac

téristiques de la collectivité desservie. Le facteur de pointe horaire tend à être élevé pour 

des très petits villages; il est en général moindre pour de plus grandes collectivités et pour 

les petites villes. Là où des réservoirs sont établis sur les toits ou lorsqu'on utilise d'au

tres moyens de stockage de l'eau, le facteur de pointe horaire sera plus réduit. En général 

ce facteur k? sera situé entre 1,5 et 2. 

Un système de distribution d'eau est conçu pour satisfaire la demande horaire maxi

male. Cette demande de pointe horaire peut être calculée comme suit : k. x k, x demande moyenne 

horaire. 
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Figure 19.10. 
Variation de la demande d'eau pendant une journée 

Exemple 

Pour une zone particulière de distribution, la demande moyenne quotidienne est esti

mée (utilisant les données du chapitre 3) à 500.000 litres/jour. 

Q = moyenne journalière = 500.000 litres/jour 

Q = pointe journalière = 1,2 x 500.000 = 600.000 litres/jour 

q = moyenne horaire = 600.000 / 24 = 25.000 litres/heure 
pour un jour de pointe 

q = pour l'heure de = 1,8 x 25.000 = 45.000 litres/jour 
pointe 
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Réservoir de stockage 

S ' i l n'existait pas de stockage de l'eau dans la zone de distribution, la ressource 

et la station de traitement devraient être capables de suivre toutes les fluctuations de la de

mande d'eau de la collectivité desservie. Cela n'est généralement pas judicieux sur le plan 

économique et parfois impossible sur le plan technique. 

On détermine habituellement les capacités des divers composants d'un système d 'a l i 

mentation en eau ainsi qu'il est indiqué sur la figure 19.11. 

RESSOURCE 
EN EAU 

RESERVOIR DE 
DISTRIBUTION 

PRISE D'EAU BRUTE 
CANALISATION 
D'ADDUCTION 

TRANSPORT D'EAU 
BRUTE 

- G D 
STATION DE 
TRAITEMENT D'EAU 

<bf-

RESEAU DE 
DISTRIBUTION 

CALCULER POUR LE 
-OÊBIT MOYEN OU 

JOUR LE PLUS CHARGE •+ A CONCEVOIR POUR 
LA POINTE HORAIRE 

Figure 19.11. 
Détermination de la capacité des composants d'un système d'alimentation en eau 

En résumé : 

Composant du système 

. Ressource d'eau; transport 
d'eau brute; station de 
traitement 

. Réseau de distribution 

Débit à prévoir 

demande d'eau pour la pointe 
journalière 

demande d'eau pour la pointe 
horaire 

Le réservoir de distribution permet d'équilibrer le débit constant de l'alimentation 

à partir de la ressource et du traitement de l'eau face â la demande fluctuante du réseau. Le 

volume de stockage devra être assez important pour équilibrer les différences qui intervien

nent entre la production et la demande. 

Le volume à prévoir pour le stockage peut être déterminé comme il suit : La demande 

horaire estimée (exemple donné dans la figure 19.10.) es't exprimée en pourcentage de la demande 

totale pour le jour de pointe; on trace la courbe figurant la demande cumulative (figure 19.12). 

La courbe figurant les débits cumulés dans une alimentation constante est tracée sur le même 
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diagramme; c'est une ligne droite (1). 

Le volume de stockage nécessaire peut alors être lu sur le graphique. Pour une adduc

tion à débit constant, 24 heures par jour, le stockage nécessaire est représenté par la somme 

des longueurs AA' et BB' (AA' + BB'), soit environ 28 % de la demande de pointe quotidienne 

totale. Si le débit d'adduction permet de satisfaire la demande quotidienne en 12 heures de 

pompage par jour, le stockage nécessaire est égal à (C-C) + (D-D'), soit environ 22 % de la 

demande de pointe quotidienne totale. 
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Figure 19.12. 
Détermination graphique du volume de stockage nécessaire (réservoir de d is t r ibu t ion) 

Un réservoir de d is t r ibu t ion avec un volume de stockage de 20 à 40 % de la demande 

journal ière de pointe conviendra en général, encore qu'un réservoir plus important puisse être 

souhaitable dans des circonstances où toute interrupt ion de l 'a l imentat ion en eau poserait 

des problèmes particulièrement sérieux. 

Le réservoir sera situé aussi près que possible du réseau de d i s t r i bu t ion et à un 

niveau supérieur à celui de la zone de d is t r i bu t ion . Si un te l s i te existe à une pet i te dis

tance, on y implantera le réservoir. La f igure 19.13. indique les aménagements possibles. 

Dans les zones plates où i l n'existe aucune col l ine ou autre point culminant où l 'on 

puisse é tab l i r un réservoir au so l , on devra construire des réservoirs sur tour ou des bassins 

surélevés, En principe, ces réservoirs et ces bassins devront avoir le même volume de stockage 

(1) Dans l'exemple, l 'adduction fonctionne à débit constant. Si le débit de l 'adduction n'est 

pas constant, les volumes d'eau cumulés fournis par l 'adduction seront représentés par 

une l igne brisée. 
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qu'un réservoir au so l . En pratique, cependant, les réservoirs sur tour et les bassins suréle

vés ont des capacités relativement faibles car i l s sont beaucoup plus coûteux qu'un réservoir 

au so l . 

EN EAU RÉSERVOIR 

n — O—*J 
^ / n 

ZONE OE 
DISTRIBUTION 

LA RUPTURE D'UNE CANALISATION 
SUR CE POINT INTERROMPE!)* TOTALEMENT 
LA OESSERTE DE LA ZONE DE DISTRIBUTION 

A. RESERVOIR EN LIGNE 

o —" 
\ 

-fO 
T^ 

UNE RUPTURE OE CANALISATION EN L'UN 
OE CES POINTS NÏNTERROMPERA QU'UNE 
PARTIE OE L'ALIMENTATION 

B. RÉSERVOIR A L'OPPOSE A 
LA RESSOURCE EN EAU 

Figure 19.13. 
Emplacement du réservoir 

Parfois on réal ise une combinaison d'un réservoir au sol et d'une stat ion de pompage 

(f igure 19.14.). Ceci, cependant, constitue en général un aménagement trop complexe pour l ' a l i 

mentation en eau d'une pet i te c o l l e c t i v i t é . 

LIGNE 
PlfZOMETRIOllE RESERVOIR 

SUR TOUR 

RESERVOIR AU SOL 
ET STATION DE POMPAGE 

Figure 19.14. 
Réservoir au sol avec station de pompage 

Les réservoirs au sol d'une certaine taille sont normalement en béton armé; les 

petits réservoirs peuvent être en béton massif ou en briques. Les réservoirs sur tour sont en 

métal, en béton armé ou en maçonnerie de briques supportée par des éléments en béton. Les ré

servoirs en métal sont en général placés sur une sutrcture en acier ou en bois. 
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Des exemples de petits réservoirs de distribution sont donnés sur les figures 19.15. 

et 19.16. 

VENTILATION ET 
TROP PLEIN GRILLAGES ! 
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y . ^ i ^ ^'SNWA'- k'.v.^^'.y 
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ï^m&m 

JOINT EN 
ASPHALTE 

> - PLANCHER EN PENTE DIRIGEE 
VERS LE TUYAU OE VIDANGE 

COUPE 

Figure 19.15. 
Détails de construction pour de petits réservoirs 



distribution de l'eau 

292 -

ARDOISES CLOUÉES 
SUR LES CHEVRONS 

MAÇONNERIE — ^ * 
OE PIERRES V//A 

[ ^ ^ ^ • i ^ ^ w - v ^ ^ m 
COUPE TRANSVERSALE 

c 

JZL 

PLAN 

Figure 19.16. 
Petit réservoir de distribution 

La figure 19.17. représente un réservoir de distribution sur tour (bassin en métal 

sur support en maçonnerie de briques) et la figure 1?.18. montre un bassin en briques compor

tant des armatures et supporté par des murs en maçonnerie. 
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Figure 19.17. 
Réservoir de distribution sur tour 
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Figure 19.18. 
Réservoir de distribution surélevé 
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19.4 Conception d'un système de distribution 

Après avoir établi le plan général d'un système de distribution et déterminé ses com

posants principaux, on doit diviser la zone de distribution en un certain nombre de secteurs 

correspondant à la topograohie, à l'occupation des sols et à la densité de la population. On 

délimitera ces secteurs à partir des rivières, des routes, en fonction des points hauts de 

des autres éléments qui caractérisent chaque secteur. Les canalisations principales de distri

bution et les conduites secondaires peuvent alors être tracées sur le plan. 

Une fois tous les secteurs déterminés, le nombre des habitants de chacun d'eux peut 

être estimé ou calculé en utilisant toutes les données disponibles. La demande d'eau par sec

teur est alors calculée à partir des chiffres retenus pour la consommation par tête d'habitant 

(consommation domestique) et des valeurs retenues pour les utilisations d'eau non-domestiques. 

L'eau sera prélevée en nombreux points au long des conduites, mais il est de prati

que courante de concentrer tous les prélèvements aux noeuds du réseau de distribution. Cela 

simplifie beaucoup le calcul hydraulique alors que les erreurs ainsi introduites sont négli

geables. 

Ayant déterminé les prélèvements aux divers noeuds, on fixe a priori un sens pour 

l'écoulement de l'eau dans les canalisations et on peut alors estimer les diamètres des tuyaux. 

Les premières évaluations des diamètres nécessaires peuvent être faites comme il suit : La 

demande totale en eau à l'aval de chaque section étant connue, la valeur retenue a priori 

pour la vitesse du flot fournit une première estimation de la section transversale totale des 

conduites coupées par une section imaginaire (figure 19.19.). Les dimensions des diverses con

duites peuvent alors être déterminées de telle manière qu'elles atteignent au total la section 

transversale totale précédemment déterminée. 

Pour établir un schéma préliminaire d'un petit réseau de distribution, on peut em

ployer une méthode très simple en considérant le débit d'eau par mètre de conduite de distri

bution. Ce débit est, naturellement, très influencé par le type de distribution : bornes-fon

taines publiques, robinets dans la cour, branchements d'immeubles ou une combinaison de tout 

cela. 
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SECTION IMAGINAIRE 
A TRAVERS U RESEAU 

Figure 19.19. 
Méthode de la section imaginaire 

L'exemple suivant illustre cette méthode simplifiée (figure 19.20.] 

G 160m 

E 100m 

F: 

80 m 

100m 

0 

cy 
7 

, A 

\ B 

Figure 19.20. 
Schéma d'un système simple de distribution d'eau 

Données pour le projet : 

Nombre de personnes desservies 

Longueur totale des conduites 

Utilisation moyenne quotidienne d'eau 

Coefficient de pointe journalière (k. ) 

Coefficient de pointe horaire (k?) 

1750 

600 m. 

50 litres/jour/personne 

1,2 

1,5 
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Calculs 

Débit moyen de l'eau transportée par le système de d is t r ibu t ion : 

Q = 1750 x 50 = 875.000 l i t r es / j ou r so i t 1,0 l i tre/seconde 

Débit de pointe transporté par le réseau : 

0 inte = 1,2 x 1,5 x 1 = 1,8 litres/seconde 

Débit d'eau par mètre du système de d is t r ibu t ion : 

^unitaire TOIT = 0,003 1itres/seconde/m 

En mult ip l iant la longueur cumulée de canalisation pour chaque section ind iv iduel le , 

par le débit unitaire d'écoulement, on obtient le débit d'écoulement à pa r t i r duquel on peut 

calculer le diamètre de la conduite pour une vitesse choisie d'écoulement. Le débit maximal 

transporté par les conduites en plastique, pour une vitesse admise de 0,75 m/sec. est donné 

dans le tableau 19.1. 

Tableau 19.1. 
Débit maximal dans les tuyaux en plastique (pour V = 0,75 m/sec.) 

Diamètre 
Débit 

Maximal 
Perte de charge 

pouce (1) 1/sec. 

30 

40 

50 

60 

80 

100 

150 

1 1/4 

1 1/2 

2 

2 1/2 

3 

4 

6 

0,6 

0,9 

1,5 

2,1 
3,4 

6,0 

13,3 

(1) approximatif 

Les calculs sont présentés dans le tableau 19.2. 

m/m 

0,023 

0,020 

0,015 

0,011 

0,009 

0,007 

0,004 
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Tableau 19.2. 
Essai de détermination des sections des conduites dans un réseau de distribution 

Sections Longueur 
(m) 

80 80 0,24 30 

80 80 0,24 30 

100 260 0,78 40 

100 100 0,30 30 

80 180 0,54 30 

160 600 1,-86 60 

Vitesse supposée = 0,75 m/sec. 

19.5 Nature des canalisations 

Les canalisations habituellement ut i l isées dans les pet i ts réseaux de d is t r ibut ion 

d'eau sont en fonte, en f ibrociment, en chlorure de polyvinyle r ig ide (PVC) et polyéthylène 

f lex ib le (PE). L'acier galvanisé est parfois choisi en raison de son é las t i c i té pour les s i 

tuations où on peut craindre des affaissements sous les conduites. Les facteurs influençant 

le choix du matériau sont : le coût et la d ispon ib i l i té de di f férents types de conduites, la 

pression prévue dans le réseau de d i s t r i bu t ion , l 'aggressivi té de l'eau et du sol dans lequel 

les conduites seront insta l lées, et les conditions te l les que la surcharge apportée par le 

t r a f i c , la proximité des égoûts et l'importance de la population. 

Les conduites en fonte ont été et continuent d 'être ut i l isées en dépit de leur impor

tant coût i n i t i a l en raison de leur grande durée de vie et du f a i t qu'el les exigent très peu 

d 'ent ret ien. La fonte est résistante à la corrosion même pour des eaux quelque peu corrosives. 

Pour une plus grande protect ion, on peut appliquer un enduit. Les tuyaux en fibrociment sont 

très résistants à la corrosion, à la lumière et faci les à transporter. I l s sont très u t i l i sés 

jusqu'à un diamètre de 300 mm, surtout pour les tuyaux secondaires et pour les instal lat ions 

à fa ib le pression. Dans les sols contenant du su l fa te , les conduites en fibrociment sont su

je t tes à corrosion. Les tuyaux en PVC sont intéressants par la f a c i l i t é avec laquelle on réa

l i se les jo in ts et leur résistance à la corrosion est bonne. I l s peuvent être fabriqués en 

plusieurs classes de qual i té selon la pression à laquelle i l s seront soumis. L'acier galvanisé 

est parfois employé dans des cas ou des pressions élevées sont atteintes dans le réseau, mais 

i l n'est en général pas u t i l i s é dans les réseaux de d i s t r i bu t i on . 

Longueur Débit Diamètre de 
cumulée d'écoulement la conduite 

(m) calculé (mm) 
(1itre/sec) 

A-C 

B-C 

C-F 

D-E 

E-F 

F-G 
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Le tableau 19.3. permet de déterminer rapidement les diamètres et les classes de pres-

ression pour divers types de tuyaux 

ableau 19.3. 
léments concernant le choix des conduites 

Matériau 

'onte 

n 

ibrociment 

F.C) 

hlorure de 

'Olyvinyle 

P.V.C.) 

Classe 
Catégorie 

A 

A 

B 

5 

10 

15 

2.5 

4.0 

6.0 

10.0 

2 
kg/cm 

Test de 
pression 
m d'eau 

120 

180 

240 

50 

100 

150 

50 

80 

120 

200 

Pression de 
fonctionnement 

60 

90 

120 

25 

50 

75 

25 

40 

60 

100 

D amètres 
Fou 

50 

50 

50 

80 

80 

80 

90 

50 

40 

16 

disponibles 
rchettes 
mm 

- 900 

- 900 

- 900 

- 300 

- 300 

- 300 

- 315 

- 315 

- 315 

- 125 
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i n n e x e s 

L • c o n t r ô l e s a n i t a i r e 

Définition 

Un contrôle sanitaire consiste en un examen sur le ter ra in et une évaluation par une 

personne qual i f iée de toutes les conditions, moyens et pratiques qui comportent et peuvent 

comporter un danger pour la santé et le bien-être du consommateur lors de la mise en place 

d'une ins ta l la t ion d'alimentation en eau. Les contrôles sanitaires peuvent, selon le but qu ' i l s 

poursuivent, inclure tout ou une partie du d ispos i t i f d'alimentation en eau pouvant in f luer sur 

cet état sani ta i re. L'importance de la surveillance sanitaire de la ressource en eau ne saurait 

être sous estimée. 

Aucun examen bactériologique ou chimique, si soigné qu ' i l so i t , ne peut remplacer une 

connaissance approfondie de la ressource en eau et du système de d i s t r i bu t ion . Chaque ins ta l l a 

t ion d'alimentation doit être inspectée régulièrement par des personnes expérimentées depuis la 

ressource jusqu'à la délivrance de l 'eau. Les prises d'échanti l lons, spécialement pour des 

examens bactériologiques, doivent être effectuées à des interval les réguliers et dans des con

dit ions climatiques différentes, particulièrement après une pluie violente ou à la suite de ré

parations importantes ou de travaux de construction. I l faut souligner que, lorsqu'une inspec

t ion sanitaire montre qu'une eau, à la d i s t r i bu t i on , est sujette à po l lu t ion , i l faut la con

damner, ce indépendamment des résultats des analyses chimique ou bactériologique. La conta

mination est souvent intermittente et peut ne pas être révélée par un examen chimique ou bac

tériologique ou par un unique échant i l lon. Celui-ci ne fourni t d' information que sur les condi

tions spécifiques au moment de la prise d 'échant i l lon; un résul tat sat isfaisant ne peut garan

t i r que les conditions trouvées persisteront par la sui te. 

Lorsqu'on é tab l i t une nouvelle al imentation, l'enquête sanitaire doi t être coordon

née avec la col lecte des données de base sur l 'apt i tude d'une ressource en eau donnée à sat is 

fa i re les demandes tant présentes que futures. Le relevé de l ' é t a t sani taire doi t comprendre 

la recherche de toutes les sources potentiel les de pol lut ion susceptibles d 'af fecter la res

source et l 'évaluation de leur importance dans le présent et pour l 'aveni r . Dans le cas d'une 

alimentation existante, l'enquête sanitaire doi t être effectuée aussi souvent qu ' i l est né

cessaire pour contrôler les risques de pol lut ion et le maintien de la qual i té de l 'eau. 

I l est à noter que la responsabilité de l ' au to r i té chargée de la surveil lance va 

au-delà de la simple constation que l'eau distribuée est ou non satisfaisante par rapport aux 

standards de qual i té . Des conseils doivent être donnés sur les erreurs à évi ter pour amélio

rer la qual i té ; cela implique une connaissance de l ' i n s t a l l a t i o n d'alimentation en eau, i n 

cluant les processus de traitement, et un l ien très é t ro i t avec les personnes des laboratoires 

et les techniciens chargés de l ' exp lo i ta t ion . 
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Quand effectue-t-on un contrôle de l'état sanitaire? 

Ce contrôle est à effectuer : 

1) Lorsqu'on recourt à de nouvelles ressources en eau : on doit alors disposer 

d'éléments d'information suffisants pour pouvoir déterminer, en premier l i e u , 

si la ressource proposée convient bien e t , en second l i e u , le degré de t r a i t e 

ment à imposer avant que l'eau brute ne puisse être considérée comme admis

sible pour la consommation humaine. Aucune nouvelle alimentation publioue en 

eau ne doi t être approuvée sans un relevé de 1'état sanitaire par, ou approu

vé par, une équipe ayant une responsabilité en matière de contrôle. 

2) Lorsque des analyses de laboratoire sur un échanti l lon pris dans le d ispos i t i f 

d'alimentation en eau font craindre un risque pour la santé, un contrôle doit 

être entrepris pour i den t i f i e r la (ou les) source(s) de contamination. On exa

minera tout d'abord les causes habituelles de contamination, par exemple une 

défail lance de la chlorat ion. 

3) Lorsqu'une maladie due à l'eau survient dans la zone, ou près de la zone, des

servie par l'approvisionnement en eau. 

4) Lorsqu'on interprète des analyses bactériologiques, chimiques et physiques 

d'échanti l lons d'eau. 

5) Lorsqu'un changement important intervient qui peut affecter le d ispos i t i f 

d 'al imentat ion, par exemple la construction d'une nouvelle industrie dans 

le bassin versant. 

Les contrôles à exécuter se feront alors une seule fois ou à des interval les 

i r régu l ie rs . 

6) Les relevés de 1'état sanitaire doivent également être entrepris sur une 

base régul ière. Leur fréquence et leur d is t r ibu t ion dépendront de la t a i l l e 

de l ' i n s t a l l a t i o n , de l 'équipe et des ressources disponibles. Les techni

ciens de la stat ion de traitement doivent effectuer leurs propres relevés 

sanitaires à des interval les réguliers et les noter sur un journal de bord. 

L'idéal pour une équipe de surveil lance est de v i s i t e r chaque station au moins 

une fois par an. 

L'eau provenant d ' ins ta l la t ions plus importantes intéresse davantage d'usagers bien 

que, souvent, des d ispos i t i fs plus pet i ts comportent proportionnellement plus de risques. Néan

moins, les insta l lat ions plus importantes doivent être inspectées plus fréquemment car le r i s 

que intéresse une population plus considérable et 1 'ef f icaci té du contrôle est alors plus grande 

en comparaison de son coût. Les plus petites insta l la t ions doivent également être sous survei l 

lance, mais on doit fa i re preuve de réalisme quant à la fréquence des contrôles. Les zones ru-
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raies présentent un problême spécial au regard des relevés de l'état sanitaire, principalement 

l'impossibilité physique et économique de surveiller d'innombrables petits systèmes d'alimen

tation en eau. Les efforts des autorités chargées de la surveillance doivent se focaliser en 

premier sur les encouragements et la stimulation des individus et des collectivités afin qu'ils 

prennent l'initiative des améliorations nécessaires; ils doivent ensuite porter sur la fourni

ture d'informations sur les techniques fiables, viser à fournir une assistance technique pour 

la sélection du site, la conception et la construction des ouvrages. On conseillera de fournir 

des démonstrations de pratiques correctes plutôt que de se contenter de condamner des agisse

ments jugés mauvais. 

Qualification du personnel de contrôle 

La sûreté du jugement sur le plan professionnel et la compétence du personnel de con

trôle sont les garants de la valeur des données et des informations recueillies. Les contrôles 

de routine sont généralement effectués par des inspecteurs sanitaires qui ne sont pas complète

ment formés aux disciplines concernant les installations d'alimentation en eau. De nombreuses 

observations montrent qu'un contrôle efficace peut être établi en recourant, sous une surveil

lance étroite et qualifiée, à des diplômés de l'enseignement secondaire ayant eu deux années 

de formation technique appuyée par une formation sur le terrain. Une assistance technique doit 

être à la disposition de ces inspecteurs, si cela est nécessaire. Des installations importantes 

et complexes doivent être contrôlées par une équipe plus qualifiée. 

La pénurie de personnel qualifié ne doit pas être considérée comme une excuse pour 

ne rien faire, mais comme une incitation à établir des programmes appropriés de formation. Une 

assistance technique,éventuellement dans le cadre d'une société amicale,a été constituée dans 

de nombreuses organisations internationales ou dans d'autres institutions. La plupart des con

trôles sanitaires de routine peuvent être effectués par les techniciens des stations au prix, 

éventuellement, d'une formation supplémentaire. Ces techniciens seront, à leurs débuts, accom

pagnés de leur chef, non seulement pour que leurs erreurs puissent être corrigées, mais aussi 

pour que leurs interventions puissent constituer une véritable session de formation. Outre 

l'explication du "pourquoi" des diverses activités de surveillance et des processus de traite

ment, le technicien devra enseigner, si cela est possible, les méthodes à appliquer pour la 

sélection des points du prélèvement, pour la prise des échantillons destinés aux analyses bac

tériennes ou chimiques, et la manière de mesurer le chlore résiduel. 

Une exigence minimale absolue pour toute installation, quelle qu'en soit la taille, 

est de désigner un préposé responsable de son fonctionnement; ce préposé ou son remplaçant doit 

pouvoir être atteint à tout moment lors de l'exploitation d'une installation utilisant des eaux 

de surface et pratiquant la désinfection; pour les installations pratiquant la chloration, le 

technicien principal doit avoir sous la main les dispositifs ou les équipements de mesure du 

chlore résiduel; il doit être bien au courant de leur utilisation, et savoir pratiquer les 
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ajustements nécessaires pour obtenir un bon dosage du chlore. 

La sécurité d'un système de distribution tant en situation normale que dans des con

ditions d'urgence repose sur une maintenance correcte et sur l'existence de dispositifs qui 

permettront de maintenir le fonctionnement correct des installations. A titre d'exemple, on 

citera la construction de deux ou plusieurs puits en supplément, pour les installations recou

rant aux eaux souterraines, des moteurs de remplacement, des réserves suffisantes dans des 

réservoirs surélevés et l'établissement sur le réseau d'un système de vannes permettant des 

mises hors service partielles pour les réparations. 

Rapports et archivage 

La préparation de modèles imprimés, de listes de points à contrôler et de formulai

res permettant de guider les contrôles sanitaires a permis d'apporter une aide considérable 

à la fois au personnel chargé du contrôle et aux techniciens responsables de l'exploitation 

de l'eau. Ces documents sont souvent établis sur stencils et reproduits de façon peu onéreuse, 

dans la langue nationale. Ces publications constituent souvent des guides excellents. Outre 

leur valeur pédagogique et leur utilité en tant qu'aides mémoire, ces formulaires permettent 

de constituer des archives et, à ce titre, sont très importants pour des actions de suivi ou 

de renforcement des installations. 

Les rapports doivent mentionner clairement et sans équivoque les recommandations 

faites, les actions â entreprendre et celles qui sont à éviter. Toute confusion entre action 

"suggérée" ou action "désirable" et une action à entreprendre impérativement doit être évitée. 

Echantillonnage et contrôle 

Objet 

Les échantillons sont relevés dans les installations de distribution d'eau potable 

pour déterminer si l'eau d'alimentation convient pour la consommation humaine. Comme il est 

impossible d'analyser la totalité de l'eau distribuée, les échantillons doivent être repré

sentatifs de l'ensemble des eaux utilisées. L'objectif de l'échantillonnage ne peut être at

teint si l'échantillon est prélevé sans précaution ou à des emplacements qui ne sont pas 

représentatifs de l'installation. Un tel échantillon peut même être dangereux car il peut pro

curer une fausse sécurité. 

Un échantillon unique n'a qu'une valeur limitée. Il est souhaitable de disposer d'une 

longue série de multiples échantillons. 

Fréguençe_et_ngmbre_des_grises d'échantillons 

Le fréquence d'échantillonnage pour les alimentations publiques en eau repose tradi

tionnellement sur un nombre minimal mensuel de prélèvements en fonction de la population des-
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servie par une installation donnée d'approvisionnement en eau; cela conduit à des prélèvements 

pour analyse bactériologique d'autant moins nombreux que la distribution est moins étendue. 

Cependant, la fréquence d'échantillonnage devra également tenir compte de la fréquence des 

résultats non satisfaisants obtenus dans le passé, de la qualité de l'eau brute traitée, du 

nombre de sources d'eau brute, de la bonne adaptation et de la capacité des stations de trai

tement, des risques de contamination des diverses ressources, de la complexité et de la taille 

du réseau de distribution, des dangers d'épidémies, par exemple dans les ports internationaux 

ou les centres de pèlerinage, et de l'application de la chloration. 

En considérant les choses de façon superficielle, la pratique de la chloration condui

rait â réduire les prises d'échantillons. Cependant les études faites sur le terrain dans les 

pays en voie de développement montrent que la chloration n'est souvent pas pratiquée dans les 

petites installations d'alimentation établies à partir de ressources naturellement protégées 

telles que des puits profonds. La chloration est plutôt réalisée dans les installations d'ali

mentation en eau où l'on peut craindre une contamination de la ressource effective ou virtuel

le. Tout défaut dans le système de chloration pourrait alors entraîner un risque sérieux pour 

la santé de la population desservie. Il conviendra donc de procéder à des vérifications cons

tantes de la teneur en chlore résiduel et de la qualité bactérienne de l'eau afin de pouvoir 

intervenir immédiatement si une eau de qualité douteuse venait à être introduite dans le sys

tème de distribution. 

En raison des nombreux paramètres dont il a été fait mention ci-dessus et de la gamme 

étendue des moyens de contrôle, on ne saurait fixer une fréquence d'échantillonnage applicable 

à tous les cas. En principe, on doit procéder chaque jour à un examen bactériologique d'une 

eau chlorée. Cela est réalisable dans les adductions importantes; mais dans de petits réseaux 

desservant une population ne dépassant pas 10.000 personnes, l'échantillonnage quotidien aux 

fins d'analyse bactériologique peut être impraticable; on doit alors se reposer sur des ana

lyses bactériologiques hebdomadaires ou mensuelles. Dans les dispositifs les plus petits, on 

se reposera sur des contrôles sanitaires et, lorsque la chloration est pratiquée, sur une déter

mination fréquente de la concentration en chlore résiduel. 

Un manuel de recommandations concernant le nombre et la fréquence des prélèvements 

a été publié par l'OMS dans le cadre des "Normes Internationales pour l'Eau Potable". Le nombre 

effectif et la fréquence des échantillonnages peuvent être décidés par l'équipe chargée de la 

surveillance qui devra prendre en compte les conditions locales. Les critères ou normes adaptés 

à l'usage local devront être clairement définis, et signifiés par écrit à l'équipe chargée du 

contrôle et aux responsables de l'exploitation. Ces critères et ces normes devront, avant tout, 

être adaptés aux types et à la taille des installations en service. Les études sur le terrain 

dans les pays en voie de développement montrent que l'on utilise très fréquemment "sur le pa

pier", en matière de nombre et de fréquence des échantillonnages, les normes adoptées aux USA, 

en Grande-Bretagne et ailleurs. En fait, à l'exception de quelques capitales.ee que l'on cons-

http://capitales.ee
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tate sur le terrain est bien différent. 

Qy_BÎTilêver_].es_éçhantilIons ? 

Les échantillons ne doivent pas être prélevés toujours au même endroit mais, à tour 

de rôle, en différents points du système de distribution. Une habitude fréquente, qui peut 

donner des résultats trompeurs, est de prélever les échantillons aux mêmes points mois après 

mois, par exemple au robinet du laboratoire, à la mairie, au poste de police, ou dans l'appar

tement de l'un des employés du laboratoire. 

La plupart des échantillons destinés à des analyses bactériologiques ou à des recher

ches de chlore résiduel doivent être prélevés dans des zones connues pour avoir des problèmes, 

par exemple des zones où on a eu de mauvais résultats dans le passé, des zones où la pression 

est basse, où l'on observe d'importantes fuites, où la population est dense et l'assainissement 

déficient, où les réservoirs de distribution ne sont pas couverts ou sont mal protégés, où les 

canalisations sont en cul de sac,dans les zones périphériques les plus éloignées des installa

tions de traitement. Beaucoup de zones urbaines s'alimentent à plusieurs sources, souvent 3 ou 

4, et parfois 20 et plus. La localisation des points de prélèvement dans le système de distri

bution doit permettre d'être assuré que l'eau de chaque source est échantillonnée périodique

ment. Une fréquence plus grande doit être accordée aux eaux alimentant des populations très 

importantes, aux eaux de surface, à celles qui alimentent les systèmes de distribution les plus 

anciens, à celles qui ont posé dans le passé des problèmes de qualité. 

On utilise souvent, dans beaucoup de villes importantes, des camions-citernes. Dans 

quelques villes, plus de la moitié de la population est alimentée de cette façon. Les postes 

d'eau où sont remplis les camions-citernes doivent être échantillonnés périodiquement et l'eau 

distribuée par ces citernes devrait être également échantillonnée de façon aléatoire sans 

en avertir le conducteur. 

B§5ii§§£l9Q-^es prélèvements 

Les préleveurs doivent connaitre les procédures de prélèvement, à savoir : 

1) La localisation du prélèvement comme il a été dit ci-dessus. Les non-profession

nels doivent être spécialement instruits sur les emplacements à choisir pour la 

prise des échantillons. 

2) L'utilisation de produits de déchloration tels que le thiosulphate de soude 

qu'on ajoute dans le flacon de prélèvement et les raisons de cette pratique. 

3) Les mesures de T0, TAO ou de chlore résiduel. Ces tests doivent être exécutés 

immédiatement après le prélèvement. 

4) Les procédures correctes de prélèvement pour être assuré que les échantillons 
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sont représentatifs et que, pour des analyses bactériologiques, le flacon de 

prélèvement a été maintenu stérile. Là où les échantillons sont habituellement 

contaminés du fait des prêleveurs, il sera nécessaire d'adopter une attitude 

critique vis-à-vis des prélèvements reconnus contenir des conformes. 

5) Le transport et la conservation corrects des échantillons. Ils doivent parvenir 

au laboratoire dans les 30 heures. Ils n'ont pas besoin d'être conservés dans 

la glace mais doivent être maintenus à l'abri de la chaleur et de la lumière 

solaire. 

Î!TËD§B2rî.d§§.échantillons 

Dans de nombreux pays, les prêleveurs d'échantillons n'ont souvent pas de véhicules 

personnels, et des dispositions spéciales doivent être prises pour le transport des échantil

lons. Le recours aux transports publics, spécialement les autobus et même les trains, les 

bateaux et les avions, a pu convenir dans quelques secteurs, mais il ne faut pas que le pré-

leveur ait à payer de sa propre poche. Le transport des échantillons devrait être un facteur 

clé pour la localisation des laboratoires régionaux. 

Ç2°CÇ!iQâîi90JïY.§Ç_le,laboratoire 

La nécessité d'une coordination entre les prêleveurs d'échantillons et le personnel 

des laboratoires est évidente; mais, on trouve malheureusement de nombreux exemples de prélè

vements parvenant dans des gares routières et y restant des jours ou d'échantillons arrivant 

au laboratoire en fin de semaine alors qu'il est fermé, toutes pratiques qui conduisent à 

n'avoir plus qu'un échantillon périmé. 
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2. 
m é t h o d e s d e f o r a g e 

Introduction 

Les installations et les outils de sondage les plus modernes et les plus chers ne con 

constituent pas nécessairement le meilleur équipement pour le forage d'un puits, quoi que puis

sent dire les prospectus des fabricants. Le forage des puits appartient à ce petit groupe d'ac

tivités de génie civil qui sont si influencées par les facteurs locaux et peut être par les 

éléments inconnus relatifs à la structure du sol, qu'il est bien rare qu'un site donné invite 

à mettre en oeuvre une méthode précise de forage et de construction de puits. 

Un observateur inexpérimenté pourra penser qu'un vieil outil placé au bout d'un ca

ble qui broie de la roche à longueur de journée en mettant en oeuvre des machines très peu per

fectionnées est une technique rétrograde, mais ce peut très bien être cette simplicité même 

qui a guidé le choix de la méthode. 

Il n'y a pas d'installation de sondage ou de système de forage idéal s'adaptant à 

toutes les situations. Si on examine les statistiques de forage pour l'Amérique du Nord, 

750.000 puits pour l'alimentation en eau ont été installés par quelque 9.000 entrepreneurs 

en un an (1978) et on constate une préférence évidente pour le forage au rotary. On notera éga

lement que les communications aux USA et au Canada sont en général excellentes, ce qui permet 

un approvisionnement rapide en pièces détachées et la venue d'ingénieurs compétents; dans ces 

pays, les données hydrogéologiques sont la plupart du temps facilement disponibles; les coûts 

élevés de la main d'oeuvre et des conditions d'âpre concurrence conduisent d'autre part à 

réaliser les forages très rapidement. Dans les pays en voie de développement, les moyens finan

ciers sont limités et on ne dispose pour le forage des puits dans les zones éloignées que d'une 

main d'oeuvre peu compétente, avec un support technique minimal; il faut alors porter attention 

à la complication technologique que l'on peut admettre. Cependant des conditions différentes 

prévalent en Europe de l'ouest, où on s'intéresse essentiellement à un relativement petit nom

bre de puits de grand diamètre équipés de pompes à gros débit fournissant de l'eau à un réseau 

de distribution très étendu. 

Avant de décrire les différentes méthodes de forage des puits, il doit être souligné 

qu'il y a quelques variantes pour les noms donnés à certains outils dans les pays anglophones. 

Chaque fois que cela sera possible,on utilisera le terme le plus habituel avec indication éven

tuelle, entre parenthèses, d'une autre appellation. Certains entrepreneurs de forages se dési

gnent sous le nom de "sondeurs", d'autres sous celui des "foreurs". Les termes "blindage", 

"tubage" ou "chemisage" d'un puits sont en eux-mêmes suffisamment explicites, mais il y a par

fois certaines confusions pour les termes "puits" et "forages". De façon générale, ils se réfè

rent à la même chose bien que les puristes puissent prétendre qu'un puits est creusé manuelle

ment et qu'un forage est réalisé avec une machine. 



- 309 -

annexe 2 

Forage au cable (par percussion) 

Le forage par percussion est une très ancienne technique; il était déjà utilisé il y 

a plus de 1000 ans en Chine. La méthode n'a pas changé dans son principe, mais les outils ont 

été très améliorés. Il est pratiqué à la fois pour le forage des petits et des grands trous, 

jusqu'à des profondeurs de 300 à 500 m. Le forage par percussion utilise un équipement relati

vement bon marché. Son plus grand inconvénient est sa lenteur. Cela limite son utilisation dans 

les pays en voie de développement, où souvent un grand nombre de puits doivent être forés aussi 

rapidement que possible. 

m-

- CABLE E» FILS 0 ACIE» 

EKtmilOH 0 ATTACHE 
DU «BLE ITETS OTUECTIONI 

MASSE COULISSANTE 

• TREPAN 

Figure 1. 
Appareillage de forage par percussion 

Dans le forage par percussion, on laisse tomber un out i l lourd qui f a i t éclater les 

roches et se fraye peu à peu la voie dans la formation géologique. Un t ra in d 'out i l s est sus

pendu à un cable constitué de f i l s d'acier qui passe sur une poulie suspendue à la part ie supé

rieure de la tour de battage et comportant un matelas amortisseur en caoutchouc. I l redescend 

sous la poulie de battage placée à l 'extrémité d'un balancier. I l passe alors sur la poulie 

établ ie à l'emplacement de l 'axe du balancier pour a l le r s'enrouler sur un tambour muni d'un 

f re in d i t tambour principal ( f igure 1.). 

Une t r i ng le r i e transmet le mouvement d'un système biel le-manivel le à l 'extrémité 

l i b re du balancier, provoquant le mouvement a l te rna t i f du cable et du t ra in d 'out i ls qui lu i 

est suspendu. Ces out i l s comprennent le trépan surmonté d'une masse coulissante, éventuellement 

de gl issières de forage, puis de l 'éméri l lon d'attache du cable comportant un mandrin dans lequel 

est f ixé le cable. 
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POMPE A SABLE 

CABLE EN FILS D'ACIER -

MANDRIN -

CUILLIERE 

-GLISSIERES 

PLATS POUR 
' L E DEMONTAGE 

FILETAGE 0 ASSEMBLAGE 

11 ORIFICE 
: r DE VIDANGE 

p f - PISTON 

CLAPET 

ASSEMBLAGE 

Figure 2. 
Outils de percussion 

Les trépans sont forgés dans un métal à haute teneur en carbone. I l s sont conçus pour 

pénétrer, broyer, mélanger et aléser. 

Les trépans pour formations dures pénètrent sous un angle obtus; i l s ont une impor

tante section transversale pour leur donner de la force. I l s comportent sur le côté de petites 

rainures pour le passage de l 'eau. Les trépans pour des formations d'argi les tendres ont une 

arête coupante, des angles largement dégagés et de grands passages pour l 'eau avec une surface 

réduite pour permettre un va et vient rapide à travers une boue visqueuse. 

A l ' o r i g i n e , presque toutes les insta l la t ions de battage au cable étaient équipées 

d'une souf f ler ie pour fournir de l ' a i r à une forge qui permettait de remettre en forme et d ' a i 

guiser les trépans, mais actuellement la plupart des insta l la t ions comportent des postes por

t a t i f s de soudure électrique grâce auxquels une charge d'une dureté moyenne peut être appl i 

quée sur la face de t ravai l de l ' o u t i l . 

La masse coulissante est située au-dessus du trépan pour le charger et l u i assurer 

une pénétration ver t ica le . De plus, par l ' e f f e t de succion qu'e l le exerce, e l le entraîne les 

déblais vers le haut, loin du trépan. 

Les gl issières de forage sont au-dessus de la coulisse lo rsqu ' i l existe un risque 

de chute de pierres qui pourraient bloquer les out i l s à l ' i n t é r i eu r du forage; el les sont là 

pour pouvoir ébranler les out i l s qui seraient immobilisés dans le forage. Elles ne contribuent 

en aucune façon à la réal isat ion proprement d i te du forage; elles s'ajoutent plutôt à la l i s t e 
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des éléments qui contribuent à introduire des points faibles et le foreur oublie souvent de 

les ins ta l le r alors que la prudence devrait inc i te r à les prévoir. Ce sont, en f a i t , des l i a i -

sonscoulissantes qui assurent un l ib re mouvement ver t ica l de quelque 150 mm et ont un diamètre 

qui n'est qu'un peu supérieur à celui de la niasse coulissante. On les actionne habituellement 

en pratiquant une forte t ract ion continue sur le cable et les out i l s qui sont immobilisés. En 

même temps, on laisse tomber,le long du cable de forage, un poids coaxial (mouton de g l i ss iè re ) . 

I l en résulte un coup sur la part ie supérieure de l 'éméri l lon du cable qui ferme momentanément 

les g l iss ières; cel les-ci reviennent brusquement et vivement à leur posit ion i n i t i a l e , en pro

curant une impulsion efficace vers le haut. 

A la part ie supérieure du t ra in de forage se trouve l 'éméri l lon d'attache du cable. 

I l a deux fonctions : réal iser la l ia ison du cable de forage aux ou t i l s et assurer à ceux-ci 

un mouvement de rotat ion continue. A l ' i n té r i eu r du manchon se trouve un mandrin dans lequel 

est f i xé le cable de forage. La part ie supérieure du mandrin comporte une surface l isse en 

acier trempé située à l ' i n té r ieu r du manchon qui supporte la charge de tout le t ra in des o u t i l s . 

Le t ra in de forage est suspendu à un cable en f i l s d'acier non trempé, enroulés 

de droite à gauche. Lorsque le forage commence, le poids de l ' o u t i l é t i re le cable qui est mis 

en rotat ion dans le sens des a igui l les d'une montre et transmet la torsion par l ' intermédiaire 

d'un système manchon/mandrin aux o u t i l s , contrariant toute tendance au dévissage des jo ints 

f i l e tés à dro i te . Alors les out i ls se mettent à tourner lentement, modifiant la position du 

trépan à chaque coup et permettant de réal iser un trou c i r cu la i re . 

Du f a i t de plusieurs facteurs te ls que la viscosité dès déblais, la raideur du t ra in 

de forage, le poids des o u t i l s . . . , le t ra in de forage peut résister au processus de rotat ion 

et retourner à sa position naturel le. I l le f a i t en résistant momentanément au frottement du 

mandrin contre le manchon. Cela se produit à chaque coup de battage ou, par les grandes 

profondeurs, tous les 60 coups ou plus. 

Le t ra in d 'out i l s qui tourne lentement n'est naturellement pas affecté par ce soudain 

renversement du t r a i n , ce qui est perçu par le foreur qui a la main sur le cable. 

I l y a maintenant un t ra in d 'out i l s pesant entre 300 et 4000 kg animé d'un mouvement 

vert ical a l te rna t i f à la cadence de 40 â 80 coups par minute, la hauteur de chute étant comprise 

entre 1,20 et 0,40 m. et qui tourne doucement-à ce stade le foreur procède à deux ajustements 

essentiels pour la conduite du matériel : d'abord le nombre de coups par minute est réglé de 

façon que le t ra in d 'out i l s soi t tout juste - et seulement tout juste - capable de suivre le 

mouvement a l te rna t i f qui l u i est imprimé par le balancier sans provoquer un violent coup dans 

le t ra in de forage. Ensuite, le t ra in de forage est ajusté à par t i r du tambour jusqu'à ce que 

le trépan atteigne juste le fond du trou et y frappe un coup sec et net. Ce contact et le re

t r a i t rapide sont favorisés par le système élastique de la poulie fixée en haut de la tour de 

battage e t , surtout en profondeur, par l ' é l a s t i c i t é naturelle de l'ensemble du train de forage. 
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Ces deux ajustements sont absolument essentiels et ne laissent qu'une pet i te marge 

d'erreur. Un rythme de battage trop fa ib le et le trépan ne progressera que lentement; un rythme 

trop rapide et l ' i n s t a l l a t i o n sera sérieusement endommagée. Un t ra in de forage trop lâche con

dui t à des d i f f i cu l tés en matière de ve r t i ca l i t é et à une faible progression; avec une ligne 

trop tendue on aura un trou v e r t i c a l , mais une fa ib le progression et le manchon de l 'éméri l lon 

pourra ne pas fonctionner, mettant f i n à la rotat ion de l'ensemble. 

Le puits est alimenté avec de petites quantités d'eau jusqu'au moment où on obtient 

un approvisionnement naturel . L'eau permet d'avoir de la boue grâce à laquelle on assure l 'éva

cuation des déblais et leur mise en suspension au-dessus et en dehors de la face de t rava i l du 

trépan. El le assure de plus le refroidissement et la lub r i f i ca t ion du t ra in d 'ou t i l s . 

Lorsque les ou t i l s frappent correctement le fond du t rou, la profondeur du forage aug

mente et les réglages qui viennent d 'être indiqués se trouvent modifiés. 

Le foreur ajuste a lo rs , par un réglage d i t secondaire ou f i n , le freinage du tambour 

jusqu'à ce que ce lu i -c i commence â patiner et diminue ai.isi à chaque coup une partie de la 

ligne de forage. 

L ' ins ta l la t ion est maintenant en exploi tat ion e t , à supposer qu ' i l n'y a i t pas de 

modification des couches de t e r r a i n , continuera jusqu'à ce que le foreur pense, à proprement 

par ler, que 1'ëpaississement de la boue freine les o u t i l s . I l pourra alors ra len t i r la cadence 

pour rester en phase avec les ou t i l s pendant un certain temps ou procédera au nettoyage du 

t rou , opération inévitable qui doi t intervenir tôt ou tard. 

On u t i l i se ra pour cela une cu i l lè re (ou soupape) (f igure 2 . ) . 

Les ou t i l s sont ret i rés du trou et la cu i l lè re est descendue dans le forage sur une 

l igne spéciale d i te "ligne de sable". 

La cu i l l è re est constituée par un tube d'acier fermé à la partie inférieure par une 

porte à charnière ou une soupape. La boue remplit la cu i l lè re et est remontée en surface et 

déversée dans la fosse à boues ( f igure 1.). L'opération est répétée jusqu'à ce que le trou 

soi t propre. 

Si l 'on fore dans de la roche dure, le foreur peut laisser un peu de boue dans le puits 

pour maintenir en suspension les débris de roches. I l peut même introduire un peu d 'arg i le pour 

f a c i l i t e r l 'opérat ion. 

Une pompe à sable ( f igure 2.) ressemble à une cu i l lè re mais comprend un piston à 

l ' i n t é r i e u r d'un tube cyl indr ique; la t ige du piston est rel iée à la l igne de sable. Descendu 

en posit ion allongée, le tube f i n i t par se poser sur le fond du t rou. En descendant un peu 

plus, on provoque un déplacement du piston vers le bas, la soupape à disque qu ' i l porte s'étant 

ouverte. 
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Un re t ra i t rapide vers le haut t i r e dans le tube le piston dont la soupape s'est fer

mée. I l s'ensuit une aspiration de la boue à travers le clapet de pied de la cu i l l è re . Enfin, 

le piston a t te in t sa bague d 'arrêt et l'ensemble de la pompe à sable est remonté à la surface. 

Au début de l 'opération de forage, un court tube de guidage est toujours enfoncé ou 

in t rodui t à la main dans le so l . I l est indispensable pour s tab i l i ser le terra in autour de 

l ' a i r e de t ravai l et doi t être mis en place de façon rigoureusement ver t icale pour pouvoir com

mencer et maintenir le forage bien ve r t i ca l . 

Dans de la craie ou des grès consistants avec une pet i te couverture, on n'aura qu'à 

forer pour mettre en place un tubage permanent de quelque 15 m. qui constituera une protection 

contre la contamination possible des eaux de surface. 

Le reste du puits sera foré sans tubage, ce qui ne posera pas de problème. 

A l'opposé, on trouve des terrains ayant peu de tenue, avec intercalat ion de couches 

de roches dures. Dans de te l les conditions, i l est parfois nécessaire de commencer le forage 

avec un diamètre de 450 mm et d ' intercaler plusieurs alignements de tubages temporaires inter

médiaires pour en arr iver à un forage terminé de 150 mm de diamètre. En tous cas, s i l ' ingé

nieur qui é tab l i t les plans pour le forage est prévoyant, notamment s ' i l suppose qu'on doive 

traverser des couches de galets, i l doit choisir de commencer avec un diamètre largement supé

r ieur , rien que pour pouvoir avoir un peu de marge en ce qui concerne la ve r t i ca l i t é lo rsqu ' i l 

en viendra à mettre en place le tubage d é f i n i t i f . L'espace annulaire étant plus grand, i l faut 

u t i l i s e r davantage de ciment. Cet inconvénient est habituellement compensé par le f a i t qu'un 

plus grand diamètre permet de gagner un peu de l iber té pour le passage dans les galets et la 

mise en place de tubages d'urgence. 

I l y a deux ou t ro is décades, i l é ta i t de pratique courante de forcer les tubages 

jusqu'à la profondeur requise s ' i l s devenaient trop serrés; effectivement, l ' inventa i re type 

des out i l s de forage par percussion comporte le matériel permettant de le f a i r e . 

Les tubes avaient des têtes et des sabots pour f a c i l i t e r l'enfoncement. De puissants 

vérins étaient des out i ls habituels mais, comme la plupart des tubages étaient manchonnés, 

la récupération é ta i t souvent impossible et les pu i ts , une fois terminés, incorporaient plu

sieurs colonnes de tubages inu t i les . 

L 'u t i l i sa t i on de tubages temporaires avec jo in ts à francs bords et la conscience 

prise de la nécessité de fa i re gl isser les tubes a conduit à leur appliquer la persuasion plu

tôt que la force et leur récupération est plus souvent la règle que 1'exception. En f a i t , la 

pratique de l'enfoncement des tubages est à évi ter chaque fois que cela est possible et n'est 

à u t i l i s e r qu'en dernier ressort. 
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Forage au rotary par voie hydraulique 

Dans ce procédé, le forage est réalisé par un ou t i l tournant abrasif et broyeur qui 

use et qui broie les formations rocheuses; les débris et les éléments meubles du sol sont éva

cués du forage grâce à la c i rcu la t ion continue d'un f lu ide . Le forage au rotary est part icu

lièrement adapté aux terrains meubles et aux roches tendres. Des forages de grand diamètre peu

vent être creusés jusqu'à des profondeurs considérables. La principale sujétion est la néces

s i té de disposer de quantités d'eau considérables, ce qui peut poser de sérieux problèmes, sur

tout dans les régions où l'eau est rare. 

Le f l u ide , en général à base d 'a rg i le , est préparé dans une fosse à boues ou dans un 

réservoir et distr ibué par une pompe à haute pression, par l ' intermédiaire d'une canalisation 

souple, à la part ie supérieure d'une colonne d 'out i l s en rotat ion appelée t ra in de forage. I l 

s'écoule alors à travers les ou t i l s jusqu'au fond du puits et retourne à la surface pour se 

déverser dans la fosse à boues. 

A la partie infér ieure du t ra in d 'out i l s se trouve l ' o u t i l de forage qui est soit du 

type à molette ou plus rarement du type à lames. Dans le type à molettes (Rockbits), t ro is ou 

quatre molettes dentées en acier dur peuvent tourner librement autour des axes qui les suppor

tent . Le corps de l ' o u t i l comporte des canaux pour le f lu ide qui r e f r o i d i t et l u b r i f i e les mo

le t tes , nettoie les dents et évacue les déblais. 

L 'out i l est appliqué sur le fond du trou et tourne à des vitesses de 3 à 30 tours à 

la minute en fonction du diamètre du forage et de la nature des couches géologiques. Un poids 

est appliqué (250 à 2750. kg par 25 mm de diamètre). 

Dans des roches dures, le contact avec les lignes de dents entraine leur rupture 

du f a i t de la surcharge occasionnée. Dans les formations plus tendres, les molettes sont légère

ment obliques pour ajouter une action de tors ion. Dans les roches tendres les dents sont con

çues pour déchirer. 

Les out i ls du type à lames ne portent pas de molettes. I l s comportent t ro is ou quatre 

lames à faces dures et coupent les couches géologiques à la façon d'une gouge à bois. I ls fo

rent rapidement dans les terrains très tendres mais ont tendance à fa i re subir des ef for ts aux 

tiges de forage et à serrer exagérément l'assemblage de l ' o u t i l , s ' i l s sont u t i l i sés dans des 

couches dures, où du broutage peut in tervenir . 

Les contraintes re lat ives à la ve r t i ca l i t é et à la r i g i d i t é mentionnées pour le fora

ge par percussion s'appliquent aussi au rotary mais ce dernier souffre d'un Inconvénient, à 

savoir qu'un poids doit être placé de façon continue sur l ' o u t i l et que la gravité a donc moins 

d 'e f fe t sur le t ra in d ' o u t i l s . Cependant on peut généralement réal iser un trou bien rect i l igne 

du f a i t de l ' in f luence s tab i l i sa t r i ce des masses t iges. 
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TOUR DE FORAGE 

TREUIL 

- MASSE TIGE 

- OUTIL DE FORAGE 

igure 3. 
orage au rotary avec c i rculat ion directe normale 

Les masses tiges (f igure 3.) sont des éléments de canalisation très lourds disposes 

u-dessus de l ' o u t i l de forage pour apporter la charge nécessaire et aider â la recti tude du 

orage. En plus, comme el les ont un diamètre important par rapport à celui du pu i ts , i l en ré-

ul te un espace annulaire réduit qui provoque un accroissement de la vitesse des f lu ides , et 

jnc une évacuation rapide des débris qui sont écartés de l ' o u t i l de forage. 

Dans les conditions les plus favorables, la plus grande part ie de la longueur du 

rain d 'out i ls devra être en tension depuis la table de rotat ion du d ispos i t i f de forage,mais 

:1a n'est pas toujours possible et le poids est parfois complété grâce à un mécanisme hydrau-

ique ou à chaîne connu sous le nom de "pull down". 

La principale longueur du t ra in d 'ou t i l s est formée par les t iges de forage qui sont 

ioutées au fur et à mesure que la profondeur augmente. Elles vont de la part ie haute des mas-

es tiges jusqu'à la surface. Elles sont habituellement par longueurs de 3 à 10 RI avec des 

iamètres en fonction des conditions du forage; la section l i b re à travers les tiges et les 

n'nts doit n'entraîner qu'une perte de charge aussi fa ib le que possible pour la descente du 

uide et la t ige de forage doit avoir un diamètre suff isant pour procurer au f lu ide remontant 

îe vitesse qui dépend de la puissance de la pompe à boues en service. 

L'élément supérieur du t ra in de tiges est une pièce spéciale d i te " t ige carrée" ou 

l l y . Elle doit transmettre le mouvement de rotat ion à par t i r de la table de ro ta t ion . Pour 
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cela, e l le a une section, carrée, hexagonale ou ronde, avec des cannelures, des rainures ou au

tres éléments permettant de la f ixer dans l 'ouverture correspondante de la table de rotat ion. 

Cela procure une certaine l iber té de mouvement vert ical et la t ige carrée peut alors descendre 

dans le trou à mesure que le forage se poursuit ou être relevée . 

L'émérillon d'attache (tête d ' in ject ion) est placé au sommet de la t ige carrée. I l 

contient un assemblage qui supporte l'ensemble du poids du t ra in d ' ou t i l s . I l comporte aussi 

une entrée pour le f lu ide de forage qui, venant de la pompe à boue, passe à travers la tuyauterie 

souple et un d ispos i t i f d ' in jec t ion permettant d'assurer le passage du f lu ide depuis le man

chon qui demeure immobile jusqu'à la t ige carrée en ro ta t ion. 

Au cours du forage, les déblais sont amenés en surface et la t ige carrée descend 

à travers la table de rotat ion jusqu'à ce que la tête d ' in ject ion atteigne la table. La rotat ion 

étant ra lent ie et l 'a r r ivée du f lu ide supprimée, ce dernier continue cependant de circuler pen

dant un temps court et emporte vers le haut les déblais les plus récents en les éloignant de 

l ' o u t i l du forage et des masses t iges. 

La pompe est alors arrêtée, la t ige carrée remontée et dévissée du t ra in de t iges, 

ce lu i -c i étant suspendu dans les crans de la table de ro ta t ion. 

On ajoute une autre t ige que l 'on abaisse avec l'ensemble du t ra in de tiges jusqu'el le 

so i t au niveau de la table. La tige carrée est alors fixée et la c i rcu lat ion ré tab l ie . La rota

t ion est mise en marche et finalement l ' o u t i l est appliqué une fois de plus sur le fond du t rou. 

Cette procédure est répétée jusqu'à ce qu'on atteigne la profondeur f inale ou qu'on 

relève l'ensemble pour changer l ' o u t i l de forage. 

f 9!2§9ë_§y_rStari;_;_Çi rcy la t ign_ inversée 

Cette méthode d i f fè re de ce l l e , plus habi tuel le, de la c i rcu lat ion directe du f a i t 

que le f lu ide de forage c i rcu le en sens inverse. En gros, l'équipement est semblable pour son 

agencement mais beaucoup plus largement conçu. Par exemple les passages à travers les o u t i l s , 

les tiges de forage, la tête d ' in jec t ion et la t ige carrée ont rarement moins de 150 mm de 

diamètre (f igure 4. ). 

Le diamètre minimal pratique du forage est de l 'ordre de 400 mm, mais on connaît des 

réal isat ions avec des diamètres supérieurs à 1,8 m. 

Des out i ls à molettes conventionnels,avec des diamètres de cette t a i l l e , ne seraient 

pas u t i l i sab les et i l est donc habituel de prévoir un out i l comDosé du type à lames. Cet out i l 

comporte un plateau très robuste sous lequel sont fixées un certain nombre de lames dentées 

disposées de façon à couvrir la t o t a l i t é de la section du pui ts . Le plateau comporte de courts 

passages qui débouchent dans un o r i f i ce commun à la co l le re t te d'assemblage. Les déblais arra

chés au cours dj forage sont aspirés à travers le centre de l ' o u t i l et rapidement évacués en 

surface. 
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Une tige à bride d'un diamètre égal à celui de l'outil est verrouillée au-dessus de 

ce dernier. Elle comporte un tube central ayant le même diamètre que les tiges de forage. Des 

ouvertures à l'extrémité du tube extérieur permettent à l'eau claire qui descend de passer sans 

obstacle. Cet assemblage est dit stabilisateur et limite les mouvements latéraux des outils. 

L'outil composé a besoin d'un lest pour pouvoir pénétrer. Pour cela on incorpore, 

comme pour les autres méthodes, des masses-tiges dans le train des outils. Elles peuvent être 

d'un diamètre beaucoup plus petit que celui du forage. Dans certaines circonstances, on peut 

inverser l'ordre des masses tiges et des stabilisateurs. Les outils décrit ci-dessus con

viennent pour des terrains non consolidés, de l'argile tendre et de la roche tendre. Pour de 

l'argile dure il faudrait un outil rabot. 

Les tiges de forage pour la circulation inverse doivent avoir des joints qui n'ap

portent aucun obstacle à la circulation et donc doivent être normalement du type à bride. Elles 

sont aussi relativement courtes pour pouvoir utiliser une courte tige carrée de manière à éviter 

une trop grande hauteur d'aspiration au-dessus du sol. 

\ 
ENVOI A LA 
DÉCHARGE DES 

POMPE DÉBLAIS EVACUES 
D'ASPIRATION PAR L'EAU 

APPOINT 0 EAU OU 
ADDUCTION DE SECOURS 

-=Y- .__r___ 
CHARGE NIVEAU D'EAU 
ARTIFICIELLE STATIQUE 

PROFONDEUR DE 
L'EAU: MINIMUM 

• 2 M ET SI 
POSSIBLE 6 M 

3UÇ 

EAU ETOEBRIS EVACUES, 
APRES REMONTEE 
PAR LA TIGE DE FORAGE | 

• NIVEAU DE L'EAU 
NIVEAU DUJOL fi DANS !'_LAGUNAGE 

13 
• -GRAND STABILISATEUR 

'LOURDE MASSE TIGE 

|i^r«'*-'»' 

- OUTIL OE FORAGE COMPOSE EAU CLAIRE OECENDANT 
DANS L'ESPACE ANNULAIRE 
EXTERIEUR AUX TIGES 

Figure 4. 
Forage au rotary à circulation inversée 

La pompe d'aspiration située en tête de la tuyauterie souple et placée en haut de 

la tige carrée est habituellement du type centrifuge à aubes; elle évacue l'ensemble du flot 

et des déblais avec, par exemple, un débit de 4,5 m /min. à travers un dispositif de 150 mm de 

diamètre où on engendrait une vitesse d'environ 213 m/minute en entraînant des débris de 140 mm 

ou davantage; la pompe a eu une vie courte. Il est maintenant courant de coupler la pompe cen

trifuge avec un venturi qui exerce une aspiration dans un circuit séparé de celui de la pompe. 
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Quelques insta l la t ions font appel à de l ' a i r comprimé pour produire, à par t i r du so l , l ' e f f e t 

de vide nécessaire au fonctionnement du d ispos i t i f . 

L'eau et les déblais sont envoyés dans un grand lagunage temporaire dont les dimen

sions sont déterminées de la manière empirique suivante : le volume ne doi t pas être infér ieur 

à t ro is fo is le volume du forage en cours. Un puits de 750 mm foré S 60 m. exige alors un 

lagunage de 12 m. de long, 8 m. de large et un métré de profondeur, avec une surface supplémen

ta i re pour les déblais. 

Ce lagunage ne constitue que l 'un des facteurs à prendre en compte lorsque l 'on choi

s i t le système de forage à adopter. Ce point sera discuté dans la section suivante. 

Le lagunage est souvent cloisonné pour favoriser le dépôt des déblais dans une partie 

bien à l 'écar t de la r igole qui renvoie l'eau décantée vers le forage. 

On n 'u t i l i se que rarement de la boue parce que l 'un des avantages du forage avec c i r 

culation inversée est que l 'on ne met l 'aqui fère qu'au contact d'une eau relativement c la i re et 

qu ' i l n'y a donc pas intrusion de boue dans la formation. En Europe, on n ' u t i l i se plus guère 

que la rotat ion à c i rcu la t ion inversée pour le forage de puits de grande capacité destinés au 

pompage de l'eau potable. 

Si le forage doi t , dans sa part ie haute, s'attaquer à des arg i les, i l convient de net

toyer la lagune et de la remplir avec de l'eau c la i re avant envoi dans l 'aqui fère. 

L'avantage principal de la méthode est l ' importante vitesse de forage pour de grands 

diamètres, spécialement dans des formations de graviers et de sables non consolidés. Les puits 

sont parfois forés et chemisés en 24 heures car aucun nettoyage n'est nécessaire, (la mise 

en valeur constitue une phase d i f férente) . En f a i t , la rapidi té d'exécution est essentielle 

dans les formations non consolidées car le foreur ne peut compter que sur un espace découvert 

de 1 ou 2 m. en tête du forage. Le forage doit être conduit rapidement pour prévenir des effon

drements dans le trou et la perte d ' o u t i l s . 

La charge d'eau c la i re à laquelle est soumis un sol non consolidé implique certaines 

pertes d'eau. Dans ces condit ions, l'une des sujétions du forage avec c i rcu lat ion inversée est 

de disposer facilement d'une quantité d'eau importante et proche pour les besoins d'appoint. 
3 3 

On les estime souvent à 45 m / h . avec une fourchette pratique de 9 à 70 m / h . 

Alors que le système à c i rcu lat ion inversée u t i l i s e l 'asp i ra t ion comme élément moteur 

à l 'aval du c i r c u i t , i l est des circonstances dans lesquelles,du f a i t des frottements dans les 

canalisations à grande profondeur ou d'une nappe profonde, la force d'aspirat ion est i nsu f f i 

sante. Pour cette raison, la plupart des insta l la t ions de forage ont la poss ib i l i té de mettre 

en service un système de relèvement à a i r comprimé. 

Cela se f a i t en incorporant une alimentation en a i r dans les tiges de forage soi t 

concentriquement, so i t jumelée à l 'ex tér ieur avec un ajutage conçu pour assurer l 'envoi du 
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mélange d 'a i r et d'eau dans la t ige de de forage au niveau convenable.. 

Dans les meilleures conditions possibles, on a relevé des avancements de 0,6 m. par 

minute; une moyenne de 12 m/heure est tout à f a i t courante. On doit noter que les jo in ts à b r i 

de avec verroui l lage, qui sont le plus habituellement u t i l i s é s , impliquent des manoeuvres qui 

prennent du temps et qu ' i l y a là matière pour du progrès technique. 

Les vitesses de rotat ion sont dans une fourchette de 8 à 50 tours par minute; les 

profondeurs moyennes sont de 120 m. On va parfois jusqu'à 300 m. 

Méthodes diverses de forage 

Çë§§9!2ig§ïi2D_B9r_5ybacje 

Lorsqu' i l faut creuser des puits relativement peu profonds, avec de grands diamètres, 

dans des graviers peu cohérents, des sables, des galets ou des formations analogues, on peut 

penser à la mise en oeuvre d'une ins ta l la t ion de désagrégation par tubage hydraulique compor

tant aussi une tour de forage ou une grue. 

Dans cette méthode, un tube de guidage court est enfoncé à la main dans le so l . Ce 

sera le premier d'une colonne de tubes destinés à rester à demeure, qui seront descendus avec 

l u i . L'extrémité de la colonne est t a i l l ée en dents de scie et les tubes sont perforés, per

cés, entai l lés en tant que de besoin. 

Un d ispos i t i f agissant sous pression hydraulique,s'appuyant sur deux cylindres v e r t i 

caux est placé sur le tube, un peu au-dessus du so l . Deux longs leviers horizontaux sont f ixés 

sur deux ore i l les opposées du d ispos i t i f et permettent d'imprimer un couDle de torsion très 

lent mais puissant à la colonne des tubes. En même temps les deux cylindres verticaux assurent 

l'enfoncement de la colonne, grâce, si nécessaire, à une poussée vers le bas. 

Sous l ' e f f e t de cette act ion, les tubes descendent et la boue pénètre à l ' i n t é r i eu r . 

Elle est ret i rée par une cu i l lè re jusqu'à ce que la part ie supérieure du premier tube soi t 

proche de la table d'entraînement. On dispose alors au-dessus le tube suivant et le jo in t est 

soudé. Le principe essentiel de la méthode repose sur le maintien de la f l u i d i t é des formations 

autour de la zone de contact des tubes; c'est pourquoi i l est tout à f a i t courant de réaliser 

la soudure de jonction sans arrêter le mouvement. 

Des tubes de 450 mm à 1,20 m. peuvent être descendus jusqu'à des profondeurs de l ' o r 

dre de 30 m. dans de bonnes condit ions, l ' i n t é r ê t de la méthode étant q u ' i l n'y a pas besoin 

de tubages temporaires (comme dans le forage par percussion) ni de grandes lagunes (comme dans 

le forage au rotary) . I l n'y a aussi pas de contamination de 1'aquifère par des f luides de 

forage. 
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De grandes mèches de forage ont f a i t leur apparition pour la première f o i s , i l y a 

75 ans. On u t i l i s a i t des chevaux pour les actionner. On c i te des ouvrages forés par cette mé

thode qui ont a t te in t 100 à 110 m. de -profondeur. On enfonçait alors les mèches jusqu'à a t te in 

dre une formation creuse,après quoi un talon de fer ou d'acier surmonté de maçonnerie é ta i t mis 

en oeuvre pour fa i re place à une masse accrue de maçonnerie au niveau du so l . 

La méthode peut présenter de l ' i n t é rê t dans les cas où l 'on doi t réal iser un certain 

nombre de forages dans des terrains comportant une couverture d'argi les consistantes surmon

tant une formation relevant davantage des techniques habituel les. Dans ce cas, une mèche peut 

réal iser un trou en 15 minutes qu i , avec une ins ta l la t ion normale, pourrait demander jusqu'à 

un jour et demi. 

Le principe de l 'opération consiste à fa i re pénétrer dans le sol une mèche à auget 

f ixée à l 'extrémité d'une longue t ige (Kel ly) . La mèche à auget est ret i rée fréquemment pour 

être vidée. Sauf cas exceptionnel, mentionné ci-dessus, les profondeurs étaient limitées dans 

le passé par la nécessité d 'avoir une "Kelly" dont la longueur permette le transport mais, 

lorsqu'on a int rodui t des "Kel ly" tëlescopiques, on a pu forer par cette méthode à des profon

deurs de 25 à 30 m. Un autre perfectionnement a été l ' u t i l i s a t i o n de tiges pleines, comportant 

sur toute leur longueur une rainure permettant la remontée des déblais. Ces d ispos i t i fs de 

percement à évacuation continue transportent les déblais jusqu'à la surface et i l n'est plus 

nécessaire de remonter la mèche â auget. 

I l existe des insta l la t ions pour une fourchette de diamètres de 200 mm à 3 m. Aux 

Etats-Unis, on u t i l i s e volontiers des mèches de grandes t a i l l e s dans les régions où des combi

naisons de sols cohérents tendres et de pet i ts aquifères permettent de construire bon marché 

des puits de grands diamètres. 

Les insta l lat ions de forage dont on parle i c i sont la plupart du temps actionnées par 

des machines, mais on doi t se souvenir que le procédé a été appliqué avec succès en faisant 

appel à la seule force humaine pour des diamètres inférieurs à 20 mm. Cela suppose un terra in 

convenable et un t o i t de la nappe élevé. On a construit des centaines de puits de ce type. 

^2rË9ê.§y."sÇ2w" 

Le "scow" est un outil utilisé dans le forage au cable combinant le bord coupant d'un 

ciseau avec la capacité de rétention d'une cuillère. Il comporte un tube à parois épaisses dont 

le fond comporte un biseau femelle trempé; il peut aussi porter une traverse biseautée. 

Dans le tube, à quelques centimètres du fond, se trouvent deux battants à charnières 

ouvrant de bas en haut. A la partie supérieure du tube qui est ouvert, un assemblage permet la 

liaison au train de forage. 
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Au cours du fonctionnement, l ' o u t i l est mis en mouvement dans le trou et on lu i app l i 

que le mouvement habituel de va et v ient. On ajoute de l'eau s ' i l n'y en a pas naturellement. 

Des éléments de sol sont enlevés par les bords coupants et pénètrent dans l ' o u t i l par l ' e f f e t 

de pompage qui résulte de l 'ac t ion des battants. 

On choisi t un ou t i l d'une t a i l l e t e l l e q u ' i l remplisse presque la section des tuba

ges temporaires en service, ce qui f a c i l i t e la capture des gros éléments et renforce l ' e f f e t 

de pompage. Le scow est relevé périodiquement pour être vidé. 

Les "scows" sont u t i l i sés dans les formations sans cohésion, dans des couches de ter

rains d i f f i c i l e s dans lesquelles on peut trouver des gros cai l loux et des graviers; i l s ont 

l ' i n t é rê t de pouvoir déloger et remonter les matériaux plutôt que de dépenser du temps et de 

l 'énergie à les broyer, comme ce serait le cas avec un ou t i l habi tuel . 

Un ef fet secondaire est 1'effet de choc du coup de bél ier provoqué par le rapide c la

quement des battants. I l en résulte une pulsation v ibrato i re dans l'ensemble de la colonne des 

tiges qui les f a i t progresser vers le bas dans le terra in non consolidé. 

Un inconvénient est que le d ispos i t i f de forage et le cable doivent être en bon état 

pour résister aux gros ef for ts résultant de la mise en oeuvre du procédé. 

Çirculatign_d^air directe 

Les exploitations de carrières et les industries minières u t i l i s a i e n t l ' a i r dans les 

opérations de forage pour résoudre les problèmes posés en période de gel par les d ispos i t i fs 

d'évacuation u t i l i san t l 'eau. Cela marchait bien et dans des conditions favorables, on en r e t i 

r a i t des avantages supplémentaires te ls qu'une plus longue vie de l ' o u t i l de forage, une péné

t ra t ion et une remontée en surface plus rapide des déblais. D'autres points seront examinés 

plus lo in dans la section consacrée aux boues de forage. 

L'équipement est en gros analogue à celui qui est u t i l i s é pour le forage à la boue, 

avec cependant quelques différences dans les dé ta i l s , notamment dans la conception de l ' o u t i l 

de forage; les passages sont modifiés pour fournir de l ' a i r aux éléments porteurs. 

L'ensemble de la tête d ' in jec t ion fonctionnant avec de l'eau dans les forages à c i r 

culation de boue doit pouvoir tourner à sec. Evidemment, i l faut disposer d'un compresseur de 

puissance importante. Quelques insta l la t ions de forage pétro l ier u t i l i s e n t du gaz au l ieu d 'a i r 

comprimé pour entraîner les déblais. 

Circulation d^air_inversée 

L'une des d i f f i cu l t és à laquelle on se heurte dans le forage à l ' a i r est la nécessité 

d'obtenir pour l ' a i r une vitesse de remontée qui ne soi t pas infér ieure à 925 m par minute 

(f igure 5 . ) . 
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Pour y arriver,dans un forage de 375 mm par exemple, en u t i l i san t la t ige standard 
3 

de forage de 112 mm, i l faudrait disposer de quelque 100 m d 'a i r par minute, ce qui est impra
t icab le . 

ENTREE 0 AIR 

MELANGE D'AIR. 

DE POUSSIERES ET D'EAU 

DEBRIS TRANSPORTES 
PAR L AIR 

DISPOSITIF DE 
SEPARATION OU CYCLONE 

IJS 

TOUSOEBRISETEAU 

>— TUBAGE DE SURFACE 

-TIGE DE FORAGE A DOUBLE TUBE 

CIRCULATION DE HAUT EN BAS ALIMENTANT 
L OUTIL DE FORAGE EN AIR COMPRIME 

- REMONTEE DES DEBRIS PAR LAIR 

_ ESPACE ANNULAIRE 
[CONDITIONS VOISINES OE L ETAT STATIOUEI 

JUPE OU CLOCHE POUR EVITER LA 
PENETRATION DE L AIR DANS L ESPACE ANNULAIRE 

AIR VERS l ' O u m OE FORAGE 

OUTIL CONVENTIONNEL DE FORAGE AU ROTARV 
[CIRCULATION D'AIRI OU OUTIL DE CAROTTAGE 

Figure 5. 
Forage à c i rcu lat ion d 'a i r inversée 

Pour essayer de résoudre le problème, on a conçu un procédé de forage u t i l i san t deux 

tubes concentriques. L 'a i r est in t rodu i t dans l'espace annulaire existant entre les tubes i n 

tér ieur et extérieur et di f fusé autour de l ' o u t i l spécial . 

Une cloche ou une jupe évitent un passage intempestif de l ' a i r dans l'espace annu

la i re hors des out i ls de forage en rotat ion et l ' a i r est ainsi contraint de passer à travers 

l ' o u t i l de forage et de remonter à travers les passages qui y sont ménagés. De l à , i l passe 

à grande vitesse dans le tuyau in tér ieur de forage et a t te in t la surface en entraînant les 

déblais. 

Une variante intéressante a été l 'app l icat ion du système du double tube aux travaux 

de carottage de pet i t diamètre. 
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De l'eau est envoyée sous pression vers le bas dans la partie annulaire, traverse la 

couronne de carottage et parvient dans la tige de forage intérieure. Il n'y a pas de cylindre 

de carottage en tant que tel; à la place, un dispositif spécial de prélèvement de carottes 

rend possible le transport par l'eau qui remonte de courts éléments de carottage avec les fines 

particules de débris. 

Ce dispositif évite d'avoir à enlever le cylindre de carottage classique pour le vi

der et permet de réaliser un forage ininterrompu. Ici aussi le dispositif ne peut être appli

qué que dans des conditions de forage favorables. 

Forageaumarteau fond_de_trou 

L'introduction du marteau fond de trou a fait faire un grand pas aux matériels adap

tés aux roches dures pour lesquelles la méthode convient tout particulièrement. Le principal 

avantage du procédé est sa rapidité. Il ne faut habituellement que un ou deux jours pour réa

liser un forage de 100 mètres dans du granité ou dans des gneiss. Autre avantage, la grande 

légèreté de l'équipement comparé à celui qui est nécessaire pour un forage par battage ou au 

rotary. Aucune eau n'est nécessaire pour le nettoyage du forage, ce qui rend la méthode spé

cialement bien adaptée aux régions dans lesquelles l'eau est rare. 

Un marteau à air comprimé fonctionnant sur le même principe que le marteau piqueur 

utilisé en travaux de voirie est disposé à la base d'un train de tiges de forage. Le marteau 

porte une couronne de carbure de tungstène. 

L'ensemble est animé d'un mouvement de rotation (20 â 50 tours par minute) et des

cendu jusqu'à la roche dure. La rotation a pour objet essentiel de changer la position de 

l'outil au fond du trou, l'apport à la réalisation proprement dite de l'opération de forage 

n'étant que secondaire. 

Le piston, avant que l'outil ne touche le fond du trou, est au repos dans son cylin

dre et la presque totalité de l'air est évacuée à travers l'outil et,lorsqu'elles existent , 

les autres parties du train d'outils. Il en est ainsi parce que la pièce portant l'outil est 

suspendue et libre de pendre, éloignée de l'outil dans une position telle qu'elle ne peut être 

frappée par le piston. 

Cette disposition permet de faciliter le nettoyage lorsque l'on progresse dans le 

trou et d'évacuer les accumulations excessives de débris. 

Lorsque l'outil repose sur le fond du trou, l'assemblage suspendu est poussé à l'in

térieur du corps de l'outil et vient au contact du piston oscillant qui peut maintenant frapper 

à une cadence d'environ 500 à 1000 coups par minute. En même temps, l'air qui a été précédem

ment évacué est envoyé pour agir sur le piston; il ne peut sortir que par les orifices existant 

dans l'outil lorsqu'il a cédé la plus grande partie de son énergie. 
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L 'a i r évacué re f r o i d i t l ' o u t i l , nettoie les déblais et les entraîne vers le haut 

par l'espace annulaire jusqu'à une boîte de col lecte établ ie à la surface. 

TABLE DE ROTATION | 

' — T I 6 E OENTRAÎNEMENT 

COLLECTE DE LA POUSSIERE 
- — E T DES DÉBLAIS 

^ \ 

— TUBE DE GUIDAGE 

- TUBE DE FORAGE 

DESCENTE DE L'AIR PAR 
LES TUBES OE FORAGE 

• ESPACE ANNULAIRE 

- REMONTEE EN SURFACE 
OE l'AIR UTILISE 

-MARTEAU A AIR COMPRIME 

-ORIFICES SUPPLEMENTAIRES 
D'EVACUATION 

. COURONNE OE CARBURE 
DE TUNGSTENE 

Figure 6. 
Forage au marteau fond de trou 

On utilise déjà couramment des marteaux de 50 à 375 nrm de diamètre; des outils allant 

jusqu'à 750 mm ont été récemment mis en service. La remontée des poussières et des débris pose 

des problèmes avec de grands espaces annulaires. Ces problèmes peuvent être en partie réglés en 

disposant immédiatement au-dessus de l'outil un tube de collecte ouvert à la partie supérieure. 

Ce tube est périodiquement relevé et vidé. On peut aussi envisager un dispositif comportant une 

cloche avec circulation d'air inversée. 

Le marteau fond de trou a considérablement accru les vitesses de pénétration à travers 

les roches dures. En 1960 le modèle alors disponible pouvait forer à raison de 3 mètres par 

heure dans du basalte très dur, ce qui est à comparer à la progression de un mètre en 10 heures 

par battage, cela pour un diamètre nominal de 150 mm. 

Comme pour toute méthode spécialisée de forage, il y a des inconvénients et des pro

blèmes. Le marteau ne peut travailler dans des terrains non consolidés ou dans des argiles. Il 
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ne peut pas non plus opérer dans l 'eau. Des venues d'eau pourront agglomérer les déblais et 

les ficher dans les parois. On peut cependant y remédier en injectant des détergents dans l ' a i r 

insuf f lé . Un fo r t débit d'eau sera cependant évacué comme dans le pompage par électeur à a i r 

jusqu'à ce que l 'on atteigne une profondeur au-dessous de l'eau t e l l e que la force développée 

par l ' a i r soit dissipée en pompage. Alors, le marteau se trouve étouffé. 

Des out i ls t rava i l l an t à for te pression ont été conçus pour régler, en par t ie , le 

dernier problème. Des tubes de forages couplés et une c i rcu lat ion d 'a i r inversée peuvent aussi 

être de quelque secours, mais i l n'y a que très peu d'entreprise à posséder de te l les tiges de 

forage. 

Boues de forage 

Le premier f lu ide connu u t i l i s é en forage a été l'eau qui é ta i t envoyée par des t i 

ges creuses sur les out i l s de forage par percussion pour évacuer les déblais sans avoir à re

monter les ou t i l s , cette dernière opération prenant beaucoup de temps. 

On ajoutai t parfois de l ' a r g i l e pour accroître la viscosité af in de f a c i l i t e r la re

montée des débris de roches et des graviers. 

Un des principes de base du forage au rotary est le recours à la c i rcu lat ion d'un 

f lu ide qu i , pendant quelque cinquante ans, a été une boue à base d 'a rg i le ou de bentonite. 

^r9il§_2y_b§[iton^te 

Une boue constituée d 'arg i le naturel le ou de bentonite est ce qu'on u t i l i s e actuel le

ment de la façon la plus courante pour les forages pétrol iers ou les exhaures d'eau. On cherche 

alors : 

1) A re t i r e r des parois du forage les éléments qui ont été découpés et à les remonter 

en surface. 

2) A l u b r i f i e r et re f ro id i r 1'ensemble du t ra in de forage. 

3) A maintenir en suspension les débris lorsqu'on ajoute des tiges de forages supplé

mentaires. 

4) A permettre le dépôt des débris f ins au fond des fosses à boues. 

5) A é tab l i r sur les parois du forage un revêtement qui consolide l'ouvrage en cours 

d'exécution et réduise la perte de f lu ide dans les formations géologiques. 

6) A lu t te r contre les sous pressions (écoulement ar tésien). 

7) A soulager quelque peu le poids du t ra in d 'ou t i l s et du tubage dans les forages 

profonds. 

Si l 'on considère la l i s t e ci-dessus de manière un peu plus dé ta i l lée , le nettoyage 

des parois du forage est essentiel pour assurer la plus longue vie possible à l ' o u t i l de forage 
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et l ' e f f i c a c i t é maximale à l 'opérat ion. Cela f a i t , la boue doi t remonter en surface à une v i 

tesse suff isante dépendant de la vitesse de creusement, du diamètre du forage et de la t a i l l e 

des tiges de forage . Les débris.cependant,ne remonteront pas à cette vitesse car i l s ont ten

dance à descendre du f a i t de leur poids. La vitesse de chute des débris ne doi t cependant j a 

mais être supérieure à la vitesse de la boue dans l'espace annulaire, a f in d'assurer leur re

montée en surface. 

S ' i l y a eu dans une section un effondrement part ie l du forage, ce lu i -c i aura dans 

cette part ie un diamètre supérieur et la vitesse correspondante de la boue sera plus fa ib le ; 

vo i là qui montre pourquoi, parmi de nombreuses autres raisons, l 'opérat ion doi t être soigneu

sement contrôlée. 

En plus de la vitesse, les autres facteurs qui influencent l 'ex t ract ion des déblais 

sont la densité de ceux-ci, leur t a i l l e , la viscosité et la densité du f l u ide . La viscosité 

détermine la force ascensionnelle de la boue, e l le dépend des propriétés et de la dispersion 

des matières en suspension qu 'e l le cont ient. L'aptitude de la boue à fa i re f l o t t e r les éléments 

qu'e l le baigne dépend de sa densité; cela s'exprime par le poids de la boue par unité de volume. 

I l y a des relations étroi tes entre les facteurs qui déterminent le comportement de 

la boue et l 'on doit porter beaucoup d'at tent ion lorsqu'on observe des changements. Pour remé

dier à la chute des déblais, on doi t accroître la viscosité mais, ce fa isant , les pressions de 

pompage peuvent atteindre un niveau inacceptable. Une augmentation de la densité aura un ef fet 

bénéfique au fond du forage, mais lorsque la boue oarvient aux bassins de décantation, le dépôt 

des matières fines pourra ne plus se produire et i l pourra en résulter une usure excessive de 

la stat ion de pompage,spécialement si les matériaux sont abrasi fs. 

La consti tut ion d'un revêtement sur les parois du forage est un élément essentiel . 

Lorsqu'on fore dans une formation dont la t a i l l e des pores empêche la pénétration de 

la boue, l 'eau contenue dans le f lu ide f i l t r e à travers la formation, laissant derrière e l le 

un gâteau de boue solide qui reste sur les parois du puits et l imi te les pertes supplémentaires 

d'eau dans la formation. 

La pression hydrostatique qu'exerce la colonne de boue agi t sur le gâteau qui tapisse 

les parois et permet de poursuivre le forage à travers des sables grossiers et des graviers sans 

qu ' i l so i t nécessaire d 'é tab l i r un tubage provisoire. Si le gâteau est trop f i n , les parois 

pourront s'effondrer sous l 'ac t ion des ou t i l s en rotat ion et l 'on peut alors avoir de fortes 

pertes d'eau. Un gâteau très épais peut rendre d i f f i c i l e la remontée du t ra in d 'ou t i l s et peut 

même entrainer l'effondrement du forage en raison de l ' e f f e t d'écouvillonnage de l ' o u t i l de 

forage. 

Une autre propriété importante des argiles, naturel les ou commercialisées, est de donner 

l ieu à des gels. Le gel dépend du caractère thixotropique de la boue. 
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Lorsque la boue est en mouvement, elle a une certaine fluidité, qui est considérable 

ment réduite lorsqu'elle est au repos. Cette propriété produit ses pleins effets lorsque la 

circulation est arrêtée pour ajouter une longueur de tige et il est d'une importance vitale de 

maintenir alors les solides en suspension. Si les solides viennent à tomber sur les épaulements 

des masses tiges et de l'outil de forage, ces derniers peuvent se trouver immobilisés dans le 

forage. 

Une augmentation considérable de la pression de la pompe serait nécessaire pour com

battre la thyxotropie lors de la remise en marche de la circulation. Une boue très épaisse peut 

même surcharger le système et empêcher le dépôt des fines particules dans la fosse à boues. 

Il y a dans le commerce de nombreux addiditfs qui permettent de traiter la boue pour en ajuster 

les propriétés. Cela va de la coque de noix concassée et des morceaux de cuir déchiquetés, 

jusqu'à des composés chimiques complexes. La boue de forage constitue une science à elle seule; 

les hautes pressions, les hautes températures et les grandes profondeurs qui sont des éléments 

liés au forage pétrolier ont donné naissance à une technologie qui permet de venir à bout de 

ces difficultés. Le forage de puits pour 1'exhaure de l'eau peut, d'autre part, être pour

suivi et l'est souvent en n'utilisant en fait de contrôle de la qualité de la boue que l'ex

périence du foreur qui, pour tout instrument, n'util ise que son flair et son toucher. 

Polymères_organigués 

L'une des propriétés essentielles de la boue est, ainsi que nous l'avons vu dans la 

précédente section, de former une croûte sur les parois du forage et il est évident qu'en 

certaines circonstances ce ne sera pas seulement la phase liquide la boue, mais l'argile elle-

même qui pénétrera la formation géologique. 

Il peut être très difficile, sinon impossible, d'éliminer toute la boue de la for

mation; en fait une telle boue reste souvent en place entre la crépine et la formation pendant 

des années, même dans un puits dans lequel le pompage est poursuivi régulièrement et on a souvent 

dit que des puits étaient improductifs du seul fait que l'aquifère avait été colmaté par de la 

boue. Il en est ainsi en particulier lorsqu'il y a plusieurs petits aquifères dont la produc

tion totale aurait pu être intéressante. 

Des dispersants chimiques spéciaux ne sont pas toujours capables d'éliminer les parti

cules d'argile même s'ils font partie du programme de mise en exploitation du puits. 

Les polymères organiques ont été introduits pour apporter une solution à ce problème. 

Une poudre de polymère est dissoute dans de l'eau utilisée comme fluide de base,pour former 

une boue de forage remplissant les fonctions essentielles d'une bentonite classique, mais avec 

une différence fondamentale: Ses propriétés ne se conservent que pendant trois jours après quoi 

la boue retombe â une consistance voisine de celle de l'eau et est facilement éliminée de la 

formation. De plus elle n'a que de faibles propriétés thyxotropinues et élimine beaucoup mieux 

les solides. 
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En f a i t de nombreux puits prendront beaucoup plus de t ro i s jours pour être forés et 

on u t i l i s e des produits te ls que la formaline pour prolonger la durée de vie de la boue. Quel

ques boues polymères peuvent être stabi l isées pour une durée indéf in ie . Pour casser la boue à 

un instant donné, on peut u t i l i s e r un add i t i f tel que le chlore, à fo r t dosage. I l ne faut pas 

confondre ce traitement avec celui qu'on applique, avec un dosage léger, pour combattre les 

bactéries du so l . 

On a depuis longtemps eu à fa i re face au problème que pose le cassage de la boue 

lorsque i l y a une variat ion du PH. 

On admet maintenant que le maintien du PH à une valeur élevée dans une fourchette 

assez é t ro i te assure la s t ab i l i t é en la boue. 

La plupart des fabricants fournissent des add i t i fs sous leur marque propre pour obte

n i r de la boue convenant à des besoins par t i cu l ie rs . 

Parvenu à ce point , on doi t noter que bien que les ingénieurs u t i l i sen t de plus en 

plus dans le monde entier des polymères organiques pour les boues de forage, on a constaté 

l 'appar i t ion de problèmes bactériens qui peuvent ou non être associés à l'usage de ces poly

mères. C'est en ayant cette question présente à l ' e sp r i t que les chimistes expérimentent des 

polymères minéraux de synthèse destinés à constituer des boues pour le forage des pui ts . Ces 

produits seront bientôt disponibles. 

Air 

On a déjà parlé dans une précédente section de l ' u t i l i s a t i o n de l ' a i r comme f lu ide 

de forage et on a noté que dans certaines circonstances on pouvait en re t i r e r des avantages con

sidérables. Une roche solide et dure constitue un mil ieu d'élect ion pour appliquer cette métho

de et on pourra traverser des zones fissurées sans crainte de perdre des venues d'eau, ainsi 

que cela pourrai t se produire du f a i t d'un colmatage par la boue dans les techniques qui re

courent à des boues de forage. 

I l n'y a pas non plus de risque de colmater un aquifère et i l n'y a normalement aucun 

besoin d'eau pour la réal isat ion de forages. 

Un inconvénient est que l ' a i r ne peut pas convenir pour des formations comportant des 

vides. 

Des problèmes se posent aussi lorsqu'on rencontre de petites venues d'eau qui tendent 

à agglomérer les déblais et i l est parfois nécessaire d ' in jec ter de l 'eau avec l ' a i r fourni pour 

produire une boue qui puisse régler la question. 

La remontée rapide des déblais permet un échantillonage reorésentatif et i l est même 

parfois possible d'évaluer les possib i l i tés pontentielles d'un aquifère tout en poursuivant ef

fectivement les opérations de forage si l ' a i r permet d'assurer l ' e f f e t essentiel de remontée. 
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Cependant l ' e f f i cac i t é des opérations diminue lorsque s'accroît la profondeur en des

sous du niveau de l 'eau. 

Mousse 

On a conçu un agent moussant pour résoudre les problèmes qui se posent lorsque 

a) on ne peut procéder à une reci rculat ion de boues du f a i t de pertes ou de d i f f i 

cultés pour l 'al imentation en eau, 

b) la vitesse de l ' a i r dans l'espace annulaire est insuff isante pour nettoyer conve

nablement le forage. Dans certaines conditions, on pourra réal iser la t o t a l i t é 

d'un forage en u t i l i san t de la mousse. Dans d'autres cas, la méthode ne fera 

l 'ob jet que d'une application pa r t i e l l e . 

L' introduction d 'add i t i f dans le f lux d 'a i r n'est pas un f a i t nouveau et des déter

gents ont été u t i l i sés , i l y a quelque vingt ans, pour résoudre des problèmes posés par l 'ag

glomération des débris dans un forage ou se produisaient des suintements. 

Dix ans après, la technique d ' in jec t ion de mousse de bentonite a fourni un moyen de 

consolidation des formations mais reposait encore sur une assez grande rapid i té du courant 

d 'a i r et sur une forte puissance du compresseur. On trouva que l ' a i r pouvait remonter des quan

t i t és d'eau plus importantes probablement parce que la boue,en assurant le revêtement du forage, 

procurait un puits bien l i ssé . 

Des récents travaux ont permis d'obtenir une mousse stable qui ne requiert que des 
3 

volumes d 'a i r assez faibles,en première approximation 0,3 m /minute par 25 mm de diamètre de 

1'outi l de forage. 

I l n'y a besoin ni de fosse à boues ni de lagunage car le f lu ide est mélangé dans un 

bassin et injecté par une pompe dans le d ispos i t i f d'alimentation en a i r . 11 descend sous pres

sion par le tube de forage et passe à travers l ' o u t i l de forage qu ' i l l u b r i f i e et r e f r o i d i t . 

L'action expansive et moussante se développe alors et la poussée est suff isante pour fa i re mon

ter les déblais dans l'espace annulaire à pet i te vi tesse, c 'est -à-d i re 12 à 15 m. par minute 

pour l ' a i r seul. La mousse a la consistance de cel le que l 'on obtient avec une bombe à raser et 

apparaît souvent en surface dans une série de pulsations. Certains pensent qu ' i l en résulte un 

meilleur nettoyage du forage. 

La mousse tombe en 30 à 45 minutes; e l le abandonne les déblais qu 'e l le a entraînés. 

Elle est évacuée de la tête du puits par un d ispos i t i f c i rcu la i re de col lecte et une canalisa

t ion horizontale. 

Un f luide type comportera 100 l i t r e s d'eau par l i t r e de mousse avec 0,2 à 0,35 kg de 

s tab i l i sant . I l est injecté à raison de 5 à 7 l i t r e s par minute. 

Des forages de 150 à 650 mm peuvent être établ is en u t i l i san t de la mousse et i l 
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existe un f lu ide spécial pour les marteaux fond de trou dans les cas où i l faut obtenir une 

meilleure l ub r i f i ca t i on . 

En f i n de compte, bien q u ' i l existe des directives pour l ' u t i l i s a t i o n de la mousse, 

c'est une technique qui peut être encore améliorée par l 'expérience. I l appartient donc au fo

reur de combiner les divers éléments en présence pour obtenir les meilleurs résultats en fonc

t ion des circonstances dans chaque cas par t i cu l ie r . 
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é t u d e s e x p é r i m e n t a l e s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n p r o j e c t d e s t a t i o n 

d e t r a i t e m e n t d ' e a u 

Sédimentation 

Pour l'établissement d'un pro jet , un bassin de sédimentation (ou de décantation) peut 

être décomposé en quatre parties : l 'ent rée, la zone de décantation, la sort ie et la zone de 

dépôt des boues. 

ENTREE ZONE DE DECANTATION SORTIE 

1 / 

RUT£ EAU BRUTE \ / 

\ 

l \ 

1 
|EAU 

3~~ 
DECANTEE 

Figure 1. 
Schéma des diverses parties d'un bassin de sédimentation 

Le travail effectif du bassin est réalisé dans la zone de décantation. La zone d'en

trée assure la distribution homogène de l'eau brute dans l'ensemble de la section transversale 

Ju bassin. La zone de sortie permet la collecte uniforme de l'eau clarifiée sur toute la pro-
:ondeur et la largeur du bassin. 

La zone de dépôt des boues regroupe les particules en suspension retirées de l'eau 

ju cours de la décantation. 

La décantation peut être naturelle ou faire appel à des floculants. Lors d'une décan-

:ation naturelle, il n'y a aucun regroupement en flocs plus gros des matières en suspension 

inement divisées. Cela implique que, durant tout le processus de décantation, la taille, la 

orme et la densité des particules restent inchangées, d'où une vitesse de décantation constan-

.e. Avec une décantation assistée de floculants, les particules s'agglomèrent et l'agrégat 

lëcante plus rapidement. Ce processus se répète plusieurs fois, et la vitesse de décantation 

'accroît au fur et â mesure que les particules grossissent. La décantation naturelle se pro-

iuit de la manière suivante : 

La trajectoire suivie par une particule isolée dans la zone de décantation déoend de 
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deux composantes de sa vitesse : la vitesse de déplacement horizontal de l'eau et la vitesse 

de décantation de la par t icu le . Dans les conditions idéales, la vitesse horizontale de l'eau 

et de toutes les particules qu 'e l le contient sera constante : v = v . La d is t r ibut ion des v i 

tesses de décantation peut être déterminée expérimentalement. 

On u t i l i s e un cyl indre en matière plastique, de préférence transparente. Le diamètre 

du cyl indre est habituellement d'environ 20 cm et la hauteur de 2 mètres (1) (f igure 2 . ) . Le 

test de décantation dure en général une journée et ne demande qu'un équipement simple. 

^ 

ÏC***;X 

• 

# 

# -

h 

_ 

Figure 2. 
Cylindre expérimental pour la recherche de la vitesse de décantation 

Le cylindre est rempli avec un échantillon d'eau. Après avoir doucement remué l'en

semble pour assurer aux particules une distribution homogène sur toute la profondeur, le test 

commence lorsque la masse d'eau est redevenue calme. On prélève des échantillons à interval

les réguliers par les robinets destinés à cet effet. Les échantillons sont analysés pour la 

turbidité, la teneur en solides en suspension ou tout autre facteur caractéristique du proces

sus de décantation. Si les particules décantent naturellement avec une vitesse constante, un 

échantillon pris à un instant t, à une profondeur h en dessous de la surface de l'eau ne peut 

contenir de particules dont la vitesse de décantation soit supérieure à h/t (figure 3.). 

(1) Deux robinets ou plus sont aménagés pour pouvoir prélever des échantillons 
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ZONE DE DECANTATION 

LONGUEUR L A 

Figure 3. 
Trajectoire suivie par les particules dans la zone de décantation 

Par exemple, dans une telle expérience de décantation, les mesures faites sur les 

échantillons prélevés à une profondeur h = 1,25 m. donnent les résultats suivants : 

Temps t = 0 1/4 1/2 3/4 1 11/2 2 heures 

Teneur en matières en c = 86 83 63 49 37 16 6 mg/1 

suspension (mg/1) 

A partir de là, on peut calculer la répartition des fréquences cumulées des vitesses 

de décantation : 

100 c/c = 100 96 73 57 42 19 7 % 

s = h/t = 0° 5 2,5 1,67 1,25 0,83 0,63 m/h 

Ces résultats peuvent être reportés sur une courbe (f igure 4 . ) . 

Pour être certain qu'une décantation naturelle s'est établie,on prélèvera également 

des échantil lons à d'autres profondeurs, par exemple à 0,5 m, qu'on analysera de la même ma

nière. Les points obtenus devront se trouver sur la même courbe. 

La vitesse de décantation, s, varie d'une part icule à l ' au t re . Toutes les part icu

les ayant une vitesse de décantation supérieure à s sont complètement éliminées, alors que les 

particules ayant une vitesse de décantation plus fa ib le ne seront qu'en part ie éliminées, 

dans la proportion s/so qui est égale à h/H. 
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Figure 4. 
Répartit ion des fréquences cumulées des vitesses de décantation 

La f igure 5. fou rn i t une méthode graphique pour déterminer la proportion globale 

d'él imination à par t i r .de la courbe de la f igure 4. 
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Figure 5. 
Répartit ion des fréquences cumulées des vitesses de décantation 

Pour une valeur prise au hasard de s , la proportion d'él imination est donnée par 

la formule ci-après : 

(1 - P0) + f - dp = (1 - p ) +.J_ 
0 s . 

sdp 

Dans la part ie dro i te de la formule, l ' i n tégra le représente la part ie hachurée sur le 

graphique de droi te de la f igure 5, La proDortion d'él imination totale r peut être trouvée 

http://partir.de
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facilement de manière graphique en traçant une ligne horizontale telle nue les deux triangles 

hachurés aient des surfaces égales. En répétant cette opération pour des valeurs différentes 

de s on obtient la courbe de la figure 6. sur laquelle on lit la valeur de s pour tout rap

port d'élimination r que l'on désire obtenir. 

100 

80 

60 

40 

20 

0 — ^ S « - T 

o l i I2 l 3 U |5 ls METRES PAR HEURE 

Figure 6. 
Rapport d'él imination - r - en fonction des charges superf ic iel les pour les particules ayant 
la répar t i t ion des fréquences cumulées des vitesses de décantation indiquée sur la figure 4. 

I l a été montré plus haut ( f igure 3.) que : 

H , soit avec Q Q 
"BU 

Le taux d'él imination dépend donc de la charge super f i c ie l le , qui est le rapport 

entre la quantité d'eau à t r a i t e r et la surface du bassin; la profondeur du bassin n ' in ter

vient donc pas. 

La méthode d'analyse présentée i c i suppose que la décantation n'est pas troublée par 

les turbulences dans l'écoulement de l'eau à travers le bassin, ni par des remous ou des cou

rants transversaux provoqués par le vent. L 'e f f icac i té de la décantation est en général élevée 

avec un bassin long et é t ro i t dans lequel le rapport entre la longueur et la largeur est de 

1 'ordre 4 à 6. 

Filtration lente sur sable 

Les résultats de la f i l t r a t i o n , pour ce qui concerne les résultats obtenus et la durée 

de l 'opération de f i l t r a t i o n , sont essentiellement influencés par quatre éléments intervenant 

dans la conception du f i l t r e : L'épaisseur du l i t f i l t r a n t ; la granulomêtrie des matériaux 

f i l t r a n t s ; le débit de f i l t r a t i o n et l 'épaisseur de la couche d'eau brute. Avec une f i l t r a t i o n 
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lente sur sable, l ' in te rac t ion de ces éléments est très simple car,avec une épaisseur du 

l i t f i l t r a n t 0,60 m,l 'amélioration de la quali té de l'eau ne dépend alors que de la granulomé-

t r i e du matériau f i l t r a n t . 

L 'e f fe t de la granulométrie sur la quali té de l ' e f f l uen t , en par t icu l ie r sur la pré

sence de coliformes et d'E. Co l i , peut être déterminé sur une stat ion p i lo te fonctionnant 

avec des f i l t r e s expérimentaux comportant des types di f férents de sables localement disponi

bles, avec des ta i l l es effect ives comprises entre 0,15 et 0,35 mm. Ces f i l t r e s sont faci les 

à construi re, par exemple avec un tronçon de conduite en béton ou en fibrociment de 3 m. de 

long ayant un diamètre de 0,5 à 1 m., ainsi qu'on peut le voir sur la f igure 7. 

Sur la base d'une première série d'expériences, on sélectionne un sable suffisam

ment f i n pour fournir un ef f luent de nual i të acceptable. Une seconde série d'expériences se 

poursuit avec cette qual i té de sable. On détermine alors la durée de fonctionnement du f i l t r e 

pour di f férentes charges. 

Dans ces conditions moyennes, une durée de fonctionnement de deux mois est admissible, 

la durée minimale dans les périodes de haute turb id i té de l'eau brute ne devant pas être infé

rieure à deux semaines. 

EAU 8BUTE — - = —Q V 
POMPE 

P 

: : • •: " 

UNCHER 
/.',, 
DU FILT 

VANNE DE RÉGULATION 

EAU FILTREE 

IE 

Figure 7. 
Filtre lent sur sable expérimental 

La durée de fonctionnement du filtre dépend aussi de la perte de charge maximale ad

missible qui, à son tour, s'accroît avec l'augmentation de l'épaisseur de la couche d'eau 

brute. Dans la filtration lente sur sable,tout particulièrement, on doit éviter les charges 

négatives (pressions d'eau en dessous de la pression atmosphérique) quelles que soient les 

circonstances, car elles peuvent entraîner la libération de gaz dissous. 

Les bulles d'air s'accumuleraient alors dans le lit filtrant, augmentant la résis

tance au mouvement descendant de l'eau; la montée de bulles d'air de grandes tailles produirait 
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alors des trous dans le l i t f i l t r a n t , permettant un passage rapide de l'eau dont le t r a i t e 

ment serait alors insuf f isant . En se référant à la figure 8, cela l im i te la perte de charge 

admissible à la hauteur de la couche d'eau brute augmentée de la résistance du l i t f i l t r a n t 

propre. 

H = HAUTEUR OE LA COUCHE D'FAU BRUTE 

W = RESISTANCE OU UT FILTRANT PROPRE 

, RESISTANCE MAXIMALE i 
I ADMISSIBLE H 

Figure 8. 
Distribution des pressions dans un lit de filtration lente sur sable 

Filtration rapide 

terminer 

Pour la conception d'une stat ion de f i l t r a t i o n rapide, quatre dimensions sont à dé-

- l'épaisseur du l i t f i l t r a n t 

- la granulométrie du matériau f i l t r a n t 

- la hauteur de la couche d'eau brute 

- le débit de f i l t r a t i o n . 

Ces dimensions sont interdépendantes, de sorte que l 'amél iorat ion de la qual i té de 

l'eau et la durée de fonctionnement du f i l t r e sont conjointement influencées. Ceoendant, l ' i n 

fluence sur le coût de construction est plutôt d i f fé ren t . La granulométrie du milieu f i l t r a n t 

n'a pratiquement aucune influence sur les coûts de construction. Une granulométrie plus fa ib le 

améliorera la quali té de l ' e f f l uen t , mais e l le entraînera un colmatage plus rapide du l i t f i l 

t ran t , avec une réduction de la durée de fonctionnement du f i l t r e . Pour des grains de t a i l l e 

inférieure à 0,8 mm , un nettoyage supplémentaire à l ' a i r peut être nécessaire pour maintenir 

propre le l i t f i l t r a n t . Une plus grande épaisseur du l i t f i l t r a n t améliorera la qual i té de 

l ' e f f l uen t , mais l ' inf luence sur la résistance du f i l t r e et le coût de construction sont f a i 

bles. L'épaisseur de la couche d'eau brute doi t être assez grande pour év i ter les sous pres

sions. Une épaisseur plus grande du l i t permet une perte de charge plus importante et une plus 
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longue durée de fonctionnement. L' influence sur le coût de construction est l imi tée. Le facteur 

le plus important est le débit de f i l t r a t i o n . Un débit plus important de f i l t r a t i o n pourrait 

provoquer un abaissement de la qual i té de l ' e f f l uen t et une réduction de la durée du fonction

nement du f i l t r e . I l réduira toujours de beaucoup le coût de construction car la surface néces

saire pour l 'établissement du l i t f i l t r a n t se trouve réduite alors que le débit d'eau f i l t r é e 

est plus important. 

EAU BRUTE - ~ = 

PARTIE SUPÉRIEURE 
OU UT FILTRANT 

i I T ru TttniiT 
LU NLInAHI 

PLANCHER DU FILTRE 

• . • - ^ » 

• . . . ; ' * 

* 0 

POINTS DE 
* ' PRELEVEMENTS 

* ' 

• * G 

y,. | EAU FILTREE 

^__ . 
Figure 9. 
F i l t r e expérimental 

La conception d'une stat ion de f i l t r a t i o n rapide peut reposer sur les résultats obte

nus dans une stat ion p i l o t e , u t i l i s a n t un f i l t r e expérimental ( f igure 9 . ) . 

On choisi t d'abord la t a i l l e des grains du matériau f i l t r a n t ; après quoi on neut re

chercher l ' in f luence de tous les autres facteurs : débit de f i l t r a t i o n , épaisseur du l i t f i l 

t r an t , épaisseur de la couche d'eau à f i l t r e r . Si aucune combinaison acceptable ne pouvait 

être trouvée, les expériences seraient à répéter avec une autre granulométrie, plus f ine ou 

plus grossière selon les résul tats obtenus. La confiance à accorder à ces résultats est cepen

dant affectée du f a i t de l 'ex t rac t ion de l'eau aux di f férents points de prélèvement, ce oui 

perturbe 1'écoulement pr incipal à travers la colonne f i l t r a n t e . Pour les petites stat ions, cela 

peut être compensé par un débit de f i l t r a t i o n plus fa ib le ou, plus économiquement, par une l é 

gère augmentation de l'épaisseur du l i t f i l t r a n t . 

Sur la base des résultats prél iminaires, t ro is f i l t r e s sont par exemple remplis de 

sable avec une t a i l l e de grains de 0,8 mm, avec des épaisseurs de matériaux f i l t r a n t s de 

1,0, 1,2 et 1,5 m fonctionnant sous un débit de 10 m/heure; les résultats obtenus sont présen

tés sur la f igure 10. 
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TENEUR DE LEAU 2 m 
FILTREE EN 
MATIERES EN 
SUSPENSION 

C.-05 

y 
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EPAISSEUR 
OU LIT 
FILTRANT 
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RESISTANCE 
DU FILTRE 

DUREE OE 
FONCTIONNEMENT OU FILTRE 

Figure 10. 
Graphique présentant les résultats expérimentaux 

Lorsque l'on part maintenant de la qualité de l'effluent que l'on désire obtenir, 

par exemple ayant une teneur en matières en suspension ne dépassant pas 0,5 mg/1, la durée de 

fonctionnement du filtre se lit à partir du graphique supérieur de la figure 10. en fonction 

de l'épaisseur du lit filtrant. 

EPAISSEUR DU !-§-
LIT FILTRANT 

DUREE DE 
MARCHE DU FILTRE 

12 JOURS 

Figure 11. 
Graphique montrant la relat ion entre l'épaisseur du l i t f i l t r a n t et la durée de fonctionne
ment du f i l t r e à par t i r des résultats expérimentaux présentés sur la f igure 10. 
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Comme second résultat que l 'on souhaite obtenir , on peut f ixer la durée de fonction

nement du f i l t r e , par exemple 1,1 jour ; la f igure 11 fourn i t alors l'épaisseur nécessaire pour 

le l i t f i l t r a n t so i t 1,17 m ou 1,20 m, en arrondissant. 

A t i t r e de sécurité supplémentaire, la durée de fonctionnement du f i l t r e , Tr, en 

fonction de la résistance du l i t f i l t r a n t sera prise à une valeur de 10 % in fér ieure, soit 

1,0 jour ; le graphique du bas de la f igure 10. indique une résistance de 1,5 m. Pour la résis

tance du l i t propre, au début de l 'opérat ion, à t = o, ce graphique indique une valeur de 

0,50 m,ce qui nécessite une épaisseur de l iquide à f i l t r e r de 1,0 m pour évi ter les sous char

ges en toute cer t i tude. Avec les f i l t r e s rapides, les impuretés pénètrent à une certaine pro

fondeur dans le l i t f i l t r a n t et l 'on obt ient sur la f igure 12 la d is t r ibut ion des pressions 

finalement admissibles (l igne p o i n t i l l é e ) . 

Cela permettrait de l im i te r à 0,85 m environ l'épaisseur de la couche alimentant le 

f i l t r e . L'économie en résultant pour le coût de construction est cependant fa ib le e t , par sécu

r i t é , on adoptera la valeur i n i t i a l e du 1,00 m. En réa l i t é , de nombreux projets admettent une 

épaisseur beaucoup plus pe t i te , 0,40 m par exemple, pour diminuer le coût de construction. 

Des sous pressions risquent alors d'apparaître e t , comme la so lub i l i té des gaz est 

proportionnelle à la pression, les gaz tendent à s'échapper de la solut ion, en formant des 

bulles d ' a i r qui s'accumulent dans le l i t f i l t r a n t , ce qui augmente la résistance au mouvement 

de descente de l'eau et provoque un ar rê t prématuré du fonctionnement du f i l t r e . Cependant 

cela n'arr ivera pas lorsque l'eau brute contient de grandes quantités de matières organiques 

ou d'ammoniaque. Au cours de la f i l t r a t i o n , la teneur de l'eau en oxygène baissera fortement, 

réduisant la pression totale du gaz à 0,8 ou 0,9 atmosphère. 
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Figure 12. 
Répartition des pressions dans le lit d'un filtre rapide 
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Lorsque les résultats expérimentaux de la f igure 10. ont été obtenus avec une qua

l i t é moyenne de l'eau brute, la durée de fonctionnement sera plus élevée avec une eau brute 

ayant une plus fa ib le tu rb id i té . Cela ne provoquera pas de d i f f i cu l t és dans le fonctionnement 

mais,afin d 'évi ter la pénétration en profondeur des impuretés dans le l i t f i l t r a n t , les f i l 

tres devront être nettoyés à contre courant au moins tous les t ro is jours. Lorsque l'eau brute 

aura une teneur en matières en suspension supérieure à la moyenne, la durée de fonctionnement 

du f i l t r e sera écourtée. 
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Poudre 
ou 
Cristaux 

Poudre 
ou flo
cons 

trage et 
de la 
corrosion 

de Si02 

De 8 â 
15 % 

Fûts ou 
en vrac 

de Na„0 % 

SOUDE 

43 à 45% 
A1203 

98 à 99% 
de 
Na2C03 

60 à 63% 
de P203 

Sacs, 
Fûts ou 
solution 

Sacs, 
Fûts ou 
Vrac 

Sacs 

Liquide 
sirupeux 
clair, 
souvent 
opales
cent , 
fortement 
alcalin 

Cristaux 
blancs ou 
gris. Li
quide 
caustique 
et corro
sif 
Hygrosco-
pique 

Poudre 
blanche 
caustique 

Flocons 
opaques 
analogues 
à verre 
cassé 

Acier doux 
Acier ino
xydable ou 
caoutchouc 

Fer, plas
tique 
Caoutchouc, 
acier ou 
béton 

Fer, acier 
ou caout
chouc 

Acier ino
xydable, 
plastique, 
caoutchouc 
fort, fibre 
de verre 

En liquide 
seulement 
Préparer 
des doses 
de produit 
en diluant 
et en aci
difiant. 
Laisser 
vieillir 
avant d'ap
pliquer 

Solution 
à 5 % 

Solution 
à 1 à 10% 

Solution 
à 0,25 % 

0,6 % R-iscue de col-
matages lors 
de l'applica-
t ion à moins 
que le pH ne 
soit correcte
ment ajusté 

Sec : avec 
agitateur 
liquide 

Sec : avec 
agitation 
liquide 

Liquide 
seuîemen 
en utili 
sant un 
disposit 
à compte 
gouttes i 

t 

if 

ou 
un système 
doseur 

. 

Dégagement 
de chaleur 
pH de la 
solution à 
1 %:11,2 

Evite les 
dépôts 
Protège 
1'acier doux 
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Hydroxyde 
de sodium 
NaOH 

ioude 
causti
que, 
lessive 

Ajuste- Granulés, 
ment du flocons, 
pH, en mor-
adoucis- ceaux 
sèment - (ou en 
nettoya- solution) 
ge de 
filtre 

96 à 99% 
de NaOH 

Fûts 
Vrac 

Blanc , 
Alcalin, 
Très cor
rosif 
Hydrogros-
copique et 
très dan
gereux 
pour la 
peau 

Fonte 
Acier doux 
revêtu du 
caoutchouc 

Solution 
1 à 10 % 

Liquide : 
pompes 
doseuses, 
flacon 
compte 
gouttes 

Vêtements 
protecteurs 
nécessaires 
lorsqu'on 
prépare les 
solutions 
Gros dégage
ment de cha
leur. pH de 
la solution 
à i %:12,9 

Hypochlorite 
de sodium 
NaOCl 

Hypochlo- Désin- Solution Disponi- Bon-
rite en 
solution. 
Lessive. 
Eau de 
Javel 

fectant ble à 
10 à 15% 
de Cl2 

(lors
qu'il est 
frais) 

bonnes 
Citer
nes 

Liquide Céramique 
jaune 
pâle 
Dégage 
du chlo
re; cor
rosif et 
alcalin 

verre 
plastique 
caoutchouc 

1 à 3 % 
de chlo
re dis
ponible 

Liquide : 
goutte à 
goutte 
ou direc
tement 

Manipuler 
avec attention 

Sulfite de 
sodium 
Na2S03 

Réduc- Poudre 
tion Morceaux 
Déchlo-
ration 

90-99 % 
de Na2S03 

Sacs Poudre Acier ino- Solution Liquide : 8 mg/1 de 
Fûts blanche xydable, à 1 % pompes Na,S0, 

Plastique doseuses é l i m i n e n t 

1 mg/1 0 2 

Thiosulfate 
de sodium 
Na?S-0,, 

5H20 

Hypo Déchlo-
rat ion 

Poudre 
Cristaux 

95 à 99% Sacs 
de Na2S203 

Cristaux Fonte à 
blancs ou faible te-
granulés neur en 
très solu- carbone, 
blés Acier, Grès 

Solution Liquide : 
à 1 % goutte à 

goutte 

Dioxyde de 
soufre 
S0„ 

Gaz sul
fureux 

Déchlo 
ration 
ou net
toyage 
de filtre 

Gaz 100 

S02 

Bou- Incolore Acier 
teilles Gaz acide, 
métal^ irritant 
1iques et suffocant 
à gaz 

Sec Sec 



Acide sul- Vitriol Ajustement Liquide 77 % ou 
furique du pH - 98 % de 
H„S0. Réduction H„S0. 

1 4 de l'ai- d * 
calinité 

yerre, 
Bonbon
nes 

Liouide 
sirupeux, 
Acide 
très dan
gereux, 
corrosif 
et hygros 
copique 

Ré: 
en 
ou 
ch( 

servoirs 
plomb 
en métal 
;misé de 

verre 

Solution 
à 1-2 % 
Verser 
toujours 
1'acide 
dans un 
grand 
volume 
d'eau,en 
agitant 

Linuide 
Solution 
diluée ver
sée à par
tir d'un 
flacon 
compte gout-déverse 
tes ou d'un de 1'acide 
dispositif dans 1'eau 

Danger : 
une grande 
quantité 
de chaleur 
se dégage 
lorsqu'on 

doseur et il peut 
en résulter 
des pro
jections 
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5 . 

f a c t e u r s d e c o n v e r s i o n 

Longueurs 

1 Inch (In) (pouce) 

1 foot (ft) (pied) 

1 yard (yd) 

1 mile 

Surfaces 

1 square inch (SQ in) 

1 square foot (SQ ft) 

1 square yard (SQ yd) 

1 square mile 

1 acre 

1 hectare (ha) 

Volumes 

1 cubic inch (Cu in) 

1 cubic foot (Cu ft) 

1 cubic yard (Cu yd) 

1 acre foot (Acre ft) 

1 (UK) Gallon (1) (Gai UK) = 

2§bit 

1 UK Gallon per minute (UK Gai/min) 

1 US Gallon per minute (US Gai/min) 

joids 

1 pound (Lb) = 

;orçe 

pound (Lb) = 

m e s u r e s 

25,4 millimètres (mm) 

0,3048 mètre (m.) 

0,9144 mètre (m.) 

1,6093 kilomètre (km) 

6,4516 centimètres carrés (cm ) 
2 

0,0929 mètre carré (m ) 
2 

0,8361 mètre carré (m ) 
? 

2,59 kilomètres carrés (km ) 

0,4047 hectare (ha) 

2,4710 acres 

16,8871 centimètres cubes (cm ) 

28,317 litres (1) 
3 

0,7646 mètre cube (m ) 

1233,48 mètres cubes (m ) 

4,5461 l i t r e s (1) 

= 272,77 litres/heure 

= 227,12 litres/heure 

0,4536 kilogramme (kg) 

0,4586 kilogramme force (kg f ) 

4,4482 newton (n) 

1) Connu également sous le nom d'Impérial Gallon 
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annexe 5 

Pression 

2 2 
1 pound per square inch (PSI) (1) = 0,0703 kilogramme force par cm (kg f/cm ) 

1 pound per square foot (Lb/sq/ft) = 4,8824 kilogrammes force par mètre carré 
(kg f/mZ) 

2 2 

1 atmosphère (Atm) = 1,03322 kilogramme force par cm (kg f/cm ) 

Energie 

1 horse-power = 0,7457 ki lowatt (kw) 

1 foot pound per second ( f t lb/sec) = 1,3558 watt (w) 

I§yX-d§_Çharge_de_traitement 

1 UK Gallon per square foot = 1,1744 mètre cube par mètre carré et par 
jour (m3/m2/j.) 

(1) Egalement Lb/sq.in 
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