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In troducciôn
t t*r,g,ct~aa!, ,t.4j*t..

En muchas comunèdades de Honduras ei abastecerse de agua requiere que las mujeres y los nii~os
recorran enormes distancias Iara obteneria. No sÔio es ei tiempo, sino ei desgaste fi’sico que esta
tarea genera. Las mujeres deben dejar solos a sus hijos en casa para acarrear agua, que en muchos
casos no es suficiente para realizar todas las tareas domésticas.

La construcciôn de sistemas de abastecimiento contribuye a disminuir estos probiemas, ya que al
acercar ei agua a las comunidades, se economiza tiempo y dinero, y hay menos riesgos
para las personas que deben recorrer largas distancias o caminar por carreteras para acarrear ei
agua. Por otro lado, las condiciones de salud mejoran al poder tener agua suficiente y de mejor
calidad.

Para que ia comunidad pueda continuar gozando de estos beneficios, las obras deben recibir un
mantenimiento y operaciôn adecuados para que duren muchos a~ios.

En este môdulo se abordarân los siguientes temas:

• Los componentes dcl sistema de agua.

• Tareas a realizar en las diferentes partes de los sistemas.

Cömo utilizar ei möduio

Este môduio contiene material para los siguientes sistemas de abastecimiento:

• Sistema de homba manual, bai~osy iavanderos p~biicos.

• Sistema de bomba eiéctrica

• Tanque eievado de distribucic5n

• Tanque apoyado de distribuciôn

• Sistema por gravedad, con captaciôn abierta o con captaciôn cerrada

El material a utilizar se seieccionar~ide acuerdo con ei sistema de abastecimiento de la comunidad
a donde se lieve ei môduio.

Las tareas que deben reaiizar ei operador y ei fontanero estân expiicadas en forma grâfica, me-
diante fichas que deben fotocopiarse y entregarse a (os encargados dci sistema.



Materiales a utiiizar en ei desarroilo dcl môduio

• 4 carteles con Jos diferentes sistemas de abastecirniento

• Una Lirnina para recortar con las tareas de captaciôn.

• Una i~Srninapara recortar con las tareas en la lfnea de conduccVrn.

• Una kim ina para recortar con (as tareas en la ifnea de bom beo.

• Una kimina para recortar con las tareas dcl tanque de distribuciôn y la Ii’nea de distribuciôn.

• Una iâmina para recortar con las tareas en las conexiones domiciliarias.



Resumen

Tema:

Objetivos:

Dirigido a:

Duraciön:

Momento de apiicaci6n:

Técnicas participativas:

Material a utilizar:

Operaclôn y mjznteaimiento de los sistemas de agua

• Que los participantes reconozcan y vaioren la operaciÔn y man-

tenimiento adecuados de los sistemas de agua.

• Que ei responsabie de Ja operaciôn y mantenimiento dcl siste-

ma de agua identifique sus tareas.

• Conocer y saber manejar Jos registros e informes de operaciôn y
manten i miento.

• Fontanero

• Operador

• JuntasdeAgua

2 sesiones de 3 horas cada una

Al terminar de construir ei proyecto.

• Tarjetas de discusiôn

• Trabajo en grupo

• Lâminas de los sistemas de agua

• Tarjetas de tareas de operaciÔn y mantenimiento

• Cinta adhesiva ‘tape~



Pasos nietodolégicos

Como actividad preparatoria de la reuniôn, todo promotor deber~Srevisar y aprender Jos
términos y definiciones de Jos componentes dcl sistema, asi’ corno seleccionar ei material corres-
pondiente ai sistema que existe en Ja comunidad.

Crear una atmôsfera cordiai de trabajo. Los participarites se presentar~lnindividualniente; iue-
go, ei facilitador expiicari que ei objetivo de ia reuniôn es “conocer los beneficios que trae darle
una operaciôn y mantenimiento adecuados a los sistemas de agua, asr como las tareas que esto
i mpl ica”.

1. Partes dci sistema de abastecimiento: Se dibuja en la pizarra ei sistema de abastecimiento
existente en Ja comunidad y as~se Ileva a cabo un reconocimiento de sus partes. (Ver Tema No.
1.)A través de un di~llogocon los participantes, se establece cu~iiesson las partes dcl sistema y

la importancia de darie una operaciôn y mantenimiento adecuados. (Ver Tetna No. 2.)

L Las tareas de operaciôn y mantenimiento 5e discutirân teniendo a Ja mano los seis formatos
respectivos. Segt~nei tiempo disponibie, ei faciiitador avanzarâ con ei grupo hasta donde crea
conveniente. Deber~cubrir en un mrnimo de dos sesiones, las tareas de operaci6n y mante-
nimiento para ei area de captaciôn, conducciôn, distribuciôn, conexiones domiciiiarias, ba~oy
avanderos pi~biicos.

Se entregar~la los responsables de operaciôn y mantenimiento copias de los 6 formatos corres-
pondientes.

~. Al finalizar ia segunda sesiôn, hacer reflexionar a los participantes sobre la responsabiiidad, no
sôio dci fontanero y ei operador, sino también de Ja Junta de Agua y de los usuarios.

Se podr~nhacer adaptaciones en ei formato, segün las caracteri’sticas de cada comunidad.

—t-
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TemaNo. 1

Definiciones de los componentes dcl sistema

captaciones

Las captaciones o “presas” tienen ei fin çle recoger ei agua para lievaria a un tanque de aimace-
namiento o directamente al sistema de distribuciôn. Las captaciones vari’an en su forma de con-
strucciôn, bien por ia topograf(a dcl terreno o por ei tipo de sistema.

Captaciones abiertas

Presa de mamposterra construida dentro de un ri’o, quebrada o corredero. Aigunas veces Ja presa

capta toda ei agua de Ja fuente; otras veces toma sâio Ja parte que necesita para ei sistema.

Captaciones cerra das

Presa construida de mamposterra en una vertiente o un arroyo.

captacidn porpozo

Es Ja captaciôn de aguas subterr~neaspor medio de perforaciôn en iugares especiales en la super-
ficie de Ja tierra. Ei agua es succionada, recogida en Ja superficie y elevada hasta un tanque de
almacenamiento por diferentes métodos, como bomba eiéctrica, bomba manual, moiino de vien-
to, etc.

Lfnea de conduccidn

Tramo de tuberra que une Ja captaciôn con ei tanque de almacenamiento (tanque a una aitura
menor que la presa).

Ifnea de bombeo

Es ei tramo de tuberra que une Ja captaciÔn por pozo y ei tanque de aimacenamiento (tanque a

una altura mayor que Ja captaciôn por pozo).

linque de almacenamiento

Liamado tambiën tanquededistribuciôn o reservorio, es un recolector que sirve para almacenar ei
agua y poder distribuir equitativamente ei agua a toda Ja comunidad. Se construye en las partes
m~saltas dci iugar para que as( ei agua baje por gravedad. Algunos tanques est~nconstruidos
sobre ia superficie dei terreno; otros se colocan sobre estructuras aitas de concreto reforzado a fin
de eievarlos, para que agua alcance un nivel adecuado para distribuiria.



Taaquc hipoclorador

Es un tanque peque~oque se construye encima del tanque de almacenamiento, para poder
operar ei flujo de entrada de agua y ciorar ei agua dcl tanque.

11,1/vu/as

Son dispositivos mec~nicosde control que se utilizan tanto para cortar 0 reguiar ei flujo dcl agua,
corno para limpiar la tuberi’a.

Lfnea de distribucMn

Es ei tramo de tuberra que va desde ei tanque de almacenamiento hasta ei inicio de la red de
distribuciôn.

Redde distribucMn

Es Ja tuberi’a que va desde ei pegue de ia i(nea de distribuciôn hasta las conexiones domiciliarias.

Conexiôn domiciliar

Componente finai de un sistema de abastecimiento. Consta de un trarno de tuberi’a que une Ja red
de distribuciôn con la have dentro de la propiedad privada o domiciiio.

Liaves pdblicas

instaiaci6n de una o varias liaves para ei servicio de toda Ja comunidad.



TemaNo. 2

~Porqué hacer una operaci6n y mantenimiento? -

El sistema de agua SC puede comparar con una mâquina cuyo buen funcionamiento depende de
que cada una de sus partes funcione bien. No es sôio un sistema de tuber~asPet’ donde entra, pasa
y saie ei agua en las conexiones. Hay tres razones para hacer Ja operaciÔn y mantenimiento:

Llevar a cabo las tareas de operaciÔn y mantenimiento dcl sistema de abastecimiento va a permitir
que: a) la fuente siga produciendo agua; b) ei tanque de almacenamiento esté lieno y c) que haya
una presiôn tal que haga ilegar ei agua desde ei tanque hasta los diferentes puntos dci sistema.

—S—

a) La cantidad y calidad de agua de las fuentes, scan éstas superficiales o
subterr~neas,constituye ei primer factor para un buen funcionamiento
dci sistema de abastecimiento. Cuidar las fuentes y captarias adecuada-
mente constituye Ja base dci sistema.

b) Un tanque ileno es ia primera condiciôn para que ei agua llegue hasta
los lugares mas altos y apartados de la comunidad.

c) La presiôn del agua se Iogra con ei manejo de vâlvuJas. Ei abrir y cerrar
vâlvuias permite que se acumuien presiones suficientes en ia tuberla
para que ei agua liegue a todas las conexiones del sistema, tanto en (os
lugares bajos como los altos.



Teina No.3

\CTIVIDADES DE OPERACIÔN Y MANTENiMIENTO
EN LOS DIVERSOS COMPONENTES DEL SISTEMA

1. Tareas comunes en Ja captaciôn

~i.Revisiôn y reparacién de cercas (mensua/,~

~evisary reparar, si es ei caso, la cerca de protecciôn para impedir ei paso de animales o de

ersonas que puedan dai~iarlas instalaciones o contaminar ei agua.

~,. RevisMn y mantenimiento de vllvulas (mensual)

Dperar las vâivuias para verificar que giren con facilidad; si tiene partes rotas o fugas, corregirlas o

:ambiarlas, y pintarias con pintura anticorrosiva.

c. Oesmonte y limpieza del ârea o dcl contorno (trirnestral,)

~etirardcl interior de ia obra de toma y dci ~Sreaadyacente las plantas, piedras, tierra o materiales
~xtrar~osque puedan obstruir ei paso dcl agua. Limpiar Pa cuneta de protecciôn. Mantener Pos
~irededoresde (os pozos libres de malezas y desechos.

d. Rev/s/c5,, y renarac/c5n de estructuras (trimestral)

~evisarJa estructura y hacer las reparaciones de mamposterîa, control de fugas, tapas rotas o con

~suras,rejiiias destruidas

i hay empozamiento alrededor de Ja estructura, es decir, si hay pozas que puedan cor~taminarei
~guade la toma, se debe construir drenajes para evacuar compietamente ei agua; observar si hay
:Jeslizamiento o failas geoiôgicas airededor de la toma o en su base.

~. Inspecciôn sanifaria de la fuente y cuenca (anaal,)

nspeccionar para detectar posibies fuentes de contaminaciôn, como infiitraciôn por defectos de
:onstrucciôn o (isuras, ca(das de tierra u otros elementos naturales, aguas negras y presencia de
rnimaies.

~RevisMn de mainposterfa ‘anuaij

~evisarla estructura de captaci6n, observar si hay fisuras, fiitraciones, tapas quebradas, bordes
iuebrados de Ja compuerta o rotu ras de consideraciôn.

~~1_______



g. Controlde nicrocuencas (anual)

Observar si hay de(orestaciôn o quema de bosque en ei irea, derrumbes, aumento de lrea de
cultivos dentro de Ja micro cuenca y utilizaciôn de piaguicidas.

2. Tareas especificas en ia captaciön

2.1. C4PTA c/ÖN ~ERRADAEN S/STE/vIAS POR GRA VEOAD *

a. Limpieza de captaclôn (‘frimestral,)

Para Ja Iimpieza, se abre Ja v~ivuiade salida y se mantiene Ja vdvuia de servicio cerrada. Se
iimpiarâ y desinfectar~ia c~maraht’imeda de captaciÔn, los filtros y sus componentes (Javar pie-
dras, grava, arena y tuberîa) para voiverio a colocar. Se revisan Jos ventiiadores y selios sanitarios.
Ocasionaimente se debe revisar ia calidad dci agua después de una iJuvia fuerte con ei objeto de
detectar ei aumento de tuber(a, io cual indicar(a que ei agua de liuvia se escurre hasta Jiegar al
nacirniento.

22 C4PTAG/6N PORPOZO CON BOMGA ELÉCTRIc4

a. Informe de operaci�$n (measual)

Eiaborar y entregar un informe de operaciôn de la bomba a Ja junta.

b. Aforo de caudal (trimestral)

Aforar ei caudal dcl pozo, para observar si ha disminuido su capacidad y cantidad disponible.

La obstrucciôn de la formaciôn acurfera en ia proximidad de la rejiiia dci pozo y ei taponamiento

de las aherturas de las rejillas disminuyen ei rendimiento de Jos pozos.

c RevisMn de estructuras de apoyo (trimestral)

Revisar ei seilo sanitario dcl pozo, observando que no haya fisuras o aberturas a su alrededor que

pudieran permitir ei acceso de agua superficial al pozo.

d. Pintar elementos metâlicos ~‘anua/mente)

Pintar v~ivuiasy estructuras met~iicasy tuberras HG expuestas.

e. Reposicién de equipo (anualmenfe)

Reparaciôn de estructuras y reposiciÔn de equipo daÉ?iado.

—t.



23. c4Pr,lcI6N POl? l’OZO CON OOM/JA MANUAL

a. Engrase de equipo (‘mensual,)

Engrasar todas las articulaciones de Ja homba con grasa vegetal.

b. Aforo ~“tri,,,estra/,~

Aforar para elaborar informes de equipos de bomheo y de qué cantidad de fiujo se dispone.

c. Inspecciôn de estructuras “fr/mes/rai,)

Verificar y reparar seilo sanitario, ampliar piso filtrante.

d. Uso y cuidado

Dar charias a los usuarios sobre ei manejo de Ja bomba y cuidado de sus componentes.

e. Revislôn de equipo de bombeo

Desarmar para ver ei desgaste, cambiar accesorios y engrasar gonces.

—pa
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FORMATOl: TAREAS ENLACAPIACION



TemaNo.4

Tareas de la Jfnea de conducciön

a. Operaclén de v~1lvulasde limp/eza “mensual,)

Abrir las v~lvu$asde limpieza y de aire para bot’ar iodo y aire acumuiado.

b. Revislôn de rompecargas ~‘mensuai,)

Limpiar los rompecargas, sacando iodo, iavando paredes y (ondo; si tiene flotador accionario para
ver si opera bien y si estâ da~adocambiario.

c. Revis/ôn de dafios en la tuberfa (‘mensual,)

Inspeccionar Ja imnea para detectar fugas.

d. Revislôn de câmara distribu/dora (mensual)

Se debe inspeccionar c~lmarasdistribuidoras, limpiar y desinfectar si es necesario.

e. Revis/dn caflis de vâlvulas (mensual)
Revisar fisuras, filtraciones, destrucciones, empozamientos alrededor de ias cajas, candados o cle-
mentos de cierre por ei peligro de contaminaciôn.

1 Rcv/siôn de ~freasde lfnea de conducc/ôn (fr/mes/rai)

Hacer ronda en ei ~reaalrededor de la Imnea de conducciôn para detectar da~oscomo fugas,
derrumbes y hundimientos, que daden Ja tuherma; si hay humedad se excava para revisar.

g. Revisiôn de estructuras (fr/mes/rai)
Revisar Jos pasos aéreos y Jos pasos bajo corriente para cerciorar que cstén en buen estado y
cubiertos.

h. P/nfar accesor/os met~fl/cosen la ifnea.



FORMATO 2: TAREAS EN LA LINEA DE CONDUCC~N



/
FORMATO 3: TAREAS EN EL TANaUE DE DISIRIBUCION



TEMI4 No. 5
~~lU’4 ~SI

Tareas de Ja irnea de bombeo

a. Revislôn de la lfnea de bombeo

inspeccionar Ja Ji’nea para reparar (ugas y sacar aire por medio de v~ivulasde Jimpieza y de alre.

b. Desinfeccidn delpozo y de la lfnea de bombeo

Al Jimpiar y desinfectar ei pozo, inmediatamente se debe desaguar ei tanque para que corra ei
agua sucia y no entre a la red.

L~ 1



TeinaNo. 6
‘‘~a’ ‘all ., .

Farcas en ei tanque de distribuci6n

i. L/inp/eza y des/nfecc/6n del tanque (fr/mes/rai)

Jmpiar Ja vâivula de desagüe dcl tanque. Limpiar con cepilio de fibra o met~hicolas paredes y ei
)iso, sacar la suciedad. Para desinfectar se usan 2 gramos de hipociorito de caicio (cioro) por
iletro ct~bicode agua, se revuelve y se echa al tanque ileno. Se deja 2 horas; después se desagua
~ltanque, y una vez que se ha vaciado, se pone a funcionar nuevamente.

~i. Rev/s/én de v~flvulas del tanque (trimestral)

~evisarei estado externo de ias vâivuias, fuga, rotura y faita de piezas para reparar o cambiar. Se

~ccionanlas vâlvu las para probar si cierran y abren bien.

: Pintura de elementos metii/cos (‘anuai,)

i ei tanque es metâiico se pinta usando pintura no venenosa, sin plomo. En ei tanque elevado, las

.uberfas y demâs accesorios met~îiicosse deben mantener pintados.

~. 4lan(en/m/ento del tanque hipoclora dor

:uando existen tanques hipocloradores. (Ver tareas en la Tabla No. 1.)



/TemaNo. 7

Tareas en Ja ifnea de distribuciön

a. Rev/s/ôn de vfivuias y sas cajas ~‘mensuai,)

Limpiar y revisar ta caja de v~lvulas,Jos elementos de cierre, Jas (isuras, Jas filtraciones y ei cm-

pozamiento. Operar las vâlvu las ientamente para ver si estân bien.

b. lnspecc/ôn de fugas (fr/mes/rai)

Inspeccionar las vi’as donde est~enterrada ia red de distribucién con ei fin de detectar y corregir
fugas u otras anomaii’as si es posibie.

c. Rev/s/ôn de rompecargas (fr/mes/rai)

Revisar ei estado de cajas rompecarga interior y exterior, da~osy tierra acumuiada, eiementos de
cierre (candados, aidabas). 5e harân las correcciones necesarias.

d. Operar v,li vu/as de l/mp/eza (fr/mes/rai)

Se Jimpia Ja red por ias vâivuias de purga y después se pone en servicio.

e. P/n(ar e/ementos metfi/cos

Pintar o retocar con pintura anticorrosiva las v~ivuiasy accesorios que est~na ia vista.



JAREAS A REALIZAR EN TANQUE HJPOCLORADOR

Actividades Frccucncia Responsabic

1. Verificar anciaje
Verificar anciaje dc hipocloradoi
cuando éstc sea adaptado.

2. Revisar accesorios
Revisar las condiciones de los
respectivos accesorios.

Cada vez que se haga rccarga dcl cloro

Cada vcz que sc haga recarga dci cioro

Junta dc agua
Opcrador (ontanero

Junta de agua
Operador fontanero

3. Limpicza general
Limpieza interior, cxtcrior
dcl hipoclorador

Cada vcz que se haga recarga dcl cloro Junta dc agua
Operador (ontanero

4. Goteo
Regulaciön dcl gotco

5. Revisar cierrc hermético
Inspeccionar la tapadera
hermética dcl hipoclorador
con su respcctivo
seguro (candado)

Cada vez quc se haga recarga dcl cloro Junta dc agua
Operador (ontanero

Junta de agua

Operador (ontanero

Junta dc agua
Analista dc agua

Junta de agua
Comité cducaciôn

Junta dc agua
Analista dc agua

Diario

6. Cloro residual
Medir cloro residual

7. Educaciôn y monitorco
Educaciön permanente y
monitorco sobre cl uso y
(unciones dcl hipoclorador

8. Demanda dc cloro
E(cctuar prucbas de demanda
de cloro

Cada 5 di’as

Mensual

Cada mes



FORMAIO 4: TAREAS EN LAL1NEAY REDDE DISIRIBUCION



TemaNo. 8
wflr.nnflSu.a.aeaan. ar, ~*at aal, ‘ .‘— .n..-.c,~ . ~ —t.» ..~.;. ~

Tareas en conexiones domiciliarias y ilaves pt~biicas

a. Rev/s/ôn de caja de vâivu/as de paso (fr/mes/rai)

Inspeccionar Ja tapa de ia caja y corregir posibles fisuras o roturas. Luego revisar ei funcionamien-
to de Jas v~ulvuiasde paso y accesorios y corregir los defectos necesarios.

b. Rev/s/ôn degr/fos ‘/r/mesfral,~

Los grifos en mai funcionamiento generan desperdicio de agua. Deben arregiarse o cambiarse, si
es necesario.

c. inspecc/én san/far/a y sum/deros

Revisar Jos drenajes para evitar que se empoce ei agua en Jos pozos, pilas y conexiones domiciiia-
rias.

FORMA TO 5: TAREA EN CONEXIONES OOMICILIARIAS



TemaNo. 9

Tareas en ba~iosy lavanderos pt~biicos

a. Aseo, baflos y lavanderos ~‘mensual,)

Limpiar, lavar Jos contornos e interiores de Jos lavaderos y ba~ospt~biicoscon cioro.

b. V/giianc/a y reparaciôn (‘mensual,)

Reparaciôn de cercos y drenajes, vigilancia local para evitar da~iosen las tuberras de los bafios y
lavanderos pc~biicos.

c. L/mpieza de /7/tros de la vanderos ‘anuai,)

Limpiar filtros de iavanderos y bai~osy construir drenajes adicionales en caso necesario.

d. P/n(ar y reparar lavanderos y baüos pdbf/cos (anaal)

Pintar y reparar puertas, techos, pisos y paredes de lavanderos püblicos.



FORMATO 6: TAREAS EN BOMBA MANUAL Y
,

M6DULODEBANOS Y LAVANDEROS PUBLICOS

/

REVISION DE
EQUIPODEBOMBEO

INSPECCION SANI1~
RIA DE AREA DE

IN FLUENCIA

LIMPIEZADEFILIR
DE LAVANDEROS

PINTAR ‘( REPARAR
LAVANDERCS

PINTAR Y REPARAR
BA~OSPUBLICOS



,4nexos
t .V ~~l4~*~fl ,. t*#tflS4*S~Sfl* . -

lnformaci6n adicionai

Aforo de caudal

Aforar es medir la cantidad de agua que produce una fuente. Ei resaitado dci aforo se da
en nt.~merode litros o galones que pasan por un ducto cada segundo (its/seg o gls/seg).
Se puede aforar ei caudai de una fuente, de una bomba, de un tanque y de una conex-
iôn domiciiiaria. Ei método que m~sse usa es ei voiumétrico, que tiene [ossiguientes
pasos:

1. Tener un recipiente de un gaiôn o cinco gaiones y un reioj con segundero.

2. Colocar ei recipiente cerca de la boca dci tubo para que se Jlene de agua, marcando
ei tiempo que se tardô en ilenar ei recipiente.

3. Anotar ei ncimero de segundos que tardô en ilenarse ei recipiente.

4. Se vacra ei recipiente y se repite la operaciôn otras dos veces, anotando ei tiempo
que tardÔ en iienarse. Ejempio:

Primer aforo 30 segundos

Segundo aforo 32 segundos

Tercer aforo 31 segundos

Suma 93/3 = 31 segundos de promedio

5. El aforo dci caudal (Q) se obtiene dividiendo Ja cantidad de gaiones dcl recipiente
entre ei prornedio de tiempo necesario para lienarse. Ejempio:

5 gis
Q = _________________ = 0.16 gls./seg. = para convertirio a 1 segundo

31 seg

= 0.16 x 3.785 = 0.61 Its/seg

~1_______



Toma de muestra de agua

Para estos an~iisisse toman Jas muestras con Jos cuidados siguientes:

• Esteriiizar ei recipiente

• Lavarse bien las manos con agua y jabôn

• Desinfectar (esterilizar) Ja boca de la have de donde se toma Ja muestra o ei

traste que se utiliza para sacaria

• Schar Ja muestra

• Llevaria en un recipiente con hielo (termo) al laboratorio o anailsta, para

que ei an~lisissaiga Jo m~sexacto posibie.
Tomadas las muestras, iJevarlas al laboratorio para:

• an~iisisbacterioiôgico
• an~Jisisqui’mico
• an~iisisde cloro residual
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C A P T A C ION



FORMATO 3: TAREAS EN EL TAN~UEDE DISTRIBUCION



FORMATO 4: TAREAS EN LAUNEAY RED DE DlSTRlBUCio~
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FORMATO 5: TAREA EN CONEXIONES DOMICILIARIAS



FORMATO 6: TAREAS EN BOMBA MANUAL Y
MODULO DEBA~iOSY LAVANDEROS PUBLICOS

REV1S1ON DE
EQUIPODE BOMBEO

INSPECCION SAN ITA•
RIA DE AREA DE
IN FLU EN CIA

1 IM PIEZADE F1 LIRO
DE LAVANDEROS

PINTAR~YREPARAR
LAVAN DEROS

PINTAR Y REPARAR
BA~OSPUBLICOS


